
チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
平瀬浄水場
[水源名]
富士川水系（荒川）
[原水の種類]
ダム放流

01 - 00

[1日平均浄水量] 73,947 (m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
昭和浄水場
[水源名]
昭和水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 23,192(m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
東部第１配水池
[水源名]
東部第２水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 34 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

1



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
平瀬浄水場
[水源名]
富士川水系（荒川）
[原水の種類]
ダム放流

01 - 00

[1日平均浄水量] 73,947 (m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
昭和浄水場
[水源名]
昭和水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 23,192(m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
東部第１配水池
[水源名]
東部第２水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 34 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

2



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
東部第３配水池
[水源名]
東部第４水源と東部第７水源の混合原水
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 382 (m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
南部第１配水池
[水源名]
南部系水源（南部原水）
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 749(m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
北部第１配水池
[水源名]
北部第１水源（外北部第２水源、北部第４水
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,238(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

3



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
東部第３配水池
[水源名]
東部第４水源と東部第７水源の混合原水
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 382 (m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
南部第１配水池
[水源名]
南部系水源（南部原水）
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 749(m3)

[事業主体名]
19 - 001 山梨県
甲府市
[浄水場名]
北部第１配水池
[水源名]
北部第１水源（外北部第２水源、北部第４水
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,238(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

4



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
滝下（第１・３配水系）
[水源名]
第１水源（十日市場）（第３水源と混合）
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 6,343 (m3)

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
玉川（第４配水系）
[水源名]
第４水源（玉川）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 2,979(m3)

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
開地（第５配水系）
[水源名]
第５水源（大津）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 465(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

5



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
滝下（第１・３配水系）
[水源名]
第１水源（十日市場）（第３水源と混合）
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 6,343 (m3)

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
玉川（第４配水系）
[水源名]
第４水源（玉川）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 2,979(m3)

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
開地（第５配水系）
[水源名]
第５水源（大津）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 465(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

6



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
法能（第６配水系）
[水源名]
第６水源（住吉）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 807 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
丸山配水池
[水源名]
丸山水源（谷倉水源、堀休場水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 6,155(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
善郷塚配水池
[水源名]
善郷塚水源（総合公園水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 4,658(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 003 山梨県
都留市
[浄水場名]
法能（第６配水系）
[水源名]
第６水源（住吉）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 807 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
丸山配水池
[水源名]
丸山水源（谷倉水源、堀休場水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 6,155(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
善郷塚配水池
[水源名]
善郷塚水源（総合公園水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 4,658(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

8



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
東京良原配水池
[水源名]
京良原水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 743 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
大久根配水池
[水源名]
皮籠石水源（大久根水源、東京良原水源と混
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 2,164(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
小浅間配水池
[水源名]
東下大砂水源（小浅間水源、大砂水源と混合
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 353(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

9



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
東京良原配水池
[水源名]
京良原水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 743 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
大久根配水池
[水源名]
皮籠石水源（大久根水源、東京良原水源と混
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 2,164(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
小浅間配水池
[水源名]
東下大砂水源（小浅間水源、大砂水源と混合
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 353(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

10



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
絵坪配水池
[水源名]
絵坪水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 107 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
胎内配水池
[水源名]
胎内水源
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 100(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
東見返し配水池
[水源名]
東見返し水源
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 634(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

11



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
絵坪配水池
[水源名]
絵坪水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 107 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
胎内配水池
[水源名]
胎内水源
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 100(m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
東見返し配水池
[水源名]
東見返し水源
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 634(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

12



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
くぬぎ平配水池
[水源名]
くぬぎ平水源
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 373 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
長浜浄水場
[水源名]
西湖
[原水の種類]

18 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
松場配水池
[水源名]
松場水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 1,685(m3)

給水栓水 休止中 給水栓水

13



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
くぬぎ平配水池
[水源名]
くぬぎ平水源
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 373 (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
長浜浄水場
[水源名]
西湖
[原水の種類]

18 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
松場配水池
[水源名]
松場水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 1,685(m3)

給水栓水 休止中 給水栓水

14



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
三階配水池
[水源名]
三階水源
[原水の種類]
深井戸水

20 - 00

[1日平均浄水量] 826 (m3)

[事業主体名]
19 - 006 山梨県
甲州市（勝沼）
[浄水場名]
勝沼浄水場
[水源名]
日川水系深沢川
[原水の種類]
表流水（自流）

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,433(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
泉瑞配水系
[水源名]
泉瑞水源
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 149(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

15



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 004 山梨県
富士河口湖町
[浄水場名]
三階配水池
[水源名]
三階水源
[原水の種類]
深井戸水

20 - 00

[1日平均浄水量] 826 (m3)

[事業主体名]
19 - 006 山梨県
甲州市（勝沼）
[浄水場名]
勝沼浄水場
[水源名]
日川水系深沢川
[原水の種類]
表流水（自流）

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,433(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
泉瑞配水系
[水源名]
泉瑞水源
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 149(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

16



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
新屋配水系
[水源名]
新屋第１水源（新屋第２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,261 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
熊穴配水系
[水源名]
熊穴第１水源（熊穴第２、第３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 1,759(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
鐘山配水系
[水源名]
忍野水源
[原水の種類]
湧水

04 - 00

[1日平均浄水量] 7,635(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

17



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
新屋配水系
[水源名]
新屋第１水源（新屋第２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,261 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
熊穴配水系
[水源名]
熊穴第１水源（熊穴第２、第３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 1,759(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
鐘山配水系
[水源名]
忍野水源
[原水の種類]
湧水

04 - 00

[1日平均浄水量] 7,635(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
西吉田配水系
[水源名]
西吉田水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 1,656 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
上宿配水系
[水源名]
上宿水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,582(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下宿配水系
[水源名]
下宿水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,467(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

19



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
西吉田配水系
[水源名]
西吉田水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 1,656 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
上宿配水系
[水源名]
上宿水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,582(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下宿配水系
[水源名]
下宿水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,467(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

20



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下吉田第１配水系
[水源名]
下吉田第１水源（下吉田第３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,432 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下吉田第２配水系
[水源名]
下吉田第２水源（赤坂水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,871(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
愛染配水系
[水源名]
愛染水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 565(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下吉田第１配水系
[水源名]
下吉田第１水源（下吉田第３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,432 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
下吉田第２配水系
[水源名]
下吉田第２水源（赤坂水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,871(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
愛染配水系
[水源名]
愛染水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 565(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
新田配水系
[水源名]
新田水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 1,204 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
桑平配水系
[水源名]
桑平水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 792(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
上暮地配水系
[水源名]
上暮地水源
[原水の種類]
深井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 793(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
新田配水系
[水源名]
新田水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 1,204 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
桑平配水系
[水源名]
桑平水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 792(m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
上暮地配水系
[水源名]
上暮地水源
[原水の種類]
深井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 793(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
白糸配水系
[水源名]
白糸水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 672 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
谷倉配水系
[水源名]
谷倉水源
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 1,160(m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
高段配水系
[水源名]
浄水受水
[原水の種類]
浄水受水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,180(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

25



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
白糸配水系
[水源名]
白糸水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 672 (m3)

[事業主体名]
19 - 007 山梨県
富士吉田市
[浄水場名]
谷倉配水系
[水源名]
谷倉水源
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 1,160(m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
高段配水系
[水源名]
浄水受水
[原水の種類]
浄水受水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,180(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
中段配水系（千野浄水場）
[水源名]
笛吹川（他３水源と混合）
[原水の種類]
ダム放流・深井戸水・浅井戸水

02 - 01

[1日平均浄水量] 4,672 (m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
藤木配水系
[水源名]
小屋敷第１取水井（他５水源と浄水受水）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

03 - 00

[1日平均浄水量] 2,058(m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
柚木配水系
[水源名]
柚木第１取水井
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 153(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
中段配水系（千野浄水場）
[水源名]
笛吹川（他３水源と混合）
[原水の種類]
ダム放流・深井戸水・浅井戸水

02 - 01

[1日平均浄水量] 4,672 (m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
藤木配水系
[水源名]
小屋敷第１取水井（他５水源と浄水受水）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

03 - 00

[1日平均浄水量] 2,058(m3)

[事業主体名]
19 - 009 山梨県
甲州市（塩山）
[浄水場名]
柚木配水系
[水源名]
柚木第１取水井
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 153(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
高区配水系
[水源名]
第３水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 757 (m3)

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
低区配水系
[水源名]
第６水源（他４水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 2,674(m3)

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
殿原配水系
[水源名]
殿原水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 142(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
高区配水系
[水源名]
第３水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 757 (m3)

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
低区配水系
[水源名]
第６水源（他４水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 2,674(m3)

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
殿原配水系
[水源名]
殿原水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 142(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
北部配水系
[水源名]
北部第２水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 677 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
駒場浄水場
[水源名]
御勅使川第１・２水源・駒場第１水源
[原水の種類]
表流水（自流）・伏流水・浅井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 13,218(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
有野浄水場
[水源名]
有野水源
[原水の種類]

02 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

給水栓水 給水栓水 休止中
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 010 山梨県
富士川町
[浄水場名]
北部配水系
[水源名]
北部第２水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 677 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
駒場浄水場
[水源名]
御勅使川第１・２水源・駒場第１水源
[原水の種類]
表流水（自流）・伏流水・浅井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 13,218(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
有野浄水場
[水源名]
有野水源
[原水の種類]

02 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

給水栓水 給水栓水 休止中
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
三宮浄水場
[水源名]
三宮神水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 566 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
巨摩中浄水場
[水源名]
巨摩中水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 8(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
上今諏訪浄水場
[水源名]
上今諏訪水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 1,127(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
三宮浄水場
[水源名]
三宮神水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 566 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
巨摩中浄水場
[水源名]
巨摩中水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 8(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
上今諏訪浄水場
[水源名]
上今諏訪水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 1,127(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
八田浄水場
[水源名]
八田水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,909 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
十日市場浄水場
[水源名]
十日市場第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,471(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
鏡中条浄水場
[水源名]
鏡中条水源
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,535(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
八田浄水場
[水源名]
八田水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,909 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
十日市場浄水場
[水源名]
十日市場第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,471(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
鏡中条浄水場
[水源名]
鏡中条水源
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,535(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
藤田浄水場
[水源名]
藤田水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,373 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
曲輪田浄水場
[水源名]
曲輪田第１・２水源
[原水の種類]
表流水（自流）・湧水

10 - 00

[1日平均浄水量] 253(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
田頭浄水場
[水源名]
高尾水源・田頭水源
[原水の種類]
湧水・表流水（自流）

11 - 00

[1日平均浄水量] 300(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
藤田浄水場
[水源名]
藤田水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,373 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
曲輪田浄水場
[水源名]
曲輪田第１・２水源
[原水の種類]
表流水（自流）・湧水

10 - 00

[1日平均浄水量] 253(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
田頭浄水場
[水源名]
高尾水源・田頭水源
[原水の種類]
湧水・表流水（自流）

11 - 00

[1日平均浄水量] 300(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

38



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
上宮地浄水場
[水源名]
上宮地水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 190 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
平岡浄水場
[水源名]
平岡水源・平岡水源
[原水の種類]
深井戸水・湧水

13 - 00

[1日平均浄水量] 258(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
中野・上野浄水場
[水源名]
上市之瀬第１水源・中野上野第４・５水源
[原水の種類]
湧水・伏流水・深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 1,302(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
上宮地浄水場
[水源名]
上宮地水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 190 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
平岡浄水場
[水源名]
平岡水源・平岡水源
[原水の種類]
深井戸水・湧水

13 - 00

[1日平均浄水量] 258(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
中野・上野浄水場
[水源名]
上市之瀬第１水源・中野上野第４・５水源
[原水の種類]
湧水・伏流水・深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 1,302(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第１浄水場
[水源名]
山寺第１水源（慈恵寮）
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 494 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第２浄水場
[水源名]
山寺第２水源（富士見）
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 50 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第３浄水場
[水源名]
山寺第３水源（雇用）
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 66 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第１浄水場
[水源名]
山寺第１水源（慈恵寮）
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 494 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第２浄水場
[水源名]
山寺第２水源（富士見）
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 50 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
山寺第３浄水場
[水源名]
山寺第３水源（雇用）
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 66 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
江原浄水場
[水源名]
江原第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

18 - 00

[1日平均浄水量] 2,452 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
西南湖浄水場
[水源名]
西南湖第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 1,179(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
川上第１浄水場
[水源名]
川上第１第１水源
[原水の種類]
深井戸水

20 - 00

[1日平均浄水量] 989(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
江原浄水場
[水源名]
江原第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

18 - 00

[1日平均浄水量] 2,452 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
西南湖浄水場
[水源名]
西南湖第１・２水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 1,179(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
川上第１浄水場
[水源名]
川上第１第１水源
[原水の種類]
深井戸水

20 - 00

[1日平均浄水量] 989(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
湯沢浄水場
[水源名]
湯沢水源
[原水の種類]
深井戸水

21 - 00

[1日平均浄水量] 57 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
川上第２浄水場
[水源名]
川上第２水源
[原水の種類]
深井戸水

22 - 00

[1日平均浄水量] 302(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
高尾浄水場
[水源名]
高尾水源
[原水の種類]
湧水

23 - 00

[1日平均浄水量] 300(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
湯沢浄水場
[水源名]
湯沢水源
[原水の種類]
深井戸水

21 - 00

[1日平均浄水量] 57 (m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
川上第２浄水場
[水源名]
川上第２水源
[原水の種類]
深井戸水

22 - 00

[1日平均浄水量] 302(m3)

[事業主体名]
19 - 011 山梨県
南アルプス市
[浄水場名]
高尾浄水場
[水源名]
高尾水源
[原水の種類]
湧水

23 - 00

[1日平均浄水量] 300(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
宝貴沢配水系
[水源名]
宝貴沢水源
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,598 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
若尾配水系
[水源名]
若尾水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浅井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 634(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
塩川配水系
[水源名]
塩川水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
浅井戸水・浄水受水

03 - 00

[1日平均浄水量] 825(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
宝貴沢配水系
[水源名]
宝貴沢水源
[原水の種類]
湧水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,598 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
若尾配水系
[水源名]
若尾水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浅井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 634(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
塩川配水系
[水源名]
塩川水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
浅井戸水・浄水受水

03 - 00

[1日平均浄水量] 825(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
一ツ谷配水系
[水源名]
一ツ谷第２水源（他４水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浅井戸水・浄水受水

04 - 00

[1日平均浄水量] 146 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
御勅使配水系
[水源名]
御勅使水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,271(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
穂坂中央配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

08 - 00

[1日平均浄水量] 427(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
一ツ谷配水系
[水源名]
一ツ谷第２水源（他４水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浅井戸水・浄水受水

04 - 00

[1日平均浄水量] 146 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
御勅使配水系
[水源名]
御勅使水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,271(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
穂坂中央配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

08 - 00

[1日平均浄水量] 427(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
穴山配水系
[水源名]
穴山水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

09 - 00

[1日平均浄水量] 472 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
祖母石配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

10 - 00

[1日平均浄水量] 270(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
新府配水系
[水源名]
新府第１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

11 - 00

[1日平均浄水量] 499(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
穴山配水系
[水源名]
穴山水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

09 - 00

[1日平均浄水量] 472 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
祖母石配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

10 - 00

[1日平均浄水量] 270(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
新府配水系
[水源名]
新府第１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

11 - 00

[1日平均浄水量] 499(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
海老島配水系
[水源名]
海老島水源
[原水の種類]
浅井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 261 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
湯舟配水系
[水源名]
湯舟水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

14 - 00

[1日平均浄水量] 87 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
岩下配水系
[水源名]
岩下水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

15 - 00

[1日平均浄水量] 103(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
海老島配水系
[水源名]
海老島水源
[原水の種類]
浅井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 261 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
湯舟配水系
[水源名]
湯舟水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

14 - 00

[1日平均浄水量] 87 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
岩下配水系
[水源名]
岩下水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

15 - 00

[1日平均浄水量] 103(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
上ノ山配水系
[水源名]
上ノ山水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
浄水受水

16 - 00

[1日平均浄水量] 122 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
日之城配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

20 - 00

[1日平均浄水量] 337(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
柳平配水系
[水源名]
柳平水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
湧水・深井戸水・浄水受水

21 - 00

[1日平均浄水量] 264(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
上ノ山配水系
[水源名]
上ノ山水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
浄水受水

16 - 00

[1日平均浄水量] 122 (m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
日之城配水系
[水源名]
峡北地域広域水道企業団塩川浄水場
[原水の種類]
浄水受水

20 - 00

[1日平均浄水量] 337(m3)

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
柳平配水系
[水源名]
柳平水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
湧水・深井戸水・浄水受水

21 - 00

[1日平均浄水量] 264(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

56



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
上今井・長久保・原配水系
[水源名]
上今井・長久保・原水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

23 - 00

[1日平均浄水量] 110 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
第１水源配水系
[水源名]
新第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 474(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
江曽原水源配水系
[水源名]
江曽原水源第２（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 260(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 012 山梨県
韮崎市
[浄水場名]
上今井・長久保・原配水系
[水源名]
上今井・長久保・原水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

23 - 00

[1日平均浄水量] 110 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
第１水源配水系
[水源名]
新第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 474(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
江曽原水源配水系
[水源名]
江曽原水源第２（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 260(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
下井尻水源配水系
[水源名]
新下井尻水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 402 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
北中水源配水系
[水源名]
北中水源第２（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,038(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
小原東水源配水系
[水源名]
小原東水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,091(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
下井尻水源配水系
[水源名]
新下井尻水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 402 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
北中水源配水系
[水源名]
北中水源第２（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,038(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
小原東水源配水系
[水源名]
小原東水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,091(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
東後屋敷水源配水系
[水源名]
東後屋敷水源第２（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,623 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
上栗原水源配水系
[水源名]
上栗原水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,262(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
大野水源配水系
[水源名]
大野水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 4,207(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
東後屋敷水源配水系
[水源名]
東後屋敷水源第２（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,623 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
上栗原水源配水系
[水源名]
上栗原水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,262(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
大野水源配水系
[水源名]
大野水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 4,207(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
岩手受配水池系（第１）
[水源名]
岩手受配水池
[原水の種類]
浄水受水

12 - 00

[1日平均浄水量] 1,934 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
山口受配水池系（第２）
[水源名]
山口受配水池
[原水の種類]
浄水受水

13 - 00

[1日平均浄水量] 1,114(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
矢坪受配水池系（第３）
[水源名]
矢坪受配水池
[原水の種類]
浄水受水

14 - 00

[1日平均浄水量] 555(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
岩手受配水池系（第１）
[水源名]
岩手受配水池
[原水の種類]
浄水受水

12 - 00

[1日平均浄水量] 1,934 (m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
山口受配水池系（第２）
[水源名]
山口受配水池
[原水の種類]
浄水受水

13 - 00

[1日平均浄水量] 1,114(m3)

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
矢坪受配水池系（第３）
[水源名]
矢坪受配水池
[原水の種類]
浄水受水

14 - 00

[1日平均浄水量] 555(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
フルーツ公園受配水池系（第
[水源名]
フルーツ公園受配水池
[原水の種類]
浄水受水

15 - 00

[1日平均浄水量] 242 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
大原配水場
[水源名]
第２水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 976(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
片瀬配水場
[水源名]
第１１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,998(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 013 山梨県
山梨市
[浄水場名]
フルーツ公園受配水池系（第
[水源名]
フルーツ公園受配水池
[原水の種類]
浄水受水

15 - 00

[1日平均浄水量] 242 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
大原配水場
[水源名]
第２水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 976(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
片瀬配水場
[水源名]
第１１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,998(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
西八幡配水場
[水源名]
第１４水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,615 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
万才配水場
[水源名]
第７水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,673(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
篠原配水場
[水源名]
第８水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,759(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
西八幡配水場
[水源名]
第１４水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,615 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
万才配水場
[水源名]
第７水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 1,673(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
篠原配水場
[水源名]
第８水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

08 - 00

[1日平均浄水量] 1,759(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
冷間配水場
[水源名]
第１３水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 2,666 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
竜王配水場
[水源名]
第１２水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 2,598(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
玉川配水場
[水源名]
第１７水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 1,680(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
冷間配水場
[水源名]
第１３水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 2,666 (m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
竜王配水場
[水源名]
第１２水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 2,598(m3)

[事業主体名]
19 - 015 山梨県
甲斐市（竜王）
[浄水場名]
玉川配水場
[水源名]
第１７水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 1,680(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第１
[水源名]
上水道第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 3,413 (m3)

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第２
[水源名]
上水道第２水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,253(m3)

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第３
[水源名]
上水道第３水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 501(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第１
[水源名]
上水道第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 3,413 (m3)

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第２
[水源名]
上水道第２水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,253(m3)

[事業主体名]
19 - 016 山梨県
市川三郷町
[浄水場名]
上水道市川第３
[水源名]
上水道第３水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 501(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

72



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
布施配水場
[水源名]
布施第１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 4,189 (m3)

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
リバーサイド配水場
[水源名]
リバーサイド水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,274(m3)

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
鍛治新居配水場
[水源名]
鍛治新居水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 20 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
布施配水場
[水源名]
布施第１水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 4,189 (m3)

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
リバーサイド配水場
[水源名]
リバーサイド水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 1,274(m3)

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
鍛治新居配水場
[水源名]
鍛治新居水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 20 (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
今福配水場
[水源名]
今福水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,161 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
中学校配水池
[水源名]
中学校第１水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 425(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
東小配水池
[水源名]
東小水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 270(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 021 山梨県
中央市
[浄水場名]
今福配水場
[水源名]
今福水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,161 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
中学校配水池
[水源名]
中学校第１水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 425(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
東小配水池
[水源名]
東小水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 270(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
駒沢配水池
[水源名]
駒沢水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 575 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
笠石配水池
[水源名]
笠石水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,262(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
下今井配水池
[水源名]
下今井水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 914(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

77



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
駒沢配水池
[水源名]
駒沢水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 575 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
笠石配水池
[水源名]
笠石水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,262(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
下今井配水池
[水源名]
下今井水源
[原水の種類]
深井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 914(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

78



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
菖蒲沢配水池
[水源名]
菖蒲沢水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,038 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
新田配水池
[水源名]
新田水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 302(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
三島配水池
[水源名]
三島水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

08 - 00

[1日平均浄水量] 216(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

79



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
菖蒲沢配水池
[水源名]
菖蒲沢水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,038 (m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
新田配水池
[水源名]
新田水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 302(m3)

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
三島配水池
[水源名]
三島水源（他１水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水・浄水受水

08 - 00

[1日平均浄水量] 216(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

80



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
二ッ溜配水池
[水源名]
二ッ溜水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,028 (m3)

[事業主体名]
19 - 026 山梨県
忍野村
[浄水場名]
忍野村浄水場
[水源名]
忍野村第１取水所、第３取水所
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,132(m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
田野倉浄水場
[水源名]
九鬼水源
[原水の種類]
伏流水

01 - 00

[1日平均浄水量] 5,009(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

81



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 023 山梨県
甲斐市（双葉）
[浄水場名]
二ッ溜配水池
[水源名]
二ッ溜水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 1,028 (m3)

[事業主体名]
19 - 026 山梨県
忍野村
[浄水場名]
忍野村浄水場
[水源名]
忍野村第１取水所、第３取水所
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,132(m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
田野倉浄水場
[水源名]
九鬼水源
[原水の種類]
伏流水

01 - 00

[1日平均浄水量] 5,009(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

82



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
花咲水源
[水源名]
花咲水源
[原水の種類]
浅井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 260 (m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
百蔵浄水場
[水源名]
深城水源
[原水の種類]
ダム放流

13 - 00

[1日平均浄水量] 7,318(m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
上野原浄水場
[水源名]
三二山水源
[原水の種類]
表流水（自流）

14 - 00

[1日平均浄水量] 5,006(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

83



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
花咲水源
[水源名]
花咲水源
[原水の種類]
浅井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 260 (m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
百蔵浄水場
[水源名]
深城水源
[原水の種類]
ダム放流

13 - 00

[1日平均浄水量] 7,318(m3)

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
上野原浄水場
[水源名]
三二山水源
[原水の種類]
表流水（自流）

14 - 00

[1日平均浄水量] 5,006(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

84



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
鶴島浄水場
[水源名]
鶴島水源
[原水の種類]

15 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
市部配水系
[水源名]
市部第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,445(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
市部第３配水系
[水源名]
市部第３水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 816(m3)

休止中 給水栓水 休止中

85



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 036 山梨県
東部地域広域水道企業団
[浄水場名]
鶴島浄水場
[水源名]
鶴島水源
[原水の種類]

15 - 00

[1日平均浄水量] (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
市部配水系
[水源名]
市部第１水源
[原水の種類]
深井戸水

01 - 00

[1日平均浄水量] 2,445(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
市部第３配水系
[水源名]
市部第３水源
[原水の種類]
深井戸水

02 - 00

[1日平均浄水量] 816(m3)

休止中 給水栓水 休止中

86



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
川中島配水系
[水源名]
川中島水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 1,924 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部唐柏配水系
[水源名]
唐柏水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,625(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
東部中川配水系
[水源名]
中川第１水源
[原水の種類]
浅井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 2,434(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

87



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
川中島配水系
[水源名]
川中島水源
[原水の種類]
深井戸水

03 - 00

[1日平均浄水量] 1,924 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部唐柏配水系
[水源名]
唐柏水源
[原水の種類]
深井戸水

04 - 00

[1日平均浄水量] 1,625(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
東部中川配水系
[水源名]
中川第１水源
[原水の種類]
浅井戸水

05 - 00

[1日平均浄水量] 2,434(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

88



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
四日市場配水系
[水源名]
四日市場水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,457 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
岡部山崎配水系
[水源名]
山崎第１水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 403(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部砂原配水系
[水源名]
砂原水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 534(m3)

給水栓水 休止中 給水栓水

89



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
四日市場配水系
[水源名]
四日市場水源
[原水の種類]
深井戸水

06 - 00

[1日平均浄水量] 1,457 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
岡部山崎配水系
[水源名]
山崎第１水源
[原水の種類]
深井戸水

07 - 00

[1日平均浄水量] 403(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部砂原配水系
[水源名]
砂原水源
[原水の種類]
深井戸水

09 - 00

[1日平均浄水量] 534(m3)

給水栓水 休止中 給水栓水

90



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
東部上平井配水系
[水源名]
上平井水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 214 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部小石和第１配水系
[水源名]
小石和第１水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 718(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央二宮配水池
[水源名]
二宮水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 340(m3)

給水栓水 給水栓水 休止中

91



グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
東部上平井配水系
[水源名]
上平井水源
[原水の種類]
深井戸水

10 - 00

[1日平均浄水量] 214 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
西部小石和第１配水系
[水源名]
小石和第１水源
[原水の種類]
深井戸水

11 - 00

[1日平均浄水量] 718(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央二宮配水池
[水源名]
二宮水源
[原水の種類]
深井戸水

12 - 00

[1日平均浄水量] 340(m3)

給水栓水 給水栓水 休止中
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
若宮（既設）配水池
[水源名]
若宮（既設）水源
[原水の種類]
深井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 374 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
北部高区井上配水池
[水源名]
北部第井上水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 366(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
第２配水池
[水源名]
若宮第水源（他３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 1,958(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
若宮（既設）配水池
[水源名]
若宮（既設）水源
[原水の種類]
深井戸水

13 - 00

[1日平均浄水量] 374 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
北部高区井上配水池
[水源名]
北部第井上水源
[原水の種類]
深井戸水

14 - 00

[1日平均浄水量] 366(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
第２配水池
[水源名]
若宮第水源（他３水源と混合）
[原水の種類]
深井戸水

15 - 00

[1日平均浄水量] 1,958(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央第２下黒駒配水池
[水源名]
二階水源
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 99 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央第３蕎麦塚配水池
[水源名]
蕎麦塚水源
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 83 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
北部低区成田配水池
[水源名]
成田水源
[原水の種類]
深井戸水

18 - 00

[1日平均浄水量] 718(m3)

給水栓水 休止中 休止中
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央第２下黒駒配水池
[水源名]
二階水源
[原水の種類]
深井戸水

16 - 00

[1日平均浄水量] 99 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
中央第３蕎麦塚配水池
[水源名]
蕎麦塚水源
[原水の種類]
深井戸水

17 - 00

[1日平均浄水量] 83 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
北部低区成田配水池
[水源名]
成田水源
[原水の種類]
深井戸水

18 - 00

[1日平均浄水量] 718(m3)

給水栓水 休止中 休止中
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チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
御所配水場
[水源名]
御所水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 377 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
大舟浄水場
[水源名]
大船水源
[原水の種類]
表流水（自流）

20 - 00

[1日平均浄水量] 500(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
門林配水場
[水源名]
崩山第水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
表流水（自流）・湧水

21 - 00

[1日平均浄水量] 2,595(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
御所配水場
[水源名]
御所水源
[原水の種類]
深井戸水

19 - 00

[1日平均浄水量] 377 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
大舟浄水場
[水源名]
大船水源
[原水の種類]
表流水（自流）

20 - 00

[1日平均浄水量] 500(m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
門林配水場
[水源名]
崩山第水源（他２水源と混合）
[原水の種類]
表流水（自流）・湧水

21 - 00

[1日平均浄水量] 2,595(m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

98



チウラム

シマジン (CAT)

チオベンカルブ

1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン (MEP)

イソプロチオラン (IPT)

クロロタロニル (TPN)

プロピザミド

ジクロルボス (DDVP)

フェノブカルブ (BPMC)

クロルニトロフェン (CNP)：失効農薬

CNP－アミノ体

イプロベンホス (IBP)

EPN

ベンタゾン

カルボフラン(カルボスルファン代謝物)

2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)

トリクロピル

アセフェート

イソフェンホス

クロルピリホス

トリクロルホン (DEP)

ピリダフェンチオン

イプロジオン

エトリジアゾール (エクロメゾール)

オキシン銅

キャプタン

クロロネブ

トルクロホスメチル

フルトラニル

ペンシクロン

メタラキシル

メプロニル

アシュラム

ジチオピル

テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬

ナプロパミド

ピリブチカルブ

ブタミホス

ベンスリド (SAP)

ベンフルラリン (ベスロジン)

ペンディメタリン

メコプロップ (MCPP)

メチルダイムロン

アラクロール

カルバリル (NAC)

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

ピロキロン

フサライド

メフェナセット

プレチラクロール

イソプロカルブ (MIPC)

チオファネートメチル

テニルクロール

メチダチオン (DMTP)

カルプロパミド

ブロモブチド

モリネート

プロシミド

アニロホス

アトラジン

ダラポン

ジクロベニル (DBN)

ジメトエート

ジクワット

ジウロン (DCMU)

エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

エトフェンプロックス

フェンチオン (MPP)

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
銚子ヶ原配水場
[水源名]
銚子ヶ原水源
[原水の種類]
深井戸水

22 - 00

[1日平均浄水量] 20 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
岡配水場
[水源名]
岡水源
[原水の種類]
深井戸水

23 - 00

[1日平均浄水量] 1,957(m3)

[事業主体名]
-

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

-

[1日平均浄水量] (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水
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グリホサート

マラソン (マラチオン)

メソミル

ベノミル

ベンフラカルブ

シメトリン

ジメピペレート

フェントエート(PAP)

ブプロフェジン

エチルチオメトン

プロベナゾール

エスプロカルブ

ダイムロン

ビフェノックス

ベンスルフロンメチル

トリシクラゾール

ピペロホス

ジメタメトリン

アゾキシストロビン

イミノクタジン酢酸塩

ホセチル

ポリカーバメート

ハロスルフロンメチル

フラザスルフロン

チオジカルブ

プロピコナゾール

シデュロン

ピリプロキシフェン

トリフルラリン

カフェンストロール

フィプロニル

平成24(2012)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)

検  査  項  目

最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数 最  高 最  低 平  均 回 数

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
銚子ヶ原配水場
[水源名]
銚子ヶ原水源
[原水の種類]
深井戸水

22 - 00

[1日平均浄水量] 20 (m3)

[事業主体名]
19 - 042 山梨県
笛吹市
[浄水場名]
岡配水場
[水源名]
岡水源
[原水の種類]
深井戸水

23 - 00

[1日平均浄水量] 1,957(m3)

[事業主体名]
-

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

-

[1日平均浄水量] (m3)

給水栓水 給水栓水 給水栓水

100


