
1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

EPN <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

アシュラム <0.009 1 <0.009 <0.009 <0.009 4

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

イソフェンホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 4

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

イミノクタジン <0.00100 1 <0.00100 <0.00100 <0.00100 4

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

カズサホス <0.000030 1 <0.000030 <0.000030 <0.000030 4

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

カルタップ <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 4

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

キャプタン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 4

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

グリホサート <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

グルホシネート <0.0050 1 <0.0050 <0.0050 <0.0050 4

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 <0.000100 <0.000100 4

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

ジクワット <0.00100 1 <0.00100 <0.00100 <0.00100 4

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 02

上ヶ原浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 35,547

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

住吉浄水場

[水源名]

地獄谷川、西谷川（住吉川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

本山浄水場

[水源名]

住吉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,031

- 001 兵庫県

- 00

28 - 001 兵庫県 28 - 001 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

1



ダイムロン <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 4

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

チアジニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

チウラム <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 4

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1 <0.00020 <0.00020 <0.00020 4

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

パラコート <0.00050 1 <0.00050 <0.00050 <0.00050 4

ピペロホス <0.000050 1 <0.000050 <0.000050 <0.000050 4

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ピラゾキシフェン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ピリダフェンチオン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ピロキロン <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 <0.00007 <0.00007 4

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フサライド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 4

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 <0.0007 <0.0007 4

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 <0.0070 <0.0070 4

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

メソミル <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 02

上ヶ原浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 35,547

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

住吉浄水場

[水源名]

地獄谷川、西谷川（住吉川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

本山浄水場

[水源名]

住吉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,031

- 001 兵庫県

- 00

28 - 001 兵庫県 28 - 001 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

2



メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

メプロニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

モリネート <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 02

上ヶ原浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 35,547

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

住吉浄水場

[水源名]

地獄谷川、西谷川（住吉川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

本山浄水場

[水源名]

住吉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,031

- 001 兵庫県

- 00

28 - 001 兵庫県 28 - 001 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 4

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 4

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 4

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 4

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 4

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 4

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 4

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 4

<0.00003アニロホス <0.00003 <0.00003 4

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 4

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 4

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 4

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 4

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 4

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 4

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 4

<0.00100イミノクタジン <0.00100 <0.00100 4

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 4

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 4

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 4

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 4

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 4

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 4

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 4

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 4

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 4

<0.000030カズサホス <0.000030 <0.000030 4

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 4

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 4

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 4

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 4

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 4

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 4

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 4

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 4

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 4

<0.0050グルホシネート <0.0050 <0.0050 4

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 4

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 4

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 4

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 4

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 4

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 4

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 4

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 4

<0.00100ジクワット <0.00100 <0.00100 4

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 4

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 4

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 4

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 4

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 4

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 4

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 4

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 05

奥平野浄水場

[水源名]

布引貯水池、烏原貯水池、湧水

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 12,956

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（篠原

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（神呪

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 001 兵庫県

- 00

28 - 001 兵庫県 28 - 001 兵庫県

06 - 01 06 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 4

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 4

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 4

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 4

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 4

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 4

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 4

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 4

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 4

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 4

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 4

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 4

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 4

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 4

<0.00050パラコート <0.00050 <0.00050 4

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 4

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 4

<0.00005ピラゾキシフェン <0.00005 <0.00005 4

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 4

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 4

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 4

<0.0004ピロキロン <0.0004 <0.0004 4

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 4

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 4

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 4

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 4

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 4

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 4

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 4

<0.001フサライド <0.001 <0.001 4

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 4

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 4

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 4

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 4

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 4

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 4

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 4

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 4

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 4

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 4

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 4

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 4

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 4

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 4

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 4

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 4

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 4

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 4

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 4

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 4

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 4

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 4

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 4

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 4

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 4

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 05

奥平野浄水場

[水源名]

布引貯水池、烏原貯水池、湧水

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 12,956

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（篠原

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（神呪

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 001 兵庫県

- 00

28 - 001 兵庫県 28 - 001 兵庫県

06 - 01 06 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

5



<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 4

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 4

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 4

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 05

奥平野浄水場

[水源名]

布引貯水池、烏原貯水池、湧水

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 12,956

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（篠原

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

阪神水道企業団浄水（神呪

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ＭＣＰＡ 0.00140 <0.00005 0.00035 4

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 4

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 4

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

イミノクタジン <0.00100 <0.00100 <0.00100 4

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 4

カズサホス <0.000030 <0.000030 <0.000030 4

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 4

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 4

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 4

グルホシネート <0.0050 <0.0050 <0.0050 4

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 4

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

ジクワット <0.00100 <0.00100 <0.00100 4

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 07

兵庫県企業庁浄水（神出）

[水源名]

呑吐ダム（加古川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

兵庫県企業庁浄水（三田）

[水源名]

青野ダム（武庫川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

千苅浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

37,297
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 4

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 4

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 4

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

テフリルトリオン 0.00029 <0.00002 0.00007 4

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 <0.00020 4

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

パラコート <0.00050 <0.00050 <0.00050 4

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 4

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ピラゾキシフェン <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 4

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 4

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 4

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 4

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 4

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 4

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 4

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 07

兵庫県企業庁浄水（神出）

[水源名]

呑吐ダム（加古川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

兵庫県企業庁浄水（三田）

[水源名]

青野ダム（武庫川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

千苅浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

37,297
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 4

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（市街地）

[浄水場名] 07

兵庫県企業庁浄水（神出）

[水源名]

呑吐ダム（加古川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

兵庫県企業庁浄水（三田）

[水源名]

青野ダム（武庫川水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

神戸市（市街地）

[浄水場名]

千苅浄水場

[水源名]

千苅貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

37,297
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0010２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 <0.0010 4 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.00080アセフェート <0.00080 <0.00080 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 4 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2 <0.00060 <0.00060 <0.00060 4

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 4 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0004オキシン銅(有機銅） <0.0004 <0.0004 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 4 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 4

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 4

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 4 <0.000010 <0.000010 <0.000010 2 <0.000010 <0.000010 <0.000010 4

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ジチアノン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2 <0.00200 <0.00200 <0.00200 4

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 4 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

尼崎市

[浄水場名] 01

神崎浄水場

[水源名]

淀川水系淀川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16,456

原水

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

加古川水系加古川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

9,566

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

第１取水（第３取水含む）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13,432

- 002 兵庫県

- 00

28 - 003 兵庫県 28 - 003 兵庫県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 4

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 <0.00100 <0.00100 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 4

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 4 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2 <0.000009 <0.000009 <0.000009 4

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 4 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 4 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 4

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.001フサライド <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 4 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 4

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 4 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 4

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

尼崎市

[浄水場名] 01

神崎浄水場

[水源名]

淀川水系淀川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16,456

原水

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

加古川水系加古川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

9,566

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

第１取水（第３取水含む）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13,432

- 002 兵庫県

- 00

28 - 003 兵庫県 28 - 003 兵庫県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

尼崎市

[浄水場名] 01

神崎浄水場

[水源名]

淀川水系淀川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16,456

原水

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

加古川水系加古川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

9,566

[事業主体名]

高砂市

[浄水場名]

米田水源地

[水源名]

第１取水（第３取水含む）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13,432

- 002 兵庫県

- 00

28 - 003 兵庫県 28 - 003 兵庫県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 <0.0080 <0.0080 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

アシュラム <0.002 <0.002 <0.002 2

アセフェート <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソキサチオン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 <0.001 2

イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

キャプタン <0.001 <0.001 <0.001 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0050 <0.0050 <0.0050 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジクワット <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

ジチオピル <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジメトエート <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

シメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジメピペレート <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ダイアジノン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

佐野浄水場

[水源名]

佐野場内水源、号井戸、中郷円山川
水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量] 17,690

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

中郷浄水場

[水源名]

中郷円山川水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

二見浄水場

[水源名]

二見水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,205

- 004 兵庫県
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

テフリルトリオン

トリクロピル 0.00013 <0.00006 0.00007 2

トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

トリシクラゾール <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

トリフルラリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ナプロパミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

パラコート <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピロキロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

フェントエート（PAP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

プロシミドン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

プロピザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

メチルダイムロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

佐野浄水場

[水源名]

佐野場内水源、号井戸、中郷円山川
水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量] 17,690

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

中郷浄水場

[水源名]

中郷円山川水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

二見浄水場

[水源名]

二見水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,205

- 004 兵庫県

- 00

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

14



メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

佐野浄水場

[水源名]

佐野場内水源、号井戸、中郷円山川
水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量] 17,690

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

中郷浄水場

[水源名]

中郷円山川水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

二見浄水場

[水源名]

二見水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,205

- 004 兵庫県

- 00

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

15



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

岩中浄水場

[水源名]

岩中水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,880

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

十戸浄水場

[水源名]

十戸水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

879

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

荒船浄水場

[水源名]

荒船水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

100

- 004 兵庫県

- 03

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 04 01 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

岩中浄水場

[水源名]

岩中水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,880

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

十戸浄水場

[水源名]

十戸水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

879

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

荒船浄水場

[水源名]

荒船水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

100

- 004 兵庫県

- 03

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 04 01 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

岩中浄水場

[水源名]

岩中水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,880

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

十戸浄水場

[水源名]

十戸水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

879

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

荒船浄水場

[水源名]

荒船水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

100

- 004 兵庫県

- 03

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 04 01 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0030 1

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.002 1

アセフェート <0.00100 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1

アラクロール <0.0001 1

イソキサチオン <0.00001 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0001 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0001 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 1

エトフェンプロックス <0.0001 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0004 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00001 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.001 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0050 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1

ジクワット <0.00050 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0010 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 1

ジチオピル <0.00001 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1

ジメトエート <0.0001 1

シメトリン <0.0001 1

ジメピペレート <0.00002 1

ダイアジノン <0.00002 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

観音浦浄水場

[水源名]

観音浦水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 979

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

松枝浄水場

[水源名]

松枝第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,155

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鍛冶屋浄水場

[水源名]

鍛冶屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

743

- 004 兵庫県

- 06

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 07 01 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

19



ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート 0.00100 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0001 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1

テフリルトリオン

トリクロピル 0.00013 1

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1

トリシクラゾール <0.0008 1

トリフルラリン <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1

パラコート <0.00050 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0001 1

ピロキロン <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00001 1

フェントエート（PAP) <0.00004 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0002 1

プロピザミド <0.0001 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン 0.001 1

ベンフラカルブ <0.0002 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0070 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0001 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0001 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1

メチルダイムロン <0.0001 1

メトミノストロビン <0.0040 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

観音浦浄水場

[水源名]

観音浦水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 979

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

松枝浄水場

[水源名]

松枝第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,155

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鍛冶屋浄水場

[水源名]

鍛冶屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

743

- 004 兵庫県

- 06

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 07 01 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

20



メトリブジン <0.0030 1

メフェナセット <0.0001 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

観音浦浄水場

[水源名]

観音浦水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 979

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

松枝浄水場

[水源名]

松枝第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,155

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鍛冶屋浄水場

[水源名]

鍛冶屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

743

- 004 兵庫県

- 06

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 07 01 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

21



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大谷浄水場

[水源名]

大谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 290

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

穴見浄水場

[水源名]

穴見水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

96

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

港浄水場

[水源名]

畑上第１、第２、第３水源、気比水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 09

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 10 01 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

22



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大谷浄水場

[水源名]

大谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 290

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

穴見浄水場

[水源名]

穴見水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

96

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

港浄水場

[水源名]

畑上第１、第２、第３水源、気比水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 09

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 10 01 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

23



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大谷浄水場

[水源名]

大谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 290

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

穴見浄水場

[水源名]

穴見水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

96

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

港浄水場

[水源名]

畑上第１、第２、第３水源、気比水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 09

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 10 01 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

24



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

畑上水源地

[水源名]

畑上水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 28

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鬼神谷浄水場

[水源名]

鬼神谷水源２号取水井、鬼神谷水源
新１号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,388

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

椒浄水場

[水源名]

椒取水場

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

38

- 004 兵庫県

- 12

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 13 01 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)

25



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

畑上水源地

[水源名]

畑上水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 28

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鬼神谷浄水場

[水源名]

鬼神谷水源２号取水井、鬼神谷水源
新１号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,388

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

椒浄水場

[水源名]

椒取水場

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

38

- 004 兵庫県

- 12

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 13 01 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)

26



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

畑上水源地

[水源名]

畑上水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 28

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

鬼神谷浄水場

[水源名]

鬼神谷水源２号取水井、鬼神谷水源
新１号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,388

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

椒浄水場

[水源名]

椒取水場

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

38

- 004 兵庫県

- 12

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 13 01 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)

27



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

森本浄水場

[水源名]

森本取水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 257

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原浄水場

[水源名]

大森水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

113

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

寺坂浄水場

[水源名]

寺坂水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

318

- 004 兵庫県

- 15

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 16 01 - 17

(㎥) (㎥) (㎥)

28



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

森本浄水場

[水源名]

森本取水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 257

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原浄水場

[水源名]

大森水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

113

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

寺坂浄水場

[水源名]

寺坂水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

318

- 004 兵庫県

- 15

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 16 01 - 17

(㎥) (㎥) (㎥)

29



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

森本浄水場

[水源名]

森本取水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 257

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原浄水場

[水源名]

大森水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

113

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

寺坂浄水場

[水源名]

寺坂水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

318

- 004 兵庫県

- 15

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 16 01 - 17

(㎥) (㎥) (㎥)

30



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

奥山浄水場

[水源名]

奥山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

阿瀬浄水場

[水源名]

阿瀬水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

92

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

稲葉浄水場

[水源名]

蘇武トンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

32,903

- 004 兵庫県

- 18

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 19 01 - 20

(㎥) (㎥) (㎥)

31



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

奥山浄水場

[水源名]

奥山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

阿瀬浄水場

[水源名]

阿瀬水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

92

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

稲葉浄水場

[水源名]

蘇武トンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

32,903

- 004 兵庫県

- 18

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 19 01 - 20

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

奥山浄水場

[水源名]

奥山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

阿瀬浄水場

[水源名]

阿瀬水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

92

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

稲葉浄水場

[水源名]

蘇武トンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

32,903

- 004 兵庫県

- 18

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 19 01 - 20

(㎥) (㎥) (㎥)

33



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

坂野浄水場

[水源名]

たんたんトンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 228

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

小谷浄水場

[水源名]

小谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

水石浄水場

[水源名]

水石水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

183

- 004 兵庫県

- 21

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 22 01 - 23

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

坂野浄水場

[水源名]

たんたんトンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 228

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

小谷浄水場

[水源名]

小谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

水石浄水場

[水源名]

水石水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

183

- 004 兵庫県

- 21

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 22 01 - 23

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

坂野浄水場

[水源名]

たんたんトンネル水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 228

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

小谷浄水場

[水源名]

小谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

水石浄水場

[水源名]

水石水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

183

- 004 兵庫県

- 21

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 22 01 - 23

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

太田第２浄水場

[水源名]

太田第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

唐川浄水場

[水源名]

唐川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

371

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

畑山浄水場

[水源名]

畑山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 24

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 25 01 - 26

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

太田第２浄水場

[水源名]

太田第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

唐川浄水場

[水源名]

唐川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

371

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

畑山浄水場

[水源名]

畑山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 24

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 25 01 - 26

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

太田第２浄水場

[水源名]

太田第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

唐川浄水場

[水源名]

唐川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

371

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

畑山浄水場

[水源名]

畑山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,314

- 004 兵庫県

- 24

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 25 01 - 26

(㎥) (㎥) (㎥)

39



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

平田浄水場

[水源名]

平田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 76

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

薬王寺浄水場

[水源名]

薬王寺水源、江笠水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

244

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

佐田浄水場

[水源名]

佐田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

95

- 004 兵庫県

- 27

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 28 01 - 29

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

平田浄水場

[水源名]

平田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 76

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

薬王寺浄水場

[水源名]

薬王寺水源、江笠水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

244

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

佐田浄水場

[水源名]

佐田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

95

- 004 兵庫県

- 27

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 28 01 - 29

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

平田浄水場

[水源名]

平田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 76

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

薬王寺浄水場

[水源名]

薬王寺水源、江笠水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

244

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

佐田浄水場

[水源名]

佐田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

95

- 004 兵庫県

- 27

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 28 01 - 29

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大光寺浄水場

[水源名]

大光寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5,795

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

高龍寺浄水場

[水源名]

高龍寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原取水場

[水源名]

三原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13

- 004 兵庫県

- 30

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 31 01 - 32

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大光寺浄水場

[水源名]

大光寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5,795

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

高龍寺浄水場

[水源名]

高龍寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原取水場

[水源名]

三原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13

- 004 兵庫県

- 30

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 31 01 - 32

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

豊岡市

[浄水場名] 01

大光寺浄水場

[水源名]

大光寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5,795

原水

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

高龍寺浄水場

[水源名]

高龍寺水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

豊岡市

[浄水場名]

三原取水場

[水源名]

三原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13

- 004 兵庫県

- 30

28 - 004 兵庫県 28 - 004 兵庫県

01 - 31 01 - 32

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00003アニロホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

<0.00050イミノクタジン <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 4 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 4

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.000030カズサホス <0.000030 <0.000030 4 <0.000030 <0.000030 <0.000030 2 <0.000030 <0.000030 <0.000030 4

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0050グルホシネート <0.0050 <0.0050 2 <0.0050 <0.0050 <0.0050 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 4 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 4

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 4

<0.00050ジクワット <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 4 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 4

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 4

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西宮市

[浄水場名] 02

越水浄水場

[水源名]

阪神水道企業団からの受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

鳴尾浄水場

[水源名]

浅井戸１号（他８原水と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

5,127

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

丸山浄水場

[水源名]

丸山貯水池

[原水の種類]

浄水受水・ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,681
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 4 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 4

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.00050パラコート <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 4 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 4

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00005ピラゾキシフェン <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 4 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 4

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 4

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 4 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 4

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 4 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 4

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 4

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西宮市

[浄水場名] 02

越水浄水場

[水源名]

阪神水道企業団からの受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

鳴尾浄水場

[水源名]

浅井戸１号（他８原水と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

5,127

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

丸山浄水場

[水源名]

丸山貯水池

[原水の種類]

浄水受水・ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,681
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西宮市

[浄水場名] 02

越水浄水場

[水源名]

阪神水道企業団からの受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

鳴尾浄水場

[水源名]

浅井戸１号（他８原水と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

5,127

[事業主体名]

西宮市

[浄水場名]

丸山浄水場

[水源名]

丸山貯水池

[原水の種類]

浄水受水・ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,681
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2

<0.0010２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 <0.0010 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2

<0.00060イミノクタジン <0.00060 <0.00060 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2

<0.000010クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 <0.000010 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2

<0.0003ジチアノン <0.0003 <0.0003 2

<0.00200ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 <0.00200 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 01

西新町浄水場

[水源名]

加古川水系篠山川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 2,446

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

黒石浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

676

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

畑井浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

688
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2

<0.00100ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 <0.00100 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 01

西新町浄水場

[水源名]

加古川水系篠山川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 2,446

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

黒石浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

676

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

畑井浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

688
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2

0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 01

西新町浄水場

[水源名]

加古川水系篠山川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 2,446

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

黒石浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

676

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

畑井浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

688

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00060 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0100 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00050 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0003 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 07

後川浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 119

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

福住浄水場

[水源名]

浅層地下水、渓流水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

366

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

大芋浄水場

[水源名]

浅層地下水、ダム水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

670

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00500 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0004 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 07

後川浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 119

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

福住浄水場

[水源名]

浅層地下水、渓流水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

366

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

大芋浄水場

[水源名]

浅層地下水、ダム水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

670

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 07

後川浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 119

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

福住浄水場

[水源名]

浅層地下水、渓流水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

366

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

大芋浄水場

[水源名]

浅層地下水、ダム水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

670

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

54



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 11

小坂浄水場

[水源名]

湖沼水

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 619

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

栗柄浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

362

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

273

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 11

小坂浄水場

[水源名]

湖沼水

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 619

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

栗柄浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

362

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

273

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

篠山市

[浄水場名] 11

小坂浄水場

[水源名]

湖沼水

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 619

原水

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

栗柄浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

362

[事業主体名]

篠山市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水・その他

[1日平均浄水量]

原水

273

- 007 兵庫県

- 00

28 - 007 兵庫県 28 - 007 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 01

町裏浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,703

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

山崎浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,587

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

兼田浄水場

[水源名]

市川（伏流水）（他１水源（地下水）と混
合

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,143

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.002ブロモブチド <0.001 0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 01

町裏浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,703

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

山崎浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,587

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

兼田浄水場

[水源名]

市川（伏流水）（他１水源（地下水）と混
合

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,143

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 01

町裏浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,703

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

山崎浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,587

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

兼田浄水場

[水源名]

市川（伏流水）（他１水源（地下水）と混
合

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,143

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 05

田井浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 2,670

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

龍野浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,220

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

林田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 05

田井浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 2,670

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

龍野浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,220

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

林田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 05

田井浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 2,670

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

龍野浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,220

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

林田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 08

保城浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 10,025

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

北平野配水場

[水源名]

兵庫県企業庁船津浄水場（市川（表流
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

甲山浄水場

[水源名]

市川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

52,257

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.004ブロモブチド <0.001 0.002 2 0.002 <0.001 0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 08

保城浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 10,025

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

北平野配水場

[水源名]

兵庫県企業庁船津浄水場（市川（表流
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

甲山浄水場

[水源名]

市川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

52,257

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 08

保城浄水場

[水源名]

船場川（表流水）（他１水源（地下水）と
混

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量] 10,025

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

北平野配水場

[水源名]

兵庫県企業庁船津浄水場（市川（表流
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

甲山浄水場

[水源名]

市川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

52,257

- 008 兵庫県

- 00
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

カフェンストロール <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 11

網干配水場

[水源名]

西播磨水道企業団市場浄水場（地下
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

文殿浄水場

[水源名]

菅生川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

926

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

木戸浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

214

- 008 兵庫県

- 00
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 11

網干配水場

[水源名]

西播磨水道企業団市場浄水場（地下
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

文殿浄水場

[水源名]

菅生川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

926

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

木戸浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

214
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 11

網干配水場

[水源名]

西播磨水道企業団市場浄水場（地下
水）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

文殿浄水場

[水源名]

菅生川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

926

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

木戸浄水場

[水源名]

夢前川（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

214
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 14

置本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 360

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

塚本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

187

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

岡浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

992

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

15 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 14

置本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 360

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

塚本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

187

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

岡浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

992

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

15 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 14

置本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 360

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

塚本浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

187

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

岡浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

992

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

15 - 00 17 - 00
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

カフェンストロール <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 18

岩部ポンプ室

[水源名]

第１水源（地下水（第２水源（休止中）と
混

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

香寺浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,928

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

家島配水池

[水源名]

赤穂市上水道北野中浄水場（千種川
（表流水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,264
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 18

岩部ポンプ室

[水源名]

第１水源（地下水（第２水源（休止中）と
混

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

香寺浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,928

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

家島配水池

[水源名]

赤穂市上水道北野中浄水場（千種川
（表流水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,264

- 008 兵庫県

- 00
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 18

岩部ポンプ室

[水源名]

第１水源（地下水（第２水源（休止中）と
混

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

香寺浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,928

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

家島配水池

[水源名]

赤穂市上水道北野中浄水場（千種川
（表流水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,264
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- 00
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 24

安志浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,028

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

植木野浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

774

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

立船野浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

62
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 24

安志浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,028

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

植木野浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

774

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

立船野浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

62

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 24

安志浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,028

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

植木野浄水場

[水源名]

地下水（他１水源（地下水）と混合））

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

774

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

立船野浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

62

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 27

我孫子浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

佐中浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

23

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

熊部浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

4
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 27

我孫子浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

佐中浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

23

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

熊部浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

4

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

80



<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 27

我孫子浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

佐中浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

23

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

熊部浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

4

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

81



<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 30

坂根浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

馬寺浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

19

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

小畑浄水場

[水源名]

菅生川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

11

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 30

坂根浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

馬寺浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

19

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

小畑浄水場

[水源名]

菅生川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

11

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 30

坂根浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

馬寺浄水場

[水源名]

夢前川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

19

[事業主体名]

姫路市

[浄水場名]

小畑浄水場

[水源名]

菅生川水系（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

11

- 008 兵庫県

- 00

28 - 008 兵庫県 28 - 008 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00010アセフェート <0.00010 <0.00010 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000020カズサホス <0.000020 <0.000020 2 <0.000030 <0.000030 <0.000030 2 <0.000030 <0.000030 <0.000030 2

<0.00020カフェンストロール <0.00020 <0.00020 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00020 <0.00020 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0050 <0.0050 <0.0050 2 <0.0050 <0.0050 <0.0050 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00020シハロホップブチル <0.00020 <0.00020 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 33

関浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

魚住浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

23,031

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

明石川浄水場

[水源名]

貯水池・深井戸

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18,123

- 008 兵庫県

- 00

28 - 009 兵庫県 28 - 009 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 0.00041 <0.00020 0.00021 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00010トリクロルホン (DEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00020ピラゾキシフェン <0.00020 <0.00020 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 0.000009 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 33

関浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

魚住浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

23,031

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

明石川浄水場

[水源名]

貯水池・深井戸

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18,123

- 008 兵庫県

- 00

28 - 009 兵庫県 28 - 009 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

姫路市

[浄水場名] 33

関浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

魚住浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

23,031

[事業主体名]

明石市

[浄水場名]

明石川浄水場

[水源名]

貯水池・深井戸

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18,123

- 008 兵庫県

- 00

28 - 009 兵庫県 28 - 009 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

87



<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00003アニロホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00050イミノクタジン <0.00050 <0.00050 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000030カズサホス <0.000030 <0.000030 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0050グルホシネート <0.0050 <0.0050 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00050ジクワット <0.00050 <0.00050 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

明石市

[浄水場名] 04

鳥羽浄水場

[水源名]

深井戸・貯水池

[原水の種類]

深井戸水・湖沼水・浄水受水

[1日平均浄水量] 25,398

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

上寺浄水場

[水源名]

揖保川今宿取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6,487

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸原浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

267

- 009 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

0.00026テフリルトリオン <0.00002 0.00013 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00050パラコート <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005ピラゾキシフェン <0.00005 <0.00005 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

明石市

[浄水場名] 04

鳥羽浄水場

[水源名]

深井戸・貯水池

[原水の種類]

深井戸水・湖沼水・浄水受水

[1日平均浄水量] 25,398

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

上寺浄水場

[水源名]

揖保川今宿取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6,487

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸原浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

267
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 0.00000 <0.00000 0.00000 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

明石市

[浄水場名] 04

鳥羽浄水場

[水源名]

深井戸・貯水池

[原水の種類]

深井戸水・湖沼水・浄水受水

[1日平均浄水量] 25,398

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

上寺浄水場

[水源名]

揖保川今宿取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6,487

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸原浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

267

- 009 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 04

神戸浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,005

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

嶋田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

83

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

染河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

406

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 04

神戸浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,005

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

嶋田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

83

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

染河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

406

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 04

神戸浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,005

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

嶋田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

83

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

染河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

406

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 07

西深浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 462

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方・繁盛浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

650

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

草木・千町浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

23

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 07

西深浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 462

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方・繁盛浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

650

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

草木・千町浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

23

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 07

西深浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 462

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方・繁盛浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

650

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

草木・千町浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

23

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 10

黒原・井内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 45

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方北部浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,345

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 10

黒原・井内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 45

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方北部浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,345

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 10

黒原・井内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 45

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

三方北部浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,345

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 13

鹿伏浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

道谷浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸倉浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

100



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 13

鹿伏浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

道谷浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸倉浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 13

鹿伏浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

道谷浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

戸倉浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

25

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 16

日ノ原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

西河内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

512

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

千草浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

384

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 16

日ノ原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

西河内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

512

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

千草浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

384

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宍粟市

[浄水場名] 16

日ノ原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

西河内浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

512

[事業主体名]

宍粟市

[浄水場名]

千草浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

384

- 010 兵庫県

- 00

28 - 010 兵庫県 28 - 010 兵庫県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0080２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 <0.0080 2 <0.0080 <0.0080 <0.0080 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00600アセフェート <0.00600 <0.00600 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0004オキシン銅(有機銅） <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2 <0.000030 <0.000030 <0.000030 2

<0.00010カフェンストロール <0.00010 <0.00010 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0050グルホシネート <0.0050 <0.0050 2 <0.0050 <0.0050 <0.0050 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00050ジクワット <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0010ジチアノン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.00030ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

伊丹市

[浄水場名] 01

千僧浄水場

[水源名]

猪名川武庫川淀川

[原水の種類]

原水受水・湖沼水・表流水（自流）・伏
流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 56,407

原水

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥山浄水場

[水源名]

芦屋川表流水・奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

3,503

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥池浄水場

[水源名]

奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

631

- 013 兵庫県

- 01

28 - 014 兵庫県 28 - 014 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

0.00084テフリルトリオン 0.00004 0.00044 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 0.00014 <0.00006 0.00007 2

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 2 <0.00020 <0.00020 <0.00020 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00050パラコート <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

0.0002ピラクロニル <0.0001 0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.0006メソミル <0.0003 0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00040 <0.00040 <0.00040 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

伊丹市

[浄水場名] 01

千僧浄水場

[水源名]

猪名川武庫川淀川

[原水の種類]

原水受水・湖沼水・表流水（自流）・伏
流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 56,407

原水

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥山浄水場

[水源名]

芦屋川表流水・奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

3,503

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥池浄水場

[水源名]

奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

631

- 013 兵庫県

- 01

28 - 014 兵庫県 28 - 014 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

伊丹市

[浄水場名] 01

千僧浄水場

[水源名]

猪名川武庫川淀川

[原水の種類]

原水受水・湖沼水・表流水（自流）・伏
流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 56,407

原水

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥山浄水場

[水源名]

芦屋川表流水・奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

3,503

[事業主体名]

芦屋市

[浄水場名]

芦屋奥池浄水場

[水源名]

奥山貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

631

- 013 兵庫県

- 01

28 - 014 兵庫県 28 - 014 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0010２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00060イミノクタジン <0.00060 <0.00060 2 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

0.00010カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

0.00020キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 0.00010 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003ジチアノン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00200ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 <0.00200 2 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三田市

[浄水場名] 01

古城浄水場

[水源名]

武庫川（山田川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 6,403

原水

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

高平浄水場

[水源名]

高平水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

707

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

母子浄水場

[水源名]

母子水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

82

- 016 兵庫県

- 00

28 - 016 兵庫県 28 - 016 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.00100ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 <0.00100 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

0.00097テフリルトリオン 0.00005 0.00051 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

0.0002ピラクロニル <0.0001 0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.0005ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.003ブロモブチド <0.001 0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00004ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三田市

[浄水場名] 01

古城浄水場

[水源名]

武庫川（山田川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 6,403

原水

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

高平浄水場

[水源名]

高平水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

707

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

母子浄水場

[水源名]

母子水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

82

- 016 兵庫県

- 00

28 - 016 兵庫県 28 - 016 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三田市

[浄水場名] 01

古城浄水場

[水源名]

武庫川（山田川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 6,403

原水

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

高平浄水場

[水源名]

高平水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

707

[事業主体名]

三田市

[浄水場名]

母子浄水場

[水源名]

母子水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

82

- 016 兵庫県

- 00

28 - 016 兵庫県 28 - 016 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00060 1 <0.00060 1 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 1 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1 <0.000010 1 <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1 <0.00200 1 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 01

坂越水源地

[水源名]

坂越水源地

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 3,834

原水

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

真広水源地

[水源名]

真広水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

350

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

市場水源地

[水源名]

市場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

15,477

- 018 兵庫県

- 00

28 - 018 兵庫県 28 - 018 兵庫県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1 <0.00100 1 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00050 1 <0.00050 1 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 01

坂越水源地

[水源名]

坂越水源地

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 3,834

原水

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

真広水源地

[水源名]

真広水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

350

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

市場水源地

[水源名]

市場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

15,477

- 018 兵庫県

- 00

28 - 018 兵庫県 28 - 018 兵庫県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 01

坂越水源地

[水源名]

坂越水源地

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 3,834

原水

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

真広水源地

[水源名]

真広水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

350

[事業主体名]

西播磨水道企業団

[浄水場名]

市場水源地

[水源名]

市場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

15,477

- 018 兵庫県

- 00

28 - 018 兵庫県 28 - 018 兵庫県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 1 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00060 1 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1 <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 1 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 08

野田水源地

[水源名]

野田水源地（野田南水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,509

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

北野中浄水場

[水源名]

木津第２水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

18,036

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

木津第１水源

[水源名]

木津第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,241

- 018 兵庫県

- 01

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

01 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

チアジニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00050 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 08

野田水源地

[水源名]

野田水源地（野田南水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,509

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

北野中浄水場

[水源名]

木津第２水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

18,036

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

木津第１水源

[水源名]

木津第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,241

- 018 兵庫県

- 01

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

01 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西播磨水道企業団

[浄水場名] 08

野田水源地

[水源名]

野田水源地（野田南水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,509

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

北野中浄水場

[水源名]

木津第２水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

18,036

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

木津第１水源

[水源名]

木津第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,241

- 018 兵庫県

- 01

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

01 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

赤穂市

[浄水場名] 02

真殿水源

[水源名]

真殿水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 233

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

東有年浄水場

[水源名]

東有年水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

611

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

原水源

[水源名]

原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

504

- 019 兵庫県

- 02

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

赤穂市

[浄水場名] 02

真殿水源

[水源名]

真殿水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 233

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

東有年浄水場

[水源名]

東有年水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

611

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

原水源

[水源名]

原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

504

- 019 兵庫県

- 02

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

赤穂市

[浄水場名] 02

真殿水源

[水源名]

真殿水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 233

原水

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

東有年浄水場

[水源名]

東有年水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

611

[事業主体名]

赤穂市

[浄水場名]

原水源

[水源名]

原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

504

- 019 兵庫県

- 02

28 - 019 兵庫県 28 - 019 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 3

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 <0.0080 <0.0080 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 01

生瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小浜浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,643

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小林浄水場

[水源名]

武庫川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水・
浄水受水・ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

12,363

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 01

生瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小浜浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,643

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小林浄水場

[水源名]

武庫川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水・
浄水受水・ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

12,363

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 01

生瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小浜浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

14,643

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

小林浄水場

[水源名]

武庫川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水・
浄水受水・ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

12,363

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 <0.0080 <0.0080 2 <0.0080 <0.0080 <0.0080 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00100 <0.00100 <0.00100 2 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 04

川面浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

亀井浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,122

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

惣川浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）・湧水・浄水
受水

[1日平均浄水量]

原水

12,784

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000020 <0.000020 <0.000020 2 <0.000020 <0.000020 <0.000020 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 04

川面浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

亀井浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,122

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

惣川浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）・湧水・浄水
受水

[1日平均浄水量]

原水

12,784

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 04

川面浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

亀井浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,122

[事業主体名]

宝塚市

[浄水場名]

惣川浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）・湧水・浄水
受水

[1日平均浄水量]

原水

12,784

- 020 兵庫県

- 00

28 - 020 兵庫県 28 - 020 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

126



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1

EPN <0.00005 1 <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1 <0.00030 1

アシュラム <0.009 1 <0.009 1

アセフェート <0.00080 1 <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1 <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1 <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1 <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1 <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1 <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.003 1 <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート <0.02 1 <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1 <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1 <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 07

玉瀬浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

中津水源地

[水源名]

中津

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,909

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

大野水源地

[水源名]

大野

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,113

- 020 兵庫県

- 00

28 - 021 兵庫県 28 - 021 兵庫県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1 <0.00010 1

チアジニル <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1 <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1 <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0001 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 07

玉瀬浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

中津水源地

[水源名]

中津

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,909

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

大野水源地

[水源名]

大野

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,113

- 020 兵庫県

- 00

28 - 021 兵庫県 28 - 021 兵庫県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

宝塚市

[浄水場名] 07

玉瀬浄水場

[水源名]

川下川貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

中津水源地

[水源名]

中津

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,909

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

大野水源地

[水源名]

大野

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,113

- 020 兵庫県

- 00

28 - 021 兵庫県 28 - 021 兵庫県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

129



<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 1 <0.0008 1

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 4 <0.009 1 <0.009 1

<0.00080アセフェート <0.00080 <0.00080 4 <0.00080 1 <0.00080 1

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 1 <0.00008 1

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 4 <0.003 1 <0.003 1

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 1 <0.0009 1

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 1 <0.00006 1

<0.00030インダノファン <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 1 <0.00006 1

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 1 <0.0008 1

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 4 <0.000006 1 <0.000006 1

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 1 <0.00008 1

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 4 <0.003 1 <0.003 1

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 1 <0.0004 1

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 4 <0.003 1 <0.003 1

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 1

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 4 <0.000100 1 <0.000100 1

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 4 <0.00008 1 <0.00008 1

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.0100ジチアノン <0.0100 <0.0100 4 <0.0100 1 <0.0100 1

<0.00005ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 4 <0.00009 1 <0.00009 1

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 1 <0.00006 1

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加古川市

[浄水場名] 05

中西条浄水場

[水源名]

加古川（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 64,641

原水

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

東神吉水源地

[水源名]

東神吉

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,236

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

西部水源地

[水源名]

西部

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,423

- 021 兵庫県

- 00

28 - 021 兵庫県 28 - 021 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 4 <0.008 1 <0.008 1

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 1 <0.00010 1

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 4 <0.0008 1 <0.0008 1

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 4 <0.003 1 <0.003 1

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

0.00009テフリルトリオン <0.00002 0.00003 5 <0.00002 1 <0.00002 1

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 1 <0.00006 1

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 1 <0.0010 1

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 1 <0.0006 1

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 4 <0.000050 1 <0.000050 1

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 1 <0.000005 1

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 1 <0.00010 1

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 4 <0.00006 1 <0.00006 1

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 4 <0.00007 1 <0.00007 1

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.001フサライド <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 1 <0.0009 1

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 4 <0.0009 1 <0.0009 1

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 4 <0.003 1 <0.003 1

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 1 <0.0004 1

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 1 <0.0001 1

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 4 <0.0007 1 <0.0007 1

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 4 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 4 <0.0070 1 <0.0070 1

<0.0001メコプロップ (MCPP) <0.0001 <0.0001 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 4 <0.0006 1 <0.0006 1

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 1 <0.00004 1

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 1 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加古川市

[浄水場名] 05

中西条浄水場

[水源名]

加古川（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 64,641

原水

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

東神吉水源地

[水源名]

東神吉

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,236

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

西部水源地

[水源名]

西部

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,423

- 021 兵庫県

- 00
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加古川市

[浄水場名] 05

中西条浄水場

[水源名]

加古川（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 64,641

原水

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

東神吉水源地

[水源名]

東神吉

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,236

[事業主体名]

加古川市

[浄水場名]

西部水源地

[水源名]

西部

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,423

- 021 兵庫県

- 00

28 - 021 兵庫県 28 - 021 兵庫県
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00080 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン 0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 01

龍野水源地

[水源名]

龍野水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,030

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

神岡水源地

[水源名]

神岡水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

532

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保浄水場

[水源名]

揖保水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,228

- 022 兵庫県

- 00
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) 0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 01

龍野水源地

[水源名]

龍野水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,030

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

神岡水源地

[水源名]

神岡水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

532

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保浄水場

[水源名]

揖保水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,228
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 01

龍野水源地

[水源名]

龍野水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,030

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

神岡水源地

[水源名]

神岡水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

532

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保浄水場

[水源名]

揖保水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,228

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

02 - 00 03 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

135



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 04

龍野浄水場

[水源名]

龍野東水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5,302

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保南浄水場

[水源名]

揖保南水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,240

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

新宮浄水場

[水源名]

新宮水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,818

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 04

龍野浄水場

[水源名]

龍野東水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5,302

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保南浄水場

[水源名]

揖保南水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,240

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

新宮浄水場

[水源名]

新宮水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,818

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 04

龍野浄水場

[水源名]

龍野東水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5,302

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

揖保南浄水場

[水源名]

揖保南水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,240

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

新宮浄水場

[水源名]

新宮水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,818

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 07

香山浄水場

[水源名]

香山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,427

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

満喜浄水場

[水源名]

満喜水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

224

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

井野原水源地

[水源名]

井野原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

685

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 07

香山浄水場

[水源名]

香山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,427

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

満喜浄水場

[水源名]

満喜水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

224

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

井野原水源地

[水源名]

井野原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

685

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 07

香山浄水場

[水源名]

香山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,427

原水

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

満喜浄水場

[水源名]

満喜水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

224

[事業主体名]

たつの市

[浄水場名]

井野原水源地

[水源名]

井野原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

685

- 022 兵庫県

- 00

28 - 022 兵庫県 28 - 022 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.002 1

アセフェート <0.00100 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00006 1

アラクロール <0.0001 1

イソキサチオン <0.00001 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0001 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0001 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 1

エトフェンプロックス <0.0001 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0004 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00001 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.001 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0050 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0010 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 1

ジチオピル <0.00001 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1

ジメトエート <0.0001 1

シメトリン <0.0001 1

ジメピペレート <0.00002 1

ダイアジノン <0.00002 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 11

栗町浄水場

[水源名]

栗町水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 285

原水

[事業主体名]

香美町

[浄水場名]

森浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3,787

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大森

[水源名]

大森水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

786

- 022 兵庫県

- 00

28 - 023 兵庫県 28 - 024 兵庫県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00002 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.030 1

チオベンカルブ <0.0001 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1

テフリルトリオン <0.00001 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1

トリシクラゾール <0.0008 1

トリフルラリン <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0001 1

ピロキロン <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00001 1

フェントエート（PAP) <0.00004 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0002 1

プロピザミド <0.0001 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.001 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0001 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0001 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1

メチルダイムロン <0.0001 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 11

栗町浄水場

[水源名]

栗町水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 285

原水

[事業主体名]

香美町

[浄水場名]

森浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3,787

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大森

[水源名]

大森水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

786

- 022 兵庫県

- 00

28 - 023 兵庫県 28 - 024 兵庫県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

143



メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0001 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

たつの市

[浄水場名] 11

栗町浄水場

[水源名]

栗町水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 285

原水

[事業主体名]

香美町

[浄水場名]

森浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3,787

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大森

[水源名]

大森水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

786

- 022 兵庫県

- 00

28 - 023 兵庫県 28 - 024 兵庫県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 02

上網場

[水源名]

上網場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,300

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

坂本

[水源名]

坂本水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

462

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

小佐

[水源名]

小佐水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

145

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 02

上網場

[水源名]

上網場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,300

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

坂本

[水源名]

坂本水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

462

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

小佐

[水源名]

小佐水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

145

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 02

上網場

[水源名]

上網場水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,300

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

坂本

[水源名]

坂本水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

462

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

小佐

[水源名]

小佐水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

145

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 05

宿南

[水源名]

宿南水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 202

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

枯木

[水源名]

枯木水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

674

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

浅野

[水源名]

浅野水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

374

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 05

宿南

[水源名]

宿南水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 202

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

枯木

[水源名]

枯木水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

674

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

浅野

[水源名]

浅野水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

374

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 05

宿南

[水源名]

宿南水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 202

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

枯木

[水源名]

枯木水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

674

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

浅野

[水源名]

浅野水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

374

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 08

堀畑

[水源名]

堀畑水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

上薮崎

[水源名]

上薮崎水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

600

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大塚

[水源名]

大塚水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

334

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

151



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 08

堀畑

[水源名]

堀畑水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

上薮崎

[水源名]

上薮崎水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

600

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大塚

[水源名]

大塚水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

334

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

152



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 08

堀畑

[水源名]

堀畑水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

上薮崎

[水源名]

上薮崎水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

600

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

大塚

[水源名]

大塚水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

334

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

153



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 11

三谷

[水源名]

三谷水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 138

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

能座

[水源名]

建屋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

142

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

若杉

[水源名]

若杉水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

322

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

154



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 11

三谷

[水源名]

三谷水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 138

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

能座

[水源名]

建屋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

142

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

若杉

[水源名]

若杉水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

322

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

155



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 11

三谷

[水源名]

三谷水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 138

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

能座

[水源名]

建屋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

142

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

若杉

[水源名]

若杉水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

322

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

156



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 14

加保

[水源名]

加保水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 370

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

おうみ

[水源名]

おうみ水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

360

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

古屋

[水源名]

南谷水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

246

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

157



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 14

加保

[水源名]

加保水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 370

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

おうみ

[水源名]

おうみ水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

360

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

古屋

[水源名]

南谷水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

246

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

158



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 14

加保

[水源名]

加保水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 370

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

おうみ

[水源名]

おうみ水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

360

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

古屋

[水源名]

南谷水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

246

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

159



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 17

明延

[水源名]

明延水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 64

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

横行

[水源名]

横行水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

東部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

352

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

160



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 17

明延

[水源名]

明延水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 64

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

横行

[水源名]

横行水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

東部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

352

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

161



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 17

明延

[水源名]

明延水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 64

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

横行

[水源名]

横行水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

10

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

東部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

352

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 20

八木谷

[水源名]

中部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

鵜縄

[水源名]

西部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

別宮

[水源名]

別宮水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

43

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 20

八木谷

[水源名]

中部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

鵜縄

[水源名]

西部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

別宮

[水源名]

別宮水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

43

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 20

八木谷

[水源名]

中部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

鵜縄

[水源名]

西部水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

別宮

[水源名]

別宮水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

43

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 23

轟

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

熊次

[水源名]

熊次水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

156

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

ハチ高原

[水源名]

ハチ高原水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

276

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 23

轟

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

熊次

[水源名]

熊次水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

156

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

ハチ高原

[水源名]

ハチ高原水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

276

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

養父市

[浄水場名] 23

轟

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

熊次

[水源名]

熊次水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

156

[事業主体名]

養父市

[浄水場名]

ハチ高原

[水源名]

ハチ高原水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

276

- 024 兵庫県

- 00

28 - 024 兵庫県 28 - 024 兵庫県

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0080 1

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2 <0.00004 1

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 2 <0.00005 1

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.002 1

<0.00080アセフェート <0.00080 <0.00080 2 <0.00100 1

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 2 <0.00006 1

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2 <0.00001 1

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2 <0.001 1

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0001 1

<0.00060イミノクタジン <0.00060 <0.00060 2 <0.00006 1

<0.00030インダノファン <0.00030 <0.00030 2 <0.00009 1

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00005 1

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0001 1

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2 <0.00001 1

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0004 1

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 1

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2 <0.00001 1

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2 <0.001 1

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 1

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0050 1

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 1

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00003 1

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00005 1

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0100ジチアノン <0.0100 <0.0100 2 <0.0010 1

<0.00005ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 <0.00005 2 <0.00030 1

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00001 1

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00001 1

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2 <0.00002 1

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00002 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

川西市

[浄水場名] 01

久代浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 6,195

原水

[事業主体名]

川西市

[浄水場名]

萩原配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,854

- 025 兵庫県

- 00

28 - 025 兵庫県 28 - 027 兵庫県

02 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 1

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2 <0.00002 1

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 1

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2 <0.00020 1

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0008 1

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0001 1

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 1

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 1

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00001 1

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00001 1

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2 <0.00004 1

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0001 1

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0002 1

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0001 1

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 1

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00004 1

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 1

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.001 1

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 1

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0001 1

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2 <0.0001 1

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00001 1

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0001 1

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

川西市

[浄水場名] 01

久代浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 6,195

原水

[事業主体名]

川西市

[浄水場名]

萩原配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,854

- 025 兵庫県

- 00

28 - 025 兵庫県 28 - 027 兵庫県

02 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 1

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

川西市

[浄水場名] 01

久代浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 6,195

原水

[事業主体名]

川西市

[浄水場名]

萩原配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,854

- 025 兵庫県

- 00

28 - 025 兵庫県 28 - 027 兵庫県

02 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 02

第３水源地

[水源名]

第３水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

春日浄水場

[水源名]

第４水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,655

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第５水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

593

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 02

第３水源地

[水源名]

第３水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

春日浄水場

[水源名]

第４水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,655

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第５水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

593

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 02

第３水源地

[水源名]

第３水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

春日浄水場

[水源名]

第４水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,655

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第５水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

593

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 05

上戸田浄水場

[水源名]

第６水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 504

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第７水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

460

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

552

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 05

上戸田浄水場

[水源名]

第６水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 504

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第７水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

460

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

552

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（西脇）

[浄水場名] 05

上戸田浄水場

[水源名]

第６水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 504

原水

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

大木浄水場

[水源名]

第７水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

460

[事業主体名]

西脇市（西脇）

[浄水場名]

上戸田浄水場

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

552

- 027 兵庫県

- 00

28 - 027 兵庫県 28 - 027 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00040 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00050 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00060 1 <0.00060 1 <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 1 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1 <0.000010 1 <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1 <0.00200 1 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加東市

[浄水場名] 01

広沢浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 3,970

原水

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

滝野浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

2,004

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

秋津浄水場

[水源名]

加古川水系（東条川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,175

- 032 兵庫県

- 00

28 - 032 兵庫県 28 - 032 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1 <0.00100 1 <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 1 <0.00050 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加東市

[浄水場名] 01

広沢浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 3,970

原水

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

滝野浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

2,004

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

秋津浄水場

[水源名]

加古川水系（東条川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,175

- 032 兵庫県

- 00

28 - 032 兵庫県 28 - 032 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加東市

[浄水場名] 01

広沢浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 3,970

原水

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

滝野浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

2,004

[事業主体名]

加東市

[浄水場名]

秋津浄水場

[水源名]

加古川水系（東条川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,175

- 032 兵庫県

- 00

28 - 032 兵庫県 28 - 032 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加西市

[浄水場名] 01

上瀬加浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,747

原水

[事業主体名]

加西市

[浄水場名]

兵庫県船津浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

8,752

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

三木市浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸、三木１源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,954

- 036 兵庫県

- 00

28 - 036 兵庫県 28 - 037 兵庫県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加西市

[浄水場名] 01

上瀬加浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,747

原水

[事業主体名]

加西市

[浄水場名]

兵庫県船津浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

8,752

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

三木市浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸、三木１源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,954

- 036 兵庫県

- 00

28 - 036 兵庫県 28 - 037 兵庫県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

加西市

[浄水場名] 01

上瀬加浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,747

原水

[事業主体名]

加西市

[浄水場名]

兵庫県船津浄水場

[水源名]

市川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

8,752

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

三木市浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸、三木１源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,954

- 036 兵庫県

- 00

28 - 036 兵庫県 28 - 037 兵庫県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 02

西部浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,780

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

脇川浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、美嚢川水系脇川
川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

緑が丘浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,977

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 02

西部浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,780

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

脇川浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、美嚢川水系脇川
川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

緑が丘浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,977

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 02

西部浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,780

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

脇川浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、美嚢川水系脇川
川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

緑が丘浄水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,977

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

186



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 05

広野配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,980

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

自由が丘配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

城山配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,389

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 05

広野配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,980

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

自由が丘配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

城山配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,389

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 05

広野配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,980

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

自由が丘配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

城山配水場

[水源名]

県営水道（神出系）、深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

2,389

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

189



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 08

小林配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,324

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

みなぎ台配水池

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 08

小林配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,324

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

みなぎ台配水池

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

三木市

[浄水場名] 08

小林配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,324

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

三木市

[浄水場名]

みなぎ台配水池

[水源名]

県営水道（三田系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 037 兵庫県

- 00

28 - 037 兵庫県 28 - 037 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00080 <0.00080 <0.00080 2 <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00315 <0.00315 <0.00315 2 <0.00315 <0.00315 <0.00315 2

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高
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ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高
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メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高
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<0.00011, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 1

<0.0080２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 <0.0080 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 1

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00030 1

<0.002アシュラム <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.009 1

<0.00100アセフェート <0.00100 <0.00100 2 <0.00080 <0.00080 <0.00080 2 <0.00080 1

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00005 1

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00030 1

<0.0001アラクロール <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00001イソキサチオン <0.00001 <0.00001 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 1

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.001イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0001イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 1

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00030 1

<0.0001エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00005エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 <0.00005 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.0001エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 1

<0.00001エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 <0.00001 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0004オキシン銅(有機銅） <0.0004 <0.0004 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 1

<0.00001カフェンストロール <0.00001 <0.00001 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 1

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.001キャプタン <0.001 <0.001 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 1

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.000010クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 <0.000010 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 1

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.0001クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0001ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00005ジクロルボス (DDVP) <0.00005 <0.00005 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 1

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0010ジチアノン <0.0010 <0.0010 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0100 1

<0.00030ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 <0.00030 2 <0.00315 <0.00315 <0.00315 2 <0.00050 1

<0.00001ジチオピル <0.00001 <0.00001 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 1

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00001シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0001ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0001ジメトエート <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0001シメトリン <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00002ジメピペレート <0.00002 <0.00002 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.00002ダイアジノン <0.00002 <0.00002 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

小野市

[浄水場名] 03

船木浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム直接・浄水受水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7,346

原水

[事業主体名]

小野市

[浄水場名]

河合第２水源地

[水源名]

河合第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,336

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

老原浄水場

[水源名]

老原地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,881

- 038 兵庫県

- 00

28 - 038 兵庫県 28 - 039 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 1

<0.00002ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00002 <0.00002 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 1

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 1

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0001チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0001テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

0.00003テフリルトリオン <0.00001 0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 1

0.00013トリクロピル <0.00006 0.00007 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00020トリクロルホン (DEP) <0.00020 <0.00020 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.0008トリシクラゾール <0.0008 <0.0008 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 1

<0.0001トリフルラリン <0.0001 <0.0001 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 1

<0.0001ナプロパミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 1

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.0001ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0001ピロキロン <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 1

<0.00001フェニトロチオン (MEP) <0.00001 <0.00001 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 1

<0.0001フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 0.0005 1

<0.00001フェンチオン (MPP) <0.00001 <0.00001 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 1

<0.00004フェントエート（PAP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 <0.00007 1

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0001ブタミホス <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0001ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0001プレチラクロール <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0001プロシミドン <0.0001 <0.0001 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 1

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 0.00004 1

<0.0002プロピコナゾール <0.0002 <0.0002 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0001プロピザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 1

<0.00004ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 1

<0.001ペンディメタリン <0.001 <0.001 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 1

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 1

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 1

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 1

<0.0001マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 1

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0001メタラキシル <0.0001 <0.0001 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 1

<0.00001メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 1

<0.0001メチルダイムロン <0.0001 <0.0001 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

小野市

[浄水場名] 03

船木浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム直接・浄水受水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7,346

原水

[事業主体名]

小野市

[浄水場名]

河合第２水源地

[水源名]

河合第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,336

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

老原浄水場

[水源名]

老原地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,881

- 038 兵庫県

- 00

28 - 038 兵庫県 28 - 039 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 1

<0.0001メフェナセット <0.0001 <0.0001 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.00001モリネート <0.00001 <0.00001 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

小野市

[浄水場名] 03

船木浄水場

[水源名]

鴨川ダム

[原水の種類]

ダム直接・浄水受水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7,346

原水

[事業主体名]

小野市

[浄水場名]

河合第２水源地

[水源名]

河合第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,336

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

老原浄水場

[水源名]

老原地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,881

- 038 兵庫県

- 00

28 - 038 兵庫県 28 - 039 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1

EPN <0.00005 1 <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1 <0.00030 1

アシュラム <0.009 1 <0.009 1

アセフェート <0.00080 1 <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1 <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1 <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1 <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1 <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1 <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.003 1 <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート <0.02 1 <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1 <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1 <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00050 1 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

太子町

[浄水場名] 02

吉福浄水場

[水源名]

吉福地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,214

原水

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

沖代水源

[水源名]

沖代地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

78

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

第１・２・３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,246

- 039 兵庫県

- 01

28 - 039 兵庫県 28 - 045 兵庫県

02 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1 <0.00001 1

チアジニル <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1 <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1 <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00001 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0007 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

太子町

[浄水場名] 02

吉福浄水場

[水源名]

吉福地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,214

原水

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

沖代水源

[水源名]

沖代地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

78

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

第１・２・３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,246

- 039 兵庫県

- 01

28 - 039 兵庫県 28 - 045 兵庫県

02 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

太子町

[浄水場名] 02

吉福浄水場

[水源名]

吉福地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,214

原水

[事業主体名]

太子町

[浄水場名]

沖代水源

[水源名]

沖代地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

78

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

第１・２・３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,246

- 039 兵庫県

- 01

28 - 039 兵庫県 28 - 045 兵庫県

02 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

201



<0.00011, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 2

<0.0010２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 <0.0010 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 2

<0.002アシュラム <0.002 <0.002 2

<0.00008アセフェート <0.00008 <0.00008 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2

<0.00050イミノクタジン <0.00050 <0.00050 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2

<0.01グリホサート <0.01 <0.01 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2

<0.0001ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2

<0.0003ジチアノン <0.0003 <0.0003 2

<0.00005ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 <0.00005 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2

<0.00030ダイアジノン <0.00030 <0.00030 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 01

氷上南浄水場

[水源名]

谷村水源（１号・２号・３号）・稲畑水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,030

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

桟敷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,278

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

母坪浄水場

[水源名]

１号・２号・３号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,474

- 045 兵庫県

- 03

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

01 - 05 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2

<0.00006ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00006 <0.00006 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2

<0.00001テフリルトリオン <0.00001 <0.00001 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2

<0.0008トリシクラゾール <0.0008 <0.0008 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0004ピロキロン <0.0004 <0.0004 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

<0.00003フェニトロチオン (MEP) <0.00003 <0.00003 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2

<0.00004ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2

<0.0005マラチオン（マラソン) <0.0005 <0.0005 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 01

氷上南浄水場

[水源名]

谷村水源（１号・２号・３号）・稲畑水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,030

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

桟敷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,278

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

母坪浄水場

[水源名]

１号・２号・３号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,474

- 045 兵庫県

- 03

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

01 - 05 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 01

氷上南浄水場

[水源名]

谷村水源（１号・２号・３号）・稲畑水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,030

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

桟敷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,278

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

母坪浄水場

[水源名]

１号・２号・３号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,474

- 045 兵庫県

- 03

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

01 - 05 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

204



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 03

西芦田浄水場

[水源名]

西芦田水源・東芦田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,463

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

市原浄水場

[水源名]

市原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

997

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

大嶋浄水場

[水源名]

大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・
中学校水源・広田水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

748

- 045 兵庫県

- 00

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

03 - 01 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 03

西芦田浄水場

[水源名]

西芦田水源・東芦田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,463

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

市原浄水場

[水源名]

市原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

997

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

大嶋浄水場

[水源名]

大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・
中学校水源・広田水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

748

- 045 兵庫県

- 00

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

03 - 01 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 03

西芦田浄水場

[水源名]

西芦田水源・東芦田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,463

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

市原浄水場

[水源名]

市原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

997

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

大嶋浄水場

[水源名]

大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・
中学校水源・広田水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

748

- 045 兵庫県

- 00

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

03 - 01 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

207



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

歌道谷浄水場

[水源名]

歌道谷浄水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

平松浄水場

[水源名]

平松水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

野村水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

41

- 045 兵庫県

- 02

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 04 04 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

208



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

歌道谷浄水場

[水源名]

歌道谷浄水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

平松浄水場

[水源名]

平松水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

野村水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

41

- 045 兵庫県

- 02

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 04 04 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

209



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

歌道谷浄水場

[水源名]

歌道谷浄水場

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

平松浄水場

[水源名]

平松水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

野村水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

41

- 045 兵庫県

- 02

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 04 04 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

210



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

棚原浄水場

[水源名]

棚原水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 265

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

貝市浄水場

[水源名]

貝市水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

64

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

柚津鹿場浄水場

[水源名]

柚津鹿場水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

169

- 045 兵庫県

- 06

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 07 04 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

211



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

棚原浄水場

[水源名]

棚原水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 265

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

貝市浄水場

[水源名]

貝市水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

64

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

柚津鹿場浄水場

[水源名]

柚津鹿場水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

169

- 045 兵庫県

- 06

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 07 04 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

212



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

棚原浄水場

[水源名]

棚原水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 265

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

貝市浄水場

[水源名]

貝市水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

64

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

柚津鹿場浄水場

[水源名]

柚津鹿場水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

169

- 045 兵庫県

- 06

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 07 04 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

213



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

上三井庄浄水場

[水源名]

三宝水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 494

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

多利浄水場

[水源名]

多利水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

255

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

小多利浄水場

[水源名]

小多利水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 045 兵庫県

- 09

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 10 04 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

214



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

上三井庄浄水場

[水源名]

三宝水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 494

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

多利浄水場

[水源名]

多利水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

255

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

小多利浄水場

[水源名]

小多利水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 045 兵庫県

- 09

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 10 04 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

215



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（中央）

[浄水場名] 04

上三井庄浄水場

[水源名]

三宝水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 494

原水

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

多利浄水場

[水源名]

多利水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

255

[事業主体名]

丹波市（中央）

[浄水場名]

小多利浄水場

[水源名]

小多利水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 045 兵庫県

- 09

28 - 045 兵庫県 28 - 045 兵庫県

04 - 10 04 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

216



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 1

アセフェート <0.00080 1 <0.00080 1 <0.00060 1

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00800 1

イソフェンホス <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

上郡町

[浄水場名] 01

大枝新浄水場

[水源名]

大枝新水源（新大枝・大枝・大枝新と
混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,121

原水

[事業主体名]

上郡町

[浄水場名]

与井水源

[水源名]

与井水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,660

[事業主体名]

福崎町

[浄水場名]

福田水源地

[水源名]

福田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,375

- 056 兵庫県

- 00

28 - 056 兵庫県 28 - 057 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1 <0.00020 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

上郡町

[浄水場名] 01

大枝新浄水場

[水源名]

大枝新水源（新大枝・大枝・大枝新と
混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,121

原水

[事業主体名]

上郡町

[浄水場名]

与井水源

[水源名]

与井水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,660

[事業主体名]

福崎町

[浄水場名]

福田水源地

[水源名]

福田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,375

- 056 兵庫県

- 00

28 - 056 兵庫県 28 - 057 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

上郡町

[浄水場名] 01

大枝新浄水場

[水源名]

大枝新水源（新大枝・大枝・大枝新と
混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,121

原水

[事業主体名]

上郡町

[浄水場名]

与井水源

[水源名]

与井水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,660

[事業主体名]

福崎町

[浄水場名]

福田水源地

[水源名]

福田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,375

- 056 兵庫県

- 00

28 - 056 兵庫県 28 - 057 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

福崎町

[浄水場名] 02

井ノ口水源地

[水源名]

井ノ口水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,268

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第１水源地

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,568

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第２水源地

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,806

- 057 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 060 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

福崎町

[浄水場名] 02

井ノ口水源地

[水源名]

井ノ口水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,268

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第１水源地

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,568

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第２水源地

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,806

- 057 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 060 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル <0.001 1

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

福崎町

[浄水場名] 02

井ノ口水源地

[水源名]

井ノ口水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,268

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第１水源地

[水源名]

第１水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,568

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

第２水源地

[水源名]

第２水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,806

- 057 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 060 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00060 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0003 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

市川町

[浄水場名] 03

西川辺水源第２取水井

[水源名]

西川辺第２取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 817

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

鶴居水源地

[水源名]

鶴居水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

717

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市緑ヶ丘浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

795

- 060 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 065 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00050 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

市川町

[浄水場名] 03

西川辺水源第２取水井

[水源名]

西川辺第２取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 817

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

鶴居水源地

[水源名]

鶴居水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

717

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市緑ヶ丘浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

795

- 060 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 065 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

224



メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

市川町

[浄水場名] 03

西川辺水源第２取水井

[水源名]

西川辺第２取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 817

原水

[事業主体名]

市川町

[浄水場名]

鶴居水源地

[水源名]

鶴居水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

717

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市緑ヶ丘浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

795

- 060 兵庫県

- 00

28 - 060 兵庫県 28 - 065 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

225



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 02

朝来市第２浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第１水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第２水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,277

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 02

朝来市第２浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第１水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第２水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,277

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 02

朝来市第２浄水場

[水源名]

生野ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 405

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第１水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市竹田第２水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,277

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

228



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.002 1

アセフェート <0.00100 1

アトラジン <0.0005 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00006 1

アラクロール <0.0002 1

イソキサチオン <0.00001 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0005 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0005 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0001 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 1

エトフェンプロックス <0.0005 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0005 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0004 1

オリサストロビン <0.005 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00001 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.001 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0050 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0010 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 1

ジチオピル <0.00001 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0002 1

ジメピペレート <0.00002 1

ダイアジノン <0.00002 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 05

朝来市林垣水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,242

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市滝田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

388

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市梁瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

229



ダイムロン <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00002 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1

テフリルトリオン <0.00001 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1

トリシクラゾール <0.0008 1

トリフルラリン <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00001 1

フェントエート（PAP) <0.00004 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0002 1

プロピザミド <0.0001 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.001 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0005 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0005 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1

メチルダイムロン <0.0005 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 05

朝来市林垣水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,242

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市滝田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

388

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市梁瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0001 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00001 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 05

朝来市林垣水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,242

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市滝田浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

388

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市梁瀬浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

231



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 08

朝来市粟鹿浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 355

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市与布土浄水場

[水源名]

与布土ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,317

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市田路水源地

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

763

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

232



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 08

朝来市粟鹿浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 355

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市与布土浄水場

[水源名]

与布土ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,317

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市田路水源地

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

763

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

233



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 08

朝来市粟鹿浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 355

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市与布土浄水場

[水源名]

与布土ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,317

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市田路水源地

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

763

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

234



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 11

朝来市佐中水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 132

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市羽渕水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市多々良木水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,309

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

235



ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 11

朝来市佐中水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 132

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市羽渕水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市多々良木水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,309

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

236



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 11

朝来市佐中水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 132

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市羽渕水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市多々良木水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,309

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

237



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 14

朝来市大路浄水場

[水源名]

大路ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 963

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市内海浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

116

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市東河浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

171

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

238



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 14

朝来市大路浄水場

[水源名]

大路ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 963

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市内海浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

116

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市東河浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

171

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

239



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 14

朝来市大路浄水場

[水源名]

大路ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 963

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市内海浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

116

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市東河浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

171

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

240



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 17

朝来市栃原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 142

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市簾野浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

2

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市神子畑水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

241



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 17

朝来市栃原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 142

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市簾野浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

2

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市神子畑水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

242



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

朝来市

[浄水場名] 17

朝来市栃原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 142

原水

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市簾野浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

2

[事業主体名]

朝来市

[浄水場名]

朝来市神子畑水源地

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12

- 065 兵庫県

- 00

28 - 065 兵庫県 28 - 065 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

243



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（黒田庄）

[浄水場名] 01

田高水源地

[水源名]

田高水源地（田高第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,046

原水

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

黒田水源地

[水源名]

黒田水源地（黒田新水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

815

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

大伏水源地

[水源名]

大伏水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

485

- 068 兵庫県

- 00

28 - 068 兵庫県 28 - 068 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

244



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（黒田庄）

[浄水場名] 01

田高水源地

[水源名]

田高水源地（田高第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,046

原水

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

黒田水源地

[水源名]

黒田水源地（黒田新水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

815

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

大伏水源地

[水源名]

大伏水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

485

- 068 兵庫県

- 00

28 - 068 兵庫県 28 - 068 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

245



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

西脇市（黒田庄）

[浄水場名] 01

田高水源地

[水源名]

田高水源地（田高第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,046

原水

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

黒田水源地

[水源名]

黒田水源地（黒田新水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

815

[事業主体名]

西脇市（黒田庄）

[浄水場名]

大伏水源地

[水源名]

大伏水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

485

- 068 兵庫県

- 00

28 - 068 兵庫県 28 - 068 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

246



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

稲美町

[浄水場名] 01

西部配水場

[水源名]

西部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 7,205

原水

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

東部配水場

[水源名]

東部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,300

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

南部配水場

[水源名]

南部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

822

- 071 兵庫県

- 00

28 - 071 兵庫県 28 - 071 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

247



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

稲美町

[浄水場名] 01

西部配水場

[水源名]

西部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 7,205

原水

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

東部配水場

[水源名]

東部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,300

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

南部配水場

[水源名]

南部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

822

- 071 兵庫県

- 00

28 - 071 兵庫県 28 - 071 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

248



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

稲美町

[浄水場名] 01

西部配水場

[水源名]

西部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 7,205

原水

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

東部配水場

[水源名]

東部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,300

[事業主体名]

稲美町

[浄水場名]

南部配水場

[水源名]

南部取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

822

- 071 兵庫県

- 00

28 - 071 兵庫県 28 - 071 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

249



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00050 <0.00050 <0.00050 2 <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（六甲山）

[浄水場名] 01

六甲山上水道

[水源名]

奥山川（武庫川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

笹尾浄水場

[水源名]

笹尾北

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

419

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

清水東浄水場

[水源名]

清水東水源井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

416

- 075 兵庫県

- 00

28 - 078 兵庫県 28 - 078 兵庫県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

250



ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 0.000010 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP)

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（六甲山）

[浄水場名] 01

六甲山上水道

[水源名]

奥山川（武庫川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

笹尾浄水場

[水源名]

笹尾北

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

419

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

清水東浄水場

[水源名]

清水東水源井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

416

- 075 兵庫県

- 00

28 - 078 兵庫県 28 - 078 兵庫県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

251



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神戸市（六甲山）

[浄水場名] 01

六甲山上水道

[水源名]

奥山川（武庫川水系）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

笹尾浄水場

[水源名]

笹尾北

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

419

[事業主体名]

猪名川町

[浄水場名]

清水東浄水場

[水源名]

清水東水源井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

416

- 075 兵庫県

- 00

28 - 078 兵庫県 28 - 078 兵庫県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

252



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 01

第一水源地

[水源名]

第一水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,807

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

第三水源地

[水源名]

第三水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

889

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

山寄上浄水場

[水源名]

山寄上水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

75

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

253



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 01

第一水源地

[水源名]

第一水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,807

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

第三水源地

[水源名]

第三水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

889

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

山寄上浄水場

[水源名]

山寄上水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

75

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

254



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 01

第一水源地

[水源名]

第一水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,807

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

第三水源地

[水源名]

第三水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

889

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

山寄上浄水場

[水源名]

山寄上水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

75

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

255



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 05

轟浄水場

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 544

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

大袋浄水場

[水源名]

大袋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

536

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

豊部浄水場

[水源名]

豊部水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,002

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

256



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 05

轟浄水場

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 544

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

大袋浄水場

[水源名]

大袋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

536

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

豊部浄水場

[水源名]

豊部水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,002

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

257



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 05

轟浄水場

[水源名]

轟水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 544

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

大袋浄水場

[水源名]

大袋水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

536

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

豊部浄水場

[水源名]

豊部水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,002

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

258



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 08

棚岩浄水場

[水源名]

棚岩水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 23

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

赤坂浄水場

[水源名]

門田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

618

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

下村浄水場

[水源名]

下村水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

550

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

259



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 08

棚岩浄水場

[水源名]

棚岩水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 23

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

赤坂浄水場

[水源名]

門田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

618

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

下村浄水場

[水源名]

下村水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

550

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

260



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 08

棚岩浄水場

[水源名]

棚岩水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 23

原水

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

赤坂浄水場

[水源名]

門田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

618

[事業主体名]

多可町

[浄水場名]

下村浄水場

[水源名]

下村水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

550

- 080 兵庫県

- 00

28 - 080 兵庫県 28 - 080 兵庫県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

261



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム <0.002 <0.002 <0.002 2

アセフェート <0.00100 <0.00100 <0.00100 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 11

柳山寺浄水場

[水源名]

柳山寺水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 283

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新市浄水場

[水源名]

新市水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,501

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

久斗山浄水場

[水源名]

久斗山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

34

- 080 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

262



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル 0.00013 <0.00006 0.00007 2

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

プロピザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル

メタラキシル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 11

柳山寺浄水場

[水源名]

柳山寺水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 283

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新市浄水場

[水源名]

新市水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,501

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

久斗山浄水場

[水源名]

久斗山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

34

- 080 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

多可町

[浄水場名] 11

柳山寺浄水場

[水源名]

柳山寺水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 283

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新市浄水場

[水源名]

新市水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,501

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

久斗山浄水場

[水源名]

久斗山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

34

- 080 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

264



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 03

居組浄水場

[水源名]

居組水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 176

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

諸寄浄水場

[水源名]

諸寄水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

359

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

釜屋浄水場

[水源名]

釜屋水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

20

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

265



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 03

居組浄水場

[水源名]

居組水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 176

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

諸寄浄水場

[水源名]

諸寄水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

359

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

釜屋浄水場

[水源名]

釜屋水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

20

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

266



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 03

居組浄水場

[水源名]

居組水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 176

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

諸寄浄水場

[水源名]

諸寄水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

359

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

釜屋浄水場

[水源名]

釜屋水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

20

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

267



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0080 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.002 1

アセフェート <0.00100 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00006 1

アラクロール <0.0001 1

イソキサチオン <0.00002 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0001 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0001 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00005 1

エトフェンプロックス <0.0001 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0004 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00001 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.001 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0050 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1

ジクワット <0.00050 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0010 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00030 1

ジチオピル <0.00001 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1

ジメトエート <0.0001 1

シメトリン <0.0001 1

ジメピペレート <0.00002 1

ダイアジノン <0.00002 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 06

花口浄水場

[水源名]

花口水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 492

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新竹田浄水場

[水源名]

新竹田水源（竹田水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,382

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

切畑浄水場

[水源名]

切畑水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

90

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00002 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0001 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1

テフリルトリオン <0.00001 1

トリクロピル 0.00014 1

トリクロルホン (DEP) <0.00020 1

トリシクラゾール <0.0008 1

トリフルラリン <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1

パラコート <0.00050 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0001 1

ピロキロン <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00001 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00001 1

フェントエート（PAP) <0.00004 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0002 1

プロピザミド <0.0001 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.001 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0001 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0001 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1

メチルダイムロン <0.0001 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 06

花口浄水場

[水源名]

花口水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 492

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新竹田浄水場

[水源名]

新竹田水源（竹田水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,382

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

切畑浄水場

[水源名]

切畑水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

90

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0001 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 06

花口浄水場

[水源名]

花口水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 492

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

新竹田浄水場

[水源名]

新竹田水源（竹田水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,382

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

切畑浄水場

[水源名]

切畑水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

90

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 09

深山浄水場

[水源名]

深山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

中辻浄水場

[水源名]

中辻水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

183

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

古の尾浄水場

[水源名]

古の尾水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 09

深山浄水場

[水源名]

深山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

中辻浄水場

[水源名]

中辻水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

183

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

古の尾浄水場

[水源名]

古の尾水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 09

深山浄水場

[水源名]

深山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 151

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

中辻浄水場

[水源名]

中辻水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

183

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

古の尾浄水場

[水源名]

古の尾水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

273



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 12

春来浄水場

[水源名]

春来水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 87

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

高山浄水場

[水源名]

高山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

熊谷浄水場

[水源名]

熊谷水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

91

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 12

春来浄水場

[水源名]

春来水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 87

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

高山浄水場

[水源名]

高山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

熊谷浄水場

[水源名]

熊谷水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

91

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 12

春来浄水場

[水源名]

春来水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 87

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

高山浄水場

[水源名]

高山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

16

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

熊谷浄水場

[水源名]

熊谷水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

91

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 15

伊角浄水場

[水源名]

伊角水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 14

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

海上浄水場

[水源名]

海上水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

48

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

青下浄水場

[水源名]

青下水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

25

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

277



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 15

伊角浄水場

[水源名]

伊角水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 14

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

海上浄水場

[水源名]

海上水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

48

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

青下浄水場

[水源名]

青下水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

25

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

278



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 15

伊角浄水場

[水源名]

伊角水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 14

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

海上浄水場

[水源名]

海上水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

48

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

青下浄水場

[水源名]

青下水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

25

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

279



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 18

大味中小屋浄水場

[水源名]

大滝水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

数久谷浄水場

[水源名]

数久谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

後山浄水場

[水源名]

後山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

280



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 18

大味中小屋浄水場

[水源名]

大滝水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

数久谷浄水場

[水源名]

数久谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

後山浄水場

[水源名]

後山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

281



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 18

大味中小屋浄水場

[水源名]

大滝水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

数久谷浄水場

[水源名]

数久谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

後山浄水場

[水源名]

後山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 085 兵庫県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

282



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 21

境浄水場

[水源名]

境水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

本谷浄水場

[水源名]

本谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3

[事業主体名]

播磨町

[浄水場名]

谷田水源地

[水源名]

２２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

58

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 086 兵庫県

22 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

283



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 21

境浄水場

[水源名]

境水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

本谷浄水場

[水源名]

本谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3

[事業主体名]

播磨町

[浄水場名]

谷田水源地

[水源名]

２２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

58

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 086 兵庫県

22 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

284



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

新温泉町

[浄水場名] 21

境浄水場

[水源名]

境水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

新温泉町

[浄水場名]

本谷浄水場

[水源名]

本谷水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

3

[事業主体名]

播磨町

[浄水場名]

谷田水源地

[水源名]

２２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

58

- 085 兵庫県

- 00

28 - 085 兵庫県 28 - 086 兵庫県

22 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

285



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

播磨町

[浄水場名] 06

第３浄水場

[水源名]

１号取水井他１６

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 9,223

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

山南浄水場

[水源名]

谷川水源地・小川第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,718

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

金屋水源

[水源名]

金屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 086 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 090 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

286



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

播磨町

[浄水場名] 06

第３浄水場

[水源名]

１号取水井他１６

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 9,223

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

山南浄水場

[水源名]

谷川水源地・小川第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,718

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

金屋水源

[水源名]

金屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 086 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 090 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

播磨町

[浄水場名] 06

第３浄水場

[水源名]

１号取水井他１６

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 9,223

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

山南浄水場

[水源名]

谷川水源地・小川第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,718

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

金屋水源

[水源名]

金屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 086 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 090 兵庫県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

288



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0003 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（山南）

[浄水場名] 03

小川水源

[水源名]

小川水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 876

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

和田水源第１号・２号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,305

[事業主体名]

佐用町

[浄水場名]

久崎浄水場

[水源名]

久崎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,394

- 090 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 091 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（山南）

[浄水場名] 03

小川水源

[水源名]

小川水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 876

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

和田水源第１号・２号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,305

[事業主体名]

佐用町

[浄水場名]

久崎浄水場

[水源名]

久崎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,394

- 090 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 091 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（山南）

[浄水場名] 03

小川水源

[水源名]

小川水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 876

原水

[事業主体名]

丹波市（山南）

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

和田水源第１号・２号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,305

[事業主体名]

佐用町

[浄水場名]

久崎浄水場

[水源名]

久崎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,394

- 090 兵庫県

- 00

28 - 090 兵庫県 28 - 091 兵庫県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0010 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.00 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0003 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

佐用町

[浄水場名] 02

大酒浄水場

[水源名]

大酒水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 584

原水

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

新宮新水源

[水源名]

新宮新水源（新宮新水源、曽我井水
源と混合

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

川向水源

[水源名]

川向水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,089

- 091 兵庫県

- 00

28 - 094 兵庫県 28 - 094 兵庫県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00100 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

佐用町

[浄水場名] 02

大酒浄水場

[水源名]

大酒水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 584

原水

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

新宮新水源

[水源名]

新宮新水源（新宮新水源、曽我井水
源と混合

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

川向水源

[水源名]

川向水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,089

- 091 兵庫県

- 00

28 - 094 兵庫県 28 - 094 兵庫県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

293



メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

佐用町

[浄水場名] 02

大酒浄水場

[水源名]

大酒水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 584

原水

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

新宮新水源

[水源名]

新宮新水源（新宮新水源、曽我井水
源と混合

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

播磨高原広域事務組合

[浄水場名]

川向水源

[水源名]

川向水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,089

- 091 兵庫県

- 00

28 - 094 兵庫県 28 - 094 兵庫県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

294



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 01

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,610

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

453

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

猪篠浄水場

[水源名]

猪篠水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

103

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

295



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 01

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,610

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

453

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

猪篠浄水場

[水源名]

猪篠水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

103

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

296



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 01

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,610

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

453

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

猪篠浄水場

[水源名]

猪篠水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

103

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

297



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 04

岩屋浄水場

[水源名]

岩屋第1水源地（第２水源地・第３水源
地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 144

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

217

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

上小田第１浄水場

[水源名]

上小田第１水源地（第２水源地・第３
水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・表流水（自
流）

[1日平均浄水量]

原水

18

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

298



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 04

岩屋浄水場

[水源名]

岩屋第1水源地（第２水源地・第３水源
地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 144

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

217

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

上小田第１浄水場

[水源名]

上小田第１水源地（第２水源地・第３
水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・表流水（自
流）

[1日平均浄水量]

原水

18

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

299



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 04

岩屋浄水場

[水源名]

岩屋第1水源地（第２水源地・第３水源
地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 144

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田第１水源地（第２水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

217

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

上小田第１浄水場

[水源名]

上小田第１水源地（第２水源地・第３
水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・表流水（自
流）

[1日平均浄水量]

原水

18

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

300



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 07

上小田第２浄水場

[水源名]

上小田第４水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 277

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

長谷浄水場

[水源名]

水の谷水源地（ムク谷水源地・カクレ畑
水源地と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）・表流水
（自流）

[1日平均浄水量]

原水

408

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

下田浄水場

[水源名]

下田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

278

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

301



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 07

上小田第２浄水場

[水源名]

上小田第４水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 277

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

長谷浄水場

[水源名]

水の谷水源地（ムク谷水源地・カクレ畑
水源地と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）・表流水
（自流）

[1日平均浄水量]

原水

408

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

下田浄水場

[水源名]

下田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

278

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 07

上小田第２浄水場

[水源名]

上小田第４水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 277

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

長谷浄水場

[水源名]

水の谷水源地（ムク谷水源地・カクレ畑
水源地と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）・表流水
（自流）

[1日平均浄水量]

原水

408

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

下田浄水場

[水源名]

下田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

278

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

303



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 10

比延浄水場

[水源名]

比延水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 887

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

川上浄水場

[水源名]

川上第１水源地（川上第２水源地と混
合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

97

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

渕浄水場

[水源名]

渕水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 10

比延浄水場

[水源名]

比延水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 887

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

川上浄水場

[水源名]

川上第１水源地（川上第２水源地と混
合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

97

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

渕浄水場

[水源名]

渕水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

神河町

[浄水場名] 10

比延浄水場

[水源名]

比延水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 887

原水

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

川上浄水場

[水源名]

川上第１水源地（川上第２水源地と混
合）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

97

[事業主体名]

神河町

[浄水場名]

渕浄水場

[水源名]

渕水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 095 兵庫県

- 00

28 - 095 兵庫県 28 - 095 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2

<0.0003２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2

<0.00080アセフェート <0.00080 <0.00080 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2

<0.00005アニロホス <0.00005 <0.00005 2

<0.00030アミトラズ <0.00030 <0.00030 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.00008イソキサチオン <0.00008 <0.00008 2

<0.00003イソフェンホス <0.00003 <0.00003 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2

<0.00030インダノファン <0.00030 <0.00030 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2

<0.00006エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2

<0.00004エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 2

<0.003カルタップ <0.003 <0.003 2

<0.0005カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 2

<0.0004カルプロパミド <0.0004 <0.0004 2

<0.00005カルボフラン <0.00005 <0.00005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2

<0.02グリホサート <0.02 <0.02 2

<0.0002グルホシネート <0.0002 <0.0002 2

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 2

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2

<0.00004シアナジン <0.00004 <0.00004 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2

<0.00005ジクワット <0.00005 <0.00005 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2

<0.0100ジチアノン <0.0100 <0.0100 2

<0.00005ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 <0.00005 2

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ジメピペレート <0.00003 <0.00003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 01

三原浄水場

[水源名]

成相ダム（牛内ダムと混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,708

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

南淡浄水場

[水源名]

本庄川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,034

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

志筑浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,497

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2

<0.00010ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 2

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2

<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 2

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 2

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロベナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2

<0.0004ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2

<0.0006メタラキシル <0.0006 <0.0006 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2

<0.0003メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 01

三原浄水場

[水源名]

成相ダム（牛内ダムと混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,708

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

南淡浄水場

[水源名]

本庄川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,034

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

志筑浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,497

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

308



<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 01

三原浄水場

[水源名]

成相ダム（牛内ダムと混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,708

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

南淡浄水場

[水源名]

本庄川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,034

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

志筑浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,497

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

309



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 04

佐野浄水場

[水源名]

佐野川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

長谷川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

620

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鵜崎浄水場

[水源名]

鵜崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

310



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 04

佐野浄水場

[水源名]

佐野川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

長谷川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

620

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鵜崎浄水場

[水源名]

鵜崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 04

佐野浄水場

[水源名]

佐野川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

長谷川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

620

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鵜崎浄水場

[水源名]

鵜崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アミトラズ <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 3

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0100 <0.0100 <0.0100 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 07

御手洗浄水場

[水源名]

開京中水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 356

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

開京浄水場

[水源名]

開京上・中・下深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

室津浄水場

[水源名]

室津川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

603

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

313



ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 07

御手洗浄水場

[水源名]

開京中水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 356

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

開京浄水場

[水源名]

開京上・中・下深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

室津浄水場

[水源名]

室津川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

603

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

314



メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 07

御手洗浄水場

[水源名]

開京中水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 356

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

開京浄水場

[水源名]

開京上・中・下深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

室津浄水場

[水源名]

室津川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

603

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

315



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 10

撫第１浄水場

[水源名]

撫第３深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,684

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

薬師園浄水場

[水源名]

育波里深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

344

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

郡家川浄水場

[水源名]

深井戸３号（郡家川浄水場）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 10

撫第１浄水場

[水源名]

撫第３深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,684

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

薬師園浄水場

[水源名]

育波里深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

344

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

郡家川浄水場

[水源名]

深井戸３号（郡家川浄水場）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 10

撫第１浄水場

[水源名]

撫第３深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,684

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

薬師園浄水場

[水源名]

育波里深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

344

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

郡家川浄水場

[水源名]

深井戸３号（郡家川浄水場）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 13

尾崎浄水場

[水源名]

尾崎深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 455

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

園出浄水場

[水源名]

園出深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

137

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

下河合浄水場

[水源名]

下河合深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

287

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

319



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 13

尾崎浄水場

[水源名]

尾崎深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 455

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

園出浄水場

[水源名]

園出深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

137

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

下河合浄水場

[水源名]

下河合深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

287

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 13

尾崎浄水場

[水源名]

尾崎深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 455

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

園出浄水場

[水源名]

園出深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

137

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

下河合浄水場

[水源名]

下河合深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

287

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 17

遠田浄水場

[水源名]

遠田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 224

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

月の山浄水場

[水源名]

月の山高区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

57

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

久留麻浄水場

[水源名]

久留麻深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

573

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

322



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 17

遠田浄水場

[水源名]

遠田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 224

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

月の山浄水場

[水源名]

月の山高区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

57

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

久留麻浄水場

[水源名]

久留麻深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

573

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

323



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 17

遠田浄水場

[水源名]

遠田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 224

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

月の山浄水場

[水源名]

月の山高区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

57

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

久留麻浄水場

[水源名]

久留麻深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

573

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

EPN <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

アシュラム <0.009 1 <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00080 1 <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アミトラズ <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

イソフェンホス <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチアノン <0.0100 1 <0.0100 <0.0100 <0.0100 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 20

楠本浄水場

[水源名]

楠本川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 910

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

河内ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

332

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

曲田山浄水場

[水源名]

猪鼻水源・竹原水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

4,374

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

325



ダイムロン <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000050 1 <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 20

楠本浄水場

[水源名]

楠本川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 910

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

河内ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

332

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

曲田山浄水場

[水源名]

猪鼻水源・竹原水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

4,374

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 20

楠本浄水場

[水源名]

楠本川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 910

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

河内ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

332

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

曲田山浄水場

[水源名]

猪鼻水源・竹原水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

4,374

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 23

天川浄水場

[水源名]

天川水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,203

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鮎屋浄水場

[水源名]

前平池水源地

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

2,222

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

宇原浄水場

[水源名]

猪鼻水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,857

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

24 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 23

天川浄水場

[水源名]

天川水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,203

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鮎屋浄水場

[水源名]

前平池水源地

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

2,222

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

宇原浄水場

[水源名]

猪鼻水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,857

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

24 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 23

天川浄水場

[水源名]

天川水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,203

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鮎屋浄水場

[水源名]

前平池水源地

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

2,222

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

宇原浄水場

[水源名]

猪鼻水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,857

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

24 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

330



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 27

竹原浄水場

[水源名]

竹原川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

広石浄水場

[水源名]

広石１号水源（広石４号水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

755

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鳥飼浄水場

[水源名]

鳥飼２号水源（鳥飼１号、３号水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,078

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 27

竹原浄水場

[水源名]

竹原川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

広石浄水場

[水源名]

広石１号水源（広石４号水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

755

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鳥飼浄水場

[水源名]

鳥飼２号水源（鳥飼１号、３号水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,078

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 27

竹原浄水場

[水源名]

竹原川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

広石浄水場

[水源名]

広石１号水源（広石４号水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

755

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

鳥飼浄水場

[水源名]

鳥飼２号水源（鳥飼１号、３号水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,078

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 30

奥畑浄水場

[水源名]

奥畑水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

相川浄水場

[水源名]

相川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

13

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中津川浄水場

[水源名]

中津川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 30

奥畑浄水場

[水源名]

奥畑水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

相川浄水場

[水源名]

相川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

13

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中津川浄水場

[水源名]

中津川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 30

奥畑浄水場

[水源名]

奥畑水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

相川浄水場

[水源名]

相川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

13

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中津川浄水場

[水源名]

中津川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 33

畑田浄水場

[水源名]

畑田水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

長見山浄水場

[水源名]

長見山第１貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,315

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

原田浄水場

[水源名]

原田貯水池（原田水源と混合）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

34 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 33

畑田浄水場

[水源名]

畑田水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

長見山浄水場

[水源名]

長見山第１貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,315

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

原田浄水場

[水源名]

原田貯水池（原田水源と混合）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

34 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

338



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 33

畑田浄水場

[水源名]

畑田水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

長見山浄水場

[水源名]

長見山第１貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

1,315

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

原田浄水場

[水源名]

原田貯水池（原田水源と混合）

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

34 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

339



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 36

生子浄水場

[水源名]

細田池貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 1,973

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内谷浄水場

[水源名]

阿万１号取水井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

466

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

倉川浄水場

[水源名]

倉川水源（宇野谷川水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

37 - 00 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

340



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 36

生子浄水場

[水源名]

細田池貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 1,973

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内谷浄水場

[水源名]

阿万１号取水井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

466

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

倉川浄水場

[水源名]

倉川水源（宇野谷川水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

37 - 00 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

341



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 36

生子浄水場

[水源名]

細田池貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 1,973

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

河内谷浄水場

[水源名]

阿万１号取水井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

466

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

倉川浄水場

[水源名]

倉川水源（宇野谷川水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

37 - 00 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

342



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00030 1

アシュラム <0.090 1

アセフェート <0.00080 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00005 1

アミトラズ <0.00030 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00008 1

イソフェンホス <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン <0.00006 1

インダノファン <0.00030 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール) <0.00004 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.003 1

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット <0.00005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチアノン <0.0100 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 39

広田浄水場

[水源名]

広田第１水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 438

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中筋浄水場

[水源名]

中筋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

877

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

上田浄水場

[水源名]

奥の内水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,419

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

343



ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000050 1

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00005 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス <0.00004 1

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0004 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 39

広田浄水場

[水源名]

広田第１水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 438

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中筋浄水場

[水源名]

中筋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

877

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

上田浄水場

[水源名]

奥の内水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,419

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

344



メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 39

広田浄水場

[水源名]

広田第１水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 438

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

中筋浄水場

[水源名]

中筋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

877

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

上田浄水場

[水源名]

奥の内水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,419

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

345



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 42

徳長浄水場

[水源名]

徳長ＮＯ．１水源（他３水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 145

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

寺内浄水場

[水源名]

寺内ＮＯ．４水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

449

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

野原浄水場

[水源名]

野原ＮＯ．１水源（野原ＮＯ．２水源と混
合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

252

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

346



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 42

徳長浄水場

[水源名]

徳長ＮＯ．１水源（他３水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 145

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

寺内浄水場

[水源名]

寺内ＮＯ．４水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

449

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

野原浄水場

[水源名]

野原ＮＯ．１水源（野原ＮＯ．２水源と混
合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

252

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

347



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 42

徳長浄水場

[水源名]

徳長ＮＯ．１水源（他３水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 145

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

寺内浄水場

[水源名]

寺内ＮＯ．４水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

449

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

野原浄水場

[水源名]

野原ＮＯ．１水源（野原ＮＯ．２水源と混
合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

252

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

348



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 46

慶野浄水場

[水源名]

慶野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 200

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

津井浄水場

[水源名]

津井水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

櫟田ＮＯ．２水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,901

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

349



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 46

慶野浄水場

[水源名]

慶野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 200

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

津井浄水場

[水源名]

津井水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

櫟田ＮＯ．２水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,901

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

350



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

淡路広域水道企業団

[浄水場名] 46

慶野浄水場

[水源名]

慶野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 200

原水

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

津井浄水場

[水源名]

津井水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

186

[事業主体名]

淡路広域水道企業団

[浄水場名]

松帆浄水場

[水源名]

櫟田ＮＯ．２水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,901

- 097 兵庫県

- 00

28 - 097 兵庫県 28 - 097 兵庫県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

351



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 01

友政浄水場

[水源名]

友政第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 398

原水

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

新友政浄水場

[水源名]

友政第２・第３・第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,062

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

上垣浄水場

[水源名]

上垣第１・第２・第３・第４・第５水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,724

- 098 兵庫県

- 00

28 - 098 兵庫県 28 - 098 兵庫県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

352



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 01

友政浄水場

[水源名]

友政第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 398

原水

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

新友政浄水場

[水源名]

友政第２・第３・第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,062

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

上垣浄水場

[水源名]

上垣第１・第２・第３・第４・第５水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,724

- 098 兵庫県

- 00

28 - 098 兵庫県 28 - 098 兵庫県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

353



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 01

友政浄水場

[水源名]

友政第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 398

原水

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

新友政浄水場

[水源名]

友政第２・第３・第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,062

[事業主体名]

丹波市（市島）

[浄水場名]

上垣浄水場

[水源名]

上垣第１・第２・第３・第４・第５水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,724

- 098 兵庫県

- 00

28 - 098 兵庫県 28 - 098 兵庫県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 06

戸平浄水場

[水源名]

戸平水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 098 兵庫県

- 00

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 06

戸平浄水場

[水源名]

戸平水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 098 兵庫県

- 00

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

28

丹波市（市島）

[浄水場名] 06

戸平浄水場

[水源名]

戸平水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 098 兵庫県

- 00

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)
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