
アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.8残留塩素 0.3 0.5 365 1.0 0.5 0.7 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

21.2水温（℃） 16.2 18.5 12 26.9 10.0 19.0 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 01

宮下浄水場

[水源名]

宮下取水井戸１～４号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,770

浄水場出口水

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

柿原浄水場

[水源名]

須賀川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,840

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

北小路ポンプ場

[水源名]

北小路水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

391
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 04

長谷ポンプ場

[水源名]

長谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 242

浄水場出口水

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

法花津ポンプ場

[水源名]

法花津水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

238

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

迫目浄水場

[水源名]

渡川水系セバサコ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

20
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 07

土居中浄水場

[水源名]

渡川水系内洞川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

浄水場出口水

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

田川浄水場

[水源名]

渡川水系金銅川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

20

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

吉田浄水場

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,790
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 10

長野浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,160

浄水場出口水

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

嵐浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,657

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

御槙浄水場

[水源名]

祓川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

125
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 13

音地浄水場

[水源名]

渡川水系告森川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 101

浄水場出口水

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

川之内浄水場

[水源名]

渡川水系川内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

狩津浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

823
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0.0010アンチモン及びその化合物 0.0010 0.0010 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 0.0001 0.0001 0.0001 2

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 2 0.0008 0.0008 0.0008 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00101,2－ジクロロエタン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.001トルエン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.010フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.003抱水クロラール <0.002 <0.002 2 0.004 <0.002 0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.01農薬類 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

0.7残留塩素 0.4 0.5 12 0.9 0.6 0.7 12 0.7 0.5 0.6 12

3.0遊離炭酸 1.0 2.5 12 4.0 2.0 3.0 12 4.0 1.0 2.0 12

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

1.5有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.4 1.5 2 1.7 1.5 1.6 2 0.9 0.8 0.9 2

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 12 <1 <1 <1 12 <1 <1 <1 12

-1.0腐食性（ランゲリア指数） -1.3 -1.1 4 -1.0 -1.4 -1.2 4 -0.7 -1.5 -1.0 4

1従属栄養細菌 0 1 2 1 1 1 2 44 1 23 2

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

28.0水温（℃） 9.0 18.1 12 25.5 4.4 14.9 12 21.3 15.6 18.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

63.0アルカリ度 46.0 53.0 12 55.0 37.0 46.0 12 61.0 45.0 52.0 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 01

垣生浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 13,845

浄水場出口水

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

市之井手浄水場

[水源名]

石手川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

50,299

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

高井神田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

28,650
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0.0006アンチモン及びその化合物 0.0004 0.0005 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00101,2－ジクロロエタン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.001トルエン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.010フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 0.003 <0.002 <0.002 2

<0.01農薬類 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

0.7残留塩素 0.4 0.5 12 0.8 0.5 0.6 12 0.6 0.3 0.4 12

2.0遊離炭酸 <1.0 1.0 12 10.0 1.0 2.0 12 11.0 1.0 7.0 12

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

1.2有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.1 1.2 2 1.5 1.1 1.3 2 2.6 1.5 2.1 2

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 12 <1 <1 <1 12 <1 <1 <1 12

-0.6腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -0.7 4 -0.8 -1.2 -1.0 4 -1.0 -1.4 -1.3 4

49従属栄養細菌 16 33 2 16 0 8 2 0 0 0 2

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

23.5水温（℃） 15.5 19.4 12 24.0 13.0 19.1 12 32.1 4.5 17.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

59.0アルカリ度 47.0 52.0 12 65.0 49.0 55.0 12 63.0 45.0 56.0 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 04

かきつばた浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 35,424

浄水場出口水

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

北条浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,718

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

院内浄水場

[水源名]

新池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

427
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<0.0001アンチモン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 2

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2

<0.00101,2－ジクロロエタン <0.0010 <0.0010 2

<0.001トルエン <0.001 <0.001 2

<0.010フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.010 <0.010 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2

<0.01農薬類 <0.01 <0.01 2

0.6残留塩素 0.4 0.5 12 0.7 0.2 0.5 365

4.0遊離炭酸 1.0 2.0 12

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2

1.8有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.1 1.5 2

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 12

-1.0腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.3 4

3従属栄養細菌 1 2 2

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2

20.6水温（℃） 16.0 18.0 12 26.0 10.0 18.1 12 24.5 5.0 15.0 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

64.0アルカリ度 40.0 52.0 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 14

久谷浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,918

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

桜井浄水場

[水源名]

頓田川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,530

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

小泉浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

28,074

- 004 愛媛県

- 00

38 - 005 愛媛県 38 - 005 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

8



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.6残留塩素 0.3 0.4 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

23.0水温（℃） 10.0 16.3 12 23.0 6.0 14.4 365

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 27.2 13.8 20.5 365

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（今治）

[浄水場名] 03

馬越浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 10,696

浄水場出口水

[事業主体名]

四国中央市（四国中央）

[浄水場名]

中田井浄水場

[水源名]

吉野川水系銅山川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

27,945

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

西古泉水源地

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,945

- 005 愛媛県

- 00

38 - 007 愛媛県 38 - 008 愛媛県

01 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

9



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃） 20.5 11.2 17.1 365

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松前町

[浄水場名] 09

恵久美浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,833

浄水場出口水

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

北伊予浄水場

[水源名]

徳丸・神崎水源地と混合

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,752

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

清住送水場

[水源名]

下泉北水源外４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10,321

- 008 愛媛県

- 00

38 - 008 愛媛県 38 - 010 愛媛県

10 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

10



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

18.1水温（℃） 14.1 16.1 365 19.0 15.6 17.8 365 17.4 13.6 15.1 365

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

新居浜市

[浄水場名] 02

瑞応寺送水場

[水源名]

上泉水源外３水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量] 14,318

浄水場出口水

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

滝の宮送水場

[水源名]

政枝第一水源外８水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10,321

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

高祖送水場

[水源名]

角野新田東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,125

- 010 愛媛県

- 01

38 - 010 愛媛県 38 - 010 愛媛県

03 - 01 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

18.3水温（℃） 12.6 15.7 365

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

新居浜市

[浄水場名] 05

新山根送水場

[水源名]

城主水源外１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,710

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（大西）

[浄水場名]

大西

[水源名]

大西

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

中村水源地

[水源名]

中村水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 010 愛媛県

- 01

38 - 011 愛媛県 38 - 013 愛媛県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

12



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 02

本村水源地

[水源名]

本村水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,853

浄水場出口水

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

菅田第３水源地

[水源名]

菅田第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,672

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

小倉水源地

[水源名]

小倉水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,370

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 05

南久米水源地

[水源名]

南久米水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

五郎水源地

[水源名]

五郎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,167

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

柴浄水場

[水源名]

柴水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,904

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊予市

[浄水場名] 01

森浄水場

[水源名]

森川水系

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,158

浄水場出口水

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

宮下浄水場

[水源名]

高瀬水源（八倉水源、宮下水源と混
合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10,084

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

小網浄水場

[水源名]

小網水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

61

- 014 愛媛県

- 00

38 - 014 愛媛県 38 - 014 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

15



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊予市

[浄水場名] 04

上灘浄水場

[水源名]

灘町水源（奥大栄水源、仲ノ宮水源、
本郷水源、城ノ下水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量] 566

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

内子町知清浄水場

[水源名]

知清第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,277

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

論田浄水場

[水源名]

論田

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

284

- 014 愛媛県

- 00

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 00 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

16



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

平岡浄水場

[水源名]

平岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 909

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

五十崎浄水場

[水源名]

五十崎

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,059

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

大久喜浄水場

[水源名]

大久喜

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

120

- 017 愛媛県

- 03

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 04 01 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

17



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

谷成内浄水場

[水源名]

谷成内

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 52

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

下宿間浄水場

[水源名]

下宿間

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

32

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

川上浄水場

[水源名]

川上

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5

- 017 愛媛県

- 06

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 07 01 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

18



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

新田浄水場

[水源名]

新田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

大瀬浄水場

[水源名]

大瀬

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

261

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

立川浄水場

[水源名]

立川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

164

- 017 愛媛県

- 09

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 10 01 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

19



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

岡の成浄水場

[水源名]

岡の成

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 17

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

池田浄水場

[水源名]

池田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

立川第２浄水場

[水源名]

立川第２

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

176

- 017 愛媛県

- 12

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 13 01 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)

20



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

川登浄水場

[水源名]

川登

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

町下京の森浄水場

[水源名]

町下京の森

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

164

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

恩地町上浄水場

[水源名]

恩地町上

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

107

- 017 愛媛県

- 15

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 16 01 - 17

(㎥) (㎥) (㎥)

21



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

寺村浄水場

[水源名]

寺村

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 219

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

立石浄水場

[水源名]

立石

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

58

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

突合浄水場

[水源名]

突合

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

15

- 017 愛媛県

- 18

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 19 01 - 20

(㎥) (㎥) (㎥)

22



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

中田渡浄水場

[水源名]

中田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 33

浄水場出口水

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

上田渡浄水場

[水源名]

上田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

参川浄水場

[水源名]

参川第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

253

- 017 愛媛県

- 21

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 22 01 - 23

(㎥) (㎥) (㎥)

23



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市（東予）

[浄水場名] 01

佐々久山浄水場

[水源名]

周布水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 5,012

浄水場出口水

[事業主体名]

西条市（東予）

[浄水場名]

佐々久山浄水場

[水源名]

安出水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

752

[事業主体名]

西条市（東予）

[浄水場名]

河之内浄水場

[水源名]

大明神川水系花成川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,985

- 018 愛媛県

- 01

38 - 018 愛媛県 38 - 018 愛媛県

01 - 02 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

24



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市（丹原）

[浄水場名] 01

丹原上水道

[水源名]

北田野第１水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,492

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（朝倉）

[浄水場名]

峠浄水場

[水源名]

頓田川水系白地川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,041

[事業主体名]

今治市（朝倉）

[浄水場名]

荒屋敷浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

345

- 019 愛媛県

- 00

38 - 022 愛媛県 38 - 022 愛媛県

01 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

25



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊方町

[浄水場名] 01

伊方上水道湊浦第１水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 220

浄水場出口水

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

伊方上水道九町第水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

28

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

柿ヶ谷浄水場

[水源名]

西ノ川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

297

- 024 愛媛県

- 01

38 - 024 愛媛県 38 - 024 愛媛県

03 - 01 05 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊方町

[浄水場名] 06

三机浄水場

[水源名]

三机水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 112

浄水場出口水

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

塩成浄水場

[水源名]

塩成水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

66

[事業主体名]

西条市（小松）

[浄水場名]

明穂水源池

[水源名]

明穂水源池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

582

- 024 愛媛県

- 01

38 - 024 愛媛県 38 - 025 愛媛県

07 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市（小松）

[浄水場名] 02

南川水源池

[水源名]

南川水源池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,414

浄水場出口水

[事業主体名]

上島町

[浄水場名]

三原市宮浦浄水場（岩城配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,980

[事業主体名]

上島町

[浄水場名]

三原市宮浦浄水場（弓削高区配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,980

- 025 愛媛県

- 00

38 - 028 愛媛県 38 - 028 愛媛県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

28



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 01

第2団地内水源地

[水源名]

第2団地内水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,000

浄水場出口水

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第3団地前水源地

[水源名]

第3団地前水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,188

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第4高尾田水源地

[水源名]

第4高尾田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,118

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 04

万年浄水場

[水源名]

万年水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 30

浄水場出口水

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

総津浄水場

[水源名]

総津第3水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

151

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

大内野上組浄水場

[水源名]

宮ノ下水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

30



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 07

大内野下組浄水場

[水源名]

清水坂水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 37

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（波方）

[浄水場名]

波方

[水源名]

波方

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

菊間浄水場

[水源名]

高田、旭町水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,400

- 029 愛媛県

- 00

38 - 031 愛媛県 38 - 032 愛媛県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

31



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（菊間）

[浄水場名] 02

亀岡浄水場

[水源名]

亀岡第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 294

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

西山浄水場

[水源名]

西山第１、第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

台浄水場

[水源名]

台ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,639

- 032 愛媛県

- 00

38 - 032 愛媛県 38 - 036 愛媛県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 03

宮浦浄水場

[水源名]

宮浦１号取水井

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 221

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

台水源地

[水源名]

台取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

口総浄水場

[水源名]

口総取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

15

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 07

井口水源地

[水源名]

井口２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 325

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

瀬戸浄水場

[水源名]

口狭１号取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

134

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

吉海

[水源名]

吉海

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 02

龍岡

[水源名]

龍岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,366

浄水場出口水

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

八幡

[水源名]

八幡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

395

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

中村

[水源名]

中村

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

18

- 037 愛媛県

- 00

38 - 037 愛媛県 38 - 037 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 0.8 0.4 0.5 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 05

力石

[水源名]

力石

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2

浄水場出口水

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

新広見浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

875

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

近永浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

418

- 037 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.9残留塩素 0.5 0.6 365 0.7 0.4 0.5 365 0.6 0.3 0.4 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 03

大藤浄水場

[水源名]

大藤川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,647

浄水場出口水

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

成川浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

305

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

清水浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

160

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.5残留塩素 0.3 0.4 365 0.5 0.3 0.4 365 0.6 0.3 0.4 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 06

大宿浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 56

浄水場出口水

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

生田浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

25

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

西野々浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

51

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 0.6 0.3 0.4 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 09

下大野浄水場

[水源名]

下大野川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 40

浄水場出口水

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

葛川浄水場

[水源名]

葛川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

207

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

面谷浄水場

[水源名]

一ノ又水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

433

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

39



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（小富士長津）

[浄水場名] 01

藤原水源地

[水源名]

第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,077

浄水場出口水

[事業主体名]

四国中央市（小富士長津）

[浄水場名]

中村受水池

[水源名]

第三水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,077

[事業主体名]

西条市（西部）

[浄水場名]

鍋倉水源池

[水源名]

鍋倉水源池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,535

- 039 愛媛県

- 00

38 - 039 愛媛県 38 - 040 愛媛県

02 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

40



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市（西部）

[浄水場名] 01

西田水源池

[水源名]

西田水源池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 980

浄水場出口水

[事業主体名]

東温市（重信）

[浄水場名]

南吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,802

[事業主体名]

東温市（重信）

[浄水場名]

北吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

585

- 040 愛媛県

- 02

38 - 041 愛媛県 38 - 041 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

41



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 01

城辺浄水場

[水源名]

大久保山ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 5,628

浄水場出口水

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

中町浄水場

[水源名]

中町水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,517

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

菊川浄水場

[水源名]

菊川水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

590

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 04

御荘浄水場

[水源名]

平城水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,945

浄水場出口水

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

柏浄水場

[水源名]

柏水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

256

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

増田浄水場

[水源名]

増田水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

214

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 07

太田浄水場

[水源名]

太田水源（表流水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4

浄水場出口水

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

僧都浄水場

[水源名]

僧都水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

71

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

山出浄水場

[水源名]

山出水源（表流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

48

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 10

稲津中玉浄水場

[水源名]

中玉水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 12

浄水場出口水

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

脇本浄水場

[水源名]

脇本水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

大浜浄水場

[水源名]

大浜水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 0.3 0.0 0.1 365 0.5 0.1 0.3 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃） 34.0 9.1 21.2 12 29.2 8.8 19.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 13

西柳上浄水場

[水源名]

西柳上水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

浄水場出口水

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

川之内浄水場

[水源名]

千丈川水系千丈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,193

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

松柏水源

[水源名]

松柏水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

886

- 042 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.5残留塩素 0.0 0.3 365 0.5 0.3 0.3 365 0.5 0.1 0.3 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

32.0水温（℃） 8.5 20.0 12 30.6 10.8 19.6 12 31.6 9.1 20.0 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 03

南予水道企業団

[水源名]

南予水道企業団

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,987

浄水場出口水

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

保内浄水Ａ上水道

[水源名]

上水道Ａ

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,129

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

保内浄水Ｂ上水道

[水源名]

上水道Ｂ

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

297

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.3残留塩素 0.1 0.1 365 0.7 0.1 0.3 365 0.5 0.1 0.2 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

26.1水温（℃） 7.3 16.7 12 23.9 8.1 16.4 12 28.3 7.9 18.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 06

磯崎浄水場

[水源名]

河原川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 88

浄水場出口水

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

峰浄水場

[水源名]

丸田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

鼓尾浄水場

[水源名]

田ノ奥川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.5残留塩素 0.0 0.3 365 0.2 0.0 0.1 365 0.3 0.1 0.2 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

28.0水温（℃） 13.0 20.5 12 29.9 7.3 17.9 12 28.2 7.3 18.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 09

神山水源

[水源名]

五反田川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 977,038

浄水場出口水

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

尾之花浄水場

[水源名]

喜木川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

83

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

日土西浄水場

[水源名]

出石川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

46

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.6残留塩素 0.0 0.4 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

29.4水温（℃） 9.2 19.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 12

谷浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 12

浄水場出口水

[事業主体名]

東温市（川内）

[浄水場名]

川内浄水場

[水源名]

表川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

西条市（東部）

[浄水場名]

福武水源池

[水源名]

福武水源池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,334

- 043 愛媛県

- 00

38 - 044 愛媛県 38 - 045 愛媛県

01 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市（東部）

[浄水場名] 01

玉津水源池

[水源名]

玉津水源池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 633

浄水場出口水

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

南予水道企業団明浜浄水場

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,021

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

上松葉浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,533

- 045 愛媛県

- 02

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

下川浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,372

浄水場出口水

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

明石浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,713

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

新城浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

74

- 046 愛媛県

- 02

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 03 02 - 04

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

多田浄水場

[水源名]

湧水・深井戸

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 432

浄水場出口水

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

44

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

田之筋浄水場

[水源名]

表流水・深井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

139

- 046 愛媛県

- 05

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 06 02 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

文治が駄場浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 28

浄水場出口水

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

肱川水系深山川

[原水の種類]

ダム直接・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,578

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第１浄水場

[水源名]

津布理水源地

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,872

- 046 愛媛県

- 08

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

03 - 03 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 04

三瓶第２浄水場

[水源名]

揚水源地

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 199

浄水場出口水

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第３浄水場

[水源名]

南地区水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

521

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第４浄水場

[水源名]

和泉浄水場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

30

- 046 愛媛県

- 02

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

04 - 03 04 - 04

(㎥) (㎥) (㎥)
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