
1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ 0.00010 1 0.00010 1 0.00010 1

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 1

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000020 1 <0.000020 1 <0.000020 1

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1 <0.000010 1 <0.000010 1

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU) 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 01

浦上

[水源名]

浦上川水系大井手川

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 13,509

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

道ノ尾

[水源名]

郡川水系郡川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11,444

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

手熊

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム放流・ダム直
接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61,797

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

1



ダイムロン <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00020 1 <0.00020 1 <0.00020 1

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート

ピペロホス <0.000020 1 <0.000020 1 <0.000020 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1 <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 01

浦上

[水源名]

浦上川水系大井手川

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 13,509

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

道ノ尾

[水源名]

郡川水系郡川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11,444

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

手熊

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム放流・ダム直
接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61,797

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

2



メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 01

浦上

[水源名]

浦上川水系大井手川

[原水の種類]

ダム直接・湧水

[1日平均浄水量] 13,509

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

道ノ尾

[水源名]

郡川水系郡川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11,444

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

手熊

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム放流・ダム直
接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61,797

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

3



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ 0.00010 1 0.00010 1 0.00010 1

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 1

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000020 1 <0.000020 1 <0.000020 1

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1 <0.000010 1 <0.000010 1

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU) 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 06

本河内

[水源名]

中島川水系中島川、西山川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量] 4,652

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

三重

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,611

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

小ヶ倉

[水源名]

鹿尾川水系鹿尾川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10,463

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

4



ダイムロン <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00020 1 <0.00020 1 <0.00020 1

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート

ピペロホス <0.000020 1 <0.000020 1 <0.000020 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1 <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 06

本河内

[水源名]

中島川水系中島川、西山川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量] 4,652

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

三重

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,611

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

小ヶ倉

[水源名]

鹿尾川水系鹿尾川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10,463

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

5



メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 06

本河内

[水源名]

中島川水系中島川、西山川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量] 4,652

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

三重

[水源名]

神浦川水系神浦川他

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,611

[事業主体名]

長崎市（長崎）

[浄水場名]

小ヶ倉

[水源名]

鹿尾川水系鹿尾川

[原水の種類]

ダム直接・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10,463

- 001 長崎県

- 00

42 - 001 長崎県 42 - 001 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

6



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0003 1

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ 0.00010 1

アシュラム <0.009 1

アセフェート

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1

アミトラズ

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) <0.00006 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン <0.001 1

カズサホス <0.000020 1

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0005 1

カルプロパミド <0.0004 1

カルボフラン <0.00005 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000010 1

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン <0.00004 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU) 0.0002 1

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ジメピペレート <0.00003 1

ダイアジノン <0.00003 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 09

東長崎

[水源名]

八郎川水系八郎川他

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量] 12,901

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

山の田浄水場

[水源名]

山の田貯水池、菰田貯水池、相当貯
水池、転石貯水池、川谷貯水池、岡本
貯水池、相浦川表流水

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37,646

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

柚木浄水場

[水源名]

川谷貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,920

- 001 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

7



ダイムロン <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1

チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00020 1

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート

ピペロホス <0.000020 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メチルダイムロン <0.0003 1

メトミノストロビン <0.0004 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 09

東長崎

[水源名]

八郎川水系八郎川他

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量] 12,901

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

山の田浄水場

[水源名]

山の田貯水池、菰田貯水池、相当貯
水池、転石貯水池、川谷貯水池、岡本
貯水池、相浦川表流水

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37,646

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

柚木浄水場

[水源名]

川谷貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,920

- 001 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

8



メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（長崎）

[浄水場名] 09

東長崎

[水源名]

八郎川水系八郎川他

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量] 12,901

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

山の田浄水場

[水源名]

山の田貯水池、菰田貯水池、相当貯
水池、転石貯水池、川谷貯水池、岡本
貯水池、相浦川表流水

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37,646

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

柚木浄水場

[水源名]

川谷貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,920

- 001 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

9



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 04

広田浄水場

[水源名]

下の原貯水池、川棚川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 26,719

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

御橋浄水場

[水源名]

佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

973

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

踊瀬浄水場

[水源名]

踊瀬貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

590

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

10



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 04

広田浄水場

[水源名]

下の原貯水池、川棚川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 26,719

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

御橋浄水場

[水源名]

佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

973

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

踊瀬浄水場

[水源名]

踊瀬貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

590

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 04

広田浄水場

[水源名]

下の原貯水池、川棚川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 26,719

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

御橋浄水場

[水源名]

佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

973

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

踊瀬浄水場

[水源名]

踊瀬貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

590

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

12



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 07

田原浄水場

[水源名]

つづらダム、小佐々川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,183

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

楠泊浄水場

[水源名]

大野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

269

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

江迎浄水場

[水源名]

表流水２級河川嘉例川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

753

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

13



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 07

田原浄水場

[水源名]

つづらダム、小佐々川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,183

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

楠泊浄水場

[水源名]

大野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

269

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

江迎浄水場

[水源名]

表流水２級河川嘉例川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

753

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

14



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 07

田原浄水場

[水源名]

つづらダム、小佐々川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,183

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

楠泊浄水場

[水源名]

大野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

269

[事業主体名]

佐世保市

[浄水場名]

江迎浄水場

[水源名]

表流水２級河川嘉例川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

753

- 002 長崎県

- 00

42 - 002 長崎県 42 - 002 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

15



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 10

潜竜浄水場

[水源名]

表流水２級河川江迎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,008

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

平戸浄水場

[水源名]

箕の坪ダム、神曽根ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,591

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

前目浄水場

[水源名]

谷内水源、壱部浦第４水源、壱部浦第
５水源

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

休止中

- 002 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 10

潜竜浄水場

[水源名]

表流水２級河川江迎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,008

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

平戸浄水場

[水源名]

箕の坪ダム、神曽根ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,591

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

前目浄水場

[水源名]

谷内水源、壱部浦第４水源、壱部浦第
５水源

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

休止中

- 002 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐世保市

[浄水場名] 10

潜竜浄水場

[水源名]

表流水２級河川江迎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,008

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

平戸浄水場

[水源名]

箕の坪ダム、神曽根ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,591

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

前目浄水場

[水源名]

谷内水源、壱部浦第４水源、壱部浦第
５水源

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

休止中

- 002 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 03

神の川浄水場

[水源名]

神の川ダム、桜川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,678

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

飛石浄水場

[水源名]

黒瀬第１水源、黒瀬第２水源、黒瀬第
３水源、舘浦第５水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

津吉浄水場

[水源名]

津吉第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

04 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 03

神の川浄水場

[水源名]

神の川ダム、桜川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,678

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

飛石浄水場

[水源名]

黒瀬第１水源、黒瀬第２水源、黒瀬第
３水源、舘浦第５水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

津吉浄水場

[水源名]

津吉第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

04 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 03

神の川浄水場

[水源名]

神の川ダム、桜川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,678

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

飛石浄水場

[水源名]

黒瀬第１水源、黒瀬第２水源、黒瀬第
３水源、舘浦第５水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

津吉浄水場

[水源名]

津吉第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

04 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

21



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 11

阿奈田浄水場

[水源名]

阿奈田ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,461

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

迎紐差浄水場

[水源名]

火除水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

226

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

獅子浄水場

[水源名]

獅子第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

229

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

22



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 11

阿奈田浄水場

[水源名]

阿奈田ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,461

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

迎紐差浄水場

[水源名]

火除水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

226

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

獅子浄水場

[水源名]

獅子第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

229

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 11

阿奈田浄水場

[水源名]

阿奈田ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 1,461

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

迎紐差浄水場

[水源名]

火除水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

226

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

獅子浄水場

[水源名]

獅子第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

229

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

24



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 14

宝亀浄水場

[水源名]

宝亀第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

度島浄水場

[水源名]

度島水源、淡水化装置

[原水の種類]

湧水・海水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

早福浄水場

[水源名]

早福第１水源、早福第２水源

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

46

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 14

宝亀浄水場

[水源名]

宝亀第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

度島浄水場

[水源名]

度島水源、淡水化装置

[原水の種類]

湧水・海水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

早福浄水場

[水源名]

早福第１水源、早福第２水源

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

46

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 14

宝亀浄水場

[水源名]

宝亀第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

度島浄水場

[水源名]

度島水源、淡水化装置

[原水の種類]

湧水・海水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

早福浄水場

[水源名]

早福第１水源、早福第２水源

[原水の種類]

湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

46

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 17

田平浄水場

[水源名]

田平第１水源、田平第２水源、田平第
３水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,282

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

久吹第２水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

413

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

久吹第１水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

464

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

28



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 17

田平浄水場

[水源名]

田平第１水源、田平第２水源、田平第
３水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,282

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

久吹第２水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

413

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

久吹第１水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

464

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

29



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 17

田平浄水場

[水源名]

田平第１水源、田平第２水源、田平第
３水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,282

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

久吹第２水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

413

[事業主体名]

平戸市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

久吹第１水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

464

- 003 長崎県

- 00

42 - 003 長崎県 42 - 003 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 20

的山大島地区浄水場

[水源名]

東流川砂防ダム、轟川砂防ダム、淡水
化装置

[原水の種類]

ダム直接・海水

[1日平均浄水量] 303

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

坂口浄水場

[水源名]

郡川大上戸川支流地下水１０本

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25,232

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

松原送水ポンプ所

[水源名]

松原水源、松原第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 003 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 20

的山大島地区浄水場

[水源名]

東流川砂防ダム、轟川砂防ダム、淡水
化装置

[原水の種類]

ダム直接・海水

[1日平均浄水量] 303

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

坂口浄水場

[水源名]

郡川大上戸川支流地下水１０本

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25,232

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

松原送水ポンプ所

[水源名]

松原水源、松原第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 003 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

平戸市

[浄水場名] 20

的山大島地区浄水場

[水源名]

東流川砂防ダム、轟川砂防ダム、淡水
化装置

[原水の種類]

ダム直接・海水

[1日平均浄水量] 303

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

坂口浄水場

[水源名]

郡川大上戸川支流地下水１０本

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25,232

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

松原送水ポンプ所

[水源名]

松原水源、松原第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 003 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 03

杭出津浄水場

[水源名]

杭出津第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,283

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

富の原水源系

[水源名]

富の原第１、第２、第３水源、松並水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,399

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

大多武浄水場

[水源名]

大多武第２、第４、第５、第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

903

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 03

杭出津浄水場

[水源名]

杭出津第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,283

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

富の原水源系

[水源名]

富の原第１、第２、第３水源、松並水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,399

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

大多武浄水場

[水源名]

大多武第２、第４、第５、第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

903

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 03

杭出津浄水場

[水源名]

杭出津第１、第２、第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,283

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

富の原水源系

[水源名]

富の原第１、第２、第３水源、松並水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,399

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

大多武浄水場

[水源名]

大多武第２、第４、第５、第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

903

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 07

北木場浄水場

[水源名]

北木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

東野岳浄水場

[水源名]

東野岳第１水源、東野岳第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

351

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

南川内浄水場

[水源名]

南川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 07

北木場浄水場

[水源名]

北木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

東野岳浄水場

[水源名]

東野岳第１水源、東野岳第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

351

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

南川内浄水場

[水源名]

南川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

大村市

[浄水場名] 07

北木場浄水場

[水源名]

北木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

東野岳浄水場

[水源名]

東野岳第１水源、東野岳第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

351

[事業主体名]

大村市

[浄水場名]

南川内浄水場

[水源名]

南川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 005 長崎県

- 00

42 - 005 長崎県 42 - 005 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

39



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 01

天満浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 8,504

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

栄田浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,579

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

平山浄水場

[水源名]

東大川（他水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8,040

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 01

天満浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 8,504

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

栄田浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,579

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

平山浄水場

[水源名]

東大川（他水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8,040

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

41



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 01

天満浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 8,504

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

栄田浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,579

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

平山浄水場

[水源名]

東大川（他水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8,040

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

42



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 04

本野浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,010

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第１水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第２水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

428

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 04

本野浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,010

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第１水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第２水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

428

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 04

本野浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,010

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第１水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

有喜地区

[水源名]

有喜第２水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

428

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 07

小野地区

[水源名]

小野第３水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 677

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長田地区

[水源名]

長田第１水源地（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

801

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

本野地区

[水源名]

棚掛水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

213

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 07

小野地区

[水源名]

小野第３水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 677

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長田地区

[水源名]

長田第１水源地（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

801

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

本野地区

[水源名]

棚掛水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

213

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 07

小野地区

[水源名]

小野第３水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 677

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長田地区

[水源名]

長田第１水源地（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

801

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

本野地区

[水源名]

棚掛水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

213

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 10

本野地区

[水源名]

落水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 155

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

白木峰地区

[水源名]

白木峰水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

64

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

目代地区

[水源名]

新青山水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 10

本野地区

[水源名]

落水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 155

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

白木峰地区

[水源名]

白木峰水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

64

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

目代地区

[水源名]

新青山水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 10

本野地区

[水源名]

落水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 155

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

白木峰地区

[水源名]

白木峰水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

64

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

目代地区

[水源名]

新青山水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 13

井樋ノ尾水系

[水源名]

井樋ノ尾水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 329

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部水系

[水源名]

西川内第４水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

493

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部中里混合水系

[水源名]

中里第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

423

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 13

井樋ノ尾水系

[水源名]

井樋ノ尾水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 329

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部水系

[水源名]

西川内第４水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

493

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部中里混合水系

[水源名]

中里第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

423

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 13

井樋ノ尾水系

[水源名]

井樋ノ尾水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 329

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部水系

[水源名]

西川内第４水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

493

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西川内低部中里混合水系

[水源名]

中里第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

423

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 16

西川内高部水系

[水源名]

西川内第８水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 937

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

木床水系

[水源名]

伊木力第３水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,024

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西園水系

[水源名]

西園水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 16

西川内高部水系

[水源名]

西川内第８水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 937

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

木床水系

[水源名]

伊木力第３水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,024

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西園水系

[水源名]

西園水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 16

西川内高部水系

[水源名]

西川内第８水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 937

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

木床水系

[水源名]

伊木力第３水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,024

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

西園水系

[水源名]

西園水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 19

野副水系

[水源名]

野副水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

元釜伊木力地区

[水源名]

山川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

584

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長走水系

[水源名]

杉谷第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

787

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 19

野副水系

[水源名]

野副水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

元釜伊木力地区

[水源名]

山川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

584

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長走水系

[水源名]

杉谷第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

787

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 19

野副水系

[水源名]

野副水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

元釜伊木力地区

[水源名]

山川内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

584

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長走水系

[水源名]

杉谷第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

787

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 22

唐比水系

[水源名]

唐比第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 484

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

上名水系

[水源名]

上名第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

寺林水系

[水源名]

平石第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

354

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 22

唐比水系

[水源名]

唐比第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 484

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

上名水系

[水源名]

上名第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

寺林水系

[水源名]

平石第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

354

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 22

唐比水系

[水源名]

唐比第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 484

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

上名水系

[水源名]

上名第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

寺林水系

[水源名]

平石第６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

354

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 25

経塚水系

[水源名]

経塚水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,115

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

牧野水系

[水源名]

牧野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

香田水系

[水源名]

香田高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

134

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

64



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 25

経塚水系

[水源名]

経塚水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,115

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

牧野水系

[水源名]

牧野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

香田水系

[水源名]

香田高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

134

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 25

経塚水系

[水源名]

経塚水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,115

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

牧野水系

[水源名]

牧野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

香田水系

[水源名]

香田高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

134

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

66



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 28

山開水系

[水源名]

竹林水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 419

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田結水系

[水源名]

田結水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

212

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

赤穂の坂水系

[水源名]

赤穂の坂水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

96

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

67



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 28

山開水系

[水源名]

竹林水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 419

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田結水系

[水源名]

田結水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

212

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

赤穂の坂水系

[水源名]

赤穂の坂水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

96

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 28

山開水系

[水源名]

竹林水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 419

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田結水系

[水源名]

田結水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

212

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

赤穂の坂水系

[水源名]

赤穂の坂水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

96

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

69



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 31

川下水系

[水源名]

川下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 149

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

古場水系

[水源名]

古場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

93

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小峰水系

[水源名]

小峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

196

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

70



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 31

川下水系

[水源名]

川下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 149

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

古場水系

[水源名]

古場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

93

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小峰水系

[水源名]

小峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

196

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 31

川下水系

[水源名]

川下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 149

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

古場水系

[水源名]

古場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

93

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小峰水系

[水源名]

小峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

196

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

72



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 34

法川水系

[水源名]

善住寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 343

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

神津倉水系

[水源名]

神津倉水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

964

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

東平原水系

[水源名]

東平原高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

73



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 34

法川水系

[水源名]

善住寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 343

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

神津倉水系

[水源名]

神津倉水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

964

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

東平原水系

[水源名]

東平原高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

74



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 34

法川水系

[水源名]

善住寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 343

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

神津倉水系

[水源名]

神津倉水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

964

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

東平原水系

[水源名]

東平原高部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

75



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 37

深海小江下地区

[水源名]

深海第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 554

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海小江下地区

[水源名]

小江第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

248

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海上地区

[水源名]

深海上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

51

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

76



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 37

深海小江下地区

[水源名]

深海第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 554

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海小江下地区

[水源名]

小江第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

248

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海上地区

[水源名]

深海上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

51

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 37

深海小江下地区

[水源名]

深海第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 554

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海小江下地区

[水源名]

小江第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

248

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

深海上地区

[水源名]

深海上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

51

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

78



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 40

小江上地区

[水源名]

小江上水源（平田水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

黒新田地区

[水源名]

黒新田水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

井崎水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

198

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

79



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 40

小江上地区

[水源名]

小江上水源（平田水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

黒新田地区

[水源名]

黒新田水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

井崎水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

198

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 40

小江上地区

[水源名]

小江上水源（平田水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

黒新田地区

[水源名]

黒新田水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

井崎水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

198

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

81



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 43

小川原浦地区

[水源名]

牧水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 144

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

出口水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

378

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

遠竹地区

[水源名]

遠竹第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

82



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 43

小川原浦地区

[水源名]

牧水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 144

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

出口水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

378

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

遠竹地区

[水源名]

遠竹第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 43

小川原浦地区

[水源名]

牧水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 144

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

小川原浦地区

[水源名]

出口水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

378

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

遠竹地区

[水源名]

遠竹第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

84



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 46

田原地区

[水源名]

清水農場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 114

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田原地区

[水源名]

田原水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長里地区

[水源名]

西部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

85



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 46

田原地区

[水源名]

清水農場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 114

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田原地区

[水源名]

田原水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長里地区

[水源名]

西部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 46

田原地区

[水源名]

清水農場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 114

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

田原地区

[水源名]

田原水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25

[事業主体名]

諫早市

[浄水場名]

長里地区

[水源名]

西部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

- 006 長崎県

- 00

42 - 006 長崎県 42 - 006 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

87



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 49

長里地区

[水源名]

東部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 193

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

志佐浄水場

[水源名]

志佐川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,435

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

御厨浄水場

[水源名]

竜尾川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,678

- 006 長崎県

- 00

42 - 010 長崎県 42 - 010 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 49

長里地区

[水源名]

東部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 193

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

志佐浄水場

[水源名]

志佐川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,435

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

御厨浄水場

[水源名]

竜尾川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,678

- 006 長崎県

- 00

42 - 010 長崎県 42 - 010 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

諫早市

[浄水場名] 49

長里地区

[水源名]

東部水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 193

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

志佐浄水場

[水源名]

志佐川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,435

[事業主体名]

松浦市

[浄水場名]

御厨浄水場

[水源名]

竜尾川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,678

- 006 長崎県

- 00

42 - 010 長崎県 42 - 010 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐々町

[浄水場名] 01

佐々町浄水場

[水源名]

佐々川水系佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,777

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

山道浄水場

[水源名]

川棚川・石木川・山道浅井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,353

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

小串深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 012 長崎県

- 01

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐々町

[浄水場名] 01

佐々町浄水場

[水源名]

佐々川水系佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,777

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

山道浄水場

[水源名]

川棚川・石木川・山道浅井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,353

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

小串深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 012 長崎県

- 01

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

92



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

佐々町

[浄水場名] 01

佐々町浄水場

[水源名]

佐々川水系佐々川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 6,777

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

山道浄水場

[水源名]

川棚川・石木川・山道浅井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6,353

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

小串深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 012 長崎県

- 01

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

川棚町

[浄水場名] 03

猪乗浄水場

[水源名]

猪乗深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第２浄水場

[水源名]

木場第２深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

- 016 長崎県

- 00

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

川棚町

[浄水場名] 03

猪乗浄水場

[水源名]

猪乗深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第２浄水場

[水源名]

木場第２深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

- 016 長崎県

- 00

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

川棚町

[浄水場名] 03

猪乗浄水場

[水源名]

猪乗深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

川棚町

[浄水場名]

木場第２浄水場

[水源名]

木場第２深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

- 016 長崎県

- 00

42 - 016 長崎県 42 - 016 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

96



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00005 1

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス <0.0008 1

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 01

上の原配水池

[水源名]

上の原第１・２水源混合

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 4,714

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

三会配水池

[水源名]

三会第１・２・３水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,860

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

森岳配水池

[水源名]

森岳第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,036

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

03 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール <0.0008 1

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00003 1

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール <0.0005 1

ブロモブチド

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 01

上の原配水池

[水源名]

上の原第１・２水源混合

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 4,714

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

三会配水池

[水源名]

三会第１・２・３水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,860

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

森岳配水池

[水源名]

森岳第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,036

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

03 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 01

上の原配水池

[水源名]

上の原第１・２水源混合

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 4,714

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

三会配水池

[水源名]

三会第１・２・３水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,860

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

森岳配水池

[水源名]

森岳第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,036

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

03 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 08

安中配水池

[水源名]

安中第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,615

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

折橋配水池

[水源名]

折橋第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,893

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

礫石原配水池

[水源名]

礫石原第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

121

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 08

安中配水池

[水源名]

安中第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,615

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

折橋配水池

[水源名]

折橋第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,893

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

礫石原配水池

[水源名]

礫石原第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

121

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 08

安中配水池

[水源名]

安中第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,615

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

折橋配水池

[水源名]

折橋第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,893

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

礫石原配水池

[水源名]

礫石原第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

121

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

102



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 21

高野配水池

[水源名]

高野第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

川内配水池

[水源名]

川内第１水源・高野浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

588

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

二ツ石配水池

[水源名]

二ツ石第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

168

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 21

高野配水池

[水源名]

高野第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

川内配水池

[水源名]

川内第１水源・高野浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

588

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

二ツ石配水池

[水源名]

二ツ石第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

168

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 21

高野配水池

[水源名]

高野第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

川内配水池

[水源名]

川内第１水源・高野浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

588

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

二ツ石配水池

[水源名]

二ツ石第１・２水源混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

168

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 24

水ノ出口配水池

[水源名]

水ノ出口第１・２水源及び二ツ石浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 215

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

舞人堂配水池

[水源名]

舞人堂第１・２水源及び水ノ出口浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

750

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

久原配水池

[水源名]

久原第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 24

水ノ出口配水池

[水源名]

水ノ出口第１・２水源及び二ツ石浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 215

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

舞人堂配水池

[水源名]

舞人堂第１・２水源及び水ノ出口浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

750

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

久原配水池

[水源名]

久原第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 24

水ノ出口配水池

[水源名]

水ノ出口第１・２水源及び二ツ石浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 215

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

舞人堂配水池

[水源名]

舞人堂第１・２水源及び水ノ出口浄水
混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

750

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

久原配水池

[水源名]

久原第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 27

出口配水池

[水源名]

出口第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 522

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

松崎配水池

[水源名]

松崎第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

374

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

油堀配水池

[水源名]

油堀第１・２水源及び礫石原浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

162

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 27

出口配水池

[水源名]

出口第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 522

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

松崎配水池

[水源名]

松崎第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

374

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

油堀配水池

[水源名]

油堀第１・２水源及び礫石原浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

162

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

島原市

[浄水場名] 27

出口配水池

[水源名]

出口第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 522

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

松崎配水池

[水源名]

松崎第１・２水源及び川内浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

374

[事業主体名]

島原市

[浄水場名]

油堀配水池

[水源名]

油堀第１・２水源及び礫石原浄水混合

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

162

- 024 長崎県

- 00

42 - 024 長崎県 42 - 024 長崎県

28 - 00 29 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 01

第１浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 4,806

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

笠山浄水場

[水源名]

笠山深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

463

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,682

- 028 長崎県

- 00

42 - 028 長崎県 42 - 028 長崎県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 01

第１浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 4,806

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

笠山浄水場

[水源名]

笠山深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

463

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,682

- 028 長崎県

- 00

42 - 028 長崎県 42 - 028 長崎県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 01

第１浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 4,806

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

笠山浄水場

[水源名]

笠山深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

463

[事業主体名]

長与町

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

長与川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,682

- 028 長崎県

- 00

42 - 028 長崎県 42 - 028 長崎県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 05

東高田浄水場

[水源名]

東高田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 30

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

子々川浄水場

[水源名]

西海川、子々川川、久留里ダム

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・ダム直接・深
井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,995

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

元村浄水場

[水源名]

元村第１水源、元村第２水源、時津川

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

488

- 028 長崎県

- 00

42 - 029 長崎県 42 - 029 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 05

東高田浄水場

[水源名]

東高田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 30

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

子々川浄水場

[水源名]

西海川、子々川川、久留里ダム

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・ダム直接・深
井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,995

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

元村浄水場

[水源名]

元村第１水源、元村第２水源、時津川

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

488

- 028 長崎県

- 00

42 - 029 長崎県 42 - 029 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長与町

[浄水場名] 05

東高田浄水場

[水源名]

東高田深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 30

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

子々川浄水場

[水源名]

西海川、子々川川、久留里ダム

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・ダム直接・深
井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7,995

[事業主体名]

時津町

[浄水場名]

元村浄水場

[水源名]

元村第１水源、元村第２水源、時津川

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

488

- 028 長崎県

- 00

42 - 029 長崎県 42 - 029 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 01

片原中継ポンプ所

[水源名]

佐能美水源、名切水源、名切第２予備
水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,562

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

麦谷浄水場

[水源名]

武生水第７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

793

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

華光寺中継ポンプ所

[水源名]

武生水第３・６・９水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

687

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 01

片原中継ポンプ所

[水源名]

佐能美水源、名切水源、名切第２予備
水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,562

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

麦谷浄水場

[水源名]

武生水第７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

793

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

華光寺中継ポンプ所

[水源名]

武生水第３・６・９水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

687

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 01

片原中継ポンプ所

[水源名]

佐能美水源、名切水源、名切第２予備
水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,562

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

麦谷浄水場

[水源名]

武生水第７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

793

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

華光寺中継ポンプ所

[水源名]

武生水第３・６・９水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

687

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 04

郷ノ浦浄水場

[水源名]

永田第１・２・３水源、永田ダム、当田ダ
ム

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 721

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

門野田浄水場

[水源名]

門野田貯水池、初山予備水源

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

317

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

柳田中継ポンプ所

[水源名]

柳田第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

280

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 04

郷ノ浦浄水場

[水源名]

永田第１・２・３水源、永田ダム、当田ダ
ム

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 721

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

門野田浄水場

[水源名]

門野田貯水池、初山予備水源

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

317

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

柳田中継ポンプ所

[水源名]

柳田第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

280

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 04

郷ノ浦浄水場

[水源名]

永田第１・２・３水源、永田ダム、当田ダ
ム

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 721

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

門野田浄水場

[水源名]

門野田貯水池、初山予備水源

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

317

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

柳田中継ポンプ所

[水源名]

柳田第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

280

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 07

当田中継ポンプ所及び大原中継ポンプ
所

[水源名]

当田水源、当田予備水源、志原第１水
源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 930

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

新西浄水場

[水源名]

片山水源（表流水・深井戸）、初尾橋
水源、丸山ダム、勝本ダム、平川水源、
桜木水源、桜木導水Ｐ

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,521

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

山﨑送水ポンプ所

[水源名]

山﨑水源（１・２）、石田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

592

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 07

当田中継ポンプ所及び大原中継ポンプ
所

[水源名]

当田水源、当田予備水源、志原第１水
源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 930

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

新西浄水場

[水源名]

片山水源（表流水・深井戸）、初尾橋
水源、丸山ダム、勝本ダム、平川水源、
桜木水源、桜木導水Ｐ

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,521

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

山﨑送水ポンプ所

[水源名]

山﨑水源（１・２）、石田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

592

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 07

当田中継ポンプ所及び大原中継ポンプ
所

[水源名]

当田水源、当田予備水源、志原第１水
源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 930

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

新西浄水場

[水源名]

片山水源（表流水・深井戸）、初尾橋
水源、丸山ダム、勝本ダム、平川水源、
桜木水源、桜木導水Ｐ

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,521

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

山﨑送水ポンプ所

[水源名]

山﨑水源（１・２）、石田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

592

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 10

真米送水ポンプ所

[水源名]

真米水源（１・２）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 418

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

芦辺浄水場

[水源名]

梅ノ木川、谷江川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,183

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

八幡諸吉第１中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第１・２・６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

414

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 10

真米送水ポンプ所

[水源名]

真米水源（１・２）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 418

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

芦辺浄水場

[水源名]

梅ノ木川、谷江川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,183

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

八幡諸吉第１中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第１・２・６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

414

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 10

真米送水ポンプ所

[水源名]

真米水源（１・２）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 418

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

芦辺浄水場

[水源名]

梅ノ木川、谷江川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,183

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

八幡諸吉第１中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第１・２・６水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

414

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 13

八幡諸吉第２中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第３・第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

箱崎中継ポンプ所

[水源名]

箱崎第１・２・３・４・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,280

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

深江中継ポンプ所

[水源名]

深江第１・２・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

675

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 13

八幡諸吉第２中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第３・第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

箱崎中継ポンプ所

[水源名]

箱崎第１・２・３・４・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,280

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

深江中継ポンプ所

[水源名]

深江第１・２・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

675

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 13

八幡諸吉第２中継ポンプ所

[水源名]

八幡諸吉第３・第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 85

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

箱崎中継ポンプ所

[水源名]

箱崎第１・２・３・４・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,280

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

深江中継ポンプ所

[水源名]

深江第１・２・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

675

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 16

住吉中継ポンプ所

[水源名]

住吉第３・４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 408

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

久喜浄水場

[水源名]

久喜３号水源、久喜４号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大川橋浄水場

[水源名]

第１号（大川橋水源）、第２号（鶴田水
源）、第５号（頼母水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

875

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 16

住吉中継ポンプ所

[水源名]

住吉第３・４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 408

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

久喜浄水場

[水源名]

久喜３号水源、久喜４号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大川橋浄水場

[水源名]

第１号（大川橋水源）、第２号（鶴田水
源）、第５号（頼母水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

875

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 16

住吉中継ポンプ所

[水源名]

住吉第３・４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 408

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

久喜浄水場

[水源名]

久喜３号水源、久喜４号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大川橋浄水場

[水源名]

第１号（大川橋水源）、第２号（鶴田水
源）、第５号（頼母水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

875

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 19

西間浄水場

[水源名]

第９号水源（西間水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 363

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

西崎浄水場

[水源名]

第１１号（西崎予備水源）

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

78

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

323

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 19

西間浄水場

[水源名]

第９号水源（西間水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 363

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

西崎浄水場

[水源名]

第１１号（西崎予備水源）

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

78

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

323

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

壱岐市

[浄水場名] 19

西間浄水場

[水源名]

第９号水源（西間水源）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 363

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

西崎浄水場

[水源名]

第１１号（西崎予備水源）

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

78

[事業主体名]

壱岐市

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

大山池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

323

- 032 長崎県

- 00

42 - 032 長崎県 42 - 032 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（西有家）

[浄水場名] 01

須川浄水場

[水源名]

須川第１水源～第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,185

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

龍石浄水場

[水源名]

龍石第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

170

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

里坊浄水場

[水源名]

里坊第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 036 長崎県

- 00

42 - 036 長崎県 42 - 036 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（西有家）

[浄水場名] 01

須川浄水場

[水源名]

須川第１水源～第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,185

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

龍石浄水場

[水源名]

龍石第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

170

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

里坊浄水場

[水源名]

里坊第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 036 長崎県

- 00

42 - 036 長崎県 42 - 036 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（西有家）

[浄水場名] 01

須川浄水場

[水源名]

須川第１水源～第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,185

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

龍石浄水場

[水源名]

龍石第４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

170

[事業主体名]

南島原市（西有家）

[浄水場名]

里坊浄水場

[水源名]

里坊第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

409

- 036 長崎県

- 00

42 - 036 長崎県 42 - 036 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（加津佐）

[浄水場名] 04

第１浄水場

[水源名]

第１水系１－４号井（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 674

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

705

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 037 長崎県

- 00

42 - 037 長崎県 42 - 037 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（加津佐）

[浄水場名] 04

第１浄水場

[水源名]

第１水系１－４号井（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 674

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

705

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 037 長崎県

- 00

42 - 037 長崎県 42 - 037 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

143



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

南島原市（加津佐）

[浄水場名] 04

第１浄水場

[水源名]

第１水系１－４号井（他４水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 674

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

705

[事業主体名]

南島原市（加津佐）

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

第２水系２－１号井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 037 長崎県

- 00

42 - 037 長崎県 42 - 037 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 03

木場

[水源名]

木場第一

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 76

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

為石高部

[水源名]

藤田尾川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

251

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

浦

[水源名]

蚊焼大川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

629

- 039 長崎県

- 00

42 - 039 長崎県 42 - 039 長崎県

05 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 03

木場

[水源名]

木場第一

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 76

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

為石高部

[水源名]

藤田尾川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

251

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

浦

[水源名]

蚊焼大川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

629

- 039 長崎県

- 00

42 - 039 長崎県 42 - 039 長崎県

05 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 03

木場

[水源名]

木場第一

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 76

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

為石高部

[水源名]

藤田尾川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

251

[事業主体名]

長崎市（三和）

[浄水場名]

浦

[水源名]

蚊焼大川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

629

- 039 長崎県

- 00

42 - 039 長崎県 42 - 039 長崎県

05 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 09

宮崎

[水源名]

五反田、寺田、池田

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量] 1,560

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

湯無田浄水場

[水源名]

川棚川水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水・
湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,902

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

308

- 039 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 042 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 09

宮崎

[水源名]

五反田、寺田、池田

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量] 1,560

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

湯無田浄水場

[水源名]

川棚川水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水・
湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,902

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

308

- 039 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 042 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（三和）

[浄水場名] 09

宮崎

[水源名]

五反田、寺田、池田

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量] 1,560

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

湯無田浄水場

[水源名]

川棚川水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水・
湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,902

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

308

- 039 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 042 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

波佐見町

[浄水場名] 03

鬼木浄水場

[水源名]

鬼木水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

皿山浄水場

[水源名]

皿山水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦浄水場

[水源名]

手崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

205

- 042 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 049 長崎県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

波佐見町

[浄水場名] 03

鬼木浄水場

[水源名]

鬼木水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

皿山浄水場

[水源名]

皿山水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦浄水場

[水源名]

手崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

205

- 042 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 049 長崎県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

波佐見町

[浄水場名] 03

鬼木浄水場

[水源名]

鬼木水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 55

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

波佐見町

[浄水場名]

皿山浄水場

[水源名]

皿山水源

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦浄水場

[水源名]

手崎川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

205

- 042 長崎県

- 00

42 - 042 長崎県 42 - 049 長崎県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 02

村松浄水場

[水源名]

村松川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 791

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

形上浄水場

[水源名]

四戸ノ川下流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,107

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦岳浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

174

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 02

村松浄水場

[水源名]

村松川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 791

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

形上浄水場

[水源名]

四戸ノ川下流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,107

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦岳浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

174

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 02

村松浄水場

[水源名]

村松川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 791

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

形上浄水場

[水源名]

四戸ノ川下流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,107

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

長浦岳浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

174

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

156



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 05

楠原浄水場

[水源名]

四戸ノ川上流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 29

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

土井ノ浦浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

79

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

戸根浄水場

[水源名]

戸根川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

379

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 05

楠原浄水場

[水源名]

四戸ノ川上流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 29

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

土井ノ浦浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

79

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

戸根浄水場

[水源名]

戸根川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

379

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

長崎市（琴海）

[浄水場名] 05

楠原浄水場

[水源名]

四戸ノ川上流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 29

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

土井ノ浦浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

79

[事業主体名]

長崎市（琴海）

[浄水場名]

戸根浄水場

[水源名]

戸根川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

379

- 049 長崎県

- 00

42 - 049 長崎県 42 - 049 長崎県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 01

南部地区浄水場

[水源名]

大明寺川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 1,327

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大串浄水場

[水源名]

綿打川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,123

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小迎浄水場

[水源名]

別当水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

626

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 01

南部地区浄水場

[水源名]

大明寺川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 1,327

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大串浄水場

[水源名]

綿打川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,123

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小迎浄水場

[水源名]

別当水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

626

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 01

南部地区浄水場

[水源名]

大明寺川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 1,327

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大串浄水場

[水源名]

綿打川水系（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,123

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小迎浄水場

[水源名]

別当水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

626

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 04

川山木場浄水場

[水源名]

鰐渕川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

七釜浄水場

[水源名]

七釜地区深井戸水源（他１水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

216

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

中部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他３水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,338

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 04

川山木場浄水場

[水源名]

鰐渕川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

七釜浄水場

[水源名]

七釜地区深井戸水源（他１水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

216

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

中部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他３水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,338

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 04

川山木場浄水場

[水源名]

鰐渕川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

七釜浄水場

[水源名]

七釜地区深井戸水源（他１水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

216

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

中部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他３水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,338

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 07

東部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 446

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

西海西部地区浄水場

[水源名]

西部地区第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

637

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白岳浄水場

[水源名]

白岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 07

東部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 446

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

西海西部地区浄水場

[水源名]

西部地区第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

637

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白岳浄水場

[水源名]

白岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 07

東部地区浄水場

[水源名]

木場川水系（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 446

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

西海西部地区浄水場

[水源名]

西部地区第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

637

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白岳浄水場

[水源名]

白岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

37

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 10

中浦浄水場

[水源名]

伊佐ノ浦水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,292

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

河通浄水場

[水源名]

雪浦川水系（他１水源と混合））

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,514

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

板浦浄水場

[水源名]

多以良地区第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

309

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 10

中浦浄水場

[水源名]

伊佐ノ浦水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,292

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

河通浄水場

[水源名]

雪浦川水系（他１水源と混合））

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,514

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

板浦浄水場

[水源名]

多以良地区第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

309

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 10

中浦浄水場

[水源名]

伊佐ノ浦水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

ダム放流・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,292

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

河通浄水場

[水源名]

雪浦川水系（他１水源と混合））

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,514

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

板浦浄水場

[水源名]

多以良地区第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

309

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 13

多以良浄水場

[水源名]

多以良地区第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 23

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小松地区浄水施設

[水源名]

小松地区第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

54

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大瀬戸中部地区浄水施設

[水源名]

瀬戸中部地区第１水源井（他１水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,582

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 13

多以良浄水場

[水源名]

多以良地区第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 23

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小松地区浄水施設

[水源名]

小松地区第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

54

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大瀬戸中部地区浄水施設

[水源名]

瀬戸中部地区第１水源井（他１水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,582

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 13

多以良浄水場

[水源名]

多以良地区第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 23

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

小松地区浄水施設

[水源名]

小松地区第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

54

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

大瀬戸中部地区浄水施設

[水源名]

瀬戸中部地区第１水源井（他１水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,582

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 16

上ノ瀬浄水場

[水源名]

上ノ瀬地区第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

幸物地区浄水施設

[水源名]

幸物地区水源井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

41

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

藤原地区浄水施設

[水源名]

藤原地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 16

上ノ瀬浄水場

[水源名]

上ノ瀬地区第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

幸物地区浄水施設

[水源名]

幸物地区水源井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

41

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

藤原地区浄水施設

[水源名]

藤原地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 16

上ノ瀬浄水場

[水源名]

上ノ瀬地区第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

幸物地区浄水施設

[水源名]

幸物地区水源井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

41

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

藤原地区浄水施設

[水源名]

藤原地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 19

白樫地区浄水施設

[水源名]

白樫地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 28

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白西地区浄水施設

[水源名]

白西平地区井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

奉還地区浄水施設

[水源名]

奉還地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 19

白樫地区浄水施設

[水源名]

白樫地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 28

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白西地区浄水施設

[水源名]

白西平地区井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

奉還地区浄水施設

[水源名]

奉還地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 19

白樫地区浄水施設

[水源名]

白樫地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 28

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

白西地区浄水施設

[水源名]

白西平地区井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

[事業主体名]

西海市

[浄水場名]

奉還地区浄水施設

[水源名]

奉還地区深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 063 長崎県

- 00

42 - 063 長崎県 42 - 063 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 22

河通地区飲供施設

[水源名]

河通水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 10

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

彼杵浄水場

[水源名]

彼杵水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,006

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

音琴中継ポンプ所

[水源名]

音琴水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

285

- 063 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 22

河通地区飲供施設

[水源名]

河通水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 10

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

彼杵浄水場

[水源名]

彼杵水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,006

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

音琴中継ポンプ所

[水源名]

音琴水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

285

- 063 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

西海市

[浄水場名] 22

河通地区飲供施設

[水源名]

河通水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 10

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

彼杵浄水場

[水源名]

彼杵水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,006

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

音琴中継ポンプ所

[水源名]

音琴水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

285

- 063 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

183



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 03

法音寺浄水場

[水源名]

法音寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 357

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

坂本中継ポンプ所

[水源名]

坂本水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

89

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

平似田浄水場

[水源名]

平似田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

608

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 03

法音寺浄水場

[水源名]

法音寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 357

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

坂本中継ポンプ所

[水源名]

坂本水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

89

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

平似田浄水場

[水源名]

平似田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

608

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 03

法音寺浄水場

[水源名]

法音寺水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 357

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

坂本中継ポンプ所

[水源名]

坂本水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

89

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

平似田浄水場

[水源名]

平似田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

608

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

186



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 06

里中継ポンプ所

[水源名]

里水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 147

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

赤木第２浄水場

[水源名]

赤木工業団地第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

311

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中尾浄水場

[水源名]

中尾第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 06

里中継ポンプ所

[水源名]

里水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 147

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

赤木第２浄水場

[水源名]

赤木工業団地第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

311

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中尾浄水場

[水源名]

中尾第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 06

里中継ポンプ所

[水源名]

里水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 147

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

赤木第２浄水場

[水源名]

赤木工業団地第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

311

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中尾浄水場

[水源名]

中尾第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 09

蕪浄水場

[水源名]

蕪第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 77

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

遠目浄水場

[水源名]

遠目水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

中岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 09

蕪浄水場

[水源名]

蕪第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 77

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

遠目浄水場

[水源名]

遠目水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

中岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 09

蕪浄水場

[水源名]

蕪第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 77

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

遠目浄水場

[水源名]

遠目水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

東彼杵町

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

中岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 065 長崎県

- 00

42 - 065 長崎県 42 - 065 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 12

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

籠淵浄水場

[水源名]

一の川、大曲川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,504

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

三尾野浄水場

[水源名]

湧水(場内井戸)（深井戸と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,996

- 065 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 12

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

籠淵浄水場

[水源名]

一の川、大曲川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,504

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

三尾野浄水場

[水源名]

湧水(場内井戸)（深井戸と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,996

- 065 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

東彼杵町

[浄水場名] 12

川内浄水場

[水源名]

川内水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 7

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

籠淵浄水場

[水源名]

一の川、大曲川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,504

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

三尾野浄水場

[水源名]

湧水(場内井戸)（深井戸と混合）

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,996

- 065 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 03

小田浄水場

[水源名]

横峰川（山手川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,579

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

田尾浄水場

[水源名]

宮下川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

琴石浄水場

[水源名]

清水川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 03

小田浄水場

[水源名]

横峰川（山手川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,579

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

田尾浄水場

[水源名]

宮下川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

琴石浄水場

[水源名]

清水川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 03

小田浄水場

[水源名]

横峰川（山手川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,579

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

田尾浄水場

[水源名]

宮下川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

124

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

琴石浄水場

[水源名]

清水川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 06

太田浄水場

[水源名]

太田川（松木場川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

玉之浦浄水場

[水源名]

戸町切川（小川川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

大宝浄水場

[水源名]

仁田越ため池、毛津連川

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

65

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 06

太田浄水場

[水源名]

太田川（松木場川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

玉之浦浄水場

[水源名]

戸町切川（小川川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

大宝浄水場

[水源名]

仁田越ため池、毛津連川

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

65

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 06

太田浄水場

[水源名]

太田川（松木場川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

玉之浦浄水場

[水源名]

戸町切川（小川川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

177

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

大宝浄水場

[水源名]

仁田越ため池、毛津連川

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

65

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 09

小川浄水場

[水源名]

小川川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 20

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中須浄水場

[水源名]

オロ窄川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

幾久山浄水場

[水源名]

園川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

31

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

202



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 09

小川浄水場

[水源名]

小川川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 20

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中須浄水場

[水源名]

オロ窄川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

幾久山浄水場

[水源名]

園川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

31

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 09

小川浄水場

[水源名]

小川川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 20

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中須浄水場

[水源名]

オロ窄川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

幾久山浄水場

[水源名]

園川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

31

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

204



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 12

上ノ平浄水場

[水源名]

踊瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

七岳川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

132

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

丹奈浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 12

上ノ平浄水場

[水源名]

踊瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

七岳川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

132

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

丹奈浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 12

上ノ平浄水場

[水源名]

踊瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

七岳川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

132

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

丹奈浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 15

頓泊浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

立谷浄水場

[水源名]

真浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

浜ノ畔浄水場

[水源名]

５号井（３号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

923

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 15

頓泊浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

立谷浄水場

[水源名]

真浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

浜ノ畔浄水場

[水源名]

５号井（３号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

923

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 15

頓泊浄水場

[水源名]

丹奈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

立谷浄水場

[水源名]

真浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

浜ノ畔浄水場

[水源名]

５号井（３号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

923

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 18

岳浄水場

[水源名]

１号井（２号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 366

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

坂ノ上溜池上流、城取水堰

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

山内浄水場

[水源名]

中地区深井戸、樋ノ口深井戸、坂ノ上
深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

778

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 18

岳浄水場

[水源名]

１号井（２号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 366

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

坂ノ上溜池上流、城取水堰

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

山内浄水場

[水源名]

中地区深井戸、樋ノ口深井戸、坂ノ上
深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

778

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 18

岳浄水場

[水源名]

１号井（２号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 366

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

中岳浄水場

[水源名]

坂ノ上溜池上流、城取水堰

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

115

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

山内浄水場

[水源名]

中地区深井戸、樋ノ口深井戸、坂ノ上
深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

778

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 21

二本楠浄水場

[水源名]

もみの木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

川原浄水場

[水源名]

大川原川支流（大川原川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

204

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

岐宿浄水場

[水源名]

浦ノ川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

470

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 21

二本楠浄水場

[水源名]

もみの木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

川原浄水場

[水源名]

大川原川支流（大川原川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

204

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

岐宿浄水場

[水源名]

浦ノ川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

470

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 21

二本楠浄水場

[水源名]

もみの木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 207

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

川原浄水場

[水源名]

大川原川支流（大川原川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

204

[事業主体名]

五島市

[浄水場名]

岐宿浄水場

[水源名]

浦ノ川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

470

- 066 長崎県

- 00

42 - 066 長崎県 42 - 066 長崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 24

大曲浄水場

[水源名]

一の川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

砥石淵

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第10水
源、第11水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,184

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

万松院

[水源名]

第4水源、第8水源、第9水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 066 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 24

大曲浄水場

[水源名]

一の川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

砥石淵

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第10水
源、第11水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,184

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

万松院

[水源名]

第4水源、第8水源、第9水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 066 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

五島市

[浄水場名] 24

大曲浄水場

[水源名]

一の川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

砥石淵

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第10水
源、第11水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,184

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

万松院

[水源名]

第4水源、第8水源、第9水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

585

- 066 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 03

瀬

[水源名]

第2水源、第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 27

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

久和

[水源名]

久和川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

20

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内院

[水源名]

柿ノ木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 03

瀬

[水源名]

第2水源、第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 27

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

久和

[水源名]

久和川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

20

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内院

[水源名]

柿ノ木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 03

瀬

[水源名]

第2水源、第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 27

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

久和

[水源名]

久和川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

20

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内院

[水源名]

柿ノ木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 06

浅藻

[水源名]

天道川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 54

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豆酘

[水源名]

第2水源、第3水源、第4水源、第5水
源、第6水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

阿連

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

84

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 06

浅藻

[水源名]

天道川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 54

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豆酘

[水源名]

第2水源、第3水源、第4水源、第5水
源、第6水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

阿連

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

84

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 06

浅藻

[水源名]

天道川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 54

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豆酘

[水源名]

第2水源、第3水源、第4水源、第5水
源、第6水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

阿連

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

84

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 09

久田

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第5水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 754

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

北厳原

[水源名]

小浦川、ザレ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

350

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須

[水源名]

シワカウ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

363

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 09

久田

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第5水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 754

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

北厳原

[水源名]

小浦川、ザレ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

350

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須

[水源名]

シワカウ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

363

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 09

久田

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第5水源

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 754

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

北厳原

[水源名]

小浦川、ザレ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

350

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須

[水源名]

シワカウ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

363

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 12

安神

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾浦

[水源名]

尾浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内山

[水源名]

モトヤマ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

27

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 12

安神

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾浦

[水源名]

尾浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内山

[水源名]

モトヤマ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

27

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 12

安神

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾浦

[水源名]

尾浦川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

内山

[水源名]

モトヤマ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

27

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 15

大調

[水源名]

上槻第1水源、上槻第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

尾崎系第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

今里

[水源名]

今里系第1水源、今里系第2水源

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

47

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 15

大調

[水源名]

上槻第1水源、上槻第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

尾崎系第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

今里

[水源名]

今里系第1水源、今里系第2水源

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

47

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 15

大調

[水源名]

上槻第1水源、上槻第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

尾崎

[水源名]

尾崎系第3水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

今里

[水源名]

今里系第1水源、今里系第2水源

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

47

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 18

加志

[水源名]

加志水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 39

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

吹崎

[水源名]

第3水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

洲藻

[水源名]

洲藻第1水源、洲藻第2水源

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

223

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 18

加志

[水源名]

加志水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 39

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

吹崎

[水源名]

第3水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

洲藻

[水源名]

洲藻第1水源、洲藻第2水源

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

223

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 18

加志

[水源名]

加志水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 39

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

吹崎

[水源名]

第3水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

洲藻

[水源名]

洲藻第1水源、洲藻第2水源

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

223

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 21

鶏知地区

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第4水
源、ザレ川水源、根緒水源

[原水の種類]

伏流水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,776

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

東地区

[水源名]

東地区水源、大船越水源、賀谷水源、
久須保水源、鶏知水源、志土路水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・ダム放流・
伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

668

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

賀谷第1

[水源名]

賀谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

60

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 21

鶏知地区

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第4水
源、ザレ川水源、根緒水源

[原水の種類]

伏流水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,776

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

東地区

[水源名]

東地区水源、大船越水源、賀谷水源、
久須保水源、鶏知水源、志土路水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・ダム放流・
伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

668

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

賀谷第1

[水源名]

賀谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

60

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 21

鶏知地区

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、第4水
源、ザレ川水源、根緒水源

[原水の種類]

伏流水・ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,776

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

東地区

[水源名]

東地区水源、大船越水源、賀谷水源、
久須保水源、鶏知水源、志土路水源

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・ダム放流・
伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

668

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

賀谷第1

[水源名]

賀谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

60

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 25

仁位地区

[水源名]

仁位第1水源、仁位第2水源、仁位第3
水源、佐保第2水源、佐保第3水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 726

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

和板

[水源名]

鑓川水源、和板地下ダム水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

曽

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

169

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 25

仁位地区

[水源名]

仁位第1水源、仁位第2水源、仁位第3
水源、佐保第2水源、佐保第3水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 726

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

和板

[水源名]

鑓川水源、和板地下ダム水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

曽

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

169

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 25

仁位地区

[水源名]

仁位第1水源、仁位第2水源、仁位第3
水源、佐保第2水源、佐保第3水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 726

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

和板

[水源名]

鑓川水源、和板地下ダム水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

146

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

曽

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

169

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 28

綱島

[水源名]

綱島第1水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 121

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

三根

[水源名]

第1取水堰、第2取水堰、三根水源、天
瀬水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

452

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐賀

[水源名]

佐賀第4水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

197

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 28

綱島

[水源名]

綱島第1水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 121

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

三根

[水源名]

第1取水堰、第2取水堰、三根水源、天
瀬水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

452

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐賀

[水源名]

佐賀第4水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

197

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 28

綱島

[水源名]

綱島第1水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 121

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

三根

[水源名]

第1取水堰、第2取水堰、三根水源、天
瀬水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

452

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐賀

[水源名]

佐賀第4水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

197

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 31

志多賀

[水源名]

第2水源、志多賀水源

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 118

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須奈

[水源名]

佐須奈水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

315

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐護

[水源名]

佐護第1水源、佐護第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

233

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 31

志多賀

[水源名]

第2水源、志多賀水源

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 118

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須奈

[水源名]

佐須奈水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

315

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐護

[水源名]

佐護第1水源、佐護第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

233

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

248



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 31

志多賀

[水源名]

第2水源、志多賀水源

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 118

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐須奈

[水源名]

佐須奈水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

315

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

佐護

[水源名]

佐護第1水源、佐護第2水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

233

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 34

新仁田

[水源名]

仁田第1水源、仁田第3水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 365

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

鹿見

[水源名]

鹿見水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

大河内

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

181

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 34

新仁田

[水源名]

仁田第1水源、仁田第3水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 365

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

鹿見

[水源名]

鹿見水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

大河内

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

181

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 34

新仁田

[水源名]

仁田第1水源、仁田第3水源

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量] 365

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

鹿見

[水源名]

鹿見水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

大河内

[水源名]

第1水源、第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

181

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 37

鰐浦

[水源名]

鰐浦水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 70

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豊

[水源名]

豊第1水源、豊第3水源、豊第4水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

98

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

比田勝

[水源名]

大浦水源、鳴川ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,025

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 37

鰐浦

[水源名]

鰐浦水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 70

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豊

[水源名]

豊第1水源、豊第3水源、豊第4水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

98

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

比田勝

[水源名]

大浦水源、鳴川ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,025

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 37

鰐浦

[水源名]

鰐浦水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 70

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

豊

[水源名]

豊第1水源、豊第3水源、豊第4水源

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

98

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

比田勝

[水源名]

大浦水源、鳴川ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,025

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 40

豊南

[水源名]

豊南水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 95

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

琴

[水源名]

琴水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

71

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

一重

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

40

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

256



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 40

豊南

[水源名]

豊南水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 95

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

琴

[水源名]

琴水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

71

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

一重

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

40

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

257



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 40

豊南

[水源名]

豊南水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 95

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

琴

[水源名]

琴水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

71

[事業主体名]

対馬市

[浄水場名]

一重

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

40

- 067 長崎県

- 00

42 - 067 長崎県 42 - 067 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

258



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 43

小鹿

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三年ヶ浦浄水場

[水源名]

三年ヶ浦水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

518

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

若松浄水場

[水源名]

三ツ川水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

179

- 067 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

259



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 43

小鹿

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三年ヶ浦浄水場

[水源名]

三年ヶ浦水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

518

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

若松浄水場

[水源名]

三ツ川水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

179

- 067 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

260



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

対馬市

[浄水場名] 43

小鹿

[水源名]

第2水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三年ヶ浦浄水場

[水源名]

三年ヶ浦水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

518

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

若松浄水場

[水源名]

三ツ川水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

179

- 067 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

261



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 03

針木浄水場

[水源名]

針木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 49

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

梼ノ木浄水場

[水源名]

梼ノ木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

300

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

荒川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

90

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

262



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 03

針木浄水場

[水源名]

針木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 49

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

梼ノ木浄水場

[水源名]

梼ノ木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

300

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

荒川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

90

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 03

針木浄水場

[水源名]

針木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 49

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

梼ノ木浄水場

[水源名]

梼ノ木水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

300

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

荒川浄水場

[水源名]

荒川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

90

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

264



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 06

浅子浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 774

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

二本松浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

相河浄水場

[水源名]

相河川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

731

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

06 - 01 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

265



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 06

浅子浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 774

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

二本松浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

相河浄水場

[水源名]

相河川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

731

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

06 - 01 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

266



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 06

浅子浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 774

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

二本松浄水場

[水源名]

青方ダム水系

[原水の種類]

ダム放流・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

相河浄水場

[水源名]

相河川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

731

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

06 - 01 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

267



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 08

奈摩網上浄水場

[水源名]

白水水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 180

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

佐野原水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

362

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三日ノ浦浄水場

[水源名]

三日ノ浦水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

56

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

268



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 08

奈摩網上浄水場

[水源名]

白水水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 180

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

佐野原水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

362

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三日ノ浦浄水場

[水源名]

三日ノ浦水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

56

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 08

奈摩網上浄水場

[水源名]

白水水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 180

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

佐野原水系

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

362

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

三日ノ浦浄水場

[水源名]

三日ノ浦水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

56

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

270



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 11

浦桑浄水場

[水源名]

宮ノ川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 640

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

夏田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

151

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

上小串浄水場

[水源名]

尻無尾川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

271



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 11

浦桑浄水場

[水源名]

宮ノ川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 640

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

夏田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

151

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

上小串浄水場

[水源名]

尻無尾川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 11

浦桑浄水場

[水源名]

宮ノ川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 640

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小串浄水場

[水源名]

夏田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

151

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

上小串浄水場

[水源名]

尻無尾川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

273



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 14

曽根浄水場

[水源名]

曽根水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 78

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

立串浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

83

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

大水浄水場

[水源名]

立花川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

92

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

274



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 14

曽根浄水場

[水源名]

曽根水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 78

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

立串浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

83

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

大水浄水場

[水源名]

立花川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

92

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 14

曽根浄水場

[水源名]

曽根水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 78

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

立串浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

83

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

大水浄水場

[水源名]

立花川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

92

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

276



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 17

上有川浄水場

[水源名]

大川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 621

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

高崎浄水場

[水源名]

木場川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

448

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小河原浄水場

[水源名]

久保川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

277



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 17

上有川浄水場

[水源名]

大川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 621

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

高崎浄水場

[水源名]

木場川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

448

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小河原浄水場

[水源名]

久保川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 17

上有川浄水場

[水源名]

大川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 621

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

高崎浄水場

[水源名]

木場川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

448

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

小河原浄水場

[水源名]

久保川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

279



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 20

太田浄水場

[水源名]

大泊川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 42

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

東浦浄水場

[水源名]

榎田川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

五斗ヶ浦浄水場

[水源名]

五斗ヶ浦川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

45

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

280



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 20

太田浄水場

[水源名]

大泊川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 42

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

東浦浄水場

[水源名]

榎田川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

五斗ヶ浦浄水場

[水源名]

五斗ヶ浦川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

45

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

281



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 20

太田浄水場

[水源名]

大泊川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 42

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

東浦浄水場

[水源名]

榎田川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

446

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

五斗ヶ浦浄水場

[水源名]

五斗ヶ浦川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

45

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

282



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 23

江ノ浜浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 100

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

奈良尾浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

193

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

雑子場浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

24 - 00 24 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

283



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 23

江ノ浜浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 100

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

奈良尾浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

193

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

雑子場浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

24 - 00 24 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

284



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 23

江ノ浜浄水場

[水源名]

江川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 100

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

奈良尾浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

193

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

雑子場浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

114

- 068 長崎県

- 00

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

24 - 00 24 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

285



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 24

高井旅浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 22

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

萱場浄水場

[水源名]

濁川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

32

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

須崎浄水場

[水源名]

須崎湧水系

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

- 068 長崎県

- 02

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

286



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 24

高井旅浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 22

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

萱場浄水場

[水源名]

濁川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

32

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

須崎浄水場

[水源名]

須崎湧水系

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

- 068 長崎県

- 02

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

287



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

新上五島町

[浄水場名] 24

高井旅浄水場

[水源名]

須崎ダム水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 22

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

萱場浄水場

[水源名]

濁川水系

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

32

[事業主体名]

新上五島町

[浄水場名]

須崎浄水場

[水源名]

須崎湧水系

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2

- 068 長崎県

- 02

42 - 068 長崎県 42 - 068 長崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

288



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 01

高下浄水場

[水源名]

高下第１水源・高下第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,411

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第１浄水場

[水源名]

山ノ上第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第２浄水場

[水源名]

山ノ上第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

289



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 01

高下浄水場

[水源名]

高下第１水源・高下第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,411

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第１浄水場

[水源名]

山ノ上第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第２浄水場

[水源名]

山ノ上第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

290



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 01

高下浄水場

[水源名]

高下第１水源・高下第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,411

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第１浄水場

[水源名]

山ノ上第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山ノ上第２浄水場

[水源名]

山ノ上第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

361

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

291



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 04

片田浄水場

[水源名]

片田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 536

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

魚洗川浄水場

[水源名]

魚洗川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

59

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

八斗木浄水場

[水源名]

八斗木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

375

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 04

片田浄水場

[水源名]

片田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 536

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

魚洗川浄水場

[水源名]

魚洗川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

59

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

八斗木浄水場

[水源名]

八斗木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

375

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 04

片田浄水場

[水源名]

片田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 536

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

魚洗川浄水場

[水源名]

魚洗川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

59

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

八斗木浄水場

[水源名]

八斗木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

375

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

294



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 07

東原浄水場

[水源名]

東原第１水源・東原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 234

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西郷上木場浄水場

[水源名]

西郷上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

220

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

杉峰浄水場

[水源名]

杉峰水源・河内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

295



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 07

東原浄水場

[水源名]

東原第１水源・東原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 234

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西郷上木場浄水場

[水源名]

西郷上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

220

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

杉峰浄水場

[水源名]

杉峰水源・河内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

296



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 07

東原浄水場

[水源名]

東原第１水源・東原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 234

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西郷上木場浄水場

[水源名]

西郷上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

220

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

杉峰浄水場

[水源名]

杉峰水源・河内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

297



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 10

西原浄水場

[水源名]

西原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 142

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

大川浄水場

[水源名]

大川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

154

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

横田浄水場

[水源名]

横田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

176

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 10

西原浄水場

[水源名]

西原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 142

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

大川浄水場

[水源名]

大川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

154

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

横田浄水場

[水源名]

横田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

176

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

299



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 10

西原浄水場

[水源名]

西原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 142

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

大川浄水場

[水源名]

大川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

154

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

横田浄水場

[水源名]

横田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

176

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

300



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 13

岡浄水場

[水源名]

岡水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 287

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

夏峰浄水場

[水源名]

夏峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

140

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

守山浄水場

[水源名]

守山水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

301



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 13

岡浄水場

[水源名]

岡水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 287

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

夏峰浄水場

[水源名]

夏峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

140

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

守山浄水場

[水源名]

守山水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

302



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 13

岡浄水場

[水源名]

岡水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 287

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

夏峰浄水場

[水源名]

夏峰水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

140

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

守山浄水場

[水源名]

守山水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

340

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

303



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 16

倉子浄水場

[水源名]

倉子水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 528

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源・山田第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

694

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

平木場浄水場

[水源名]

平木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

106

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

304



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 16

倉子浄水場

[水源名]

倉子水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 528

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源・山田第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

694

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

平木場浄水場

[水源名]

平木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

106

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

305



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 16

倉子浄水場

[水源名]

倉子水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 528

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

山田浄水場

[水源名]

山田第１水源・山田第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

694

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

平木場浄水場

[水源名]

平木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

106

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

306



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 19

牧ノ内浄水場

[水源名]

牧ノ内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 137

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

黒仁田浄水場

[水源名]

黒仁田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

東浄水場

[水源名]

東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

307



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 19

牧ノ内浄水場

[水源名]

牧ノ内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 137

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

黒仁田浄水場

[水源名]

黒仁田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

東浄水場

[水源名]

東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

308



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 19

牧ノ内浄水場

[水源名]

牧ノ内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 137

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

黒仁田浄水場

[水源名]

黒仁田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

東浄水場

[水源名]

東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

309



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 22

原浄水場

[水源名]

原第１水源・原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 537

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西頭浄水場

[水源名]

西頭水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

319

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

鬼塚浄水場

[水源名]

鬼塚水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

310



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 22

原浄水場

[水源名]

原第１水源・原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 537

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西頭浄水場

[水源名]

西頭水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

319

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

鬼塚浄水場

[水源名]

鬼塚水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

311



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 22

原浄水場

[水源名]

原第１水源・原第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 537

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

西頭浄水場

[水源名]

西頭水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

319

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

鬼塚浄水場

[水源名]

鬼塚水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

316

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

312



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 25

植松第１浄水場

[水源名]

植松第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

植松第２浄水場

[水源名]

植松第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

愛津浄水場

[水源名]

愛津第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

338

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

313



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 25

植松第１浄水場

[水源名]

植松第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

植松第２浄水場

[水源名]

植松第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

愛津浄水場

[水源名]

愛津第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

338

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

314



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 25

植松第１浄水場

[水源名]

植松第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 138

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

植松第２浄水場

[水源名]

植松第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

137

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

愛津浄水場

[水源名]

愛津第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

338

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

315



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 28

塩屋浄水場

[水源名]

塩屋水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 217

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

下狩場浄水場

[水源名]

下狩場第１水源・下狩場第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

633

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

野取浄水場

[水源名]

野取水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

486

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

316



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 28

塩屋浄水場

[水源名]

塩屋水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 217

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

下狩場浄水場

[水源名]

下狩場第１水源・下狩場第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

633

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

野取浄水場

[水源名]

野取水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

486

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 28

塩屋浄水場

[水源名]

塩屋水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 217

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

下狩場浄水場

[水源名]

下狩場第１水源・下狩場第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

633

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

野取浄水場

[水源名]

野取水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

486

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 31

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 172

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

白新田浄水場

[水源名]

白新田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

155

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

岳浄水場

[水源名]

岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 31

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 172

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

白新田浄水場

[水源名]

白新田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

155

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

岳浄水場

[水源名]

岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 31

木場第１浄水場

[水源名]

木場第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 172

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

白新田浄水場

[水源名]

白新田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

155

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

岳浄水場

[水源名]

岳水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

321



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 34

雲仙第１浄水場

[水源名]

雲仙第１水源・雲仙第２水源・雲仙第
３水源

[原水の種類]

湧水・湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,247

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木津浄水場

[水源名]

木津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

富津浄水場

[水源名]

富津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

112

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 34

雲仙第１浄水場

[水源名]

雲仙第１水源・雲仙第２水源・雲仙第
３水源

[原水の種類]

湧水・湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,247

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木津浄水場

[水源名]

木津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

富津浄水場

[水源名]

富津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

112

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 34

雲仙第１浄水場

[水源名]

雲仙第１水源・雲仙第２水源・雲仙第
３水源

[原水の種類]

湧水・湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,247

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木津浄水場

[水源名]

木津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

80

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

富津浄水場

[水源名]

富津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

112

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

324



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 37

山領浄水場

[水源名]

山領水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 297

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北野浄水場

[水源名]

北野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

小浜第２浄水場

[水源名]

小浜第２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,510

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

325



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 37

山領浄水場

[水源名]

山領水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 297

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北野浄水場

[水源名]

北野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

小浜第２浄水場

[水源名]

小浜第２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,510

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

326



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 37

山領浄水場

[水源名]

山領水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 297

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北野浄水場

[水源名]

北野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

109

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

小浜第２浄水場

[水源名]

小浜第２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,510

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

38 - 00 39 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

327



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 40

びん串浄水場

[水源名]

びん串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木指浄水場

[水源名]

木指第１水源・木指第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

145

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北串浄水場

[水源名]

北串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

276

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

328



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 40

びん串浄水場

[水源名]

びん串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木指浄水場

[水源名]

木指第１水源・木指第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

145

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北串浄水場

[水源名]

北串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

276

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

329



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 40

びん串浄水場

[水源名]

びん串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 21

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

木指浄水場

[水源名]

木指第１水源・木指第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

145

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

北串浄水場

[水源名]

北串水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

276

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

41 - 00 42 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

330



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 43

大亀浄水場

[水源名]

大亀水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 26

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

荒牧浄水場

[水源名]

荒牧水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

209

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

尾登浄水場

[水源名]

尾登水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

331



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 43

大亀浄水場

[水源名]

大亀水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 26

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

荒牧浄水場

[水源名]

荒牧水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

209

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

尾登浄水場

[水源名]

尾登水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

332



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 43

大亀浄水場

[水源名]

大亀水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 26

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

荒牧浄水場

[水源名]

荒牧水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

209

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

尾登浄水場

[水源名]

尾登水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

70

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

44 - 00 45 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

333



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 46

井出ノ上浄水場

[水源名]

井出ノ上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

上木場浄水場

[水源名]

上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

343

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

谷間川浄水場

[水源名]

谷間川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

334



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 46

井出ノ上浄水場

[水源名]

井出ノ上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

上木場浄水場

[水源名]

上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

343

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

谷間川浄水場

[水源名]

谷間川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

335



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 46

井出ノ上浄水場

[水源名]

井出ノ上水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

上木場浄水場

[水源名]

上木場水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

343

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

谷間川浄水場

[水源名]

谷間川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

164

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 42 - 069 長崎県

47 - 00 48 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

336



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)

エトフェンプロックス

エトリジアゾール (エクロメゾール)

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチアノン

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ジメピペレート

ダイアジノン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 49

小竹木浄水場

[水源名]

小竹木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

内平浄水場

[水源名]

内平水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 -

50 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

337



ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メチルダイムロン

メトミノストロビン

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 49

小竹木浄水場

[水源名]

小竹木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

内平浄水場

[水源名]

内平水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 -

50 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。

338



メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成29(2017)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

42

雲仙市

[浄水場名] 49

小竹木浄水場

[水源名]

小竹木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 88

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

雲仙市

[浄水場名]

内平浄水場

[水源名]

内平水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 069 長崎県

- 00

42 - 069 長崎県 -

50 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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