
<0.0001アンチモン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 12 <0.0001 <0.0001 <0.0001 12 <0.0001 <0.0001 <0.0001 12

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 12 <0.0001 <0.0001 <0.0001 12 <0.0001 <0.0001 <0.0001 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

<0.001トルエン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.01亜塩素酸 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 4 0.003 <0.002 <0.002 4 0.002 <0.002 <0.002 4

<0.01農薬類 <0.01 <0.01 8 <0.01 <0.01 <0.01 8 <0.01 <0.01 <0.01 8

0.7残留塩素 0.6 0.7 12 0.8 0.5 0.6 12 0.8 0.6 0.6 12

3.7遊離炭酸 1.8 2.6 12 2.8 1.8 2.3 12 3.7 1.7 2.5 12

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

1.7有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.8 1.3 12 1.8 0.8 1.3 12 1.9 1.0 1.4 12

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 12 <1 <1 <1 12 <1 <1 <1 12

-2.1腐食性（ランゲリア指数） -2.8 -2.4 4 -2.2 -3.0 -2.4 4 -2.6 -2.9 -2.7 4

2従属栄養細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 12 <0.0010 <0.0010 <0.0010 12 <0.0010 <0.0010 <0.0010 12

25.7水温（℃） 5.8 15.0 12 27.4 6.4 15.6 12 24.7 5.1 14.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

21.1アルカリ度 9.9 15.4 12 22.3 10.6 16.6 12 17.8 10.5 14.0 12

溶存酸素

16.1硫酸イオン 4.8 9.2 12 16.3 5.1 9.6 12 20.6 4.8 11.9 12

12.6溶性ケイ酸 9.2 11.1 12 12.4 9.0 10.9 12 12.8 9.2 11.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

名古屋市

[浄水場名] 01

鍋屋上野浄水場

[水源名]

木曽川水系木曽川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 136,005

浄水場出口水

[事業主体名]

名古屋市

[浄水場名]

大治浄水場

[水源名]

木曽川水系木曽川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

315,081

[事業主体名]

名古屋市

[浄水場名]

春日井浄水場

[水源名]

木曽川水系木曽川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

358,289

- 001 愛知県

- 00

23 - 001 愛知県 23 - 001 愛知県

02 - 00 03 - 00
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<0.0015アンチモン及びその化合物 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 1 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00011,2－ジクロロエタン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.010トルエン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.5残留塩素 0.4 0.5 12 1.1 0.7 1.0 11 0.5 0.4 0.5 12

7.8遊離炭酸 4.9 6.3 12 6.2 2.5 4.1 11 4.0 2.4 3.2 12

<0.0101,1,1－トリクロロエタン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.6有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.2 0.4 2 1.3 1 0.2 <0.1 0.1 2

臭気強度（ＴＯＮ）

-1.1腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.3 12 -2.1 -2.9 -2.5 11 -0.6 -0.8 -0.7 12

2従属栄養細菌 0 0 6 21 1 11 6 110 0 31 6

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

24.1水温（℃） 11.9 17.4 12 31.5 11.0 19.8 11 19.4 15.1 17.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

50.6アルカリ度 40.0 45.4 12 22.8 12.9 16.9 11 55.1 53.1 54.2 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊橋市

[浄水場名] 01

小鷹野浄水場

[水源名]

小鷹野浄水場着水井

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量] 22,292

浄水場出口水

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

高山浄水場

[水源名]

高山浄水場貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

538

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

南栄給水所

[水源名]

南栄給水所着水井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,070

- 002 愛知県

- 00

23 - 002 愛知県 23 - 002 愛知県
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<0.0015アンチモン及びその化合物 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 0.001 <0.001 <0.001 2 0.002 <0.001 0.001 2

<0.00011,2－ジクロロエタン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.010トルエン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.7残留塩素 0.5 0.6 12 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.4 0.5 12

36.3遊離炭酸 25.0 30.5 12 21.5 16.1 19.1 12 3.6 1.7 2.7 12

<0.0101,1,1－トリクロロエタン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.2有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) <0.1 0.1 2 0.4 <0.1 0.2 2 0.7 0.6 0.7 2

臭気強度（ＴＯＮ）

-0.7腐食性（ランゲリア指数） -1.1 -0.9 12 -1.2 -1.7 -1.4 12 -1.6 -2.3 -1.8 12

46従属栄養細菌 0 8 6 6 0 2 6 0 0 0 6

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

22.0水温（℃） 16.1 18.9 12 22.2 14.9 18.1 12 27.3 6.1 16.7 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

114.0アルカリ度 105.0 109.0 12 67.1 57.1 65.3 12 25.8 16.0 22.5 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊橋市

[浄水場名] 05

下地給水所

[水源名]

下地給水所着水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 883

浄水場出口水

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

下条給水所

[水源名]

下条給水所着水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,618

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

多米配水場

[水源名]

県水受水（豊橋）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

48,939

- 002 愛知県

- 00
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<0.0015アンチモン及びその化合物 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00011,2－ジクロロエタン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.010トルエン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

0.002ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 2 0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.5残留塩素 0.5 0.5 12 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.5 0.5 12

2.7遊離炭酸 1.9 2.3 12 2.5 1.6 2.2 12 8.2 6.2 7.3 12

<0.0101,1,1－トリクロロエタン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.6有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.3 0.5 2 1.6 1.4 1.5 2 0.3 <0.1 0.2 2

臭気強度（ＴＯＮ）

-1.6腐食性（ランゲリア指数） -2.3 -1.9 12 -2.2 -2.7 -2.4 12 -1.8 -2.1 -1.9 12

0従属栄養細菌 0 0 6 1 0 0 6 2 0 0 6

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

29.0水温（℃） 7.7 16.9 12 25.0 7.0 16.5 12 21.0 15.0 18.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

24.1アルカリ度 16.8 20.8 12 16.5 15.0 15.6 12 46.0 37.0 38.9 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊橋市

[浄水場名] 08

北部配水場

[水源名]

県水受水（豊橋）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,938

浄水場出口水

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

南部配水場

[水源名]

県水受水（豊橋南部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

24,469

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

細谷給水所

[水源名]

細谷第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

620

- 002 愛知県

- 00

23 - 002 愛知県 23 - 002 愛知県
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<0.0015アンチモン及びその化合物 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

0.002ニッケル及びその化合物 0.001 0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00011,2－ジクロロエタン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.010トルエン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.5残留塩素 0.4 0.5 12 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.5 0.5 12

22.9遊離炭酸 10.8 18.9 12 15.0 11.0 13.2 12 7.7 6.0 6.7 12

<0.0101,1,1－トリクロロエタン <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2 <0.010 <0.010 <0.010 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.4有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) <0.1 0.2 2 0.2 <0.1 0.1 2 0.1 <0.1 <0.1 2

臭気強度（ＴＯＮ）

-1.7腐食性（ランゲリア指数） -2.3 -1.9 12 -1.2 -1.4 -1.3 12 -1.3 -1.5 -1.4 12

0従属栄養細菌 0 0 6 19 0 4 6 3 0 1 6

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

19.1水温（℃） 14.1 17.8 12 19.0 16.5 17.7 12 22.0 14.0 18.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

40.1アルカリ度 29.8 38.2 12 78.1 75.7 77.1 12 43.8 40.2 42.4 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊橋市

[浄水場名] 16

老津給水所

[水源名]

老津第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 594

浄水場出口水

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

豊清給水所

[水源名]

豊清水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

415

[事業主体名]

豊橋市

[浄水場名]

大岩給水所

[水源名]

大岩水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

433

- 002 愛知県

- 00
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<0.0015アンチモン及びその化合物 <0.0015 <0.0015 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2

<0.00011,2－ジクロロエタン <0.0001 <0.0001 2

<0.010トルエン <0.010 <0.010 2

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.01 1

0.5残留塩素 0.5 0.5 12

15.1遊離炭酸 11.0 13.2 12

<0.0101,1,1－トリクロロエタン <0.010 <0.010 2

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 2

0.3有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) <0.1 0.2 2

臭気強度（ＴＯＮ）

-2.2腐食性（ランゲリア指数） -2.4 -2.3 12

6従属栄養細菌 0 4 6

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 2

19.2水温（℃） 17.4 18.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

36.2アルカリ度 34.2 35.3 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊橋市

[浄水場名] 19

池上給水所

[水源名]

池上第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 636

浄水場出口水

[事業主体名]

半田市

[浄水場名]

深谷配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,217

[事業主体名]

半田市

[浄水場名]

砂谷配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11,177

- 002 愛知県

- 00

23 - 003 愛知県 23 - 003 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

半田市

[浄水場名] 07

北部配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 14,864

浄水場出口水

[事業主体名]

瀬戸市

[浄水場名]

馬ヶ城浄水場

[水源名]

赤津川、東山路川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,329

[事業主体名]

瀬戸市

[浄水場名]

原山浄水場

[水源名]

２号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,056

- 003 愛知県

- 00

23 - 004 愛知県 23 - 004 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

瀬戸市

[浄水場名] 04

蛇ケ洞浄水場

[水源名]

蛇ケ洞川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7,269

浄水場出口水

[事業主体名]

瀬戸市

[浄水場名]

上陣屋配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8,172

[事業主体名]

瀬戸市

[浄水場名]

南山口配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,332

- 004 愛知県

- 00

23 - 004 愛知県 23 - 004 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 <0.0020 3

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 3

ニッケル及びその化合物 <0.002 <0.002 <0.002 3

1,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 3

トルエン <0.040 <0.040 <0.040 3

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.002 <0.001 <0.001 3

抱水クロラール 0.003 <0.002 <0.002 3

農薬類 0.00 0.00 0.00 3

残留塩素 0.8 0.6 0.7 12

遊離炭酸 2.6 1.8 2.3 3

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 <0.030 3

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 <0.002 3

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 -3.1 -3.0 3

従属栄養細菌 0 0 0 3

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 <0.0100 <0.0100 3

水温（℃） 29.1 6.8 17.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

瀬戸市

[浄水場名] 07

穴田配水場

[水源名]

県水受水（高蔵寺）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 7,477

浄水場出口水

[事業主体名]

瀬戸市

[浄水場名]

瀬戸菱野配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,130

[事業主体名]

岡崎市

[浄水場名]

男川浄水場

[水源名]

男川水源・乙川表流水（他大平水源・
乙川表

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

58,797

- 004 愛知県

- 00

23 - 004 愛知県 23 - 005 愛知県

08 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 3 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.002ニッケル及びその化合物 <0.002 <0.002 3 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.040トルエン <0.040 <0.040 3 <0.040 <0.040 <0.040 2 <0.040 <0.040 <0.040 2

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

0.002ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 3 0.003 0.001 0.002 2 0.003 0.001 0.002 2

0.003抱水クロラール <0.002 <0.002 3 0.005 <0.002 0.003 2 0.005 <0.002 0.003 2

0.00農薬類 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 2 0.02 0.00 0.00 2

0.9残留塩素 0.5 0.7 12 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.4 0.5 12

3.5遊離炭酸 2.6 2.9 3 2.6 1.8 2.2 2 2.6 1.8 2.2 2

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 3 <0.030 <0.030 <0.030 2 <0.030 <0.030 <0.030 2

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 3 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

-2.9腐食性（ランゲリア指数） -3.2 -3.1 3 -2.4 -3.1 -2.8 2 -2.5 -2.9 -2.7 2

0従属栄養細菌 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2

<0.01001,1－ジクロロエチレン <0.0100 <0.0100 3 <0.0100 <0.0100 <0.0100 2 <0.0100 <0.0100 <0.0100 2

28.1水温（℃） 6.1 16.6 12 26.7 6.0 15.9 12 27.3 5.5 15.8 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

岡崎市

[浄水場名] 04

仁木浄水場

[水源名]

岩津水源・巴川表流水（細川水源・地
下水、日名水源・伏流水、日名水源・
地下水）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・伏流水

[1日平均浄水量] 28,771

浄水場出口水

[事業主体名]

岡崎市

[浄水場名]

北野配水場

[水源名]

県水受水（豊田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

9,700

[事業主体名]

岡崎市

[浄水場名]

上地配水場

[水源名]

県水受水（幸田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16,006

- 005 愛知県

- 00

23 - 005 愛知県 23 - 005 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.002 1

1,2－ジクロロエタン <0.0004 1

トルエン <0.040 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.001 1

抱水クロラール 0.002 1

農薬類 0.01 1

0.7残留塩素 0.5 0.6 12

遊離炭酸 6.2 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 1

従属栄養細菌 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 1

26.2水温（℃） 6.4 15.9 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

岡崎市

[浄水場名] 09

額田南部浄水場

[水源名]

南部水源・男川伏流水（他南部水源・
浅井戸

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,174

浄水場出口水

[事業主体名]

犬山市

[浄水場名]

白山浄水場

[水源名]

木曽川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,164

[事業主体名]

犬山市

[浄水場名]

城東浄水場

[水源名]

１号井（２・３号井と混合）、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,296

- 005 愛知県

- 00

23 - 006 愛知県 23 - 006 愛知県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

犬山市

[浄水場名] 04

楽田東部浄水場

[水源名]

１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 128

浄水場出口水

[事業主体名]

犬山市

[浄水場名]

犬山配水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

18,114

[事業主体名]

犬山市

[浄水場名]

楽田浄水場

[水源名]

１号井（２・３号井と混合）、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,292

- 006 愛知県

- 00

23 - 006 愛知県 23 - 006 愛知県

05 - 00 07 - 00
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 <0.001 1

農薬類

残留塩素 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12

遊離炭酸 14.5 1 1.3 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -2.0 1 -0.7 1

従属栄養細菌 54 1 30 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1

水温（℃） 19.3 14.5 17.5 12 21.7 20.5 21.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 13.2 1 0.9 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 44.0 1 36.0 1

溶存酸素

硫酸イオン 19.1 15.3 17.0 12 9.7 8.9 9.3 12

溶性ケイ酸 24.8 1 26.7 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

犬山市

[浄水場名] 08

羽黒浄水場

[水源名]

２号井（３号井と混合）、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 3,186

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

佐千原浄水場

[水源名]

大野，極楽寺，佐千原，尾関，江森

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

36,422

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

西部水源地

[水源名]

西部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,695

- 006 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 0.0004 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール 0.005 1 <0.001 1 <0.001 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.5 12 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12

遊離炭酸 2.2 1 2.6 1 1.3 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -2.0 1 -0.8 1 -0.9 1

従属栄養細菌 0 1 5 1 1 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

27.0水温（℃） 6.5 16.2 12 21.0 16.8 18.3 12 20.2 18.0 18.8 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 2.0 1 0.5 1 0.6 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 20.0 1 93.5 1 53.0 1

溶存酸素

13.3硫酸イオン 4.6 9.1 12 35.7 32.7 33.7 12 4.1 3.4 3.8 12

溶性ケイ酸 10.5 1 29.3 1 25.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 03

千秋配水場

[水源名]

県水受水（犬山）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 18,831

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

丹陽西部水源地

[水源名]

丹陽西部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,156

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

萩原西部水源地

[水源名]

萩原西部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,906

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 <0.001 1

農薬類

残留塩素 0.5 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 0.9 1 0.9 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 1 -0.9 1

従属栄養細菌 2 1 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1

水温（℃） 21.5 18.0 19.5 12 20.0 18.0 19.0 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 <0.5 1 <0.5 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 43.0 1 51.5 1

溶存酸素

硫酸イオン 2.7 2.2 2.5 12 2.2 1.7 1.9 12

溶性ケイ酸 28.8 1 23.9 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 06

丹陽北部水源地

[水源名]

丹陽北部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

大和南部水源地

[水源名]

大和南部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

523

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

萩原東部水源地

[水源名]

萩原東部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

850

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

農薬類

0.4残留塩素 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12

遊離炭酸 18.5 1 18.0 1 11.4 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -1.7 1 -1.4 1 -1.0 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

19.5水温（℃） 13.5 17.4 12 18.5 17.0 17.7 12 17.9 15.8 16.9 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 16.6 1 15.9 1 9.7 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 52.0 1 60.0 1 64.0 1

溶存酸素

22.1硫酸イオン 20.4 21.3 12 21.5 19.9 20.7 12 19.6 18.2 19.1 12

溶性ケイ酸 54.5 1 51.0 1 42.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 09

浅井北部水源地

[水源名]

浅井北部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,252

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

葉栗南部水源地

[水源名]

葉栗南部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,826

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

葉栗北部水源地

[水源名]

葉栗北部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,456

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 <0.001 1

農薬類

0.4残留塩素 0.4 0.4 2 0.5 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12

遊離炭酸 11.9 1 0.9 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 1 -0.4 1

従属栄養細菌 3 1 3 1

1,1－ジクロロエチレン 0.0010 1 <0.0002 1

18.5水温（℃） 18.0 18.3 2 20.0 16.5 18.6 12 20.1 17.7 19.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 10.0 1 <0.5 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 68.0 1 57.0 1

溶存酸素

34.3硫酸イオン 33.8 34.1 2 32.9 29.4 30.3 12 1.3 1.0 1.1 12

溶性ケイ酸 41.1 1 27.7 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 12

浅井南部水源地

[水源名]

浅井南部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 117

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

千秋北部水源地

[水源名]

千秋北部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,993

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

西御堂水源地

[水源名]

西御堂水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,708

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 0.001 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 6.2 1 1.8 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -2.0 1 -1.4 1

従属栄養細菌 170 1 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1

17.5水温（℃） 16.2 16.7 12 23.1 12.0 16.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 5.6 1 1.4 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 34.0 1 33.0 1

溶存酸素

9.0硫酸イオン 8.2 8.6 12 8.5 2.6 5.1 12

溶性ケイ酸 41.1 1 18.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 15

北部水源地

[水源名]

北部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,485

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

尾西配水場

[水源名]

尾西配水場１～３号井，県水受水（尾
張西部

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

18,128

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

起水源地

[水源名]

起水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1

ウラン及びその化合物 0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 1

トルエン <0.001 1 <0.001 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1 0.001 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 3.0 1 1.7 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -0.8 1 -1.1 1

従属栄養細菌 0 1 1 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 1 <0.0002 1

18.7水温（℃） 17.7 18.2 12 23.0 9.0 16.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 2.1 1 1.3 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 58.0 1 38.0 1

溶存酸素

10.7硫酸イオン 9.8 10.2 12 16.2 5.4 10.6 12

溶性ケイ酸 30.9 1 19.6 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 18

開明水源地

[水源名]

開明水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,496

浄水場出口水

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

西萩原水源地

[水源名]

西萩原水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

一宮市

[浄水場名]

木曽川配水場

[水源名]

木曽川配水場１～２号井，県水受水
（尾張西

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10,208

- 007 愛知県

- 00

23 - 007 愛知県 23 - 007 愛知県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

一宮市

[浄水場名] 21

奥町西部水源地

[水源名]

奥町西部水源地取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

蒲郡市

[浄水場名]

清田配水場

[水源名]

県水受水（蒲郡）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,300

[事業主体名]

蒲郡市

[浄水場名]

清田低区配水場

[水源名]

県水受水（蒲郡）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11,100

- 007 愛知県

- 00

23 - 008 愛知県 23 - 008 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

20



アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 2

1,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

トルエン <0.001 <0.001 <0.001 2

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 2

抱水クロラール <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類

残留塩素 0.6 0.4 0.5 12

遊離炭酸 7.9 7.0 7.5 2

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 2

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 <0.002 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.6 -1.6 2

従属栄養細菌 0 0 0 2

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

水温（℃） 27.7 11.1 18.3 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

蒲郡市

[浄水場名] 03

第２南山配水場

[水源名]

県水受水（蒲郡）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 9,400

浄水場出口水

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

一宮浄水場

[水源名]

大和第１水源

[原水の種類]

伏流水・浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

17,501

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

平尾配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

17,328

- 008 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 009 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

21



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊川市

[浄水場名] 03

権現配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 7,168

浄水場出口水

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

為当水源配水場

[水源名]

為当第１水源・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

894

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

三谷原配水場

[水源名]

三谷原第１水源・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 009 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 009 愛知県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

22



アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ニッケル及びその化合物 0.002 <0.001 <0.001 2

1,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

トルエン <0.001 <0.001 <0.001 2

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 2

抱水クロラール <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類

残留塩素 0.6 0.5 0.6 12

遊離炭酸 10.1 9.7 9.9 2

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 2

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 <0.002 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -0.7 -0.7 -0.7 2

従属栄養細菌 1 1 1 2

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

水温（℃） 18.8 17.8 18.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊川市

[浄水場名] 06

当古水源配水場

[水源名]

当古第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

三上水源浄水場

[水源名]

三上第１水源、第２水源、当古第２水
源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,864

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

権現送水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,791

- 009 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 009 愛知県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

23



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊川市

[浄水場名] 11

江島水源配水場

[水源名]

江島水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

広石浄水場

[水源名]

広石水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

御馬浄水場

[水源名]

御馬第１水源、第２水源、第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,725

- 009 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 009 愛知県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

24



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊川市

[浄水場名] 16

赤坂水源浄水場

[水源名]

赤坂水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 731

浄水場出口水

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

中山配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,646

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

小坂井配水場

[水源名]

小坂井第１水源、第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,211

- 009 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 009 愛知県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

25



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 1.3 1.0 1.1 12

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃） 26.6 8.4 16.7 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊川市

[浄水場名] 19

豊津水源配水場

[水源名]

豊津水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

豊川市

[浄水場名]

豊沢配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,269

[事業主体名]

津島市

[浄水場名]

又吉配水場

[水源名]

県水、又吉４．１０号

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

15,265

- 009 愛知県

- 00

23 - 009 愛知県 23 - 010 愛知県

20 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

26



アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

1,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

トルエン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1

1.3残留塩素 0.8 1.0 12 0.6 0.4 0.5 12 0.8 0.4 0.6 12

遊離炭酸 3.7 1 20.9 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.8 1 1.0 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -0.8 1 -2.7 1

従属栄養細菌 6 1 1 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

27.1水温（℃） 11.4 19.8 12 19.7 16.4 17.7 12 22.9 7.9 15.7 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 49.3 1 25.3 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

津島市

[浄水場名] 02

神守配水場

[水源名]

県水、神守５．９．１１号

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 6,265

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

中切水源配水場

[水源名]

中切水源混和池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,399

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

川田水源送水場

[水源名]

川田水源混和池

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,458

- 010 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

27



<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 3 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 0.003 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.6 0.7 8 0.8 0.5 0.6 12

遊離炭酸 6.1 1 2.6 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 3 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 3 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.0 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 1 -2.5 1

従属栄養細菌 1 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 3 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

20.1水温（℃） 17.9 19.2 8 24.7 6.2 14.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 40.5 1 13.8 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 04

竜宮水源送水場

[水源名]

竜宮水源混和池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,608

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

志賀配水場

[水源名]

岩倉水源（他送水と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

197

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

豊田配水場

[水源名]

県水受水（豊田浄水場）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

65,074

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール 0.003 1 0.004 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.5 0.6 12 0.8 0.4 0.6 12 0.6 0.3 0.5 12

遊離炭酸 5.5 1 2.0 1 4.0 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.7 1 1.3 1 2.1 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 1 -2.8 1 -3.3 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

25.2水温（℃） 5.4 14.7 12 25.4 5.4 14.9 12 23.1 4.6 14.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 12.9 1 10.9 1 10.0 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 12

猿投配水場

[水源名]

県水受水（豊田浄水場）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 22,878

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

高岡配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部浄水場）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,580

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

北部第１浄水場

[水源名]

矢作川水系、大岩川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

246

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

13 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 0.003 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.6残留塩素 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5 12 0.6 0.4 0.5 12

遊離炭酸 4.4 1 4.0 1 10.7 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.0 1 0.9 1 0.9 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.4 1 -2.4 1 -2.7 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

24.5水温（℃） 5.2 14.7 12 26.1 6.3 15.8 12 26.2 6.4 15.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 8.6 1 13.2 1 15.4 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 16

北部第２浄水場

[水源名]

矢作川水系、三箇川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 531

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

西中山送配水場

[水源名]

県水受水（豊田浄水場）（他南部第７
水源と

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,184

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

木瀬浄水場

[水源名]

矢作川水系、木瀬川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

603

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

17 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

1,2－ジクロロエタン <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

トルエン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1

残留塩素 0.8 0.4 0.6 5 0.8 0.6 0.7 12

遊離炭酸 7.1 1 2.8 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.6 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.4 1 -3.4 1

従属栄養細菌 8 1 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

水温（℃） 26.5 11.2 20.1 5 20.9 2.2 11.8 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 11.3 1 7.5 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 21

深見浄水場

[水源名]

南部第８水源（他送水と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 277

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

飯盛浄水場

[水源名]

矢作川水系、巴川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

113

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

後川浄水場

[水源名]

矢作川水系、後川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

373

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.5 0.7 12 1.0 0.6 0.8 12 0.8 0.4 0.6 12

遊離炭酸 2.7 1 4.6 1 6.3 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 2.8 1 0.9 1 1.1 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.6 1 -2.3 1 -3.1 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

25.4水温（℃） 4.4 15.3 12 24.6 5.2 14.4 12 25.6 7.3 15.7 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 5.9 1 16.9 1 11.4 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 33

怒田沢浄水場

[水源名]

矢作川水系、怒田沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 598

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

国谷浄水場

[水源名]

矢作川水系、鏡川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

85

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

四ツ松浄水場

[水源名]

矢作川水系、百田川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

233

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

35 - 00 36 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.5 0.6 12 1.0 0.4 0.6 12 0.8 0.6 0.7 12

遊離炭酸 4.0 1 2.5 1 4.8 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.4 1 1.5 1 1.3 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.5 1 -3.1 1 -3.2 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

23.1水温（℃） 3.7 12.9 12 21.8 3.4 12.3 12 26.7 6.5 15.9 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 8.2 1 9.2 1 10.1 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 37

上八木浄水場

[水源名]

矢作川水系、足助川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 679

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

大多賀浄水場

[水源名]

矢作川水系、段戸川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

289

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

大沼浄水場

[水源名]

矢作川水系、巴川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

228

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

38 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.6 0.7 12 0.8 0.6 0.7 12 1.0 0.5 0.6 12

遊離炭酸 5.1 1 4.4 1 4.2 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.3 1 1.1 1 1.2 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.2 1 -3.6 1 -4.0 1

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

25.9水温（℃） 5.6 14.7 12 22.4 4.1 12.9 12 23.6 3.8 13.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 10.2 1 7.6 1 6.2 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 42

大沼梶浄水場

[水源名]

矢作川水系、巴川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 568

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

野原浄水場

[水源名]

矢作川水系、奥山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

449

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

黒坂浄水場

[水源名]

矢作川水系、黒坂川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

162

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 0.003 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.5 0.6 12 1.0 0.5 0.8 12 0.8 0.5 0.6 12

遊離炭酸 2.4 1 2.6 1 2.2 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.1 1 0.8 1 2.0 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.2 1 -2.0 1 -2.4 1

従属栄養細菌 2 1 3 1 1 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

23.2水温（℃） 8.4 15.9 12 23.7 5.2 14.4 12 21.5 3.5 12.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 21.4 1 19.1 1 16.8 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 51

新時瀬浄水場

[水源名]

時瀬水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 164

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

万町浄水場

[水源名]

矢作川水系、介木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

786

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

日下部浄水場

[水源名]

矢作川水系、日下部川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

163

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

52 - 00 53 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

0.8残留塩素 0.5 0.7 12 1.0 0.6 0.8 12 1.0 0.4 0.7 12

遊離炭酸 4.8 1 2.6 1 3.8 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.5 1 1.7 1 0.6 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.6 1 -3.6 1 -2.5 1

従属栄養細菌 0 1 1 1 0 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

21.1水温（℃） 1.6 11.0 12 20.3 2.5 11.2 12 29.5 3.5 15.3 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 7.5 1 6.2 1 13.4 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 61

野入浄水場

[水源名]

矢作川水系、野入川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 888

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

小田木浄水場

[水源名]

矢作川水系、小田木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

526

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

押川浄水場

[水源名]

矢作川水系、奥畑川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

78

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

62 - 00 63 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

1.0残留塩素 0.5 0.7 12 0.8 0.5 0.6 12 0.8 0.5 0.6 12

遊離炭酸 5.0 1 4.6 1 4.4 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 2.3 1 2.9 1 2.5 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 1 -3.1 1 -3.0 1

従属栄養細菌 4 1 0 1 1 1

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

22.6水温（℃） 4.9 13.8 12 20.9 4.4 13.0 12 22.7 5.3 13.9 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 12.5 1 8.9 1 9.8 1

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 71

小原東部浄水場

[水源名]

矢作川水系、田代川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 839

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

小原北部浄水場

[水源名]

矢作川水系、田代川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

130

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

小原西部浄水場

[水源名]

矢作川水系、大洞川（他水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

329

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 011 愛知県

72 - 00 73 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 8

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.040 <0.040 <0.040 8

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 0.001 <0.001 <0.001 2

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 0.003 <0.002 <0.002 2

農薬類 <0.10 1 <0.10 1

1.0残留塩素 0.6 0.7 12 0.6 0.4 0.5 12 0.7 0.4 0.6 20

遊離炭酸 3.1 1 25.3 1 4.0 3.0 3.5 2

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.030 <0.030 <0.030 8

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.002 <0.002 <0.002 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.1 1 1.1 1 1.7 0.5 1.1 2

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 <1 <1 2

腐食性（ランゲリア指数） -3.7 1 -2.9 1 -2.0 -2.3 -2.2 2

従属栄養細菌 0 1 0 1 0 0 0 2

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0100 <0.0100 <0.0100 8

21.6水温（℃） 3.8 12.4 12 17.9 10.9 13.8 12 26.1 5.1 14.6 26

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 5.8 1 24.2 1 19.4 9.9 14.6 13

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

豊田市

[浄水場名] 81

阿蔵浄水場

[水源名]

矢作川水系、滝沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 164

浄水場出口水

[事業主体名]

豊田市

[浄水場名]

根山浄水場

[水源名]

根山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3

[事業主体名]

安城市

[浄水場名]

中部配水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,019

- 011 愛知県

- 00

23 - 011 愛知県 23 - 012 愛知県

82 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 2 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.002ニッケル及びその化合物 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 8 <0.0004 <0.0004 <0.0004 8 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.040トルエン <0.040 <0.040 8 <0.040 <0.040 <0.040 8 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜塩素酸

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

農薬類 <1.00 <1.00 <1.00 2

0.6残留塩素 0.4 0.5 22 0.7 0.4 0.6 20 0.6 0.4 0.5 12

6.0遊離炭酸 4.0 5.0 2 13.0 8.0 10.5 2 8.0 8.0 8.0 2

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 8 <0.030 <0.030 <0.030 8 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

2.4有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.1 1.3 2 1.0 0.3 0.7 2 0.3 <0.2 <0.2 2

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 2 2 <1 1 2 <1 <1 <1 4

-2.0腐食性（ランゲリア指数） -2.5 -2.3 2 -1.3 -1.6 -1.5 2 -2.1 -2.4 -2.3 4

2従属栄養細菌 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 4

<0.01001,1－ジクロロエチレン <0.0100 <0.0100 8 <0.0100 <0.0100 <0.0100 8 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

25.0水温（℃） 6.5 17.9 28 29.0 6.5 18.8 27 20.8 17.8 19.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

24.1アルカリ度 18.4 21.9 15 81.3 55.8 68.2 13 37.0 33.0 35.0 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

安城市

[浄水場名] 02

北部浄水場

[水源名]

第７、８、１０、１１、１５、１６、県水受水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 37,998

浄水場出口水

[事業主体名]

安城市

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

第１２、１３、１４、１７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,871

[事業主体名]

春日井市

[浄水場名]

知多配水場

[水源名]

知多第４水源（知多第１、２、３、５、６
水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,704

- 012 愛知県

- 00

23 - 012 愛知県 23 - 013 愛知県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0004アンチモン及びその化合物 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 2

<0.001トルエン <0.001 <0.001 2

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1

抱水クロラール <0.001 1

農薬類 <1.00 1 <1.00 <1.00 <1.00 2

0.5残留塩素 0.4 0.5 6 0.7 0.5 0.6 4 0.6 0.5 0.5 4

遊離炭酸 11.0 1

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 2

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) <0.2 1

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 2 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 4

-2.2腐食性（ランゲリア指数） -2.3 -2.3 2

1従属栄養細菌 1 1 2

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4

22.4水温（℃） 17.1 19.7 6 20.7 7.5 14.5 8 23.2 4.7 14.5 4

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

52.0アルカリ度 50.0 51.0 2

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

春日井市

[浄水場名] 02

廻間送水場

[水源名]

廻間第１水源（廻間第２、３、５水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,931

浄水場出口水

[事業主体名]

春日井市

[浄水場名]

桃山配水場

[水源名]

県水受水（春日井（桃山）供給点）（町
屋第１から７水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

76,214

[事業主体名]

春日井市

[浄水場名]

高区配水場

[水源名]

県水受水（高蔵寺高区供給点）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,540

- 013 愛知県

- 00

23 - 013 愛知県 23 - 013 愛知県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0004アンチモン及びその化合物 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0001ウラン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.6残留塩素 0.4 0.5 4 0.5 0.5 0.5 4

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 4 <1 <1 <1 4

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

22.2水温（℃） 5.8 14.8 4 24.2 5.8 15.6 4

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

春日井市

[浄水場名] 05

中区配水場

[水源名]

県水受水（高蔵寺中区供給点）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,164

浄水場出口水

[事業主体名]

春日井市

[浄水場名]

低区配水場

[水源名]

県水受水（高蔵寺低区供給点）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,778

[事業主体名]

碧南市

[浄水場名]

第２配水場

[水源名]

浄水受水（豊田浄水場と幸田浄水場の
混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

23,614

- 013 愛知県

- 00

23 - 013 愛知県 23 - 015 愛知県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.002 1

1,2－ジクロロエタン <0.0004 1

トルエン <0.040 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1

農薬類 0.00 1

0.5残留塩素 0.5 0.5 12

遊離炭酸 9.7 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 1

1.6有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.6 1.0 12

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 1

従属栄養細菌 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 1

22.2水温（℃） 17.0 19.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

刈谷市

[浄水場名] 01

水源浄水場

[水源名]

第１、２、３－１～１１

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量] 13,743

浄水場出口水

[事業主体名]

刈谷市

[浄水場名]

一ツ木配水場

[水源名]

市水受水、県水受水（上野・尾張東
部）

[原水の種類]

深井戸水・伏流水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

12,234

[事業主体名]

刈谷市

[浄水場名]

横根配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,254

- 018 愛知県

- 00

23 - 018 愛知県 23 - 018 愛知県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

刈谷市

[浄水場名] 04

南部配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 19,220

浄水場出口水

[事業主体名]

常滑市

[浄水場名]

久米配水場（明和児童館）

[水源名]

県水・受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8,848

[事業主体名]

常滑市

[浄水場名]

熊野配水場坂井消防団車庫

[水源名]

県水・受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,175

- 018 愛知県

- 00

23 - 020 愛知県 23 - 020 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

常滑市

[浄水場名] 03

中央配水場（中部国際空港）

[水源名]

県水・受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 10,750

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

鰹淵浄水場

[水源名]

豊川水系豊川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,295

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

市川浄水場

[水源名]

市川沢（横根沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16

- 020 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 04

県水川田受水場

[水源名]

県水受水、他送水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,734

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

野田浄水場

[水源名]

野田水源１号井（３号井と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

769

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

県水八名井ポンプ場

[水源名]

県水受水（八名井浄水場と混合）

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,974

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 07

乗本浄水場

[水源名]

豊川水系黄柳川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 981

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

七郷一色浄水場

[水源名]

漆川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

151

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

連合浄水場

[水源名]

豊川水系豊川（竹桑田沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

600

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 10

海老浄水場

[水源名]

谷川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 151

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

布里浄水場

[水源名]

東栃沢水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

272

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

鳳来峡浄水場

[水源名]

槙原川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

886

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 13

東部浄水場

[水源名]

黒沢川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 56

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

下吉田浄水場

[水源名]

赤峰沢水源（浦梨沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

355

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

上吉田浄水場

[水源名]

白倉川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

181

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 16

川合浄水場

[水源名]

大六沢水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 93

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

大野浄水場

[水源名]

阿寺川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

314

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

池場浄水場

[水源名]

須栃沢水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

新城市

[浄水場名] 19

作手菅沼浄水場

[水源名]

菅沼川水源（山中沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 682

浄水場出口水

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

作手田原浄水場

[水源名]

入道川水源（入道沢・鴨ヶ谷川と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

684

[事業主体名]

新城市

[浄水場名]

作手木和田浄水場

[水源名]

木和田川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3

- 021 愛知県

- 00

23 - 021 愛知県 23 - 021 愛知県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

東海市

[浄水場名] 01

上野ポンプ場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 9,266

浄水場出口水

[事業主体名]

東海市

[浄水場名]

加木屋ポンプ場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,086

[事業主体名]

東海市

[浄水場名]

東海ポンプ場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

18,200

- 022 愛知県

- 00

23 - 022 愛知県 23 - 022 愛知県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

知多市

[浄水場名] 01

丸根配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

高浜市

[浄水場名]

上野浄水場

[水源名]

愛知用水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,181

[事業主体名]

武豊町

[浄水場名]

第１配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

9,757

- 023 愛知県

- 00

23 - 028 愛知県 23 - 030 愛知県

28 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

武豊町

[浄水場名] 02

第２配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,131

浄水場出口水

[事業主体名]

東浦町

[浄水場名]

東浦第１配水池

[水源名]

長良川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,350

[事業主体名]

東浦町

[浄水場名]

東浦第２配水池

[水源名]

長良川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

12,020

- 030 愛知県

- 00

23 - 031 愛知県 23 - 031 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

尾張旭市

[浄水場名] 02

低区配水池

[水源名]

県水受水（高蔵寺）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 8,163

浄水場出口水

[事業主体名]

尾張旭市

[浄水場名]

高区配水池

[水源名]

県水受水（高蔵寺）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

15,293

[事業主体名]

美浜町

[浄水場名]

河和配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,932

- 032 愛知県

- 00

23 - 032 愛知県 23 - 033 愛知県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

美浜町

[浄水場名] 02

上野間配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,020

浄水場出口水

[事業主体名]

海部南部水道企業団

[浄水場名]

立田配水場

[水源名]

県水受水（尾張西部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,876

[事業主体名]

海部南部水道企業団

[浄水場名]

弥富配水場

[水源名]

県水受水（尾張西部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16,587

- 033 愛知県

- 00

23 - 034 愛知県 23 - 034 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

海部南部水道企業団

[浄水場名] 03

佐屋配水場

[水源名]

県水受水（尾張西部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 7,747

浄水場出口水

[事業主体名]

大府市

[浄水場名]

大府西配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,903

[事業主体名]

大府市

[浄水場名]

共和配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,560

- 034 愛知県

- 00

23 - 035 愛知県 23 - 035 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

大府市

[浄水場名] 03

長草配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 13,333

浄水場出口水

[事業主体名]

知立市

[浄水場名]

知立浄水場

[水源名]

第３・１０・１１・１２．１３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,103

[事業主体名]

知立市

[浄水場名]

八橋配水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,318

- 035 愛知県

- 00

23 - 036 愛知県 23 - 036 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

知立市

[浄水場名] 03

西町配水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,061

浄水場出口水

[事業主体名]

阿久比町

[浄水場名]

八ヶ谷配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,221

[事業主体名]

阿久比町

[浄水場名]

草木配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,492

- 036 愛知県

- 00

23 - 042 愛知県 23 - 042 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃） 18.4 17.8 18.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

阿久比町

[浄水場名] 03

高根配水場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,179

浄水場出口水

[事業主体名]

小牧市

[浄水場名]

本庄配水池

[水源名]

横内１～７号井、県水受水

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

39,190

[事業主体名]

小牧市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

１、３号井

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,207

- 042 愛知県

- 00

23 - 046 愛知県 23 - 046 愛知県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

小牧市

[浄水場名] 04

外山水源地浄水場

[水源名]

外山水源

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,261

浄水場出口水

[事業主体名]

小牧市

[浄水場名]

中部水源地浄水場

[水源名]

中部水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,026

[事業主体名]

小牧市

[浄水場名]

外山県住水源地浄水場

[水源名]

外山県住水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 046 愛知県

- 00

23 - 046 愛知県 23 - 046 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

田原市

[浄水場名] 01

東馬洗水源地

[水源名]

東馬洗水源１～４号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 681

浄水場出口水

[事業主体名]

田原市

[浄水場名]

六連配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11,829

[事業主体名]

田原市

[浄水場名]

第１配水池（長沢）

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,524

- 049 愛知県

- 00

23 - 049 愛知県 23 - 049 愛知県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

田原市

[浄水場名] 04

池尻水源地

[水源名]

池尻水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 117

浄水場出口水

[事業主体名]

田原市

[浄水場名]

和地送水場

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,238

[事業主体名]

田原市

[浄水場名]

保美水源地

[水源名]

保美水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

186

- 049 愛知県

- 00

23 - 049 愛知県 23 - 049 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

南知多町

[浄水場名] 01

古布ポンプ場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,233

浄水場出口水

[事業主体名]

南知多町

[浄水場名]

豊丘ポンプ場

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,042

[事業主体名]

南知多町

[浄水場名]

篠島配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

762

- 050 愛知県

- 00

23 - 050 愛知県 23 - 050 愛知県

02 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

南知多町

[浄水場名] 02

日間賀島配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 997

浄水場出口水

[事業主体名]

南知多町

[浄水場名]

内海配水池

[水源名]

県水受水（知多）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,917

[事業主体名]

幸田町

[浄水場名]

坂崎低区配水場

[水源名]

県水受水（幸田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,400

- 050 愛知県

- 02

23 - 050 愛知県 23 - 058 愛知県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

幸田町

[浄水場名] 02

永野ポンプ場

[水源名]

県水受水（幸田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,231

浄水場出口水

[事業主体名]

幸田町

[浄水場名]

深溝配水場

[水源名]

県水受水（幸田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,986

[事業主体名]

清須市

[浄水場名]

清須市春日浄水場

[水源名]

春日水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,826

- 058 愛知県

- 00

23 - 058 愛知県 23 - 062 愛知県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

北名古屋水道企業団

[浄水場名] 01

中央配水場

[水源名]

１、２、３、４号井、県水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 4,088

浄水場出口水

[事業主体名]

北名古屋水道企業団

[浄水場名]

豊山配水場

[水源名]

取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,897

[事業主体名]

北名古屋水道企業団

[浄水場名]

師勝配水場

[水源名]

取水井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

681

- 063 愛知県

- 00

23 - 063 愛知県 23 - 063 愛知県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

蟹江町

[浄水場名] 01

蟹江浄水場

[水源名]

蟹江水源

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 12,595

浄水場出口水

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

第１水源浄水場

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

600

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

岩倉市配水場

[水源名]

第２水源、県水受水（犬山）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10,717

- 070 愛知県

- 00

23 - 071 愛知県 23 - 071 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

岩倉市

[浄水場名] 03

第３水源浄水場

[水源名]

第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 520

浄水場出口水

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

八剱町水源浄水場

[水源名]

八剱町水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

458

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

東町水源浄水場

[水源名]

東町水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

428

- 071 愛知県

- 00

23 - 071 愛知県 23 - 071 愛知県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

岩倉市

[浄水場名] 07

野寄町水源浄水場

[水源名]

野寄町水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 81

浄水場出口水

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

曽野町西水源浄水場

[水源名]

曽野町西水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

238

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

稲荷町水源浄水場

[水源名]

稲荷町水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

- 071 愛知県

- 00

23 - 071 愛知県 23 - 071 愛知県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 0.4 0.3 0.3 244

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌 39 0 11 12

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃） 24.6 12.6 19.1 244

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

岩倉市

[浄水場名] 11

曽野町東水源浄水場

[水源名]

曽野町東・北水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 476

浄水場出口水

[事業主体名]

岩倉市

[浄水場名]

岩倉団地配水場

[水源名]

岩倉団地第１・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,226

[事業主体名]

稲沢市

[浄水場名]

石橋浄水場

[水源名]

石橋浄水場１－３号井、県水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

36,830

- 071 愛知県

- 00

23 - 071 愛知県 23 - 073 愛知県

12 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.8残留塩素 0.3 0.5 244

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

1従属栄養細菌 0 0 12

1,1－ジクロロエチレン

30.5水温（℃） 5.9 16.5 244 19.5 1 22.0 1

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

稲沢市

[浄水場名] 04

祖父江配水場

[水源名]

祖父江配水場、県水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 5,170

浄水場出口水

[事業主体名]

愛西市

[浄水場名]

西部浄水場

[水源名]

西部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

323

[事業主体名]

愛西市

[浄水場名]

中部浄水場

[水源名]

中部水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,593

- 073 愛知県

- 00

23 - 074 愛知県 23 - 074 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

愛西市

[浄水場名] 03

八開浄水場

[水源名]

八開水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

浄水場出口水

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

大口北部配水場

[水源名]

大口北部水源、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,195

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

大口南部配水場

[水源名]

大口南部水源、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,285

- 074 愛知県

- 00

23 - 075 愛知県 23 - 075 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

丹羽広域事務組合

[浄水場名] 06

北定松配水場

[水源名]

北定松水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 353

浄水場出口水

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

東川配水場

[水源名]

東川水源、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

730

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

高雄西部配水場

[水源名]

高雄西部水源、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

751

- 075 愛知県

- 00

23 - 075 愛知県 23 - 075 愛知県

07 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

丹羽広域事務組合

[浄水場名] 11

小渕配水場

[水源名]

小渕水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 255

浄水場出口水

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

柏森北部配水場

[水源名]

柏森北部水源、他２水源と混合、他送
水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,441

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

柏森南部配水場

[水源名]

柏森南部第１水源、他１水源と混合、
他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

920

- 075 愛知県

- 00

23 - 075 愛知県 23 - 075 愛知県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 2

1,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

トルエン <0.001 <0.001 <0.001 2

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 <0.008 2

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 2

抱水クロラール <0.002 <0.002 <0.002 2

農薬類

残留塩素 0.5 0.5 0.5 12

遊離炭酸 22.0 17.0 19.5 2

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 2

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 <0.001 2

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.3 0.3 0.3 2

臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 <1 2

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.6 -1.6 2

従属栄養細菌 0 0 0 2

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

水温（℃） 19.8 17.0 18.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 15.0 1

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

丹羽広域事務組合

[浄水場名] 15

南山名配水場

[水源名]

南山名水源、他送水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 953

浄水場出口水

[事業主体名]

丹羽広域事務組合

[浄水場名]

河北配水場

[水源名]

河北第２水源、県水受水

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

12,257

[事業主体名]

西尾市

[浄水場名]

志貴野水源送水場

[水源名]

志貴野第１～１１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,253

- 075 愛知県

- 00

23 - 075 愛知県 23 - 076 愛知県

17 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

西尾市

[浄水場名] 03

笹曽根配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,941

浄水場出口水

[事業主体名]

西尾市

[浄水場名]

上羽角配水場

[水源名]

県水受水（幸田）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,250

[事業主体名]

西尾市

[浄水場名]

八ッ面第３配水池

[水源名]

県水受水（幸田）、他送水

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

29,669

- 076 愛知県

- 00

23 - 076 愛知県 23 - 076 愛知県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

西尾市

[浄水場名] 07

岡山第３配水池

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 11,703

浄水場出口水

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

下般若配水場

[水源名]

第２号井（他１水源と混合）、県水（犬
山）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,741

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

後飛保配水場

[水源名]

第１号井（他７水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11,224

- 076 愛知県

- 00

23 - 080 愛知県 23 - 080 愛知県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

江南市

[浄水場名] 03

小鹿第３ポンプ場

[水源名]

小鹿第３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 91

浄水場出口水

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

神明ポンプ場

[水源名]

神明水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

154

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

両高屋ポンプ場

[水源名]

両高屋水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

175

- 080 愛知県

- 00

23 - 080 愛知県 23 - 080 愛知県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

78



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

江南市

[浄水場名] 06

布袋東部第２ポンプ場

[水源名]

布袋東部第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 360

浄水場出口水

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

上奈良ポンプ場

[水源名]

上奈良水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

663

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

草井第１ポンプ場

[水源名]

草井第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4

- 080 愛知県

- 00

23 - 080 愛知県 23 - 080 愛知県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

江南市

[浄水場名] 09

草井第２ポンプ場

[水源名]

草井第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 305

浄水場出口水

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

草井南部ポンプ場

[水源名]

草井南部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

565

[事業主体名]

江南市

[浄水場名]

南野第２ポンプ場

[水源名]

南野第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

62

- 080 愛知県

- 00

23 - 080 愛知県 23 - 080 愛知県

10 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

ニッケル及びその化合物 <0.002 <0.002 <0.002 12

1,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 12

トルエン <0.020 <0.020 <0.020 12

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1

農薬類 <0.01 1

残留塩素 0.7 0.6 0.6 12

遊離炭酸 22.0 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 12

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 <0.001 12

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -3.0 1

従属栄養細菌 10 0 2 12

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 12

水温（℃） 22.1 16.8 19.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

愛知中部水道企業団

[浄水場名] 01

笠寺山配水場

[水源名]

蟹甲水源１・２・４号井・笠寺山水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

長久手第１水源

[水源名]

長久手１～３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

福谷水源

[水源名]

福谷・棚田・東名水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,063

- 081 愛知県

- 00

23 - 081 愛知県 23 - 081 愛知県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 <0.0020 11

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 11

ニッケル及びその化合物 <0.002 <0.002 <0.002 11

1,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 11

トルエン <0.020 <0.020 <0.020 11

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1

農薬類 <0.01 1

残留塩素 0.9 0.7 0.8 11

遊離炭酸 36.0 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 11

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 <0.001 11

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 1

従属栄養細菌 6 0 2 11

1,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 <0.0010 11

水温（℃） 19.5 16.0 18.2 11

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

愛知中部水道企業団

[浄水場名] 05

三ヶ峯配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 41,924

浄水場出口水

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

高嶺配水場

[水源名]

県水受水（豊田）・他送水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,869

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

尼ヶ根配水場

[水源名]

和合ヶ丘水源・他送水

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,307

- 081 愛知県

- 00

23 - 081 愛知県 23 - 081 愛知県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

愛知中部水道企業団

[浄水場名] 09

東郷配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）・他送水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 26,851

浄水場出口水

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

二村山配水場

[水源名]

県水受水（上野）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8,010

[事業主体名]

愛知中部水道企業団

[浄水場名]

三好ヶ丘配水場

[水源名]

県水受水（尾張東部）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11,504

- 081 愛知県

- 00

23 - 081 愛知県 23 - 081 愛知県

10 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.6残留塩素 0.4 0.4 12 0.6 0.4 0.5 12

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

33.1水温（℃） 6.5 17.3 12 30.0 6.7 17.1 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

平成30(2018)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

23

あま市

[浄水場名] 01

川部配水場

[水源名]

県水受水（七宝）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 6,439

浄水場出口水

[事業主体名]

あま市

[浄水場名]

木田配水管理センター

[水源名]

県水受水（美和）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,386

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 084 愛知県

- 00

23 - 084 愛知県 -

02 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)
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