
0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

2.33硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.62 1.60 12 2.59 0.70 2.01 12 0.44 0.24 0.32 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 0.09 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 0.2 <0.1 0.1 12

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 12 0.18 <0.06 0.06 12 0.09 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.023クロロホルム 0.004 0.010 12 0.017 0.003 0.010 12 0.005 <0.001 0.001 12

0.006ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 0.004 0.006 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.029総トリハロメタン 0.013 0.019 12 0.031 0.012 0.021 12 0.007 <0.001 0.003 12

0.009トリクロロ酢酸 0.005 0.007 4 0.008 0.004 0.006 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.005 0.007 12 0.010 0.005 0.008 12 0.002 <0.001 0.001 12

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12 0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

0.04アルミニウム及びその化合物 0.02 0.03 12 0.05 0.02 0.03 12 0.04 0.02 0.03 12

0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

11.0ナトリウム及びその化合物 9.0 10.0 4 12.0 11.0 11.8 4 8.0 6.0 7.0 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

14.8塩化物イオン 9.4 11.7 12 14.4 10.9 12.9 12 5.6 4.5 5.1 12

52カルシウム、マグネシウム等(硬度) 44 48 4 53 51 52 4 29 23 26 4

142蒸発残留物 109 124 4 162 142 150 4 75 64 68 4

陰イオン界面活性剤

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

0.0000022－メチルイソボルネオール <0.000001 0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤

フェノール類

0.7有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 1.0 0.5 0.6 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.2pH値 6.9 7.0 12 7.5 6.9 7.2 12 7.5 7.1 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

宮崎市

[浄水場名] 01

下北方浄水場

[水源名]

大淀川（柏田水源）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 68,172

給水栓水

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

富吉浄水場

[水源名]

大淀川（富吉水源）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

48,958

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

田野町第１浄水場

[水源名]

片井野川（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,961
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.55硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.09 1.23 12 0.56 0.41 0.49 12 1.96 1.04 1.41 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.16塩素酸 <0.06 <0.06 12 0.08 <0.06 <0.06 12 0.06 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 12 0.004 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 12 0.009 0.001 0.003 12 0.004 <0.001 0.002 12

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 12 0.003 <0.001 0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 0.01 12

0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 12 0.05 0.03 0.04 12 0.01 <0.01 <0.01 12

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

0.02銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01 12

14.0ナトリウム及びその化合物 11.0 12.0 4 7.0 6.0 6.5 4 12.0 10.0 10.5 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

6.9塩化物イオン 6.3 6.6 12 5.8 5.2 5.5 12 15.8 7.1 11.3 12

33カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 29 4 40 32 36 4 50 40 46 4

100蒸発残留物 86 91 4 84 71 79 4 121 111 114 4

陰イオン界面活性剤

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤

フェノール類

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.3pH値 7.1 7.2 12 7.8 7.4 7.6 12 7.0 6.7 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

宮崎市

[浄水場名] 08

川口浄水場

[水源名]

梁瀬第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,066

給水栓水

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

清武第１水源地

[水源名]

水無川（第１水源）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

291

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

清武第２水源地

[水源名]

第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,180

- 001 宮崎県

- 00

45 - 001 宮崎県 45 - 001 宮崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

2



0一般細菌 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4

0.002鉛及びその化合物 0.001 0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4

1.91硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.82 1.36 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4

0.10塩素酸 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4

0.002クロロホルム <0.001 <0.001 12

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4

0.008総トリハロメタン 0.003 0.006 12

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン <0.001 0.001 12

0.002ブロモホルム <0.001 0.002 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12

0.03アルミニウム及びその化合物 0.02 0.02 12

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12

10.0ナトリウム及びその化合物 8.0 9.5 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12

15.9塩化物イオン 6.5 10.4 12

51カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40 45 4

123蒸発残留物 100 111 4

陰イオン界面活性剤

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤

フェノール類

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12

7.2pH値 7.1 7.1 12

味 0 12

臭気 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

宮崎市

[浄水場名] 11

清武第３水源地

[水源名]

第３水源（２号井戸）（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 7,375

給水栓水

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

清武第４水源地

[水源名]

第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宮崎市

[浄水場名]

清武第５水源地

[水源名]

第５水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 0.002 0.002 4 <0.001 1

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.57硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.16 1.34 12 0.50 1 0.30 1

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 <0.08 1 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 1 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 12 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003総トリハロメタン <0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 1 <0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.02 1 <0.02 1

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 1 <0.01 1

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 1 0.02 1

8.0ナトリウム及びその化合物 6.0 6.5 4 5.0 1 3.9 1

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.005 1 <0.005 1

5.0塩化物イオン 4.1 4.5 12 3.1 2.8 3.0 12 3.9 2.2 2.7 12

48カルシウム、マグネシウム等(硬度) 32 38 4 30 1 12 1

101蒸発残留物 81 86 4 69 1 32 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.9pH値 7.2 7.8 12 7.2 7.0 7.1 12 7.1 6.8 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

宮崎市

[浄水場名] 14

浦之名浄水場

[水源名]

浦之名水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 296

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

古城水源地

[水源名]

古城水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

11,563

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

祝子水源地

[水源名]

祝子水源【樫山系】

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,097

- 001 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.003 0.001 0.002 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 4 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 1 1.00 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.2 1 6.1 1 4.8 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.0塩化物イオン 2.7 2.9 12 4.1 3.5 3.8 12 3.6 2.8 3.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 32 1 41 1 15 1

蒸発残留物 80 1 88 85 87 4 42 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 7.1 7.0 7.1 12 7.2 7.0 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 03

西階水源地

[水源名]

西階水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,679

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

三輪水源地

[水源名]

三輪水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

15,327

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

細見水源地

[水源名]

細見水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,007

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.002 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.20 1 0.40 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.02 1

ナトリウム及びその化合物 4.2 1 6.9 1 6.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.1塩化物イオン 2.5 2.8 12 6.5 5.9 6.1 12 5.6 5.0 5.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 22 1 26 1

蒸発残留物 38 1 54 1 59 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.7pH値 6.4 6.6 12 7.0 6.9 7.0 12 6.8 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 06

祝子水源地

[水源名]

祝子水源【富美山系】

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,210

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

島浦水源地・浄水場

[水源名]

島浦水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

306

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

熊野江水源地・浄水場

[水源名]

熊野江水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

115

- 002 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 12 0 1 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.003鉛及びその化合物 <0.001 0.002 4 0.003 <0.001 0.002 4 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 1 0.40 1 0.40 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.14 <0.06 0.07 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.03 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.02 1 0.02 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.4 1 9.4 1 7.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.8塩化物イオン 3.4 3.6 12 8.1 5.1 6.3 12 8.1 6.4 7.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 1 30 1 20 1

蒸発残留物 54 1 76 1 57 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.5pH値 6.4 6.4 12 6.9 6.8 6.8 12 6.5 6.3 6.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 09

黒岩配水池

[水源名]

黒岩水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 202

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

上三輪浄水場

[水源名]

上三輪水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

44

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

須美江水源地・浄水場

[水源名]

須美江水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

112

- 002 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.20 1 0.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.11 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.011クロロホルム 0.004 0.007 4 0.010 0.002 0.006 4 0.008 0.002 0.005 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.014総トリハロメタン 0.006 0.009 4 0.013 0.003 0.008 4 0.011 0.002 0.007 4

0.007トリクロロ酢酸 0.004 0.005 4 0.006 <0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 4 0.003 0.001 0.003 4 0.003 <0.001 0.002 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.02 1 0.13 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 0.03 <0.02 <0.02 4

鉄及びその化合物 0.02 1 0.19 0.07 0.11 4 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.4 1 4.0 1 4.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

2.7塩化物イオン 2.2 2.5 12 2.9 2.5 2.8 12 4.5 3.8 4.1 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 6 1 8 1 18 1

蒸発残留物 35 1 28 1 44 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 7.0 7.2 12 7.5 7.1 7.4 12 7.4 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 2.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 12

猪の内浄水場

[水源名]

上北方第１水源【猪の内】

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 34

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

片内浄水場

[水源名]

上北方第２水源【片内】

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

103

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

城浄水場

[水源名]

上北方第３水源【城】

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

109

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.20 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.005 <0.001 0.002 4 0.016 0.004 0.009 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.004 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.011 0.001 0.006 4 0.020 0.006 0.012 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.007 <0.003 0.004 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 0.002 4 0.004 0.002 0.003 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.07 1 0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.25 <0.01 0.11 4 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.5 1 5.4 1 4.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

4.2塩化物イオン 3.4 3.8 12 6.1 4.1 5.2 12 3.0 2.6 2.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 1 19 1 13 1

蒸発残留物 46 1 48 1 38 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

6.9pH値 6.7 6.8 12 7.6 7.4 7.5 12 7.5 7.2 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 3.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 15

下北方浄水場

[水源名]

下北方第１水源【曽木】(下北方第２水
源【吐合】と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,365

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

屋形原浄水場

[水源名]

屋形原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

狩底浄水場

[水源名]

狩底水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

7

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.005鉛及びその化合物 0.001 0.003 4 0.002 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.90 1 0.60 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.08 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.03 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.02 1 0.05 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.4 1 8.6 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

7.8塩化物イオン 5.9 6.3 12 8.0 7.2 7.6 12 4.5 3.9 4.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 20 1 13 1 17 1

蒸発残留物 47 1 54 1 38 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 1.0 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.6pH値 6.4 6.5 12 6.4 6.2 6.3 12 6.8 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

3.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.5濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 18

古江水源地

[水源名]

古江水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 971

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

市振水源地

[水源名]

市振水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

290

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

三川内水源地

[水源名]

三川内水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

175

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.30 1 0.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.04 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.4 1 5.0 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.9塩化物イオン 7.7 8.6 12 3.8 3.5 3.6 12 3.2 2.9 3.1 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 1 18 1 18 1

蒸発残留物 45 1 30 1 34 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.5pH値 6.4 6.5 12 7.1 6.9 7.0 12 7.1 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 21

阿蘇水源地

[水源名]

阿蘇水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 110

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

永代浄水場

[水源名]

永代水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,104

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

八戸水源地・浄水場

[水源名]

八戸水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

17

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 1 0.10 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.011クロロホルム 0.005 0.008 4 0.011 0.005 0.007 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.014総トリハロメタン 0.006 0.010 4 0.015 0.007 0.010 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.005トリクロロ酢酸 <0.003 0.003 4 0.004 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.004ブロモジクロロメタン 0.001 0.003 4 0.004 0.002 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.3 1 4.3 1 4.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.0塩化物イオン 2.7 2.9 12 3.1 2.7 2.9 12 3.9 3.1 3.6 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 1 17 1 11 1

蒸発残留物 37 1 39 1 31 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.8pH値 7.4 7.6 12 7.7 7.4 7.5 12 7.1 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

延岡市

[浄水場名] 24

下赤浄水場

[水源名]

躑躅谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 12

給水栓水

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

上赤浄水場

[水源名]

躑躅谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

22

[事業主体名]

延岡市

[浄水場名]

多良田水源地・浄水場

[水源名]

多良田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

27

- 002 宮崎県

- 00

45 - 002 宮崎県 45 - 002 宮崎県

25 - 00 26 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.58 4 0.40 0.40 0.40 4 0.40 0.20 0.30 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4 0.19 <0.06 0.11 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 0.002 0.002 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.01ジブロモクロロメタン <0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.005総トリハロメタン <0.001 0.002 4 0.006 0.003 0.005 4 0.016 0.011 0.014 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 4 0.005 0.003 0.004 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001 4 0.002 0.002 0.002 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.6 1 5.7 1 11.8 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

4.2塩化物イオン 3.6 3.9 12 11.8 4.5 7.9 12 8.9 6.9 7.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 1 19 1 39 1

蒸発残留物 77 1 72 1 102 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 0.3 12 0.6 0.3 0.5 12

6.7pH値 6.6 6.6 12 7.0 6.9 6.9 12 7.5 7.2 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

日南市

[浄水場名] 01

飫肥浄水場

[水源名]

飫肥第１～第６取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 11,398

給水栓水

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

東郷浄水場

[水源名]

東郷１号～２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,063

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

富土浄水場

[水源名]

富土取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

52

- 003 宮崎県

- 00
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.20 4 1.10 0.70 0.85 4 3.60 2.50 3.10 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.13塩素酸 <0.06 0.06 4 0.10 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.007クロロホルム 0.004 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.004ジクロロ酢酸 <0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 <0.01 0.01 4 0.01 <0.01 0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.012総トリハロメタン 0.009 0.010 4 0.001 <0.001 0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

0.003トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.004ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 4 0.002 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.03 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 0.14 1

ナトリウム及びその化合物 6.2 1 7.1 1 8.8 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

5.2塩化物イオン 4.0 4.7 12 6.2 4.6 5.1 12 6.8 5.8 6.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 16 1 41 1 46 1

蒸発残留物 59 1 116 81 92 4 185 137 152 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） 0.4 0.5 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

7.1pH値 6.9 7.0 12 6.6 6.4 6.5 12 6.6 6.5 6.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

日南市

[浄水場名] 04

伊比井浄水場

[水源名]

伊比井水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 154

給水栓水

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

細田浄水場

[水源名]

細田取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

140

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

大窪浄水場

[水源名]

大窪取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

72
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1一般細菌 0 0 12 2 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.80 0.95 4 1.10 0.80 0.93 4 0.60 0.20 0.38 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.13塩素酸 <0.06 0.06 4 0.13 <0.06 <0.06 4 0.10 <0.06 0.07 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.012 0.004 0.010 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.002 <0.002 <0.002 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.008総トリハロメタン 0.004 0.007 4 0.005 0.003 0.004 4 0.024 0.010 0.017 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.005 <0.002 0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.008 0.004 0.006 4

0.003ブロモホルム 0.002 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.03 0.02 0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.12 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.2 1 11.1 1 5.6 1

マンガン及びその化合物 0.003 1 0.013 1 <0.001 1

11.9塩化物イオン 10.6 11.3 12 11.8 10.4 11.1 12 9.6 6.5 7.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 42 1 41 1 29 1

171蒸発残留物 121 136 4 155 118 132 4 76 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 0.5 <0.3 0.3 12 0.6 0.4 0.5 12

6.7pH値 6.6 6.6 12 6.5 6.4 6.4 12 7.4 7.2 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

日南市

[浄水場名] 07

潟上浄水場

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,386

給水栓水

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

大迫浄水場

[水源名]

第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

65

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

榎原浄水場

[水源名]

榎原水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

432

- 003 宮崎県

- 00
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.003 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 0.83 4 0.70 0.50 0.58 4 0.70 0.40 0.58 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.08塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.005 0.002 0.004 4 0.003 0.001 0.002 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.03 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.07 1

ナトリウム及びその化合物 6.7 1 5.6 1 6.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

5.4塩化物イオン 4.1 4.8 12 6.2 3.8 4.7 12 6.3 4.9 5.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 44 1 33 1 33 1

102蒸発残留物 77 85 4 84 1 94 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

6.6pH値 6.4 6.5 12 6.8 6.5 6.7 12 6.8 6.4 6.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

日南市

[浄水場名] 10

大丸浄水場

[水源名]

大丸取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,472

給水栓水

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

谷之城浄水場

[水源名]

谷之城取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

932

[事業主体名]

日南市

[浄水場名]

昼野浄水場

[水源名]

昼野取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

222
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70一般細菌 0 6 12 0 0 0 12 4 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.50 1.53 12 0.90 0.80 0.85 12 3.40 2.80 3.07 12

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.07 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

ナトリウム及びその化合物 10.4 1 11.1 1 11.2 10.3 10.9 4

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.003 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

6.6塩化物イオン 5.8 6.1 12 5.6 5.3 5.4 12 7.1 6.5 6.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 44 1 44 1 45 40 43 4

159蒸発残留物 151 155 4 160 145 152 4 180 165 173 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

7.0pH値 6.7 6.8 12 7.1 6.9 7.0 12 6.9 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

都城市

[浄水場名] 01

菖蒲原浄水場

[水源名]

深井戸１－１１号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 6,170

給水栓水

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

川東浄水場

[水源名]

深井戸１－１５号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

14,041

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

中郷浄水場

[水源名]

深井戸１－５号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,204

- 004 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

3.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.00 3.18 12 1.80 1.60 1.68 12 3.50 3.30 3.38 12

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.8 1 11.2 1 8.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

7.7塩化物イオン 5.9 6.7 12 5.9 5.5 5.7 12 5.5 5.0 5.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 47 1 41 1

171蒸発残留物 154 161 4 166 153 158 4 191 163 173 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.7 <0.3 <0.3 12

6.7pH値 6.6 6.6 12 6.9 6.7 6.8 12 6.8 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

都城市

[浄水場名] 04

大浦浄水場

[水源名]

深井戸１－２号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 846

給水栓水

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

一万城浄水場

[水源名]

深井戸１－１５号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

16,697

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

中牟田浄水場

[水源名]

１号～４号井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,282

- 004 宮崎県

- 00

45 - 004 宮崎県 45 - 004 宮崎県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 4

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

3.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.90 3.00 12 1.50 1.10 1.32 12 2.60 2.30 2.45 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.12 1 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.18 <0.06 0.09 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.007 0.002 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 4 0.00 <0.00 0.00 4 0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.014 0.007 0.011 4 0.003 <0.001 0.002 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 0.006 <0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.005 0.003 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.07 0.03 0.05 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

12.1ナトリウム及びその化合物 10.6 11.5 4 10.0 1 13.6 10.4 12.8 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

7.4塩化物イオン 7.1 7.3 12 8.0 5.9 6.8 12 9.2 8.6 8.9 12

65カルシウム、マグネシウム等(硬度) 58 63 4 81 45 66 4 54 42 51 4

203蒸発残留物 182 191 4 185 134 168 4 196 178 187 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.002非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.8 <0.3 0.5 12 0.6 <0.3 <0.3 12

7.0pH値 6.7 6.8 12 7.4 6.9 7.1 12 7.2 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

都城市

[浄水場名] 08

中央浄水場

[水源名]

１号～５号井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,751

給水栓水

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

大牟田浄水場

[水源名]

高崎川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,235

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

大井手浄水場

[水源名]

１号～８号井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,663

- 004 宮崎県

- 00

45 - 004 宮崎県 45 - 004 宮崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 4

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 0.005 0.005 0.005 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 0.004 0.004 0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.90硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 0.81 12 3.80 3.20 3.53 12 0.30 0.30 0.30 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.0 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

0.14塩素酸 <0.06 0.07 4 0.17 0.08 0.11 4 0.06 0.06 0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.003 0.003 0.003 4

<0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 4 0.00 <0.00 <0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4 0.004 0.002 0.003 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.003 0.003 0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 0.01 0.01 4

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.05 0.02 0.03 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.01 0.01 0.01 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 0.01 0.01 4

ナトリウム及びその化合物 8.7 1 10.2 1 4.2 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.037 1

4.8塩化物イオン 4.6 4.7 12 8.4 7.3 8.1 12 4.1 3.1 3.4 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 54 1 28 18 24 4

160蒸発残留物 141 147 4 211 175 186 4 43 28 37 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12 0.3 0.3 0.3 12

6.8pH値 6.6 6.7 12 7.1 6.8 7.0 12 7.5 7.2 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.3濁度 <0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.2 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

都城市

[浄水場名] 11

石原浄水場

[水源名]

１号井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 22

給水栓水

[事業主体名]

都城市

[浄水場名]

笛水浄水場

[水源名]

深井戸１－２号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

111

[事業主体名]

日向市

[浄水場名]

権現原浄水場

[水源名]

耳川水系耳川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

23,990

- 004 宮崎県

- 00

45 - 004 宮崎県 45 - 005 宮崎県

13 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.20 4 1.80 1.20 1.55 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.18塩素酸 0.06 0.09 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 0.06 0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.2 1 5.6 1 4.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

2.5塩化物イオン 2.2 2.4 12 5.1 3.0 3.5 12 4.0 2.7 3.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 1 37 1 33 1

蒸発残留物 90 1 108 1 97 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.7pH値 7.3 7.5 12 7.6 7.1 7.4 12 7.4 6.7 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

高原町

[浄水場名] 01

常盤台浄水場

[水源名]

常盤台水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,370

給水栓水

[事業主体名]

高原町

[浄水場名]

広原浄水場

[水源名]

広原水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

337

[事業主体名]

高原町

[浄水場名]

旭台浄水場

[水源名]

ひなもり水源地

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

335

- 006 宮崎県

- 00

45 - 006 宮崎県 45 - 006 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1.45 4 2.90 2.80 2.88 4 0.40 0.30 0.33 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.27 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.06塩素酸 0.06 0.06 4 0.10 0.06 0.08 4 0.12 0.06 0.10 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.8 1 8.9 1 5.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

4.6塩化物イオン 4.3 4.4 12 5.1 4.9 5.0 12 2.6 2.3 2.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 60 1 60 1 26 1

蒸発残留物 116 1 157 1 101 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 6.7 7.3 12 7.8 7.6 7.7 12 7.4 7.2 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

高原町

[浄水場名] 04

温水平浄水場

[水源名]

温水平水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 73

給水栓水

[事業主体名]

高原町

[浄水場名]

後川内浄水場

[水源名]

後川内水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

321

[事業主体名]

高原町

[浄水場名]

祓川・湯之元浄水場

[水源名]

祓川・湯之元水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

239

- 006 宮崎県

- 00
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1一般細菌 0 1 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.005 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.90硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.70 1.80 4 2.70 2.00 2.35 4 1.70 1.60 1.65 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.2 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003総トリハロメタン 0.001 0.002 4 0.006 0.001 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.03 1 0.05 1

ナトリウム及びその化合物 8.8 1 9.6 1 18.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.005 1

10.4塩化物イオン 8.7 9.5 12 10.9 7.8 10.0 12 16.0 15.0 15.6 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 47 1 94 1

蒸発残留物 136 1 153 1 224 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.8pH値 6.6 6.6 12 6.4 6.2 6.3 12 6.7 6.6 6.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

串間市

[浄水場名] 01

東区浄水場

[水源名]

大平川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,428

給水栓水

[事業主体名]

串間市

[浄水場名]

西区浄水場

[水源名]

福島川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,376

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

真方浄水場

[水源名]

堂渕水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,533

- 007 宮崎県
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.004 1 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.20 1.40 4 1.50 1.40 1.45 4 <0.30 <0.30 <0.30 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.8 1 7.5 1 5.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.3塩化物イオン 4.8 5.1 12 3.9 3.6 3.8 12 2.7 2.5 2.6 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 69 1 29 1 14 1

蒸発残留物 162 1 118 1 49 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.8pH値 6.7 6.8 12 7.1 6.9 7.0 12 7.3 7.0 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 02

平ノ前浄水場

[水源名]

出の山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 8,418

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

妙見浄水場

[水源名]

妙見水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,496

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

山代浄水場

[水源名]

山代水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

624
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.50 1.58 4 1.30 1.00 1.20 4 1.30 0.80 1.00 4

フッ素及びその化合物 0.11 1 0.11 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.2 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.01 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.9 1 11.0 1 13.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.2塩化物イオン 7.0 8.5 12 11.0 9.7 10.7 12 9.6 8.1 8.9 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 1 84 1 64 1

蒸発残留物 174 1 196 1 171 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.0pH値 6.7 6.8 12 6.7 6.5 6.6 12 6.8 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 05

鬼塚浄水場

[水源名]

西部第1水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,676

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

小林西部浄水場

[水源名]

西部第3水源

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,371

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

平川浄水場

[水源名]

平川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

195
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- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

25



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.004 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.30 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 1.00 0.50 0.80 4

フッ素及びその化合物 0.12 1 0.09 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.04 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.0 1 5.9 1 6.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.5塩化物イオン 4.3 4.9 12 3.1 2.9 3.0 12 2.7 2.5 2.6 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 100 1 15 1 37 1

蒸発残留物 195 1 80 1 122 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 6.8 6.6 6.7 12 7.4 7.3 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.2濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 08

大王浄水場

[水源名]

大王水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 61

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

小原浄水場

[水源名]

小原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

9

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

平瀬野浄水場

[水源名]

平瀬野水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

9

- 008 宮崎県

- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 24 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 24 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00300 <0.00300 <0.00300 2 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 8 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 8 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.30 <0.30 4 0.20 0.10 0.15 8 0.20 0.20 0.20 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.14 <0.06 <0.06 8 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 8 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.011 0.003 0.006 8 0.008 <0.001 0.004 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 8 0.004 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 8 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 8 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.005総トリハロメタン <0.001 0.002 4 0.013 0.003 0.008 8 0.010 <0.002 0.005 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 0.003 8 0.005 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 0.002 8 0.002 <0.001 <0.001 4

0.003ブロモホルム <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 8 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 8 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 0.03 <0.02 0.02 2 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.8 1 4.1 4.1 4.1 2 3.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

2.6塩化物イオン 2.1 2.3 12 3.8 2.5 3.0 24 2.4 1.9 2.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 11 11 11 2 18 1

蒸発残留物 46 1 44 43 44 2 34 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 24 0.3 <0.3 <0.3 12

7.1pH値 6.6 6.7 12 7.4 7.1 7.2 24 7.5 7.3 7.5 12

味 0 12 0 24 0 12

臭気 0 12 0 24 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 1.0 1.0 24 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 24 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 11

須木中央浄水場

[水源名]

中央水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 714

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

内山浄水場

[水源名]

荒口谷川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

72

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

袋浄水場

[水源名]

袋谷川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

- 008 宮崎県

- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 2 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.28 4 0.30 0.20 0.23 4 0.10 <0.10 <0.10 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.0 1 <0.0 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.001 0.006 4 0.006 <0.001 0.002 4 0.019 <0.001 0.009 4

0.009ジクロロ酢酸 <0.004 0.005 4 0.004 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 0.004 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.00 <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.014総トリハロメタン <0.002 0.007 4 0.007 <0.001 0.002 4 0.021 <0.001 0.009 4

0.013トリクロロ酢酸 <0.003 0.007 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.014 <0.003 0.007 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.00 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.00 1

ナトリウム及びその化合物 3.7 1 4.1 1 4.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

2.4塩化物イオン 1.7 2.0 12 2.6 2.4 2.5 12 2.6 2.0 2.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 19 1 22 1

蒸発残留物 35 1 48 1 43 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

2.0有機物（TOCの量） <0.3 0.6 12 0.6 <0.3 <0.3 12 0.7 0.3 0.4 12

7.2pH値 7.1 7.2 12 7.6 7.5 7.6 12 7.6 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.6濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 14

山宮浄水場

[水源名]

山宮水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

奈佐木浄水場

[水源名]

横谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

110

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

堂屋敷浄水場

[水源名]

堂屋敷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

260

- 008 宮崎県

- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00300 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.005 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

2.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.90 2.08 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 2.60 2.20 2.43 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.17 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.0 1 0.0 1 0.0 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.020 <0.020 <0.020 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.02 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.03 1 <0.01 1 <0.09 1

ナトリウム及びその化合物 9.3 1 10.0 1 9.3 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

5.4塩化物イオン 5.0 5.2 12 3.5 2.2 2.6 12 7.1 5.6 6.2 12

43カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40 42 2 36 33 35 2 68 67 68 2

蒸発残留物 138 1 161 106 134 2 159 144 152 2

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.7pH値 6.7 6.7 12 7.7 7.3 7.6 12 7.0 6.8 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 17

小丸浄水場

[水源名]

小丸水源

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量] 2,060

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

岩瀬口浄水場

[水源名]

岩瀬口水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

458

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

吉村浄水場

[水源名]

吉村水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

96

- 008 宮崎県

- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

29



0一般細菌 0 0 24 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 24 0 12 0 12

<0.00300カドミウム及びその化合物 <0.00300 <0.00300 2 <0.00300 1 <0.00300 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 2 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 8 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 8 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

2.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1.48 8 3.70 2.80 3.30 4 1.80 1.60 1.68 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 2 <0.08 1 <0.08 1

0.0ホウ素及びその化合物 0.0 0.0 2 <0.0 1 0.0 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 2 <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 2 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 2 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 8 0.12 0.06 0.09 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 8 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 8 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 8 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 8 <0.00 <0.00 <0.00 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 8 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.002総トリハロメタン <0.001 <0.001 8 0.001 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 8 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 8 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム <0.001 <0.001 8 0.001 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 8 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 1 <0.01 1

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 2 <0.01 1 <0.01 1

0.36銅及びその化合物 0.01 0.19 2 <0.01 1 <0.01 1

9.0ナトリウム及びその化合物 8.8 8.9 2 8.2 1 9.4 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2

5.1塩化物イオン 3.5 4.1 24 8.1 7.2 7.7 12 4.9 4.5 4.7 12

32カルシウム、マグネシウム等(硬度) 30 31 2 52 50 51 2 43 43 43 2

129蒸発残留物 117 124 4 165 164 165 2 130 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 2 <0.005 1 <0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 24 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.2pH値 6.5 6.9 24 7.3 7.1 7.2 12 7.4 7.2 7.3 12

味 0 24 0 12 0 12

臭気 0 24 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 24 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.2濁度 0.1 0.1 24 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

小林市

[浄水場名] 20

漆野原第1浄水場

[水源名]

漆野原第1水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 786

給水栓水

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

境別府浄水場

[水源名]

境別府水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

126

[事業主体名]

小林市

[浄水場名]

川間第1浄水場

[水源名]

川間第2水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

180

- 008 宮崎県

- 00

45 - 008 宮崎県 45 - 008 宮崎県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

30



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

2.27硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.06 2.17 4 0.80 0.60 0.70 4 0.90 0.60 0.70 4

フッ素及びその化合物 0.06 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.004総トリハロメタン 0.003 0.004 4 0.005 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.001ブロモジクロロメタン 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ホルムアルデヒド <0.002 <0.002 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.6 1 7.3 1 7.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.001 1 <0.001 1

5.1塩化物イオン 4.4 4.8 12 3.7 3.4 3.5 12 3.3 3.2 3.2 12

45カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40 43 4 31 1 23 1

173蒸発残留物 128 147 4 118 1 86 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 <0.3 12 0.8 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 6.8 6.6 6.8 12 7.1 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.3濁度 0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

高千穂町

[浄水場名] 01

御塩井ポンプ室

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,263

給水栓水

[事業主体名]

三股町

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

２号～９号井・北部２号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

7,646

[事業主体名]

三股町

[浄水場名]

長田浄水場

[水源名]

第１・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

167

- 009 宮崎県

- 01

45 - 012 宮崎県 45 - 012 宮崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00050 1 <0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.005 1 <0.005 1 0.005 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 0.43 4 0.50 0.40 0.43 4 0.10 0.10 0.10 4

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 <0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 <0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 <0.004 1 0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 <0.002 1 0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

0.14塩素酸 0.06 0.09 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.11 0.06 0.07 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.009クロロホルム 0.001 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.016 0.006 0.011 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.004 0.003 0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.023総トリハロメタン 0.004 0.011 4 0.002 0.001 0.002 4 0.018 0.013 0.016 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.011 0.003 0.007 4

0.005ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.004 0.002 0.003 4

0.006ブロモホルム 0.001 0.002 4 0.001 <0.001 0.001 4 0.003 0.001 0.002 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.06 1 <0.02 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.01 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.02 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.4 1 4.4 1 4.6 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.005 1 0.005 1

7.3塩化物イオン 0.5 4.1 12 3.2 2.6 2.8 12 4.2 2.5 3.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 38 1 25 1

蒸発残留物 42 1 63 1 55 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 <0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.4 0.3 0.3 12

7.5pH値 7.0 7.3 12 7.2 7.1 7.2 12 7.8 7.5 7.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

新富町

[浄水場名] 01

新富町浄水場

[水源名]

一ツ瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 4,404

給水栓水

[事業主体名]

国富町

[浄水場名]

国富町浄水場

[水源名]

福山ノ下第１・第２・西ノ前第１・森永第
２水源・北俣

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

7,507

[事業主体名]

えびの市

[浄水場名]

柿木原浄水場

[水源名]

川内川上流又五郎谷

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

5,999

- 013 宮崎県

- 00

45 - 014 宮崎県 45 - 015 宮崎県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

32



一般細菌 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1

六価クロム化合物 0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 0.004 0.004 0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 0.10 0.10 4 0.80 0.50 0.68 4

フッ素及びその化合物 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1

ベンゼン 0.001 1

塩素酸 0.11 0.06 0.07 4 0.13 <0.06 <0.06 4

クロロ酢酸 0.002 0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

クロロホルム 0.016 0.006 0.011 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ジクロロ酢酸 0.004 0.003 0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

臭素酸 0.001 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

総トリハロメタン 0.018 0.013 0.016 4 0.007 0.004 0.006 4

トリクロロ酢酸 0.011 0.003 0.007 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ブロモジクロロメタン 0.004 0.002 0.003 4 0.002 0.001 0.002 4

ブロモホルム 0.003 0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001 4

ホルムアルデヒド 0.008 0.008 0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.6 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.001 1

塩化物イオン 4.2 2.5 3.0 12 11.9 5.2 8.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 1

蒸発残留物 55 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1

フェノール類 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 0.3 0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

pH値 7.8 7.5 7.7 12 7.0 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

色度 1.0 1.0 1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

濁度 0.1 0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

えびの市

[浄水場名] 02

真幸

[水源名]

真幸第３水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

えびの市

[浄水場名]

山内浄水場

[水源名]

山内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

628

[事業主体名]

高鍋町

[浄水場名]

老瀬浄水場

[水源名]

小丸川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,280

- 015 宮崎県

- 00

45 - 015 宮崎県 45 - 018 宮崎県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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12一般細菌 0 1 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 0.48 4 6.60 6.30 6.40 4 1.90 1.30 1.60 4

フッ素及びその化合物 0.10 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

0.22塩素酸 0.07 0.14 4 0.06 <0.06 <0.06 4 0.07 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.004総トリハロメタン 0.003 0.003 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003ブロモホルム 0.002 0.002 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.03 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.09 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 15.0 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 0.004 1 <0.005 1 <0.005 1

13.5塩化物イオン 13.0 13.2 12 9.6 9.3 9.5 12 7.0 5.7 6.4 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 25 1

蒸発残留物 131 1 66 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.7pH値 7.5 7.6 12 6.9 6.8 6.9 12 6.9 6.6 6.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

高鍋町

[浄水場名] 02

竹鳩浄水場

[水源名]

小丸川

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,204

給水栓水

[事業主体名]

川南町

[浄水場名]

鵜戸ノ本浄水場

[水源名]

第１・第２・第３水源井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,113

[事業主体名]

川南町

[浄水場名]

西ノ別府浄水場

[水源名]

第４水源井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,954

- 018 宮崎県

- 00

45 - 023 宮崎県 45 - 023 宮崎県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.30 4 1.70 0.50 1.12 4 0.40 0.20 0.25 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.60 <0.60 <0.60 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.04 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.9 1 4.8 1 2.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 0.002 1 <0.001 1

3.9塩化物イオン 3.5 3.7 12 3.8 3.2 3.5 12 2.3 2.1 2.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 29 1 45 1 26 1

蒸発残留物 49 1 101 1 46 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000010 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.3 0.3 0.3 12 0.8 <0.3 0.4 12

7.1pH値 6.8 6.9 12 6.7 6.5 6.6 12 7.2 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12

0.2濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

門川町

[浄水場名] 01

門川町水源地

[水源名]

五十鈴川系統

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量] 7,421

給水栓水

[事業主体名]

綾町

[浄水場名]

錦原配水池

[水源名]

中川原水源地

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,413

[事業主体名]

西都市

[浄水場名]

高砂浄水場

[水源名]

高砂水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

6,249

- 024 宮崎県

- 00

45 - 026 宮崎県 45 - 027 宮崎県

01 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 1 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.00硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 0.90 4 0.40 0.20 0.27 4 0.40 0.20 0.30 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.07 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 0.001 4

<0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.004総トリハロメタン <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 0.002 4

<0.002トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.2 1 3.1 1 3.3 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

4.8塩化物イオン 2.6 3.6 12 3.1 2.4 2.6 12 3.2 2.6 2.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 1 26 1 27 1

蒸発残留物 76 1 40 1 57 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.0有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 0.6 <0.3 0.3 12 0.7 <0.3 0.4 12

6.9pH値 6.6 6.8 12 7.1 6.7 6.9 12 6.9 6.7 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

西都市

[浄水場名] 02

大島水源地

[水源名]

大島水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,169

給水栓水

[事業主体名]

西都市

[浄水場名]

上三財浄水場

[水源名]

上三財水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

958

[事業主体名]

西都市

[浄水場名]

三納浄水場

[水源名]

三納水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

536

- 027 宮崎県

- 01

45 - 027 宮崎県 45 - 027 宮崎県

03 - 01 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00003 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 0.005 1 <0.005 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.57 4 1.50 1.20 1.40 4

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1

0.12塩素酸 0.06 0.09 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.002クロロホルム 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 <0.00 <0.00 <0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.011総トリハロメタン 0.002 0.006 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.003ブロモジクロロメタン 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.4 1 5.6 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.001 1

5.2塩化物イオン 2.9 3.4 12 3.9 2.9 3.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 35 1

蒸発残留物 38 1 74 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.002 1 <0.002 1

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

7.1pH値 6.8 6.9 12 6.8 6.5 6.6 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和元(2019)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

45

都農町

[浄水場名] 01

都農町浄水場

[水源名]

都農町水源地

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,615

給水栓水

[事業主体名]

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業
団

[浄水場名]

牛掛ポンプ場

[水源名]

串木取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,384

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

給水栓水

- 028 宮崎県

- 00

45 - 029 宮崎県 -

01 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)
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