
0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 12 <0.00030 <0.00030 <0.00030 12

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 12 <0.00005 <0.00005 <0.00005 12

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001六価クロム化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.41 12 0.50 0.30 0.40 12

0.05フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 12 0.05 <0.05 <0.05 12

<0.0ホウ素及びその化合物 <0.0 <0.0 12 <0.0 <0.0 <0.0 12

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12

<0.001シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

0.13塩素酸 <0.05 0.05 12 0.14 <0.05 0.05 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002 12

0.009クロロホルム 0.002 0.005 12 0.010 0.002 0.005 12

0.002ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002 12

<0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 12 <0.00 <0.00 <0.00 12

0.001臭素酸 <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 12

0.015総トリハロメタン 0.007 0.010 12 0.016 0.007 0.010 12

0.003トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 12 0.003 <0.002 <0.002 12

0.005ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 12 0.005 0.003 0.004 12

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.001ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

0.03アルミニウム及びその化合物 0.01 0.02 12 0.04 0.01 0.02 12

<0.00鉄及びその化合物 <0.00 <0.00 12 0.01 <0.01 <0.01 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

8.3ナトリウム及びその化合物 5.9 7.7 12 8.3 5.9 7.7 12

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

10.9塩化物イオン 7.6 9.1 12 10.9 8.0 9.2 12

27カルシウム、マグネシウム等(硬度) 20 24 12 27 18 23 12

74蒸発残留物 62 69 12 73 58 68 12

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 11 <0.02 <0.02 <0.02 11

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 11 <0.005 <0.005 <0.005 11

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 11 <0.0005 <0.0005 <0.0005 11

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 7.6 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀市

[浄水場名] 01

神野浄水場

[水源名]

嘉瀬川水系多布施川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 18,710

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

神野第二浄水場

[水源名]

嘉瀬川水系多布施川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,418

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

渕受水点

[水源名]

筑後川水系

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水
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一般細菌 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 <0.00030 12

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 12

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 12

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 12

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 12

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 4

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.60 0.80 1.18 12

フッ素及びその化合物 0.07 <0.05 <0.05 12

ホウ素及びその化合物 <0.0 <0.0 <0.0 12

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 4

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 4

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸 0.12 0.05 0.09 12

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 4

クロロホルム 0.001 <0.001 <0.001 4

ジクロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 <0.00 4

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 4

総トリハロメタン 0.005 0.003 0.004 4

トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 4

ブロモジクロロメタン 0.002 0.001 0.002 4

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 4

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 <0.001 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 12

アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 12

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 12

銅及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 12

ナトリウム及びその化合物 11.1 9.7 10.4 12

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 12

塩化物イオン 10.2 7.5 9.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 53 45 50 12

蒸発残留物 123 105 113 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

2－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

有機物（TOCの量） 0.4 <0.3 0.3 12

pH値 7.0 6.5 6.8 12

味 0 12

臭気 0 12

色度 0.6 <0.5 <0.5 12

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀市

[浄水場名] 04

春日第一浄水場

[水源名]

春日第一水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,346

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

春日第二浄水場

[水源名]

春日第四水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

867

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

川上第一浄水場

[水源名]

川上第五水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,695
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀市

[浄水場名] 07

諸富町受水

[水源名]

筑後川水系

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

松梅北部地区浄水場

[水源名]

松梅北部第二水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

124

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

富士南部地区浄水場

[水源名]

富士南部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

54
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0一般細菌 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 12

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 12

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 12

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 12

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 12

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 12

0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 12

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.38 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12

<0.0ホウ素及びその化合物 <0.0 <0.0 12

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 12

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 12

<0.001シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 <0.001 12

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 12

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 12

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 12

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 12

0.16塩素酸 0.08 0.11 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 12

0.018クロロホルム 0.003 0.008 12

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 12

<0.00ジブロモクロロメタン <0.00 <0.00 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 12

0.028総トリハロメタン 0.008 0.015 12

0.010トリクロロ酢酸 <0.003 0.004 12

0.007ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 12

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 12

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 12

0.07アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.03 12

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 12

8.9ナトリウム及びその化合物 7.2 8.3 12

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12

9.4塩化物イオン 7.7 8.6 12

32カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 24 12

116蒸発残留物 49 75 12

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 12

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 12

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 12

0.8有機物（TOCの量） <0.3 0.5 12

7.6pH値 7.2 7.4 12

味 0 12

臭気 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀市

[浄水場名] 10

富士中央浄水場

[水源名]

嘉瀬川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 84

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

大和町柚木地区浄水場

[水源名]

大和柚木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8

[事業主体名]

佐賀市

[浄水場名]

久保田町受水

[水源名]

嘉瀬川水系

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 9

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 9

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

1.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1.00 12 0.90 0.40 0.70 12 1.10 0.20 0.40 9

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.11塩素酸 <0.06 <0.06 2 0.08 0.08 0.08 2 0.36 0.22 0.29 2

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 2 0.026 0.006 0.016 12 0.011 <0.006 <0.006 2

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 2 0.008 0.008 0.008 2 0.004 <0.003 <0.003 2

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 2 0.043 0.011 0.026 12 0.016 0.016 0.016 2

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 2 0.008 0.006 0.007 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

0.006ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 2 0.012 0.005 0.009 12 0.007 0.005 0.006 2

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 2 0.010 <0.009 0.009 12 0.009 <0.009 <0.009 2

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

0.03アルミニウム及びその化合物 0.02 0.03 2 0.02 0.02 0.02 2 0.04 0.02 0.03 2

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 9

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

14.0ナトリウム及びその化合物 13.0 13.5 2 17.0 14.0 15.5 2 13.0 12.0 12.5 2

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 9

18.0塩化物イオン 11.0 12.8 12 18.0 12.0 14.2 12 19.0 12.0 17.2 9

37カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 37 2 84 52 67 12 37 36 37 2

110蒸発残留物 98 104 2 180 130 150 12 98 92 95 2

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 0.000004 <0.000001 0.000002 12 0.000001 <0.000001 0.000001 9

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 0.000003 <0.000001 0.000001 12 0.000002 <0.000001 0.000001 9

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.4有機物（TOCの量） <0.3 0.3 12 1.2 0.5 0.7 12 0.5 <0.3 0.4 9

7.9pH値 7.5 7.8 12 7.9 7.6 7.7 12 7.9 7.6 7.7 9

味 0 12 0 12 0 9

臭気 0 12 0 12 0 9

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 9

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 9

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 01

和多田浄水場

[水源名]

玉島川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 3,558

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

久里浄水場

[水源名]

松浦川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

27,725

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

神田浄水場

[水源名]

平木場ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

756

- 002 佐賀県
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12一般細菌 0 5 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

1.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1.10 12 0.90 0.70 0.80 12 0.70 0.60 0.66 12

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12

17.0塩化物イオン 7.9 10.4 12 13.0 9.8 11.2 12 11.0 9.0 10.1 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

0.6有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 0.6 <0.3 0.4 12 0.5 <0.3 0.3 12

7.7pH値 7.4 7.5 12 7.9 7.6 7.7 12 7.8 7.4 7.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.8色度 <0.5 <0.5 12 1.3 <0.5 0.6 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.4 <0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 04

浜崎浄水場

[水源名]

玉島川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 1,546

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

厳木多久共同浄水場

[水源名]

厳木川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,316

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

中山浄水場

[水源名]

厳木川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,724

- 002 佐賀県

- 00
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0一般細菌 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.21 12

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12

13.0塩化物イオン 10.0 11.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

0.7有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12

7.9pH値 7.5 7.7 12

味 0 12

臭気 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12

0.1濁度 <0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 07

伊岐佐浄水場

[水源名]

伊岐佐川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 287

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

天川浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

52

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

瀬戸木場浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8

- 002 佐賀県

- 00
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 11

岩詰・栗の木浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 17

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

本門浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

11

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

現野浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6

- 002 佐賀県

- 00
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 14

楠浄水場

[水源名]

楠川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 9

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

加唐島浄水場

[水源名]

貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

36

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

松島浄水場

[水源名]

貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14

- 002 佐賀県

- 00

41 - 002 佐賀県 41 - 002 佐賀県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

唐津市

[浄水場名] 18

馬渡島浄水場

[水源名]

貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 72

浄水場出口水

[事業主体名]

唐津市

[浄水場名]

向島浄水場

[水源名]

貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

有田川浄水場

[水源名]

有田川水系（有田川）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13,118

- 002 佐賀県

- 00
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

伊万里市

[浄水場名] 02

大川浄水場

[水源名]

松浦川水系（松浦川）

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,253

浄水場出口水

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

波多津浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

265

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

浦ノ崎浄水場

[水源名]

佐代川水系（佐代川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

341

- 003 佐賀県

- 00

41 - 003 佐賀県 41 - 003 佐賀県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

伊万里市

[浄水場名] 05

滝川内浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 35

浄水場出口水

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

峰浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

上大久保浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

10

- 003 佐賀県

- 00

41 - 003 佐賀県 41 - 003 佐賀県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

12



一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

伊万里市

[浄水場名] 08

木場浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 15

浄水場出口水

[事業主体名]

伊万里市

[浄水場名]

川内野浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

25

[事業主体名]

鹿島市

[浄水場名]

若殿分

[水源名]

若殿分水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16

- 003 佐賀県

- 00

41 - 003 佐賀県 41 - 005 佐賀県

09 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

鹿島市

[浄水場名] 02

浜

[水源名]

浜水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 506

浄水場出口水

[事業主体名]

鹿島市

[浄水場名]

辻

[水源名]

納富分水源地（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,283

[事業主体名]

鹿島市

[浄水場名]

久保山

[水源名]

久保山Ｂ水源地（他４水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,770

- 005 佐賀県

- 00

41 - 005 佐賀県 41 - 005 佐賀県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

鹿島市

[浄水場名] 05

下古枝

[水源名]

下古枝水源地（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水場出口水

[事業主体名]

鹿島市

[浄水場名]

七浦

[水源名]

七浦水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

521

[事業主体名]

鹿島市

[浄水場名]

浅浦

[水源名]

浅浦水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

308

- 005 佐賀県

- 00

41 - 005 佐賀県 41 - 005 佐賀県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

鹿島市

[浄水場名] 08

鮒越西

[水源名]

鮒越西水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 10

浄水場出口水

[事業主体名]

有田町

[浄水場名]

有田町白川浄水場

[水源名]

有田ダム（他３水源と混合）

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,578

[事業主体名]

有田町

[浄水場名]

有田町竜門浄水場

[水源名]

竜門ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,571

- 005 佐賀県

- 00

41 - 006 佐賀県 41 - 006 佐賀県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 4

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 4

六価クロム化合物 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 12

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.84 0.91 1.19 12

フッ素及びその化合物 0.10 <0.08 0.08 12

ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

1,4－ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 12

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 12

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 12

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 12

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 12

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 12

塩素酸 0.11 <0.06 <0.06 12

クロロ酢酸 <0.001 <0.001 <0.001 4

クロロホルム 0.002 <0.001 <0.001 12

ジクロロ酢酸 0.001 <0.001 <0.001 4

ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 <0.01 12

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 4

総トリハロメタン 0.008 0.001 0.004 12

トリクロロ酢酸 <0.001 <0.001 <0.001 4

ブロモジクロロメタン 0.003 <0.001 0.002 12

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 12

ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 4

アルミニウム及びその化合物 0.03 0.01 0.02 4

鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 4

ナトリウム及びその化合物 17.2 9.1 13.7 12

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩化物イオン 18.8 10.7 15.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 55 37 50 12

蒸発残留物 139 112 127 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

2－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

有機物（TOCの量） 0.7 0.4 0.5 12

pH値 7.4 7.2 7.3 12

味 0 12

臭気 0 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 12

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

有田町

[浄水場名] 03

有田町楠木原浄水場

[水源名]

古木場ダム（他１水源と混合）

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

有田町

[浄水場名]

有田町岳浄水場

[水源名]

岳抜ノ谷溜池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

43

[事業主体名]

鳥栖市

[浄水場名]

鳥栖市浄水場

[水源名]

筑後川水系宝満川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

22,310

- 006 佐賀県

- 00

41 - 006 佐賀県 41 - 019 佐賀県

04 - 00 02 - 99

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

小城市

[浄水場名] 01

松本浄水場

[水源名]

深井戸（他に３水源有り）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）・浅井戸水・
ダム直接

[1日平均浄水量] 1,720

浄水場出口水

[事業主体名]

小城市

[浄水場名]

寒気浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

72

[事業主体名]

小城市

[浄水場名]

内浦浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,035

- 021 佐賀県

- 01

41 - 021 佐賀県 41 - 021 佐賀県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

小城市

[浄水場名] 04

清水浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 145

浄水場出口水

[事業主体名]

小城市

[浄水場名]

江里山浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

55

[事業主体名]

小城市

[浄水場名]

焼山浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

9

- 021 佐賀県

- 00

41 - 021 佐賀県 41 - 021 佐賀県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

小城市

[浄水場名] 07

川内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 17

浄水場出口水

[事業主体名]

太良町

[浄水場名]

川原

[水源名]

川原第１

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

319

[事業主体名]

太良町

[浄水場名]

川原

[水源名]

川原第２

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

411

- 021 佐賀県

- 00

41 - 027 佐賀県 41 - 027 佐賀県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

太良町

[浄水場名] 02

大峰

[水源名]

大峰

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 333

浄水場出口水

[事業主体名]

玄海町

[浄水場名]

有浦浄水場

[水源名]

有浦川水系（有浦川）

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,325

[事業主体名]

玄海町

[浄水場名]

仮屋浄水場

[水源名]

石田川水系（石田川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4

- 027 佐賀県

- 00

41 - 033 佐賀県 41 - 033 佐賀県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.90 0.70 0.76 12

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 <0.03 12

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 <0.005 12

塩化物イオン 13.0 10.0 11.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量） 0.6 <0.3 <0.3 12

pH値 7.9 7.6 7.7 12

味 0 12

臭気 0 12

色度 1.3 <0.5 <0.5 12

濁度 0.4 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

玄海町

[浄水場名] 03

値賀浄水場

[水源名]

志礼川水系（志礼川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 375

浄水場出口水

[事業主体名]

玄海町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

黒形川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

381

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

厳木町多久市共同浄水場

[水源名]

松浦川水系厳木川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,240

- 033 佐賀県

- 00

41 - 033 佐賀県 41 - 040 佐賀県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 02

坊山配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,463

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

西多久浄水場

[水源名]

肥前溜池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

160

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

船山浄水場

[水源名]

船山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

13

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 2 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 0.20 4 1.40 0.50 0.78 4 0.80 0.40 0.50 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.14 <0.06 0.07 4 0.13 <0.06 0.08 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.020クロロホルム 0.008 0.015 4 0.004 0.002 0.003 4 0.014 0.005 0.008 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.026総トリハロメタン 0.012 0.021 4 0.009 0.004 0.007 4 0.026 0.015 0.019 4

0.008トリクロロ酢酸 0.005 0.006 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 4 0.003 0.002 0.003 4 0.008 0.005 0.006 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.03 <0.01 0.02 4

0.07アルミニウム及びその化合物 0.03 0.05 4 0.06 <0.02 0.03 4 0.03 <0.02 0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

7.4ナトリウム及びその化合物 6.8 7.1 4 12.4 7.7 10.2 4 9.7 7.1 8.7 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

13.0塩化物イオン 8.2 9.5 12 17.8 12.0 14.0 12 13.1 8.6 10.5 12

40カルシウム、マグネシウム等(硬度) 29 35 4 70 28 49 4 40 29 35 4

88蒸発残留物 65 75 4 121 88 105 4 97 79 87 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000003ジェオスミン <0.000001 0.000002 4 0.000004 <0.000001 0.000002 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.2有機物（TOCの量） 0.7 0.9 12 1.0 <0.3 0.6 12 0.9 <0.3 0.5 12

7.5pH値 7.3 7.4 12 7.5 6.6 7.2 12 7.7 7.6 7.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.8色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 05

渕の尾浄水場

[水源名]

六角川・松浦川水系鳥海川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量] 2,569

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

松浦川水系川古川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,893

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

永島配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,694

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

24



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.50 4 0.80 0.60 0.75 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.10塩素酸 <0.06 0.07 4 0.28 0.09 0.18 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.013クロロホルム 0.004 0.007 4 0.025 0.009 0.018 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.025総トリハロメタン 0.010 0.017 4 0.034 0.020 0.029 4

0.009トリクロロ酢酸 <0.003 0.003 4 0.020 0.007 0.013 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.004 0.006 4 0.010 0.006 0.009 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.02 4 0.08 0.04 0.06 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

10.1ナトリウム及びその化合物 6.9 8.7 4 10.7 8.5 9.8 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

13.4塩化物イオン 8.5 10.4 12 19.7 12.2 14.3 12

38カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 34 4 69 34 53 4

85蒸発残留物 79 81 4 114 79 98 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000002 <0.000001 0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.0有機物（TOCの量） <0.3 0.5 12 1.5 0.6 1.0 12

7.7pH値 7.6 7.6 12 7.7 7.3 7.5 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 08

大峠配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,505

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

大野浄水場

[水源名]

松浦川水系狩立川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,548

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

清水浄水場

[水源名]

塩田川水系岩屋川内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,136

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 11

春日浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 37

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

岩ノ下浄水場

[水源名]

塩田川水系吉田川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

534

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

丸尾平配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,505

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 14

大谷口配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,826

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

不動寺浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

岳配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,652

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 17

白石配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,119

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

有明配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,010

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

牛尾配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8,817

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 41 - 040 佐賀県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和2(2020)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

41

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名] 20

三日月配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 968

浄水場出口水

[事業主体名]

佐賀西部広域水道企業団

[浄水場名]

砥川配水池

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

648

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 040 佐賀県

- 00

41 - 040 佐賀県 -

21 - 00 -

(㎥) (㎥) (㎥)
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