
<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 6 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.008トルエン <0.008 <0.008 6 <0.008 <0.008 <0.008 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1

農薬類

0.8残留塩素 0.4 0.6 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 6.6 1 6.4 1

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 6 <0.030 <0.030 <0.030 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 6 <0.002 <0.002 <0.002 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.2 1 0.7 1

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 6 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

20.9水温（℃） 1.2 11.9 12 9.8 7.2 8.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

22.2アルカリ度 15.0 19.1 4 20.5 18.0 19.2 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

弘前市

[浄水場名] 01

樋の口浄水場

[水源名]

岩木川水系岩木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 28,807

浄水場出口水

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

弥生送水ポンプ場

[水源名]

小杉沢湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,910

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

富士見台配水場

[水源名]

津軽広域水道企業団

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

14,754
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12

0.0004ウラン及びその化合物 0.0002 0.0004 12 0.0005 0.0004 0.0005 12 0.0005 0.0004 0.0004 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.008トルエン <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 13.0 1 8.1 1 46.3 1

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.8 1 0.6 1 0.7 1

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

11.8水温（℃） 7.1 9.3 12 15.3 11.2 12.9 12 11.1 7.1 9.4 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

37.0アルカリ度 31.0 35.0 4 52.5 49.0 51.1 4 162.0 158.0 160.0 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

弘前市

[浄水場名] 07

岩木中央配水場

[水源名]

１号水源（一本木沢）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 2,407

浄水場出口水

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

葛原配水場

[水源名]

３号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

268

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

常盤野配水場

[水源名]

常盤野１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

109
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12

0.0005ウラン及びその化合物 0.0003 0.0004 12 0.0009 <0.0002 0.0003 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.008トルエン <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.4 12 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.4 12

遊離炭酸 22.7 1 10.6 1 4.8 1

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.5 1 0.7 1 0.6 1

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

10.0水温（℃） 7.6 8.8 12 11.6 6.2 9.4 12 16.6 5.4 10.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

37.5アルカリ度 34.9 36.2 4 37.4 33.9 36.0 4 20.5 17.5 18.8 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

弘前市

[浄水場名] 10

百沢配水場

[水源名]

蔵助沢湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 726

浄水場出口水

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

百沢取水場

[水源名]

百沢取水場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

47

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

上弥生配水場

[水源名]

上弥生取水場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

22
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12 <0.0020 <0.0020 <0.0020 12

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 12 0.0019 0.0017 0.0018 12 0.0021 0.0018 0.0019 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.008トルエン <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類

0.4残留塩素 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0.5 0.4 0.4 12

遊離炭酸 4.8 1 4.1 1 7.3 1

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4 <0.030 <0.030 <0.030 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.5 1 0.8 1 0.9 1

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

17.7水温（℃） 5.5 11.3 12 19.4 13.8 16.2 12 18.7 13.0 15.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

20.7アルカリ度 18.7 19.9 4 47.5 46.0 46.6 4 57.5 55.0 56.4 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

弘前市

[浄水場名] 13

杉山配水場

[水源名]

杉山取水場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 19

浄水場出口水

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

相馬低区配水場

[水源名]

４号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

605

[事業主体名]

弘前市

[浄水場名]

相馬新低区浄水場

[水源名]

６号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

742
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<0.0020アンチモン及びその化合物 <0.0020 <0.0020 12

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 12

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 12

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 4

<0.008トルエン <0.008 <0.008 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1

農薬類

0.5残留塩素 0.4 0.4 12

遊離炭酸 4.9 1

<0.0301,1,1－トリクロロエタン <0.030 <0.030 4

<0.002メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 <0.002 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.9 1

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

20.5水温（℃） 3.9 11.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

25.5アルカリ度 19.4 22.8 4

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

弘前市

[浄水場名] 17

沢田浄水場

[水源名]

沢田１号井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 12

浄水場出口水

[事業主体名]

板柳町

[浄水場名]

板柳町配水場

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

鰺ヶ沢町

[浄水場名]

鰺ヶ沢町浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,128
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

鰺ヶ沢町

[浄水場名] 02

鰺ヶ沢地区浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 739

浄水場出口水

[事業主体名]

鰺ヶ沢町

[浄水場名]

芦萢地区浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

123

[事業主体名]

鰺ヶ沢町

[浄水場名]

種里地区浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

37
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.4残留塩素 0.1 0.2 4 0.3 0.1 0.2 4 0.2 0.1 0.1 12

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

三沢市

[浄水場名] 01

第一配水場

[水源名]

②１－１・１－２～１－１２号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 6,170

浄水場出口水

[事業主体名]

三沢市

[浄水場名]

春日台配水場

[水源名]

②春－１～春－６号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,275

[事業主体名]

三沢市

[浄水場名]

北部配水場

[水源名]

②北－１～北－５号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,449

- 008 青森県

- 00

02 - 008 青森県 02 - 008 青森県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

7



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.2残留塩素 0.1 0.2 4

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

三沢市

[浄水場名] 06

南部配水場

[水源名]

②南－１～南－６号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,273

浄水場出口水

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

北金ヶ沢浄水場

[水源名]

小童子川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

173

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

第２北金ヶ沢浄水場

[水源名]

小童子川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

131

- 008 青森県

- 00

02 - 010 青森県 02 - 010 青森県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

8



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

深浦町

[浄水場名] 03

晴山浄水場

[水源名]

晴山大磯水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 16

浄水場出口水

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

風合瀬浄水場

[水源名]

風合瀬砂子川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

88

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

岩坂浄水場

[水源名]

大童子川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

74

- 010 青森県

- 00

02 - 010 青森県 02 - 010 青森県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

深浦町

[浄水場名] 06

驫木・追良瀬浄水場

[水源名]

追良瀬塩見崎水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 118

浄水場出口水

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

松原浄水場

[水源名]

北追良瀬山水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

苗代沢浄水場

[水源名]

深浦第１苗代沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

472

- 010 青森県

- 00

02 - 010 青森県 02 - 010 青森県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

10



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

深浦町

[浄水場名] 09

吾妻沢浄水場

[水源名]

深浦第１吾妻沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 87

浄水場出口水

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

岩崎浄水場

[水源名]

岩崎１号水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

240

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

沢辺浄水場

[水源名]

沢辺第１水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

55

- 010 青森県

- 00

02 - 010 青森県 02 - 010 青森県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

11



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

深浦町

[浄水場名] 12

南地区浄水場

[水源名]

黒崎水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 31

浄水場出口水

[事業主体名]

深浦町

[浄水場名]

南地区浄水場

[水源名]

大間越水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

34

[事業主体名]

大間町

[浄水場名]

奥戸浄水場

[水源名]

奥戸川水系小川代川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

114

- 010 青森県

- 01

02 - 010 青森県 02 - 018 青森県

12 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

12



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

大間町

[浄水場名] 02

大間浄水場

[水源名]

奥戸川第２地下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,954

浄水場出口水

[事業主体名]

野辺地町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

第１，２，３，川目水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,249

[事業主体名]

野辺地町

[浄水場名]

琵琶野浄水場

[水源名]

琵琶野第１，２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

635

- 018 青森県

- 00

02 - 024 青森県 02 - 024 青森県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

平内町

[浄水場名] 01

小湊浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 435

浄水場出口水

[事業主体名]

平内町

[浄水場名]

松野木浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,241

[事業主体名]

平内町

[浄水場名]

童子浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

88

- 025 青森県

- 00

02 - 025 青森県 02 - 025 青森県

02 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

平内町

[浄水場名] 05

狩場沢浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 69

浄水場出口水

[事業主体名]

平内町

[浄水場名]

土屋浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

17

[事業主体名]

平内町

[浄水場名]

浪打浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

69

- 025 青森県

- 00

02 - 025 青森県 02 - 025 青森県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

15



アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

黒石市

[浄水場名] 01

牡丹平配水場

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

浄水場出口水

[事業主体名]

田舎館村

[浄水場名]

田舎館村

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

田子町

[浄水場名]

新遠瀬浄水場

[水源名]

新遠瀬水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

137

- 027 青森県

- 00

02 - 034 青森県 02 - 038 青森県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

田子町

[浄水場名] 02

根渡浄水場

[水源名]

根渡水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 33

浄水場出口水

[事業主体名]

田子町

[浄水場名]

青比良浄水場

[水源名]

青比良水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,727

[事業主体名]

田子町

[浄水場名]

東平浄水場

[水源名]

椛山水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

187

- 038 青森県

- 00

02 - 038 青森県 02 - 038 青森県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

田子町

[浄水場名] 05

夏坂浄水場

[水源名]

夏坂水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 54

浄水場出口水

[事業主体名]

田子町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

12

[事業主体名]

鶴田町

[浄水場名]

鶴田町浄水場

[水源名]

津軽広域水道事業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,862

- 038 青森県

- 00

02 - 038 青森県 02 - 039 青森県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

平川市

[浄水場名] 01

金屋配水場

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,132

浄水場出口水

[事業主体名]

平川市

[浄水場名]

尾崎配水場（高区）

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,399

[事業主体名]

平川市

[浄水場名]

新屋配水場（中区）

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,399

- 045 青森県

- 00

02 - 045 青森県 02 - 045 青森県

02 - 01 02 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

平川市

[浄水場名] 02

新屋配水場（低区）

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 4,399

浄水場出口水

[事業主体名]

久吉ダム水道企業団

[浄水場名]

久吉浄水場

[水源名]

岩木川水系平川支流津刈川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,539

[事業主体名]

東通村

[浄水場名]

大平滝浄水場

[水源名]

小老部川支流（渡場沢）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,158

- 045 青森県

- 03

02 - 046 青森県 02 - 049 青森県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 4

1,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

トルエン <0.002 <0.002 <0.002 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.002 <0.001 <0.001 4

抱水クロラール 0.003 <0.001 0.001 4

農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 16

残留塩素 0.9 0.5 0.6 12

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 4

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ） 0 0 0 12

腐食性（ランゲリア指数） -1.3 -1.9 -1.6 12

従属栄養細菌 0 0 0 12

1,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ) <0.000001 1

水温（℃） 25.9 1.9 13.4 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 37.2 25.2 32.4 12

溶存酸素

硫酸イオン 14.3 7.9 11.2 12

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

東通村

[浄水場名] 02

岩屋浄水場

[水源名]

岩屋深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 49

浄水場出口水

[事業主体名]

東通村

[浄水場名]

野牛浄水場

[水源名]

野牛深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

633

[事業主体名]

八戸圏域水道企業団

[浄水場名]

白山浄水場

[水源名]

馬淵川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

35,450

- 049 青森県

- 00

02 - 049 青森県 02 - 051 青森県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0002アンチモン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 4 0.0003 0.0002 0.0002 4 0.0002 0.0002 0.0002 4

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00021,2－ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.002トルエン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

0.002ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003抱水クロラール <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.01農薬類 <0.01 <0.01 16 0.00 1 0.00 1

0.9残留塩素 0.5 0.6 12 0.6 0.3 0.4 12 0.3 0.2 0.3 12

遊離炭酸

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

0臭気強度（ＴＯＮ） 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

-1.3腐食性（ランゲリア指数） -1.9 -1.6 12 0.0 -1.5 -0.6 12 0.1 -0.1 0.0 12

0従属栄養細菌 0 0 12 29 0 5 12 32 4 12 12

<0.00021,1－ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ) <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

25.9水温（℃） 1.9 13.4 12 23.1 8.2 13.0 12 12.3 10.2 11.5 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

37.2アルカリ度 25.2 32.4 12 113.0 32.4 80.8 12 141.0 137.0 139.0 12

溶存酸素

14.3硫酸イオン 7.9 11.2 12 13.6 9.5 12.1 12 12.3 11.4 11.9 12

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

八戸圏域水道企業団

[浄水場名] 01

白山浄水場

[水源名]

新井田川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 34,375

浄水場出口水

[事業主体名]

八戸圏域水道企業団

[浄水場名]

蟹沢浄水場

[水源名]

蟹沢湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

8,303

[事業主体名]

八戸圏域水道企業団

[浄水場名]

三島浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,672

- 051 青森県

- 01

02 - 051 青森県 02 - 051 青森県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

六ケ所村

[浄水場名] 01

泊地区浄水場

[水源名]

泊浅井戸１．２号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,099

浄水場出口水

[事業主体名]

六ケ所村

[浄水場名]

尾駮地区浄水場

[水源名]

二又深井戸３．４．５．６号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,149

[事業主体名]

六ケ所村

[浄水場名]

倉内平沼地区浄水場

[水源名]

倉内平沼深井戸３．４号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

276

- 052 青森県

- 00

02 - 052 青森県 02 - 052 青森県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

六ケ所村

[浄水場名] 04

中志地区浄水場

[水源名]

中志深井戸１号

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 32

浄水場出口水

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

月見野浄水場

[水源名]

岩木川水系山田川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,584

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

木造浄水場

[水源名]

岩木川水系岩木川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,214

- 052 青森県

- 00

02 - 053 青森県 02 - 053 青森県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名] 03

野末浄水場

[水源名]

岩木川水系岩木川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,231

浄水場出口水

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

車力浄水場

[水源名]

車力地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

796

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

富萢浄水場

[水源名]

富萢地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

483

- 053 青森県

- 00

02 - 053 青森県 02 - 053 青森県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名] 06

相内浄水場

[水源名]

相内地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 475

浄水場出口水

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

脇元浄水場

[水源名]

磯松川水系磯松川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

264

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

森田受水池

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

- 053 青森県

- 00

02 - 053 青森県 02 - 053 青森県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名] 09

筒木坂受水池

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

浄水場出口水

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

車力調整池

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

[事業主体名]

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名]

富萢配水池

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

- 053 青森県

- 00

02 - 053 青森県 02 - 053 青森県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 1 <0.0020 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 0.002 1 <0.002 1

1,2－ジクロロエタン <0.0004 1 <0.0004 1

トルエン <0.040 1 <0.040 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸 <0.06 1 <0.06 1

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.002 1 0.002 1

抱水クロラール 0.005 1 0.004 1

農薬類

残留塩素 0.8 0.4 0.6 12 0.8 0.2 0.5 8

遊離炭酸 2.0 1 4.0 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 1 <0.030 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 1 <0.002 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 2.5 1 2.1 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.5 1 -2.1 1

従属栄養細菌 0 1 0 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 1 <0.0100 1

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃） 25.8 2.6 11.7 13 24.3 7.7 16.3 8

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 20.0 10.0 13.0 12 30.0 16.0 26.0 8

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

津軽広域水道企業団（西北）

[浄水場名] 12

市浦配水池

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

浄水場出口水

[事業主体名]

五所川原市

[浄水場名]

飯詰浄水場

[水源名]

飯詰ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,614

[事業主体名]

五所川原市

[浄水場名]

元町浄水場

[水源名]

元町浄水場岩木川水系岩木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

947

- 053 青森県

- 00

02 - 111 青森県 02 - 111 青森県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 0.0003 1 <0.0002 1

ニッケル及びその化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

1,2－ジクロロエタン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

トルエン <0.040 1 <0.040 1 <0.040 1

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

亜塩素酸 <0.06 1 <0.06 1 <0.06 1

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

農薬類

0.6残留塩素 0.4 0.5 12 0.3 0.2 0.3 8 0.3 0.2 0.2 8

遊離炭酸 3.0 1 <2.0 1 3.0 1

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 1 <0.030 1 <0.030 1

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.8 1 1.0 1 0.7 1

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 1 <1 1

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 1 -0.7 1 -1.9 1

従属栄養細菌 0 1 32 1 37 1

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 1 <0.0100 1 <0.0100 1

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

19.9水温（℃） 3.9 11.0 12 14.5 13.4 13.9 8 12.5 11.0 11.8 8

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

20.0アルカリ度 12.0 15.0 12 58.0 56.0 57.0 8 30.0 28.0 29.0 8

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

五所川原市

[浄水場名] 03

七和配水場

[水源名]

津軽広域水道企業団浄水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 8,419

浄水場出口水

[事業主体名]

五所川原市

[浄水場名]

第一配水池

[水源名]

第一ポンプ場・第二ポンプ場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

842

[事業主体名]

五所川原市

[浄水場名]

第二配水池

[水源名]

第三ポンプ場・第四ポンプ場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

715

- 111 青森県

- 00

02 - 111 青森県 02 - 111 青森県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物 <0.0020 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ニッケル及びその化合物 <0.002 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1,2－ジクロロエタン <0.0004 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

トルエン <0.040 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 1 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜塩素酸 <0.06 1 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

抱水クロラール <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

農薬類 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.3残留塩素 0.2 0.2 8 0.7 0.6 0.6 4 0.6 0.5 0.6 12

遊離炭酸 3.0 1 2.0 1.7 1.8 4 2.9 2.3 2.6 4

1,1,1－トリクロロエタン <0.030 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.002 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) <0.5 1 1.2 1.0 1.1 4 1.9 0.5 0.9 4

臭気強度（ＴＯＮ） <1 1 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 4

腐食性（ランゲリア指数） -2.0 1 -2.1 -2.7 -2.4 4 -0.6 -0.7 -0.6 4

従属栄養細菌 8 1 8 0 4 4 2 0 1 4

1,1－ジクロロエチレン <0.0100 1 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ) <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

14.5水温（℃） 12.1 13.1 8 17.1 1.7 9.6 12 20.0 5.0 12.6 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸 1.9 1.6 1.7 4 2.4 1.8 2.0 4

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

34.0アルカリ度 32.0 33.0 8 17.0 10.8 14.2 4 58.1 55.5 57.0 4

溶存酸素

硫酸イオン 6.1 3.1 5.2 12 7.9 7.2 7.5 12

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

五所川原市

[浄水場名] 06

第三配水池

[水源名]

第五ポンプ場

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 865

浄水場出口水

[事業主体名]

青森市

[浄水場名]

横内浄水場

[水源名]

堤川水系横内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

24,409

[事業主体名]

青森市

[浄水場名]

天田内配水所

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

16,845

- 111 青森県

- 00

02 - 141 青森県 02 - 141 青森県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.0010アンチモン及びその化合物 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

<0.0002ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00041,2－ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.001トルエン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.06亜塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

二酸化塩素

<0.001ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002抱水クロラール <0.002 <0.002 4 0.003 <0.002 <0.002 4 0.003 <0.002 <0.002 4

0.00農薬類 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.6残留塩素 0.5 0.6 4 0.7 0.6 0.7 4 0.7 0.6 0.7 4

4.0遊離炭酸 1.8 2.9 4 3.1 2.6 2.8 4 7.0 3.6 5.5 4

<0.0011,1,1－トリクロロエタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.2有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.5 0.8 4 1.5 0.6 1.0 4 2.8 1.8 2.1 4

<1臭気強度（ＴＯＮ） <1 <1 4 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 4

-1.8腐食性（ランゲリア指数） -2.0 -1.9 4 -1.5 -2.3 -1.7 4 -2.7 -2.8 -2.8 4

2従属栄養細菌 0 1 4 2 0 1 4 1 0 0 4

<0.00101,1－ジクロロエチレン <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

<0.000005ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ) <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

15.4水温（℃） 12.0 13.3 12 21.1 1.8 10.2 12 18.6 3.3 10.0 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

3.9侵食性遊離炭酸 1.7 2.8 4 3.0 2.5 2.7 4 6.9 3.5 5.4 4

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

21.2アルカリ度 17.8 18.9 4 17.7 14.0 15.3 12 16.3 12.3 15.2 4

溶存酸素

32.6硫酸イオン 26.2 29.8 12 136.0 35.1 96.3 12 7.7 4.2 5.9 12

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

青森市

[浄水場名] 05

原別配水所

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 11,200

浄水場出口水

[事業主体名]

青森市

[浄水場名]

堤川浄水場

[水源名]

堤川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

28,736

[事業主体名]

青森市

[浄水場名]

花岡配水場

[水源名]

受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,805

- 141 青森県

- 00

02 - 141 青森県 02 - 141 青森県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

0.3残留塩素 0.2 0.3 365 0.4 0.1 0.2 365

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

19.2水温（℃） 7.3 13.9 8 21.1 10.8 14.7 8

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

中泊町

[浄水場名] 01

深郷田浄水場

[水源名]

深井戸１号井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,951

浄水場出口水

[事業主体名]

中泊町

[浄水場名]

尾別浄水場

[水源名]

深井戸４号井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

357

[事業主体名]

中泊町

[浄水場名]

小泊浄水場

[水源名]

冬部川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

679

- 161 青森県

- 01

02 - 161 青森県 02 - 161 青森県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

中泊町

[浄水場名] 04

小泊第２浄水場

[水源名]

小泊ダム

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 243

浄水場出口水

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

宇曽利川水源地

[水源名]

宇曽利川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

718

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

永下水源地

[水源名]

永下川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,085

- 161 青森県

- 01

02 - 171 青森県 02 - 171 青森県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

むつ市

[浄水場名] 03

田名部水源地

[水源名]

田名部第１取水井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,970

浄水場出口水

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

浜町水源地

[水源名]

浜町取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,000

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

上水道管理センター

[水源名]

大平第１取水井（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,405

- 171 青森県

- 01

02 - 171 青森県 02 - 171 青森県

04 - 00 05 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

むつ市

[浄水場名] 06

荒川水源地

[水源名]

小荒川（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3,577

浄水場出口水

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

大畑浄水場

[水源名]

大畑第３取水井（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,487

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

脇野沢浄水場（脇野沢・九艘

[水源名]

越沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

909

- 171 青森県

- 01

02 - 171 青森県 02 - 171 青森県

08 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

むつ市

[浄水場名] 19

木野部浄水場（木野部・赤川

[水源名]

木野部湧水取水井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 72

浄水場出口水

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

薬研浄水場（薬研地区簡易水

[水源名]

薬研湧水取水井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

27

[事業主体名]

むつ市

[浄水場名]

八木沢浄水場

[水源名]

八木沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,440

- 171 青森県

- 00

02 - 171 青森県 02 - 171 青森県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

東北町

[浄水場名] 01

上北水系浄水場

[水源名]

新町地区井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,902

浄水場出口水

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

大浦配水池

[水源名]

大浦地区井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

521

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

小川原配水塔

[水源名]

小川原地区井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

976

- 221 青森県

- 00

02 - 221 青森県 02 - 221 青森県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

東北町

[浄水場名] 04

滝沢平浄水場

[水源名]

新滝沢平井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 978

浄水場出口水

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

東部第2井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,580

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

横沢山浄水場

[水源名]

輝ヶ丘第1井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

118

- 221 青森県

- 00

02 - 221 青森県 02 - 221 青森県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

東北町

[浄水場名] 07

北栄浄水場

[水源名]

北栄井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 359

浄水場出口水

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

千曳浄水場

[水源名]

千曳井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

390

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

清水目浄水場

[水源名]

清水目井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

31

- 221 青森県

- 00

02 - 221 青森県 02 - 221 青森県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

東北町

[浄水場名] 10

淋代浄水場

[水源名]

淋代井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 40

浄水場出口水

[事業主体名]

東北町

[浄水場名]

美須々浄水場

[水源名]

美須々(上)井水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

92

[事業主体名]

七戸町

[浄水場名]

七戸浄水場

[水源名]

高瀬川水系作田川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,231

- 221 青森県

- 00

02 - 221 青森県 02 - 281 青森県

11 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

七戸町

[浄水場名] 02

鶴児平ポンプ場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 221

浄水場出口水

[事業主体名]

七戸町

[浄水場名]

見町配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

853

[事業主体名]

七戸町

[浄水場名]

野々上浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

339

- 281 青森県

- 00

02 - 281 青森県 02 - 281 青森県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

七戸町

[浄水場名] 05

天間林第１浄水場

[水源名]

小坪川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,588

浄水場出口水

[事業主体名]

七戸町

[浄水場名]

天間林第２浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

338

[事業主体名]

藤崎町

[浄水場名]

西豊田浄水場

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,360

- 281 青森県

- 00

02 - 281 青森県 02 - 291 青森県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素 0.4 0.3 0.4 12

遊離炭酸 24.5 4.9 10.7 12

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -2.1 -1.7 4

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃） 14.5 10.3 12.2 12

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度 54.0 37.0 46.0 12

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

藤崎町

[浄水場名] 02

常盤浄水場

[水源名]

津軽広域水道企業団より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,588

浄水場出口水

[事業主体名]

十和田市

[浄水場名]

芳川原浄水場

[水源名]

新田第一水源他９水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

17,763

[事業主体名]

十和田市

[浄水場名]

米田浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

50

- 291 青森県

- 00

02 - 311 青森県 02 - 311 青森県

01 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2－ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）

亜塩素酸

二酸化塩素

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

臭気強度（ＴＯＮ）

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

1,1－ジクロロエチレン

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＡ)

水温（℃）

アンモニア態窒素

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）

浮遊物質(SS)

侵食性遊離炭酸

全窒素

全リン

リン酸イオン

トリハロメタン生成能

生物（n/ml）

アルカリ度

溶存酸素

硫酸イオン

溶性ケイ酸

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

02

十和田市

[浄水場名] 08

上川目浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

十和田市

[浄水場名]

沢田浄水場

[水源名]

浅井戸・深井戸

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

十和田市

[浄水場名]

百目木浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

休止中

- 311 青森県

- 00

02 - 311 青森県 02 - 311 青森県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

44


