
6500一般細菌 180 1900 12 3600 160 1200 12 5 0 2 4

435.2大腸菌（定量)（MPN/100ml） 14.6 100.4 12 152.9 16.0 49.5 12 2.0 <1.0 <1.0 4

大腸菌（定性)

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.40 <0.40 4 0.50 <0.40 <0.40 4 0.90 <0.40 0.50 4

0.13フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.16 <0.08 0.10 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.54アルミニウム及びその化合物 0.06 0.20 12 0.20 0.05 0.13 12 0.02 <0.01 <0.01 4

0.84鉄及びその化合物 0.24 0.52 12 0.55 0.21 0.37 12 0.03 0.02 0.02 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

13.0ナトリウム及びその化合物 5.9 9.2 4 13.5 7.2 9.9 4 10.1 8.0 8.8 4

0.063マンガン及びその化合物 0.018 0.040 12 0.078 0.022 0.040 12 <0.001 <0.001 <0.001 4

23.0塩化物イオン 8.5 14.2 12 27.3 10.4 15.4 12 13.1 8.7 10.8 4

34カルシウム、マグネシウム等(硬度) 16 27 4 38 23 31 4 32 31 31 4

103蒸発残留物 82 89 4 98 70 88 4 82 72 76 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000004ジェオスミン <0.000001 0.000002 5 0.000003 <0.000001 0.000002 5 <0.000001 1

0.0000022－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 5 0.000001 <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 1

0.006非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 0.004 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

3.2有機物（TOCの量） 0.7 1.5 12 1.9 0.8 1.3 12 0.4 <0.3 <0.3 4

7.4pH値 6.9 7.2 12 7.4 6.9 7.2 12 6.7 6.6 6.6 4

味

臭気 2 12 2 12 0 4

11.0色度 4.9 7.7 12 9.6 3.8 6.9 12 0.6 <0.5 <0.5 4

27.0濁度 2.6 9.3 12 13.0 2.4 6.6 12 <0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

秋田市

[浄水場名] 01

仁井田浄水場

[水源名]

雄物川水系雄物川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 76,503

原水

[事業主体名]

秋田市

[浄水場名]

豊岩浄水場

[水源名]

雄物川水系雄物川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

16,304

[事業主体名]

秋田市

[浄水場名]

仁別浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

218

- 001 秋田県

- 00

05 - 001 秋田県 05 - 001 秋田県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

1



15一般細菌 0 4 4 0 0 0 4 510 17 165 4

<1.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） <1.0 <1.0 4 <1.0 <1.0 <1.0 4

大腸菌（定性) 1 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.40 <0.40 4 0.80 <0.40 0.50 4 0.20 <0.02 0.13 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

0.02亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.40 0.08 0.18 4

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.16 0.08 0.11 4 0.56 0.06 0.25 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

9.1ナトリウム及びその化合物 8.3 8.6 4 16.0 13.6 14.4 4 8.8 8.0 8.4 4

0.001マンガン及びその化合物 0.001 0.001 4 0.070 0.068 0.070 4 0.243 0.008 0.096 4

11.6塩化物イオン 9.1 10.7 4 15.8 14.9 15.3 4 15.8 13.3 14.7 4

23カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 21 4 50 47 49 4 10 9 10 4

64蒸発残留物 58 61 4 118 112 116 4 56 46 50 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 0.000002 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

0.004非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 1.5 0.9 1.3 4

6.2pH値 6.0 6.1 4 6.3 6.1 6.2 4 7.2 6.5 6.8 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4 19.4 4.0 9.0 4

<0.1濁度 <0.1 <0.1 4 0.4 <0.1 0.2 4 8.5 0.9 3.6 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

秋田市

[浄水場名] 04

俄沢浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 884

原水

[事業主体名]

秋田市

[浄水場名]

松渕浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,551

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

蟻山浄水場

[水源名]

黒森川貯水池

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

10,965

- 001 秋田県

- 00

05 - 001 秋田県 05 - 002 秋田県

05 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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830一般細菌 21 289 4 3 1 2 4 540 19 180 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 4 3 4 1 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.10 4 0.30 0.20 0.23 4 0.20 <0.02 0.10 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.22アルミニウム及びその化合物 0.10 0.14 4 0.01 <0.01 <0.01 4 0.24 0.07 0.12 4

0.60鉄及びその化合物 0.06 0.30 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.37 0.06 0.19 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

10.8ナトリウム及びその化合物 8.0 9.1 4 10.7 10.3 10.4 4 8.8 8.0 8.4 4

0.055マンガン及びその化合物 0.012 0.032 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.068 0.012 0.044 4

15.9塩化物イオン 12.9 14.5 4 15.6 14.7 15.2 4 15.9 13.4 14.7 4

25カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 14 4 36 35 36 4 10 9 10 4

88蒸発残留物 49 60 4 86 74 80 4 49 47 48 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000003ジェオスミン <0.000001 0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 0.000004 <0.000001 0.000002 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.8有機物（TOCの量） 0.9 1.4 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 1.6 0.9 1.3 4

7.1pH値 6.5 6.8 4 7.7 7.6 7.6 4 6.9 6.5 6.6 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

18.0色度 4.0 10.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4 14.2 3.6 7.6 4

6.0濁度 0.9 3.5 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 6.4 1.0 3.3 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 02

子吉浄水場

[水源名]

黒森川貯水池

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 4,252

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

石沢浄水場

[水源名]

泉水・鍔出川

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

519

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

由利原浄水場

[水源名]

黒森川貯水池

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

5,040

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 0 4 110 15 49 4 10 3 7 2

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 4 4 1 2

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2

0.005亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

1.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1.15 4 0.30 <0.02 0.08 4 0.20 0.20 0.20 2

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 2

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 2

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.13 0.04 0.07 4 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.22 0.07 0.14 4 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2

17.3ナトリウム及びその化合物 16.9 17.1 4 11.4 5.8 7.5 4 4.4 4.1 4.3 2

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.027 0.002 0.015 4 <0.001 <0.001 <0.001 2

24.6塩化物イオン 23.0 24.0 4 19.9 8.3 11.9 4 5.1 4.7 4.9 2

41カルシウム、マグネシウム等(硬度) 39 40 4 13 7 10 4 14 12 13 2

162蒸発残留物 152 157 4 64 34 45 4 34 33 34 2

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 1.8 0.7 1.2 4 <0.3 <0.3 <0.3 2

6.7pH値 6.7 6.7 4 7.0 6.5 6.8 4 7.0 6.8 6.9 2

味

臭気 0 4 0 4 0 2

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 13.7 4.3 8.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 2

<0.1濁度 <0.1 <0.1 4 4.9 0.8 2.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 05

大浦浄水場

[水源名]

大浦水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 33

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

上野浄水場

[水源名]

花立貯水池

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

2,098

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

砂子浄水場

[水源名]

砂子水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

966

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

06 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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5一般細菌 2 4 2 4 1 3 2 0 0 0 2

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 2 1 2 0 2

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.25 2 0.10 0.10 0.10 2 0.20 0.20 0.20 2

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 2 0.03 0.03 0.03 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 2 0.01 0.01 0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

6.2ナトリウム及びその化合物 5.9 6.1 2 4.1 3.9 4.0 2 7.5 7.2 7.4 2

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

8.6塩化物イオン 8.4 8.5 2 5.8 5.6 5.7 2 8.9 8.9 8.9 2

24カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 24 2 10 8 9 2 23 21 22 2

57蒸発残留物 55 56 2 34 28 31 2 75 73 74 2

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 2 1.0 0.4 0.7 2 <0.3 <0.3 <0.3 2

7.1pH値 7.1 7.1 2 6.6 6.4 6.5 2 7.0 7.0 7.0 2

味

臭気 0 2 0 2 0 2

<0.5色度 <0.5 <0.5 2 5.3 2.3 3.8 2 <0.5 <0.5 <0.5 2

<0.1濁度 <0.1 <0.1 2 0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 09

荒見浄水場

[水源名]

荒見水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 247

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

奥山浄水場

[水源名]

奥山水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

91

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

百宅浄水場

[水源名]

百宅水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

403

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1000一般細菌 280 613 4 3 1 2 2 40 2 25 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 4 4 1 2 1 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.002 0.001 0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2 0.008 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 0.15 4 0.10 0.10 0.10 2 2.00 1.30 1.55 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 0.01 <0.01 0.01 4

2.18アルミニウム及びその化合物 0.12 0.69 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.32鉄及びその化合物 0.31 0.31 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 0.48 0.09 0.26 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 4

11.6ナトリウム及びその化合物 5.4 8.3 4 6.1 5.4 5.8 2 31.0 26.7 28.9 4

0.027マンガン及びその化合物 0.018 0.022 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.102 0.032 0.061 4

15.5塩化物イオン 7.4 10.6 4 7.4 7.2 7.3 2 51.3 45.4 48.9 4

25カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 18 4 14 12 13 2 77 71 74 4

92蒸発残留物 53 75 4 48 48 48 2 205 198 201 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.7有機物（TOCの量） 0.7 1.0 4 0.3 <0.3 <0.3 2 0.7 0.5 0.6 4

7.3pH値 6.9 7.1 4 7.1 7.0 7.1 2 6.7 6.7 6.7 4

味

臭気 0 4 0 2 0 4

12.9色度 6.4 8.9 4 1.0 <0.5 0.5 2 2.3 1.0 1.6 4

6.4濁度 3.1 4.7 4 <0.1 <0.1 <0.1 2 0.5 0.2 0.4 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 14

大台浄水場

[水源名]

子吉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,159

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

猿倉浄水場

[水源名]

離森水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

435

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

内道川浄水場

[水源名]

内道川・烏森水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

124

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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940一般細菌 12 291 4 210 26 80 4 1100 14 311 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 2 4 4 4 4 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.006 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.20 4 0.30 0.10 0.23 4 0.40 0.20 0.28 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.27アルミニウム及びその化合物 0.02 0.12 4 0.03 0.01 0.03 4 0.08 <0.01 0.03 4

0.59鉄及びその化合物 0.14 0.35 4 0.06 0.03 0.05 4 0.13 0.01 0.06 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

12.9ナトリウム及びその化合物 11.2 12.4 4 12.8 12.0 12.4 4 14.3 12.7 13.5 4

0.307マンガン及びその化合物 0.061 0.198 4 0.121 0.024 0.076 4 0.741 0.019 0.322 4

16.5塩化物イオン 14.6 15.5 4 20.4 16.3 18.2 4 20.9 16.3 18.4 4

33カルシウム、マグネシウム等(硬度) 24 30 4 39 36 38 4 48 36 41 4

104蒸発残留物 95 99 4 99 89 94 4 107 86 98 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

0.0000022－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

2.0有機物（TOCの量） 0.8 1.4 4 1.3 0.7 0.9 4 1.0 0.4 0.7 4

7.1pH値 6.8 7.0 4 7.3 7.0 7.2 4 7.1 6.9 7.0 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

17.0色度 4.7 11.9 4 5.9 2.2 4.4 4 9.6 1.3 4.7 4

22.8濁度 1.1 10.7 4 2.5 0.6 1.7 4 5.7 0.4 2.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 17

君ヶ野・新君ヶ野浄水場

[水源名]

板沢・義士屋敷水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 2,082

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

滝俣浄水場

[水源名]

衣川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

819

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

南沢浄水場

[水源名]

カ井田沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

201

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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2000一般細菌 87 604 4 96 45 71 2 110 0 30 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 3 4 1 12 3 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.15 4 0.50 0.30 0.40 2 0.70 0.60 0.63 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 4

2.23アルミニウム及びその化合物 0.17 0.73 4 0.01 <0.01 <0.01 2 0.02 0.01 0.01 4

2.15鉄及びその化合物 0.20 0.87 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 0.04 0.01 0.02 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 4

19.2ナトリウム及びその化合物 10.0 13.4 4 19.6 19.1 19.4 2 11.6 10.6 11.2 4

0.108マンガン及びその化合物 0.031 0.064 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

20.7塩化物イオン 11.0 15.1 4 35.6 34.4 35.0 2 15.7 13.5 14.5 4

38カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 27 4 116 116 116 2 14 7 9 4

182蒸発残留物 87 127 4 243 240 242 2 72 62 66 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000003ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

2.8有機物（TOCの量） 0.7 1.6 4 1.0 0.4 0.7 2 0.4 <0.3 <0.3 4

7.6pH値 6.9 7.3 4 7.4 7.4 7.4 2 7.3 7.0 7.1 4

味

臭気 0 4 0 2 0 4

36.4色度 5.4 16.0 4 <0.5 <0.5 <0.5 2 0.8 0.6 0.7 4

47.9濁度 2.8 15.6 4 0.2 <0.1 0.1 2 0.1 0.1 0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 20

加賀沢浄水場

[水源名]

代内水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,508

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

岩谷麓浄水場

[水源名]

岩谷麓水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

99

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

大倉沢浄水場

[水源名]

大倉沢水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

36

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県
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(㎥) (㎥) (㎥)
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510一般細菌 72 190 4 150 1 52 4 32 0 13 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 4 4 2 4 2 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 0.004 0.003 0.004 4 0.006 0.005 0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.05 4 1.00 0.80 0.95 4 0.50 0.40 0.43 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

0.02亜鉛及びその化合物 0.01 0.01 4 0.05 <0.01 0.02 4 0.18 0.03 0.10 4

0.10アルミニウム及びその化合物 0.08 0.09 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.42鉄及びその化合物 0.17 0.29 4 0.02 0.02 0.02 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

14.2ナトリウム及びその化合物 11.4 13.0 4 11.2 10.6 10.9 4 13.2 12.4 12.8 4

0.033マンガン及びその化合物 0.012 0.020 4 0.002 <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

19.3塩化物イオン 16.2 17.8 4 11.9 11.1 11.4 4 14.1 13.6 13.9 4

15カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 14 4 78 73 76 4 52 49 51 4

105蒸発残留物 90 99 4 127 120 125 4 106 102 104 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

3.0有機物（TOCの量） 1.1 1.9 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 0.3 <0.3 <0.3 4

7.1pH値 6.2 6.7 4 7.1 7.0 7.1 4 7.1 6.9 7.0 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

20.0色度 5.7 12.1 4 <0.5 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4

3.1濁度 2.1 2.5 4 0.1 <0.1 <0.1 4 0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 23

大内第二浄水場

[水源名]

大内ダム放流水

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 1,441

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

大小屋浄水場

[水源名]

大小屋水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

66

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

代内浄水場

[水源名]

小栗山・代内水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

49

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

24 - 00 25 - 00
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16一般細菌 1 6 4 2 0 1 4 1 0 1 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 4 0 4 1 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ヒ素及びその化合物 0.002 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.005亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.90 1.00 4 0.30 0.20 0.28 4 0.10 0.10 0.10 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 0.01 4 0.05 <0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

9.8ナトリウム及びその化合物 9.6 9.8 4 10.8 10.4 10.6 4 8.0 7.3 7.7 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

14.2塩化物イオン 13.3 13.7 4 15.1 14.0 14.6 4 11.4 10.8 11.1 4

11カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 11 4 64 59 61 4 18 15 16 4

58蒸発残留物 54 57 4 144 134 140 4 58 46 52 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.002非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4

6.7pH値 6.6 6.6 4 7.2 7.1 7.2 4 6.9 6.9 6.9 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

0.6色度 <0.5 <0.5 4 0.5 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4

0.2濁度 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 26

滝浄水場

[水源名]

滝水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 49

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

羽広浄水場

[水源名]

羽広水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

93

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

ボツメキ浄水場

[水源名]

ボツメキ水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

888
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290一般細菌 49 142 4 1 1 1 4 150 33 101 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 4 4 1 4 3 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 0.003 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.15 4 1.10 1.00 1.03 4 0.40 0.10 0.25 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

0.02亜鉛及びその化合物 <0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

1.04アルミニウム及びその化合物 0.10 0.36 4 0.02 0.01 0.01 4 0.48 0.10 0.22 4

4.17鉄及びその化合物 0.62 1.74 4 0.07 0.02 0.05 4 1.45 0.26 0.67 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

13.4ナトリウム及びその化合物 9.0 10.8 4 32.1 31.4 31.7 4 21.6 19.1 20.1 4

1.720マンガン及びその化合物 0.178 0.636 4 0.003 0.002 0.002 4 0.155 0.020 0.088 4

21.4塩化物イオン 13.0 15.2 4 53.0 49.2 51.2 4 33.3 26.6 28.6 4

23カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 19 4 37 36 37 4 31 29 31 4

96蒸発残留物 64 83 4 219 194 204 4 179 141 158 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.002非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.2有機物（TOCの量） 0.7 0.9 4 0.5 0.4 0.4 4 4.4 1.5 2.6 4

7.0pH値 6.9 7.0 4 6.2 6.1 6.2 4 6.8 6.5 6.6 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

56.6色度 13.8 27.6 4 1.0 0.7 0.8 4 49.8 8.9 24.2 4

24.5濁度 3.7 10.3 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 19.6 4.9 10.5 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 29

松沢浄水場

[水源名]

善徳水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 545

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

松ヶ崎浄水場

[水源名]

神沢・松ヶ崎水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

143

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

芦川浄水場

[水源名]

芦川水源

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

350

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

30 - 00 31 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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4一般細菌 1 2 4 150 21 62 4 130 43 73 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 2 12 3 4 4 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.005亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004 4 0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.20 1.23 4 0.30 <0.02 0.08 4 0.30 <0.02 0.10 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.15 0.05 0.08 4 0.22 0.03 0.12 4

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.23 0.09 0.16 4 0.26 0.04 0.17 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

13.8ナトリウム及びその化合物 13.3 13.5 4 11.1 5.8 7.4 4 10.8 7.1 8.9 4

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.025 0.013 0.020 4 0.032 0.003 0.013 4

20.0塩化物イオン 19.0 19.5 4 19.2 8.4 11.8 4 19.5 11.4 13.6 4

29カルシウム、マグネシウム等(硬度) 28 28 4 13 7 9 4 16 11 13 4

178蒸発残留物 84 110 4 60 35 43 4 67 42 57 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000004 <0.000001 0.000002 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.002非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 1.9 0.7 1.3 4 1.1 0.9 1.0 4

7.4pH値 7.2 7.3 4 6.9 6.4 6.7 4 7.1 6.3 6.7 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 14.4 5.4 9.2 4 10.2 4.4 7.7 4

<0.1濁度 <0.1 <0.1 4 5.0 1.2 2.3 4 8.6 0.6 3.5 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 32

山内浄水場

[水源名]

山内水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 24

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

花立浄水場

[水源名]

花立貯水池

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

100

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

元町南浄水場

[水源名]

箕の輪水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

47

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

33 - 00 34 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

12



32一般細菌 2 19 4 20 3 11 4 140 4 53 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 3 4 2 4 2 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.30 4 1.10 0.70 0.83 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.01 0.02 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.05 0.02 0.04 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 0.01 4 0.02 <0.01 0.02 4 0.17 0.04 0.09 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

14.2ナトリウム及びその化合物 13.8 14.1 4 11.0 10.8 10.9 4 8.3 7.0 7.9 4

0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.015 0.002 0.009 4

19.9塩化物イオン 19.3 19.5 4 17.4 16.2 17.0 4 14.0 11.6 13.1 4

31カルシウム、マグネシウム等(硬度) 29 30 4 22 21 22 4 8 7 7 4

122蒸発残留物 114 118 4 96 85 92 4 45 36 42 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.002非イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 1.3 0.5 0.9 4

7.5pH値 7.3 7.4 4 6.6 6.4 6.5 4 6.9 6.5 6.7 4

味

臭気 0 4 0 4 0 4

2.2色度 1.0 1.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4 8.2 2.1 4.8 4

0.9濁度 0.3 0.6 4 0.2 <0.1 <0.1 4 0.4 0.1 0.3 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

由利本荘市

[浄水場名] 36

平石・堰口浄水場

[水源名]

平石・堰口水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 28

原水

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

二タ子浄水場

[水源名]

二タ子水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

5

[事業主体名]

由利本荘市

[浄水場名]

田代・屋敷浄水場

[水源名]

田代・屋敷水源

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

原水

45

- 002 秋田県

- 00

05 - 002 秋田県 05 - 002 秋田県

37 - 00 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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12000一般細菌 16 1490 12 0 1 4 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 12 12 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 0.14 12 1.90 1 0.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.15 1 <0.01 1 <0.01 1

0.40鉄及びその化合物 0.02 0.21 12 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 13.0 1 14.0 1

0.063マンガン及びその化合物 0.009 0.019 12 <0.001 1 0.005 1

塩化物イオン 8.2 1 11.0 1 20.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 26 1 57 1 37 1

蒸発残留物 68 1 180 1 110 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

0.000001ジェオスミン <0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 3

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

3.9有機物（TOCの量） 0.6 1.5 12 <0.3 1 <0.3 1

7.6pH値 7.1 7.3 12 6.5 1 6.0 1

味

臭気 3 12 0 1 0 1

25.0色度 5.0 14.2 12 <0.5 1 <0.5 1

12.0濁度 0.7 3.5 12 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 02

大沢浄水場

[水源名]

雄物川水系横手川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 7,537

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

醍醐浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,210

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

大森浄水場

[水源名]

雄物川水系雄物川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,183

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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12000一般細菌 16 1491 12 1500 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 12 12 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 0.14 12 <0.10 1 1.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.15 1 0.06 1 <0.01 1

0.40鉄及びその化合物 0.02 0.21 12 1.80 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.00 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 9.8 1 12.0 1

0.063マンガン及びその化合物 0.009 0.022 12 0.540 1 0.001 1

塩化物イオン 8.2 1 12.0 1 12.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 26 1 15 1 58 1

蒸発残留物 68 1 68 1 180 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

2.7有機物（TOCの量） 0.6 1.5 12 2.2 1 <0.3 1

7.7pH値 7.1 7.4 12 6.3 1 6.4 1

味

臭気 3 12 3 1 0 1

25.0色度 5.0 14.3 12 48.0 1 <0.5 1

12.0濁度 0.7 3.5 12 7.4 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 05

大沢第二浄水場

[水源名]

雄物川水系横手川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 7,521

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

大森前田浄水場

[水源名]

ダム水

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

154

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

増田中央浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,117

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 500 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 1.90 1 1.90 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 0.34 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.5 1 13.0 1 14.0 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 7.1 1 13.0 1 16.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 1 57 1 67 1

蒸発残留物 87 1 190 1 160 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 1.1 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.8 1 6.3 1 6.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 5.0 1 <0.5 1 0.7 1

濁度 0.6 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 08

湯野沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 22

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

平鹿東部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

708

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

平鹿西部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

284

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.002 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.00 1 1.20 1 2.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 13.0 1 9.4 1 13.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 12.0 1 10.0 1 17.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 60 1 48 1 44 1

蒸発残留物 200 1 81 1 75 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 5.9 1 6.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 11

十文字浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,086

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

腕越浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

607

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

三重浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

601

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 4 1 5 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1 1.30 1 0.40 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.03 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 11.0 1 14.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩化物イオン 14.0 1 13.0 1 16.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 33 1 41 1

蒸発残留物 140 1 120 1 75 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 5.9 1 6.2 1 6.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 14

睦合浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 335

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

雄物川中央浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,653

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

雄物川東部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

325

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 4 1 0 1 32 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.30 1 1.10 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.03 1 0.02 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 12.0 1 7.0 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 0.003 1 <0.001 1

塩化物イオン 13.0 1 13.0 1 7.8 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 1 28 1 20 1

蒸発残留物 120 1 90 1 83 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.2 1 5.9 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 17

雄物川西部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 260

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

雄物川大沢浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

300

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

山内南浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

870

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

19



一般細菌 3 1 2 1 6 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.10 1 0.10 1

フッ素及びその化合物 0.13 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.0 1 5.1 1 5.5 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 6.8 1 5.4 1 5.9 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 28 1 22 1 23 1

蒸発残留物 61 1 40 1 53 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.6 1 7.4 1 7.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 20

山内北浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 603

原水

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

三又浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

108

[事業主体名]

横手市

[浄水場名]

黒沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

40

- 003 秋田県

- 00

05 - 003 秋田県 05 - 003 秋田県

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

20



一般細菌 6 1 0 1 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 0.006 1 <0.011 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 1.10 1 2.90 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.09 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.5 1 16.8 1 18.6 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 1.720 1 0.119 1

塩化物イオン 5.9 1 26.1 1 22.5 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 74 1 71 1

蒸発残留物 53 1 151 1 170 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.9 1 0.4 1

pH値 7.0 1 6.7 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <1.4 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

横手市

[浄水場名] 23

上平野沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 35

原水

[事業主体名]

潟上市

[浄水場名]

昭和浄水場

[水源名]

大郷守水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,535

[事業主体名]

潟上市

[浄水場名]

二田浄水場

[水源名]

二田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

289

- 003 秋田県

- 00

05 - 004 秋田県 05 - 004 秋田県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

21



一般細菌 0 1 140 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 1 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.007 1 <0.006 1 0.017 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.60 1 1.40 1 4.40 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.11 1 <0.01 1 0.02 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 19.5 1 16.9 1 18.2 1

マンガン及びその化合物 0.077 1 0.014 1 0.139 1

塩化物イオン 23.4 1 22.7 1 21.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 72 1 49 1 57 1

蒸発残留物 158 1 120 1 164 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 7.0 1 7.0 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.6 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

潟上市

[浄水場名] 05

鶴沼台浄水場

[水源名]

鶴沼台水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,458

原水

[事業主体名]

潟上市

[浄水場名]

出戸浄水場

[水源名]

出戸水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,164

[事業主体名]

潟上市

[浄水場名]

一向浄水場

[水源名]

一向水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

263

- 004 秋田県

- 00

05 - 004 秋田県 05 - 004 秋田県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

22



一般細菌 0 1 67 1 680 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 0.00040 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 0.008 1 <0.004 1 0.007 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.80 1 0.65 1 0.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.11 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.04 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.27 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.03 1 0.36 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 18.5 1 8.2 1 15.4 1

マンガン及びその化合物 0.004 1 0.001 1 0.040 1

塩化物イオン 21.5 1 11.5 1 19.9 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 1 29 1 57 1

蒸発残留物 142 1 96 1 189 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000004 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.4 1 1.2 1

pH値 6.7 1 5.9 1 7.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 11.2 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 5.5 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

潟上市

[浄水場名] 09

天王浄水場

[水源名]

天王水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,533

原水

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

長根山浄水場

[水源名]

長木川伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

2,511

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

山館浄水場

[水源名]

米代川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

16,390

- 004 秋田県

- 00

05 - 005 秋田県 05 - 005 秋田県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

23



一般細菌 4100 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00003 1 0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 0.019 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.44 1 0.36 1 0.79 1

フッ素及びその化合物 0.12 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.2 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.06 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.09 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.24 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 14.7 1 31.1 1 6.6 1

マンガン及びその化合物 0.036 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 18.4 1 70.5 1 10.9 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 56 1 72 1 31 1

蒸発残留物 177 1 274 1 80 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000002 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 1.3 1 0.4 1 <0.3 1

pH値 7.6 1 6.6 1 6.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 7.9 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 2.2 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

大館市

[浄水場名] 03

中山川原浄水場

[水源名]

米代川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,463

原水

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

矢立浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

341

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

早口岩瀬第２取水ポンプ場

[水源名]

岩瀬川伏流水ほか

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

1,260

- 005 秋田県

- 00

05 - 005 秋田県 05 - 005 秋田県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.96 1 1.42 1 1.12 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.5 1 7.6 1 13.9 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 8.3 1 10.0 1 14.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 24 1 37 1 73 1

蒸発残留物 63 1 93 1 165 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 6.2 1 6.0 1 6.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

大館市

[浄水場名] 06

山田赤川取水ポンプ場

[水源名]

岩瀬川伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 453

原水

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

本郷岩野目取水ポンプ場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

175

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

真中取水ポンプ場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

430

- 005 秋田県

- 00

05 - 005 秋田県 05 - 005 秋田県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 2 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.18 1 3.44 1 0.11 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.03 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.4 1 6.5 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 11.0 1 8.5 1 8.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 11 1 30 1 24 1

蒸発残留物 60 1 101 1 62 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.4 1

pH値 6.8 1 6.6 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

大館市

[浄水場名] 09

森合浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

越山取水ポンプ場

[水源名]

山瀬ダム伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

55

[事業主体名]

大館市

[浄水場名]

蛭沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

19

- 005 秋田県

- 00

05 - 005 秋田県 05 - 005 秋田県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 1100 110 600 12 2 1 1 3

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 12 12 3 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 0.005 <0.004 <0.004 2 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.11 1 0.20 0.20 0.20 2 1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 <0.01 <0.01 2 0.02 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.19 0.04 0.12 2 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.17 0.10 0.14 2 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.6 1 12.0 12.0 12.0 2 17.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.028 0.019 0.024 2 <0.005 1

塩化物イオン 8.0 1 21.8 9.3 13.6 12 24.7 24.2 24.5 3

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 39 37 38 2 65 1

蒸発残留物 34 1 119 99 109 2 168 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000002 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 1.5 0.8 1.1 12 0.4 0.3 0.3 3

pH値 6.3 1 7.2 6.9 7.2 12 6.2 6.1 6.1 3

味

臭気 0 1 3 12 0 3

色度 <0.5 1 20.0 3.2 5.7 12 <0.5 <0.5 <0.5 3

濁度 <0.1 1 36.0 1.1 5.1 12 <0.2 <0.2 <0.2 3

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

大館市

[浄水場名] 12

森越浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 33

原水

[事業主体名]

能代市

[浄水場名]

仁井田浄水場

[水源名]

米代川水系米代川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

15,047

[事業主体名]

能代市

[浄水場名]

鶴形第一配水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

106

- 005 秋田県

- 00

05 - 006 秋田県 05 - 006 秋田県

02 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 4 580 1 3 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 12 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 0.00030 1 <0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 0.004 1 0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.50 4 0.40 1 1.40 1

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.11 1 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 1 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 0.13 1 <0.01 1

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.82 1 0.03 1

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 1 <0.01 1

13.0ナトリウム及びその化合物 12.0 12.7 4 10.8 1 9.9 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 0.038 1 <0.001 1

13.6塩化物イオン 13.2 13.5 4 13.9 1 14.8 1

55カルシウム、マグネシウム等(硬度) 51 53 4 32 1 56 1

150蒸発残留物 112 134 4 100 1 130 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 1.9 1 <0.3 1

6.5pH値 6.4 6.5 4 6.9 1 6.1 1

味 0 4

臭気 0 4 3 1 0 1

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 16.7 1 <0.5 1

<0.2濁度 <0.2 <0.2 4 3.9 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

能代市

[浄水場名] 02

沢口浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 733

原水

[事業主体名]

大仙市

[浄水場名]

宇津台浄水場

[水源名]

雄物川水系（雄物川・滝ノ沢）

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

原水

4,931

[事業主体名]

大仙市

[浄水場名]

玉川浄水場

[水源名]

１号井～４号井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

7,500

- 006 秋田県

- 02

05 - 007 秋田県 05 - 007 秋田県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 3 1 5 1 120 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.60 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 0.02 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 19.9 1 20.1 1 19.9 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.001 1 0.005 1

塩化物イオン 32.6 1 31.6 1 32.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 28 1 56 1 28 1

蒸発残留物 124 1 160 1 124 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 1.3 1 0.4 1 1.3 1

pH値 7.5 1 7.3 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 3.1 1 <0.5 1 3.1 1

濁度 0.5 1 0.3 1 0.5 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

男鹿市

[浄水場名] 01

北浦浄水場

[水源名]

一ノ目潟

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 711

原水

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

滝の頭浄水場

[水源名]

滝の頭、滝の台

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

原水

7,031

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

一ノ目潟

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

553

- 008 秋田県

- 00

05 - 008 秋田県 05 - 008 秋田県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1

亜硝酸態窒素 0.008 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1

ベンゼン <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.16 1

鉄及びその化合物 0.11 1

銅及びその化合物 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 47.5 1

マンガン及びその化合物 0.035 1

塩化物イオン 26.5 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 1

蒸発残留物 232 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1

pH値 8.0 1

味

臭気 0 1

色度 0.6 1

濁度 0.3 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

男鹿市

[浄水場名] 05

茶臼浄水場

[水源名]

田中、不動沢

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

根木浄水場

[水源名]

根木地下水1・2・3・6・7号

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

616

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

門前浄水場

[水源名]

大滝川、芦の倉

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

- 008 秋田県

- 00

05 - 008 秋田県 05 - 008 秋田県

11 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 830 1 590 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 0.012 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.60 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.95 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.86 1 0.07 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 19.7 1 20.0 1

マンガン及びその化合物 0.031 1 0.003 1

塩化物イオン 24.2 1 31.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 54 1

蒸発残留物 156 1 162 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.9 1 0.5 1

pH値 7.4 1 7.4 1

味

臭気 0 1 8 1

色度 16.6 1 1.0 1

濁度 15.0 1 0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

男鹿市

[浄水場名] 16

真山・安全寺浄水場

[水源名]

真山払川・安全寺桐の沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

加茂浄水場

[水源名]

堀、大杉沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

274

[事業主体名]

男鹿市

[浄水場名]

若美浄水場

[水源名]

鮪川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,520

- 008 秋田県

- 00

05 - 008 秋田県 05 - 008 秋田県

17 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 1 1 20 1 3300 29 1665 2

大腸菌（定量)（MPN/100ml） 130.0 <1.8 50.8 12

大腸菌（定性) 0 5 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 2

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.41 1 0.27 1 0.09 <0.05 <0.05 2

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 2

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 2

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.05 1 <0.01 1 <0.00 <0.00 <0.00 2

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.05 0.02 0.04 2

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.13 0.10 0.12 2

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 2

ナトリウム及びその化合物 8.2 1 12.0 1 11.7 10.5 11.1 2

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.023 0.016 0.020 2

塩化物イオン 13.1 1 13.0 1 16.0 11.1 13.6 2

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 31 1 28 1 34 31 33 2

蒸発残留物 82 1 115 1 90 72 81 2

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.4 1 1.5 0.9 1.2 2

pH値 6.6 1 6.8 1 7.7 7.4 7.6 2

味

臭気 0 1 0 1 3 2

色度 <0.5 1 0.9 1 6.2 3.2 4.7 2

濁度 <0.1 1 <0.1 1 1.2 0.9 1.1 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

湯沢市（湯沢）

[浄水場名] 01

関口水源地

[水源名]

関口水源・関口第２水源

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 7,183

原水

[事業主体名]

湯沢市（湯沢）

[浄水場名]

岩崎水源地

[水源名]

岩崎水源

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

755

[事業主体名]

五城目町

[浄水場名]

五城目町浄水場

[水源名]

馬場目川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

2,620

- 009 秋田県

- 00

05 - 009 秋田県 05 - 011 秋田県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 29 1 2 1 0 1

130.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） <1.8 19.3 12 <1.8 <1.8 <1.8 4

大腸菌（定性) 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.004 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.34 1 0.20 1 1.17 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.00 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.13 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.4 1 15.2 1 17.8 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 0.014 1 0.028 1

塩化物イオン 13.3 1 16.2 1 24.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 67 1 55 1

蒸発残留物 132 1 180 1 160 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.6 1 <0.3 1 0.4 1

pH値 6.9 1 7.2 1 6.6 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 1.0 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

五城目町

[浄水場名] 02

杉沢浄水場

[水源名]

杉沢水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 12

原水

[事業主体名]

五城目町

[浄水場名]

馬場目浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

120

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

横根配水池

[水源名]

横根水源

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,929

- 011 秋田県

- 00

05 - 011 秋田県 05 - 016 秋田県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 9 1 1200 1 60 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 3 12 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.34 1 0.28 1 0.18 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.03 1 0.07 1 0.44 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.06 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 9.9 1 5.8 1

マンガン及びその化合物 0.004 1 0.010 1 0.074 1

塩化物イオン 15.2 1 13.7 1 8.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 30 1 24 1

蒸発残留物 109 1 123 1 87 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.4 1 0.6 1

pH値 5.9 1 5.7 1 6.1 1

味

臭気 0 1 0 1 3 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 3.4 1

濁度 <0.1 1 0.4 1 1.5 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

にかほ市

[浄水場名] 02

畑配水地

[水源名]

畑水源

[原水の種類]

浅井戸水・原水受水

[1日平均浄水量] 1,916

原水

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

金浦浄水場

[水源名]

白雪川水源

[原水の種類]

浅井戸水・原水受水

[1日平均浄水量]

原水

1,812

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

中島浄水場

[水源名]

鳥越岩股金山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

48

- 016 秋田県

- 00

05 - 016 秋田県 05 - 016 秋田県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 160 1 58 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 2 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.21 1 0.18 1 0.51 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.8 1 7.0 1 8.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 9.3 1 9.6 1 11.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 13 1 14 1 31 1

蒸発残留物 65 1 80 1 95 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.7 1 6.9 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

にかほ市

[浄水場名] 05

元滝浄水場

[水源名]

元滝湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 2,666

原水

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

本郷井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,671

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

横岡浄水場

[水源名]

横岡井戸

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

691

- 016 秋田県

- 00

05 - 016 秋田県 05 - 016 秋田県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 110 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 1 1 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.34 1 0.33 1 <0.05 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.10 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.0 1 11.5 1 11.1 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.005 1

塩化物イオン 13.2 1 17.8 1 8.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 28 1 33 1

蒸発残留物 91 1 115 1 101 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.1 1 7.0 1 7.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

にかほ市

[浄水場名] 08

上浜浄水場

[水源名]

大須郷水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 276

原水

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

小砂川浄水場

[水源名]

清水場水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

233

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

釜ヶ台浄水場

[水源名]

釜ヶ台水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

62

- 016 秋田県

- 00

05 - 016 秋田県 05 - 016 秋田県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 14 1 10 1 6 1 4 2

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 3 12 0 1 7 13

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 0.00030 0.00030 2

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 0.00005 0.00005 0.00005 2

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 0.002 0.002 0.002 2

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 0.004 0.004 0.004 2

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.27 1 0.36 1 0.40 0.20 0.30 2

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.08 0.08 0.08 2

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.1 0.1 0.1 2

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 0.0002 0.0002 0.0002 2

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 0.005 0.005 0.005 2

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.004 0.004 0.004 2

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 0.002 0.002 0.002 2

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 0.001 0.001 0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 0.01 0.01 0.01 2

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.04 0.02 0.03 2

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.04 0.02 0.03 2

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 0.01 0.01 2

ナトリウム及びその化合物 7.2 1 11.8 1 10.6 9.4 10.0 2

マンガン及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 0.003 0.003 0.003 2

塩化物イオン 10.2 1 19.3 1 13.3 13.1 13.2 2

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 31 1 23 17 20 2

蒸発残留物 46 1 94 1 82 75 79 2

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 0.02 0.02 0.02 2

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 0.005 0.005 0.005 2

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 0.0005 0.0005 2

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 1.3 0.7 1.0 2

pH値 5.9 1 6.7 1 7.4 7.3 7.4 2

味

臭気 0 1 0 1 0 2

色度 <0.5 1 <0.5 1 7.2 2.8 5.0 2

濁度 <0.1 1 <0.1 1 1.0 0.4 0.7 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

にかほ市

[浄水場名] 11

上坂浄水場

[水源名]

上坂水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 13

原水

[事業主体名]

にかほ市

[浄水場名]

水沢浄水場

[水源名]

水沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9

[事業主体名]

井川町

[浄水場名]

林坂浄水場

[水源名]

馬場目川水系、井川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

1,903

- 016 秋田県

- 00

05 - 016 秋田県 05 - 017 秋田県

12 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 710 1 420 1 790 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 11 12 1 1 10 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00050 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 0.80 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.15 1 0.04 1 0.10 1

鉄及びその化合物 0.53 1 0.06 1 0.37 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 14.5 1 7.7 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 0.092 1 <0.005 1 0.039 1

塩化物イオン 14.7 1 5.0 1 4.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 1 21 1 20 1

蒸発残留物 107 1 94 1 81 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 2.2 1 1.0 1 1.3 1

pH値 7.3 1 7.4 1 7.3 1

味

臭気 3 1 0 1 0 1

色度 16.6 1 3.0 1 9.6 1

濁度 6.2 1 0.5 1 2.6 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

八郎潟町

[浄水場名] 01

八郎潟町浄水場

[水源名]

馬場目川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,399

原水

[事業主体名]

小坂町

[浄水場名]

七滝浄水場

[水源名]

小滝沢表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,265

[事業主体名]

小坂町

[浄水場名]

砂子沢浄水場

[水源名]

砂子沢ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

834

- 018 秋田県

- 00

05 - 020 秋田県 05 - 020 秋田県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 49 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 4 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.70 1 1.31 1

フッ素及びその化合物 0.15 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 <0.004 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.08 1 <0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.08 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 21.0 1 16.0 1 11.5 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 0.001 1

塩化物イオン 3.5 1 16.9 1 17.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 73 1 58 1 64 1

蒸発残留物 109 1 145 1 146 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 0.3 1 <0.3 1

pH値 6.7 1 6.3 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 1.2 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.2 1 <0.2 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

小坂町

[浄水場名] 03

大川岱浄水場

[水源名]

取水堤

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 29

原水

[事業主体名]

北秋田市（鷹巣）

[浄水場名]

鷹巣浄水場

[水源名]

米代川系統

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,651

[事業主体名]

羽後町

[浄水場名]

大谷地浄水場

[水源名]

雄物川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,551

- 020 秋田県

- 00

05 - 025 秋田県 05 - 027 秋田県

01 - 01 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 1301 1 180 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.99 1 0.50 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0050 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.04 1 0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.05 1 0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 13.0 1 10.4 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.006 1 0.005 1

塩化物イオン 16.4 1 8.3 1 4.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 1 49 1 12 1

蒸発残留物 158 1 136 1 75 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.7 1 0.9 1

pH値 6.4 1 7.4 1 7.6 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 4.6 1 3.5 1

濁度 <0.1 1 0.9 1 0.4 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

羽後町

[浄水場名] 02

貝沢浄水場

[水源名]

雄物川水系

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 455

原水

[事業主体名]

鹿角市

[浄水場名]

花輪浄水場

[水源名]

米代川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6,606

[事業主体名]

鹿角市

[浄水場名]

十和田浄水場

[水源名]

米代川水系（大楽前沢川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

4,394

- 027 秋田県

- 00

05 - 032 秋田県 05 - 032 秋田県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 2 1 1 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 9

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 1 0.30 1 1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.00 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.1 1 5.2 1 12.0 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.005 1

塩化物イオン 2.3 1 4.9 1 14.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 39 1 21 1 54 1

蒸発残留物 110 1 82 1 128 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 7.3 1 6.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

鹿角市

[浄水場名] 04

後生掛

[水源名]

仙北市田沢湖国有林地内

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 318

原水

[事業主体名]

鹿角市

[浄水場名]

水沢

[水源名]

鹿角市八幡平字折ヶ島地内

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

33

[事業主体名]

北秋田市（森吉・合川）

[浄水場名]

東地区浄水場

[水源名]

米代川系統（第2水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,983

- 032 秋田県

- 00

05 - 032 秋田県 05 - 033 秋田県

05 - 00 01 - 06

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 1 <0.10 1 1.90 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.09 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 1.10 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 13.0 1 49.0 1 25.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 0.061 1 <0.005 1

塩化物イオン 16.8 1 29.8 1 26.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 43 1 7 1 22 1

蒸発残留物 100 1 266 1 144 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.7 1 <0.3 1

pH値 6.3 1 7.5 1 6.7 1

味

臭気 0 1 2 1 0 1

色度 <0.5 1 18.0 1 <0.5 1

濁度 <0.2 1 0.5 1 <0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

北秋田市（森吉・合川）

[浄水場名] 02

米内沢浄水場

[水源名]

米代川系統

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 4,983

原水

[事業主体名]

三種町

[浄水場名]

山本浄水場

[水源名]

山本第１～第３取水井、第５取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,678

[事業主体名]

三種町

[浄水場名]

鯉川浄水場

[水源名]

第１～第４取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

155

- 033 秋田県

- 07

05 - 035 秋田県 05 - 035 秋田県

01 - 00 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 4 1 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1 0.70 1 3.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 31.0 1 25.0 1 28.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 68.6 1 25.1 1 47.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 105 1 32 1 115 1

蒸発残留物 363 1 170 1 318 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.4 1 7.3 1 7.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.2 1 <0.2 1 <0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

三種町

[浄水場名] 02

鹿渡本町浄水場

[水源名]

第１～第５取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 585

原水

[事業主体名]

三種町

[浄水場名]

鹿渡北部浄水場

[水源名]

第３～第５取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

265

[事業主体名]

三種町

[浄水場名]

鵜川浄水場

[水源名]

第１～第６取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

715

- 035 秋田県

- 02

05 - 035 秋田県 05 - 035 秋田県

02 - 03 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 5 0 5

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 4.90 1 1.74 1 1.78 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 25.0 1 13.2 1 13.2 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 39.3 1 12.0 1 11.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 112 1 46 1 43 1

蒸発残留物 293 1 141 1 136 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.1 1 6.5 1 6.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.2 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

三種町

[浄水場名] 03

浜口浄水場

[水源名]

第１～第４取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 793

原水

[事業主体名]

湯沢市（稲川）

[浄水場名]

第１取水場

[水源名]

第１取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

469

[事業主体名]

湯沢市（稲川）

[浄水場名]

第２取水場

[水源名]

第２取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,184

- 035 秋田県

- 02

05 - 036 秋田県 05 - 036 秋田県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 6100 1 32 1 2 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 12 12 3 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 1 0.20 1 0.70 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.65 1 0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.68 1 0.02 1 0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.7 1 5.2 1 15.9 1

マンガン及びその化合物 0.057 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 7.2 1 4.3 1 17.9 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 16 1 26 1 134 1

蒸発残留物 76 1 56 1 244 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 2.3 1 0.9 1 <0.3 1

pH値 6.5 1 7.3 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 33.2 1 1.6 1 0.8 1

濁度 1.2 1 0.2 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 01

角館浄水場

[水源名]

雄物川水系　桧木内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,831

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

田沢湖浄水場

[水源名]

雄物川水系　生保内川支流

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,680

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

高区配水池

[水源名]

六旗・下筋・儀平衛落

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,089

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 3 1 2 1 300 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 4 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1 0.30 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.2 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 21.1 1 3.9 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 14.0 1 3.6 1 5.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 135 1 16 1 10 1

蒸発残留物 260 1 54 1 43 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.9 1 7.3 1 7.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 04

高野配水系統

[水源名]

六旗・下筋

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 34

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

田沢浄水場

[水源名]

前郷沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

958

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

潟浄水場

[水源名]

大八木沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

127

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 1 1 1 1 5 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 12 0 12 1 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.30 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.3 1 6.7 1 3.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 4.3 1 5.8 1 3.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 1 54 1 17 1

蒸発残留物 45 1 118 1 54 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.8 1 6.7 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 07

高原浄水場

[水源名]

駒ヶ岳・石黒沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 623

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

高原浄水場　船小屋配水

[水源名]

船小屋

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

水沢浄水場

[水源名]

駒ヶ岳・船小屋・黒森

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

247

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

07 - 01 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 150 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 11 12 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.20 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.33 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.0 1 7.0 1

マンガン及びその化合物 0.033 1 <0.001 1

塩化物イオン 6.4 1 8.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 29 1 38 1

蒸発残留物 72 1 81 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 <0.3 1

pH値 7.5 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 2.5 1 <0.5 1

濁度 1.6 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 09

城廻浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

白岩浄水場

[水源名]

雄物川水系　斉藤川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

釣田浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

10

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 41 1 9 1 2 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 2 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 0.50 1 0.10 1

フッ素及びその化合物 0.14 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.10 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 1.10 1 <0.01 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 26.2 1 5.1 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 0.128 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 21.7 1 5.7 1 5.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 55 1 10 1 23 1

蒸発残留物 161 1 74 1 66 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 0.3 1 0.3 1

pH値 6.9 1 6.1 1 7.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 9.8 1 0.5 1 <0.5 1

濁度 2.6 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 12

西長野浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 253

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

桧木内又沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

72

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

浦子内浄水場

[水源名]

浦子内沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

73

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 21 1 4 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 11 9 12 6 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 0.20 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.04 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.03 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.9 1 4.4 1 4.1 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.002 1 <0.001 1

塩化物イオン 6.9 1 5.2 1 4.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 16 1 22 1

蒸発残留物 45 1 45 1 47 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.6 1 0.5 1 0.8 1

pH値 6.4 1 7.4 1 6.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 1.8 1 2.2 1

濁度 <0.1 1 0.5 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 15

比内沢浄水場

[水源名]

比内沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 20

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

黒沢浄水場

[水源名]

雄物川水系　黒沢沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

34

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

小波内浄水場

[水源名]

雄物川水系　桧木内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

300

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

50



一般細菌 53 1 9 1 5 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 2 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.003 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 1 0.60 1 2.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.002 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.01 1 0.05 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.2 1 5.4 1 6.6 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

塩化物イオン 7.4 1 7.3 1 9.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 18 1 25 1

蒸発残留物 54 1 52 1 77 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.3 1 0.3 1

pH値 6.5 1 6.4 1 5.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.6 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 0.3 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 18

西根浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 72

原水

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

西明寺高区浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)・八津

[原水の種類]

浅井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

474

[事業主体名]

仙北市

[浄水場名]

西明寺低区浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

380

- 038 秋田県

- 00

05 - 038 秋田県 05 - 038 秋田県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

51



一般細菌 2 1 920 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 9 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.60 1 0.50 1 1.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0020 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.05 1 <0.02 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.06 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.03 1

ナトリウム及びその化合物 10.1 1 10.3 1 8.9 1

マンガン及びその化合物 0.028 1 0.023 1 <0.001 1

塩化物イオン 10.8 1 7.7 1 11.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 1 49 1 56 1

蒸発残留物 79 1 117 1 120 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.5 1 <0.3 1

pH値 6.0 1 7.3 1 6.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 2.8 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 0.6 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

仙北市

[浄水場名] 21

西明寺低区第２浄水場

[水源名]

地下水(浅井戸)

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 106

原水

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

千畑中央地区第１・４水源浄水場

[水源名]

表流水、井戸水

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

529

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

千畑中央地区第３水源浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

45

- 038 秋田県

- 00

05 - 039 秋田県 05 - 039 秋田県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

52



一般細菌 83 1 2 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 9 12 2 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 0.80 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.15 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.29 1 0.15 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.03 1

ナトリウム及びその化合物 7.6 1 7.6 1

マンガン及びその化合物 0.057 1 0.001 1

塩化物イオン 7.0 1 10.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 35 1 29 1

蒸発残留物 92 1 77 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.6 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 4.6 1 <0.5 1

濁度 3.0 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

美郷町

[浄水場名] 03

千畑東部地区第１・２水源浄水場

[水源名]

井戸水、表流水

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 312

原水

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

千畑東部地区第３水源浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

黒沢地区浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

113

- 039 秋田県

- 00

05 - 039 秋田県 05 - 039 秋田県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

53



一般細菌 0 1 1 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 0.005 1 0.006 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.90 1 1.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.10 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.01 1 <0.03 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.10 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.8 1 7.7 1 10.6 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 10.5 1 14.6 1 13.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 35 1 38 1 40 1

蒸発残留物 106 1 99 1 105 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 6.1 1 6.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

美郷町

[浄水場名] 06

六郷畑屋地区六郷浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 345

原水

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

六郷畑屋地区畑屋浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

235

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

仙南中央地区浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,231

- 039 秋田県

- 00

05 - 039 秋田県 05 - 039 秋田県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

54



一般細菌 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1

亜硝酸態窒素 0.006 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.60 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1

ベンゼン <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 11.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1

塩化物イオン 12.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 44 1

蒸発残留物 110 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1

pH値 6.3 1

味

臭気 0 1

色度 <0.5 1

濁度 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

05

美郷町

[浄水場名] 09

仙南東部地区浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 564

原水

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

六郷畑屋地区西部浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

美郷町

[浄水場名]

仙南東部地区南部浄水場

[水源名]

井戸水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 039 秋田県

- 00

05 - 039 秋田県 05 - 039 秋田県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

55


