
880一般細菌 90 300 12 2 0 1 12

140.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 5.0 53.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性)

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

0.003ヒ素及びその化合物 0.003 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.32硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.14 0.24 4 1.74 0.87 1.34 4

0.13フッ素及びその化合物 0.10 0.12 4 0.11 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.07アルミニウム及びその化合物 0.01 0.03 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.04鉄及びその化合物 <0.01 0.02 4 0.03 <0.01 0.02 4

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

7.5ナトリウム及びその化合物 6.5 7.1 4 7.6 7.3 7.5 4

0.003マンガン及びその化合物 <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

4.2塩化物イオン 3.6 4.0 12 7.3 4.9 5.8 12

37カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 36 4 55 51 53 4

96蒸発残留物 87 92 4 113 103 110 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.6有機物（TOCの量） 0.2 0.3 12 0.2 <0.2 <0.2 12

7.7pH値 6.9 7.4 12 6.6 6.3 6.5 12

味

臭気 2 12 0 12

2.7色度 <0.5 0.6 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

9.3濁度 0.2 1.2 12 0.2 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

宇都宮市

[浄水場名] 01

今市浄水場

[水源名]

利根川水系大谷川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 11,778

原水

[事業主体名]

宇都宮市

[浄水場名]

山本浄水場

[水源名]

宝井地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

宇都宮市

[浄水場名]

白沢浄水場

[水源名]

白沢地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

34,815
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6900一般細菌 440 1500 12 1 0 0 12 15 0 3 12

240.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 36.0 120.0 12 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性)

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ヒ素及びその化合物 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.006亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.74硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.68 0.71 4 1.25 0.92 1.09 4 1.97 1.59 1.78 4

0.11フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.09 <0.08 <0.08 4 0.10 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.32アルミニウム及びその化合物 0.04 0.14 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.13鉄及びその化合物 0.04 0.09 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

7.9ナトリウム及びその化合物 5.5 6.6 4 7.3 6.5 7.1 4 5.4 4.2 4.9 4

0.021マンガン及びその化合物 0.005 0.010 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

5.9塩化物イオン 3.6 4.9 12 7.7 4.2 5.6 12 5.1 2.7 3.7 12

46カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 42 4 39 35 38 4 52 41 45 4

102蒸発残留物 90 96 4 94 81 88 4 103 90 96 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000002ジェオスミン <0.000001 0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.9有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.2 <0.2 <0.2 12 0.3 <0.2 <0.2 12

7.5pH値 6.8 7.2 12 6.7 6.4 6.6 12 6.7 6.2 6.4 12

味

臭気 2 12 0 12 0 12

6.9色度 1.4 3.4 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

8.4濁度 0.8 2.2 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

宇都宮市

[浄水場名] 04

松田新田浄水場

[水源名]

利根川水系鬼怒川表流水

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 92,679

原水

[事業主体名]

宇都宮市

[浄水場名]

今里浄水場

[水源名]

今里地下水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

341

[事業主体名]

宇都宮市

[浄水場名]

謡辻浄水場

[水源名]

宮山田地下水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

17
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.70 1 3.20 1 1.80 1

フッ素及びその化合物 0.10 1 0.08 1 0.09 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

1,4－ジオキサン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 9.7 1 7.8 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 9.4 1 6.8 1 6.9 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 88 1 94 1 52 1

蒸発残留物 170 1 177 1 106 1

陰イオン界面活性剤 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.2 1 <0.2 1 <0.2 1

pH値 7.0 1 7.2 1 7.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

足利市

[浄水場名] 01

今福浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 12,238

原水

[事業主体名]

足利市

[浄水場名]

西新井浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

865

[事業主体名]

足利市

[浄水場名]

大前浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

19,231
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一般細菌 0 1 1 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.40 1 2.40 1 1.10 1

フッ素及びその化合物 0.10 1 0.11 1 0.13 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

1,4－ジオキサン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 6.3 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 8.2 1 3.9 1 2.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 90 1 53 1 40 1

蒸発残留物 175 1 105 1 74 1

陰イオン界面活性剤 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.2 1 <0.2 1 <0.2 1

pH値 7.0 1 7.1 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1

濁度 <0.1 1 0.3 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

足利市

[浄水場名] 04

天王浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,238

原水

[事業主体名]

足利市

[浄水場名]

坂西浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,979

[事業主体名]

足利市

[浄水場名]

白髭浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,227
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一般細菌 0 1 1 1 120 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1 0.34 1 0.34 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0001 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.004 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.6 1 2.9 1 3.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.001 1 0.001 1

塩化物イオン 4.1 1 1.2 1 1.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 39 1 22 1 28 1

蒸発残留物 86 1 52 1 60 1

陰イオン界面活性剤 <0.01 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.2 1 <0.3 1 0.6 1

pH値 7.2 1 6.8 1 7.7 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <1.0 1 <0.5 1 1.6 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

足利市

[浄水場名] 09

南部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 20,974

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

小百配水場

[水源名]

小百水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

387

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

佐下部浄水場

[水源名]

利根川水系砥川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

594
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一般細菌 36 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.13 1 1.64 1 0.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.09 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.5 1 8.4 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 5.1 1 9.3 1 2.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 45 1 55 1 41 1

蒸発残留物 119 1 142 1 109 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.6 1 6.5 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 03

大沢配水場

[水源名]

大沢水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,363

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

板橋配水場

[水源名]

木和田島水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

97

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

瀬尾浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,436
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一般細菌 790 1 31 1 4 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.003 1 0.001 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.29 1 0.25 1 0.26 1

フッ素及びその化合物 0.11 1 <0.08 1 0.09 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.11 1 0.03 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.05 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.5 1 3.1 1 3.8 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 3.6 1 0.7 1 0.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 24 1 31 1

蒸発残留物 100 1 83 1 94 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.7 1 7.6 1 7.6 1

味

臭気 3 1 0 1 0 1

色度 2.0 1 0.6 1 <0.5 1

濁度 2.5 1 0.3 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 05

瀬尾浄水場

[水源名]

大谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 7,630

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

安良沢浄水場（表流水）

[水源名]

利根川水系荒沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

3,355

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

安良沢浄水場（湧水）

[水源名]

利根川水系荒沢川

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,144
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一般細菌 3 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.004 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.006 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.16 1 0.69 1 0.06 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.15 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.35 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 0.23 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.33 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.8 1 15.4 1 1.4 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.005 1 <0.001 1

塩化物イオン 0.9 1 19.1 1 0.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 21 1 50 1 51 1

蒸発残留物 55 1 133 1 72 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.5 1

pH値 7.7 1 6.9 1 10.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 2.7 1 1.4 1

濁度 <0.1 1 1.0 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 12

細尾浄水場

[水源名]

利根川水系左沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 293

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

七里浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

269

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

所野浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

27
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一般細菌 1 1 92 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.37 1 0.17 1

フッ素及びその化合物 0.10 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.5 1 2.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 1.5 1 1.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 1 17 1

蒸発残留物 95 1 60 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 15

日光東浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

大日堂水源

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

霧降浄水場

[水源名]

利根川水系つめた沢

[原水の種類]

湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

997
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一般細菌 11 1 47 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.53 1 0.22 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.8 1 6.4 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 1.3 1 0.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 1 66 1

蒸発残留物 96 1 120 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 7.2 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 18

丸美浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

萩垣面浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

61

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

湯元浄水場

[水源名]

白根沢川（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

755

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 44 1 2 1 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.003 1 0.003 1 0.005 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.05 1 0.21 1 0.62 1

フッ素及びその化合物 0.11 1 0.12 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.02 1

ナトリウム及びその化合物 8.7 1 8.8 1 3.0 1

マンガン及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 4.9 1 5.2 1 1.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 35 1 37 1 17 1

蒸発残留物 86 1 92 1 52 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.8 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 8.3 1 7.4 1 7.0 1

味

臭気 2 1 0 1 0 1

色度 0.8 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 0.4 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 21

二荒浄水場

[水源名]

中禅寺湖

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 711

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

丸山浄水場

[水源名]

中禅寺湖

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

原水

329

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

東小来川浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

176

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 6 1 600 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.45 1 0.29 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.11 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.09 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.09 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.0 1 3.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.023 1

塩化物イオン 1.0 1 2.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 1 25 1

蒸発残留物 48 1 65 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.5 1 0.8 1

pH値 7.0 1 7.6 1

味

臭気 0 1 2 1

色度 1.3 1 3.5 1

濁度 <0.1 1 1.5 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 24

西小来川浄水場

[水源名]

根古岩川（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

鬼怒川浄水場

[水源名]

利根川水系鬼怒川（表流水）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

5,634

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

車の沢浄水場

[水源名]

車の沢（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

休止中

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

30 - 00 31 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（TOCの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 32

橋の沢浄水場

[水源名]

橋の沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

小佐越浄水場

[水源名]

上井戸沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

藤原浄水場

[水源名]

堰場川（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

33 - 00 34 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 1 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.45 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1

ベンゼン <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.37 1

鉄及びその化合物 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.2 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1

塩化物イオン 5.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1

蒸発残留物 66 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン 0.000002 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1

pH値 6.9 1

味

臭気 0 1

色度 <0.5 1

濁度 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 35

高徳浄水場

[水源名]

宮の腰沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

伊の原浄水場

[水源名]

伊の原水源（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

小網浄水場

[水源名]

大下沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

539

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

36 - 00 37 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 210 1 7 1 77 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.26 1 0.29 1 0.35 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.03 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.3 1 4.5 1 2.6 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

塩化物イオン 1.1 1 1.2 1 1.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 1 22 1 22 1

蒸発残留物 39 1 59 1 44 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 1.1 1 <0.3 1 0.4 1

pH値 7.4 1 6.9 1 7.6 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 4.9 1 <0.5 1 1.7 1

濁度 0.4 1 <0.1 1 0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 39

芹沢浄水場

[水源名]

田茂沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

中三依浄水場

[水源名]

井戸の沢・芦の沢（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

69

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

上三依浄水場

[水源名]

白倉沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

24

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 110 1 58 1 6 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.003 1 0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.27 1 0.34 1 0.92 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.10 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.9 1 2.9 1 2.6 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 1.2 1 1.9 1 0.8 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 8 1 12 1 34 1

蒸発残留物 36 1 41 1 61 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.9 1 0.6 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 6.7 1 7.0 1

味

臭気 3 1 0 1 0 1

色度 2.5 1 1.5 1 <0.5 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 42

横川浄水場

[水源名]

水上沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 15

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

足尾中央部浄水場

[水源名]

内の篭川（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

154

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

足尾北部浄水場

[水源名]

渡良瀬川（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

367

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

50 - 00 51 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 1 1 0 1 2 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.31 1 0.51 1 0.32 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.3 1 2.6 1 2.3 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 0.7 1 1.0 1 0.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 22 1 16 1

蒸発残留物 43 1 66 1 60 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.7 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.9 1 7.5 1 7.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 2.3 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 52

足尾東部浄水場

[水源名]

黒沢（伏流水）

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 172

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

足尾南部浄水場

[水源名]

爺ヶ沢（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

96

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

上栗山浄水場

[水源名]

三沢（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

83

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

53 - 00 60 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 11 1 28 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.007 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.58 1 0.15 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.7 1 1.7 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 0.004 1

塩化物イオン 1.2 1 0.8 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 21 1 43 1

蒸発残留物 72 1 65 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.4 1

pH値 7.3 1 7.6 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 0.5 1 1.3 1

濁度 <0.1 1 0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 61

野門浄水場

[水源名]

野門（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 7

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

唐沢（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

湯西川浄水場

[水源名]

三河沢ダム・クズウ沢（表流水）

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

464

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

62 - 00 63 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 23 1 34 1 95 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.18 1 0.43 1 0.23 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.0 1 2.2 1 3.9 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 0.8 1 0.6 1 0.8 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 22 1 11 1 14 1

蒸発残留物 53 1 55 1 45 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000002 1 0.000006 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.6 1 0.6 1 0.9 1

pH値 7.4 1 7.1 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 1.7 1 2.1 1 2.3 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 64

川俣湯元浄水場

[水源名]

錆沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 16

原水

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

川俣浄水場

[水源名]

熊野沢（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

27

[事業主体名]

日光市

[浄水場名]

土呂部浄水場

[水源名]

木戸沢（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

10

- 006 栃木県

- 00

09 - 006 栃木県 09 - 006 栃木県

65 - 00 66 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 470 1 12 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性) 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.002 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.33 1 1.12 1 1.96 1

フッ素及びその化合物 0.09 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 2.3 1 4.6 1 5.1 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 0.9 1 2.0 1 3.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 22 1 35 1 34 1

蒸発残留物 43 1 78 1 84 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 1.3 1 0.4 1 <0.3 1

pH値 7.3 1 6.3 1 6.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 4.9 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 0.4 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

日光市

[浄水場名] 67

日向浄水場

[水源名]

稲ヶ沢（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 62

原水

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,875

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,631

- 006 栃木県

- 00

09 - 008 栃木県 09 - 008 栃木県
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20



一般細菌 76 1 0 1 250 1

0.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12 6.0 0.0 0.5 12

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1 4.27 1 1.43 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.03 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.005 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 3.4 1 7.8 1 6.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.8 1 8.0 1 4.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 1 60 1 48 1

蒸発残留物 62 1 141 1 93 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.3 1 6.4 1 6.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

鹿沼市

[浄水場名] 03

第３浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 4,551

原水

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

第４浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,480

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

第５浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,015

- 008 栃木県

- 00

09 - 008 栃木県 09 - 008 栃木県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

21



一般細菌 19 1 0 1 0 1

0.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.002 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1 0.50 1 1.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.05 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 4.1 1 2.9 1 3.7 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 2.0 1 1.0 1 2.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 1 22 1 39 1

蒸発残留物 62 1 50 1 72 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.3 1 <0.3 1

pH値 6.3 1 7.3 1 6.3 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 0.8 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

鹿沼市

[浄水場名] 06

下沢浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 991

原水

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

野尻浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

164

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

口粟野第１浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

530

- 008 栃木県

- 00

09 - 008 栃木県 09 - 008 栃木県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

22



一般細菌 0 1 0 1 0 1

3.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.4 12 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.05 1 2.20 1 1.50 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 3.4 1 4.5 1 4.5 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 2.0 1 4.0 1 3.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 46 1 47 1

蒸発残留物 53 1 84 1 82 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.6 1 6.3 1 6.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

鹿沼市

[浄水場名] 09

口粟野第２浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 911

原水

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

清洲第１浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

307

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

清洲第２浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

599

- 008 栃木県

- 00

09 - 008 栃木県 09 - 008 栃木県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

23



一般細菌 0 1 0 1 2 1

0.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12

大腸菌（定性) 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.90 1 0.95 1 2.06 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 2.8 1 3.2 1 6.8 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.001 1

塩化物イオン 1.0 1 2.0 1 6.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 1 25 1 94 1

蒸発残留物 80 1 48 1 189 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.7 1 6.7 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

鹿沼市

[浄水場名] 12

粕尾第２浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 501

原水

[事業主体名]

鹿沼市

[浄水場名]

永野浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

657

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

大橋浄水場

[水源名]

大橋3号井

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水・深井戸水・浅井
戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12,851

- 008 栃木県

- 00

09 - 008 栃木県 09 - 009 栃木県

13 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 10 1 0 1 0 0 0 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 4

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.99 1 1.70 1 2.71 2.07 2.34 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

ナトリウム及びその化合物 7.3 1 7.8 1 6.8 6.2 6.5 4

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩化物イオン 6.1 1 10.3 1 6.0 5.3 5.6 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 107 1 51 1 121 112 117 4

蒸発残留物 216 1 118 1 207 171 183 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 <0.3 <0.3 4

pH値 7.1 1 6.8 1 7.1 6.8 6.9 4

味

臭気 0 1 0 1 0 4

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 <0.5 <0.5 4

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 02

奈良渕浄水場

[水源名]

奈良渕3号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 618

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

石塚浄水場

[水源名]

石塚4号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水・深井
戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,889

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

菊川浄水場

[水源名]

上川原1号井

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水・深井
戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

13,373
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.67 1 1.84 1 1.55 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.04 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.9 1 6.7 1 5.1 1

マンガン及びその化合物 0.008 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 11.6 1 7.5 1 3.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 1 66 1 91 1

蒸発残留物 127 1 163 1 169 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.8 1 7.1 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 05

市の沢浄水場

[水源名]

小中4号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,311

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

上羽田浄水場

[水源名]

上羽田1号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,096

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

多田浄水場

[水源名]

多田3号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水・浅井
戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,683
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.31 1 1.19 1 1.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.1 1 5.6 1 4.5 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 9.1 1 4.8 1 2.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 75 1 40 1 36 1

蒸発残留物 142 1 97 1 85 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.6 1 7.0 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 08

戸奈良浄水場

[水源名]

戸奈良4号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,011

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

田沼浄水場

[水源名]

田沼北4号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・浅井戸水・深井
戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,620

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

船越浄水場

[水源名]

船越水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

759
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一般細菌 48 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.80 1 1.92 1 1.61 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.7 1 4.7 1 14.9 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 5.3 1 3.2 1 19.8 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 101 1 84 1 45 1

蒸発残留物 200 1 173 1 120 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.9 1 6.9 1 7.0 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 11

葛生浄水場

[水源名]

葛生2号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 1,230

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

鉢木浄水場

[水源名]

鉢木1号井

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,124

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

閑馬浄水場

[水源名]

閑馬1号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

528
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一般細菌 0 1 3 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.54 1 1.48 1 1.53 1

フッ素及びその化合物 0.09 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.8 1 4.2 1 3.9 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 7.4 1 2.6 1 2.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 29 1 35 1

蒸発残留物 102 1 89 1 94 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.8 1 6.7 1 6.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 14

下彦間浄水場

[水源名]

下彦間水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 218

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

飛駒南浄水場

[水源名]

飛駒南水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

39

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

飛駒浄水場

[水源名]

飛駒2号井

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

348
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.28 1 0.77 1 1.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.6 1 3.5 1 3.4 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 2.1 1 1.6 1 1.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 37 1 27 1 28 1

蒸発残留物 88 1 66 1 81 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.9 1 6.8 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 17

野上南浄水場

[水源名]

野上南水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 100

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

野上中浄水場

[水源名]

野上中水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

41

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

野上北浄水場

[水源名]

野上北水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

60

- 009 栃木県

- 01

09 - 009 栃木県 09 - 009 栃木県

18 - 01 19 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 3 1 0 1 15 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.78 1 1.43 1 1.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.6 1 3.9 1 3.9 1

マンガン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩化物イオン 2.6 1 2.4 1 1.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 60 1 56 1 62 1

蒸発残留物 121 1 114 1 87 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.3 1 <0.3 1

pH値 6.8 1 6.9 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

佐野市

[浄水場名] 20

常盤第1浄水場

[水源名]

常盤4号井

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 377

原水

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

常盤第2浄水場

[水源名]

常盤5号井

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

457

[事業主体名]

佐野市

[浄水場名]

氷室浄水場

[水源名]

氷室2号井

[原水の種類]

浅井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

226

- 009 栃木県

- 01

09 - 009 栃木県 09 - 009 栃木県

21 - 01 22 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.00 1 0.90 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 9.6 1 11.2 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 0.005 1

塩化物イオン 8.0 1 12.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 63 1 54 1

蒸発残留物 131 1 128 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.4 1

pH値 6.8 1 6.6 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須烏山市

[浄水場名] 01

城東浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5,222

原水

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

南大和久浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,634

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

森田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 010 栃木県

- 00

09 - 010 栃木県 09 - 010 栃木県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.002 1 <0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.80 1 0.10 1 1.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.09 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.07 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 9.4 1 12.9 1 12.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 11.0 1 15.0 1 14.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40 1 42 1 59 1

蒸発残留物 100 1 114 1 140 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <1.1 1 0.4 1

pH値 6.8 1 6.7 1 6.7 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <1.9 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.5 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須烏山市

[浄水場名] 04

三箇浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 319

原水

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

小白井浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,462

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

大金台浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

110

- 010 栃木県

- 00

09 - 010 栃木県 09 - 010 栃木県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1 1.80 1 1.60 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 12.1 1 10.8 1 6.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 14.0 1 10.0 1 4.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 43 1 62 1 49 1

蒸発残留物 106 1 122 1 93 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.9 1 6.5 1 6.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須烏山市

[浄水場名] 07

向田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 272

原水

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

境浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

486

[事業主体名]

那須烏山市

[浄水場名]

境東浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

252

- 010 栃木県

- 00

09 - 010 栃木県 09 - 010 栃木県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 3 0 0 12 3740 32 950 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 12 12 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 0.016 <0.004 0.008 4

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.30 1 2.20 1.30 1.70 4 3.30 1.50 2.30 4

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

クロロ酢酸

クロロホルム <0.006 <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

臭素酸

総トリハロメタン <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

ブロモホルム <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.23 0.06 0.12 4

鉄及びその化合物 <0.18 1 <0.03 <0.03 <0.03 4 0.17 0.06 0.12 4

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

ナトリウム及びその化合物 9.2 1 <20.0 <20.0 <20.0 4 <20.0 <20.0 <20.0 4

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.014 <0.005 0.008 4

塩化物イオン 7.0 1 <20.0 <20.0 <20.0 12 <20.0 <20.0 <20.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 178 1 41 33 36 4 73 50 58 4

蒸発残留物 257 1 101 93 97 4 156 101 128 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000004 0.000001 0.000002 12

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000005 <0.000001 0.000002 12

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

有機物（TOCの量） 0.4 1 <0.3 <0.3 <0.3 12 4.2 0.5 1.4 221

pH値 6.7 1 7.4 7.2 7.3 12 7.5 7.2 7.3 12

味

臭気 0 1 0 241 2 242

色度 3.7 1 0.3 <0.1 0.1 241 8.4 1.3 2.7 242

濁度 1.3 1 <0.1 <0.1 <0.1 241 88.0 0.9 5.7 242

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須烏山市

[浄水場名] 10

興野浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 178

原水

[事業主体名]

小山市

[浄水場名]

鶉島浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

920

[事業主体名]

小山市

[浄水場名]

若木浄水場

[水源名]

利根川水系思川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

26,543

- 010 栃木県

- 00

09 - 013 栃木県 09 - 013 栃木県

01 - 00 02 - 00
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3000一般細菌 207 1230 12 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 12 12 0 1 0 1

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 0.00030 1 0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 0.00005 1 0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

<0.005六価クロム化合物 <0.005 <0.005 4 0.002 1 0.002 1

0.057亜硝酸態窒素 0.006 0.037 4 0.004 1 0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

3.00硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.90 2.50 4 0.00 1 6.10 1

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.08 1 0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 0.1 1 0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 0.0002 1 0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 0.005 1 0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 0.004 1 0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 0.002 1 0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 0.001 1 0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4

クロロ酢酸

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4

ジクロロ酢酸

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4

臭素酸

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4

トリクロロ酢酸

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4

ホルムアルデヒド

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 0.10 1 0.10 1

1.64アルミニウム及びその化合物 0.09 0.59 4 0.02 1 0.02 1

0.78鉄及びその化合物 0.09 0.33 4 0.04 1 0.07 1

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 0.10 1 0.10 1

<20.0ナトリウム及びその化合物 <20.0 <20.0 4 9.6 1 10.8 1

0.051マンガン及びその化合物 0.012 0.025 4 0.005 1 0.025 1

22.6塩化物イオン <20.0 <20.0 12 7.0 1 9.5 1

76カルシウム、マグネシウム等(硬度) 60 69 4 64 1 71 1

181蒸発残留物 135 158 4 151 1 174 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 0.02 1 0.02 1

0.000004ジェオスミン 0.000002 0.000003 12 0.000001 1 0.000001 1

0.0000082－メチルイソボルネオール <0.000001 0.000003 12 0.000001 1 0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 0.005 1 0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 0.0005 1 0.0005 1

2.7有機物（TOCの量） 1.1 1.6 72 0.3 1 0.3 1

7.5pH値 7.0 7.3 12 6.9 1 6.7 1

味

臭気 2 242 0 1 0 1

19.0色度 2.8 5.0 242 0.5 1 1.0 1

104.0濁度 0.7 10.1 242 1.0 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

小山市

[浄水場名] 03

羽川西浄水場

[水源名]

利根川水系思川・深井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 16,558

原水

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

荒町配水場

[水源名]

荒町１・２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,351

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

大谷台配水場

[水源名]

大谷台１・２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

886

- 013 栃木県

- 00
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 7.60 1 5.60 1 4.81 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 0.004 1 0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.10 1 0.10 1 0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.02 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.06 1 0.05 1

銅及びその化合物 0.10 1 0.10 1 0.10 1

ナトリウム及びその化合物 9.5 1 10.0 1 9.7 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.017 1

塩化物イオン 14.0 1 15.0 1 9.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 70 1 74 1 60 1

蒸発残留物 196 1 195 1 163 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.3 1 0.3 1

pH値 6.6 1 6.6 1 6.7 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 0.5 1 0.7 1

濁度 0.1 1 0.2 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

真岡市

[浄水場名] 03

大田山水源地

[水源名]

大田山取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 797

原水

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

台町水源地

[水源名]

台町取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

石法寺浄水場

[水源名]

石法寺１～１０号取水井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

14,299

- 016 栃木県

- 01
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.80 1 1.90 1 6.47 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 0.004 1 0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.002 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.10 1 0.10 1 0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.02 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.02 1

銅及びその化合物 0.10 1 0.10 1 0.10 1

ナトリウム及びその化合物 11.4 1 10.1 1 9.6 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.020 1

塩化物イオン 14.0 1 10.5 1 13.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 58 1 74 1 109 1

蒸発残留物 158 1 149 1 236 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.3 1 0.3 1

pH値 6.5 1 6.6 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 0.5 1 0.5 1

濁度 0.1 1 0.1 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

真岡市

[浄水場名] 07

西田井浄水場

[水源名]

西田井取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 351

原水

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

京泉浄水場

[水源名]

京泉１・２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

492

[事業主体名]

真岡市

[浄水場名]

久下田浄水場

[水源名]

第３・第４・第５

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,348

- 016 栃木県

- 01

09 - 016 栃木県 09 - 016 栃木県
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一般細菌 0 1 0 1 91 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.75 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 0.80 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 <0.02 1 0.04 1

鉄及びその化合物 0.03 1 <0.04 1 0.06 1

銅及びその化合物 0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 10.9 1 7.0 1 3.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 <0.005 1 0.022 1

塩化物イオン 13.0 1 3.1 1 1.5 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 81 1 52 1 24 1

蒸発残留物 162 1 138 1 57 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 <0.000001 1 0.000007 <0.000001 0.000001 12

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 <0.3 1 0.5 1

pH値 6.8 1 7.0 1 7.6 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 <0.5 1 2.6 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 1.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

真岡市

[浄水場名] 10

三谷浄水場

[水源名]

第１・第２取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 610

原水

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,729

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

寺山浄水場

[水源名]

寺山ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

原水

6,105

- 016 栃木県

- 01
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一般細菌 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.47 1 <0.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 6.7 1 5.5 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 3.5 1 <2.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 48 1 43 1

蒸発残留物 130 1 125 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.1 1 7.4 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

矢板市

[浄水場名] 03

土屋浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

片岡浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,198

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

泉浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

836

- 017 栃木県

- 00

09 - 017 栃木県 09 - 017 栃木県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 <0.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 4.9 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 2.4 1 2.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 37 1 48 1

蒸発残留物 94 1 120 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 7.3 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

矢板市

[浄水場名] 06

西部浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 590

原水

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

第一農場浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

矢板市

[浄水場名]

第二農場浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

297

- 017 栃木県

- 00

09 - 017 栃木県 09 - 017 栃木県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

0.0大腸菌（定量)（MPN/100ml） 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 12 0.0 1

大腸菌（定性)

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.004 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.001 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1 1.20 1 1.60 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 10.3 1 9.5 1 9.8 1

マンガン及びその化合物 0.008 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 11.0 1 7.0 1 8.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 1 48 1 52 1

蒸発残留物 116 1 110 1 110 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.8 1 0.4 1 <0.3 1

pH値 6.5 1 6.9 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.6 1 0.6 1 <0.5 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

茂木町

[浄水場名] 01

浄水管理センター

[水源名]

那珂川水系那珂川・荒川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 3,181

原水

[事業主体名]

茂木町

[浄水場名]

飯野浄水場

[水源名]

那珂川水系那珂川・荒川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,848

[事業主体名]

茂木町

[浄水場名]

高畑浄水場

[水源名]

那珂川水系那珂川・荒川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

915

- 018 栃木県

- 01

09 - 018 栃木県 09 - 018 栃木県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 5 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 0.005 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.2 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 8.1 1 15.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 4.3 1 7.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 42 1 43 1

蒸発残留物 130 1 160 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.4 1 7.8 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

大田原市

[浄水場名] 01

大田原浄水場

[水源名]

大田原第１水源（大田原第２水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,577

原水

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

上石上配水場

[水源名]

北那須用水事業により受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

佐久山東部浄水場

[水源名]

佐久山東部水源（上石上系と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

854

- 022 栃木県

- 00

09 - 022 栃木県 09 - 022 栃木県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 3 1 7 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 11 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 0.005 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 7.6 1 12.0 1 11.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 3.1 1 2.8 1 4.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 32 1 55 1 34 1

蒸発残留物 120 1 140 1 150 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 8.0 1 7.1 1 7.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

大田原市

[浄水場名] 05

乙連沢浄水場

[水源名]

乙連沢第１水源（乙連沢第２水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 310

原水

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

狭原浄水場

[水源名]

狭原第２水源（上石上系と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

793

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

片府田浄水場

[水源名]

片府田水源（宇田川水源、上石上系と
混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

736

- 022 栃木県

- 00

09 - 022 栃木県 09 - 022 栃木県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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2一般細菌 0 1 3 0 0 0 3 10 2 6 3

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 3 0 3 0 3

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.002 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 1.40 1 3.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 9.1 1 7.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.1塩化物イオン 2.8 2.9 3 7.6 6.6 7.0 3 12.0 8.5 9.7 3

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 54 1 60 1 40 1

蒸発残留物 160 1 150 1 150 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 3 0.4 <0.3 <0.3 3 <0.3 <0.3 <0.3 3

7.0pH値 7.0 7.0 3 6.9 6.6 6.7 3 6.4 5.9 6.2 3

味

臭気 0 3 0 3 0 3

<0.5色度 <0.5 <0.5 3 <0.5 <0.5 <0.5 3 <0.5 <0.5 <0.5 3

0.1濁度 <0.1 <0.1 3 <0.1 <0.1 <0.1 3 <0.1 <0.1 <0.1 3

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

大田原市

[浄水場名] 08

中の原浄水場

[水源名]

中の原第１水源（中の原第２水源、上
石上系と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 460

原水

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

大輪浄水場

[水源名]

大輪水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,069

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

川西浄水場

[水源名]

川西水源（築地水源、乙連沢系と混
合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

864

- 022 栃木県

- 00

09 - 022 栃木県 09 - 022 栃木県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 2 0 1 3

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 3

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.60 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン 0.002 1

ベンゼン <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1

塩化物イオン 7.4 7.4 7.4 3

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 76 1

蒸発残留物 190 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 <0.3 <0.3 3

pH値 7.7 6.7 7.1 3

味

臭気 0 3

色度 <0.5 <0.5 <0.5 3

濁度 0.4 <0.1 0.2 3

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

大田原市

[浄水場名] 11

桧木沢浄水場

[水源名]

桧木沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

大野室浄水場

[水源名]

大野室第１水源（大野室第２水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

190

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

川田浄水場

[水源名]

川田第１水源（川田第２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 022 栃木県

- 00

09 - 022 栃木県 09 - 022 栃木県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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28一般細菌 6 15 3 38 2 15 3

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 2 3 0 3

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.004 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 3.9 1 4.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

2.9塩化物イオン 2.5 2.6 3 2.4 2.3 2.4 3

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 16 1 24 1

蒸発残留物 85 1 77 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） 0.5 0.6 3 0.4 0.3 0.3 3

7.3pH値 7.1 7.2 3 6.9 6.6 6.7 3

味

臭気 0 3 0 3

2.2色度 1.2 1.7 3 0.8 0.6 0.7 3

0.2濁度 <0.1 <0.1 3 0.2 <0.1 0.1 3

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

大田原市

[浄水場名] 16

桧沢浄水場

[水源名]

桧沢水源（露久保水源と混合）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 185

原水

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

須賀川浄水場

[水源名]

須賀川水源（如来水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

159

[事業主体名]

大田原市

[浄水場名]

高蕨浄水場

[水源名]

高蕨水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 022 栃木県

- 00

09 - 022 栃木県 09 - 022 栃木県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 40 260 0 18 19 0 0 0 18

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 40 0 18 0 18

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 7 <0.00030 <0.00030 <0.00030 5 <0.00030 <0.00030 <0.00030 3

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 7 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 3

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 7 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 3

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 7 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 3

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

6.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 4.10 5.00 40 4.20 2.50 3.00 18 3.60 2.00 2.80 18

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 7 <0.08 <0.08 <0.08 5 <0.08 <0.08 <0.08 3

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 7 <0.1 <0.1 <0.1 5 <0.1 <0.1 <0.1 3

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 7 <0.0002 <0.0002 <0.0002 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 3

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 7 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 3

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 7 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 3

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 7 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 3

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 7 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 3

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 7 <0.10 <0.10 <0.10 5 <0.10 <0.10 <0.10 3

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 7 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 3

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 7 <0.03 <0.03 <0.03 5 <0.03 <0.03 <0.03 3

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 7 <0.10 <0.10 <0.10 5 <0.10 <0.10 <0.10 3

11.7ナトリウム及びその化合物 9.6 10.2 7 7.1 6.3 6.7 5 6.5 6.5 6.5 3

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 7 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 3

13.0塩化物イオン 8.0 10.0 40 9.0 7.0 8.0 18 9.0 5.0 7.0 18

101カルシウム、マグネシウム等(硬度) 77 85 7 53 43 47 5 44 43 43 3

208蒸発残留物 162 185 7 167 99 117 5 101 96 98 3

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 7 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 3

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 7 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 3

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 3

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 40 <0.3 <0.3 <0.3 18 <0.3 <0.3 <0.3 18

6.8pH値 6.4 6.5 40 6.6 6.4 6.5 18 6.7 6.4 6.6 18

味 0 33 0 13 0 15

臭気 0 40 0 18 0 18

<0.5色度 <0.5 <0.5 40 <0.5 <0.5 <0.5 18 <0.5 <0.5 <0.5 18

<0.1濁度 <0.1 <0.1 40 <0.1 <0.1 <0.1 18 <0.1 <0.1 <0.1 18

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

壬生町

[浄水場名] 01

北部配水場

[水源名]

北部水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 6,736

原水

[事業主体名]

壬生町

[浄水場名]

南部配水場

[水源名]

南部水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,639

[事業主体名]

壬生町

[浄水場名]

中央配水場

[水源名]

中央水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,635

- 024 栃木県

- 00

09 - 024 栃木県 09 - 024 栃木県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 220 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0020 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.05 1 0.35 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.05 1 0.05 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 8.9 1 6.9 1 7.9 1

マンガン及びその化合物 0.028 1 0.033 1 <0.005 1

塩化物イオン 5.3 1 2.5 1 1.7 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 66 1 50 1 48 1

蒸発残留物 180 1 170 1 160 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.4 1 5.9 1 6.7 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 1.1 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 0.5 1 0.5 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 01

湯本浄水場

[水源名]

湯本

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 300

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

西山浄水場

[水源名]

西山第２

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

387

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

西山浄水場

[水源名]

西山第１

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

383

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 027 栃木県

02 - 01 02 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 1 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 5.0 1 4.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.4 1 2.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 48 1 40 1

蒸発残留物 120 1 110 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.5 1 7.3 1

味

臭気 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.2 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 03

占勝園浄水場

[水源名]

フチバ

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,840

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

横沢浄水場

[水源名]

横沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,844

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

岡室浄水場

[水源名]

高久

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 027 栃木県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 2 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.20 1 1.60 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 9.8 1 7.9 1 9.2 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 8.3 1 6.3 1 6.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 74 1 66 1 57 1

蒸発残留物 150 1 140 1 130 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.5 1

pH値 7.5 1 6.6 1 7.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 0.8 1

濁度 <0.2 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 06

宇田島浄水場

[水源名]

宇田島

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,502

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

小島浄水場

[水源名]

小島第２

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,379

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

下川浄水場

[水源名]

下川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

526

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 027 栃木県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 4 1 12 1 52 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 1 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.10 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 0.12 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 6.7 1 5.2 1 6.7 1

マンガン及びその化合物 <0.006 1 0.017 1 <0.005 1

塩化物イオン 3.2 1 3.9 1 3.2 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 1 49 1 50 1

蒸発残留物 120 1 110 1 120 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 6.9 1 7.7 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 1.4 1 0.5 1

濁度 <0.1 1 0.4 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 09

高津浄水場

[水源名]

高津

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 662

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

旧黒田浄水場

[水源名]

前原

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

589

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

奥那須浄水場

[水源名]

不動沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

106

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 027 栃木県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.002 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 2.7 1 11.0 1 4.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.3 1 6.1 1 2.5 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 26 1 38 1 22 1

蒸発残留物 68 1 1403 1 57 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.6 1

pH値 7.4 1 7.9 1 7.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 12

北部浄水場

[水源名]

大谷

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 1,126

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

沼野井浄水場

[水源名]

沼野井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

93

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

大畑浄水場

[水源名]

シドキ沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

46

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 027 栃木県

13 - 00 14 - 00
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一般細菌 0 1 8 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 1 12 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.04 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 2.5 1 10.0 1 5.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.033 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.1 1 6.3 1 1.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 20 1 74 1 56 1

蒸発残留物 62 1 180 1 150 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.4 1 7.5 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <1.4 1 0.6 1

濁度 <0.1 1 <0.6 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 15

大倉浄水場

[水源名]

大倉

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 178

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

十石平浄水場

[水源名]

西山第１

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

319

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

大丸浄水場

[水源名]

大丸

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

367

- 027 栃木県

- 00
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一般細菌 0 1 0 1 19 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.003 1 0.003 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 2.90 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.14 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 0.10 1

ナトリウム及びその化合物 7.1 1 8.2 1 8.5 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 0.005 1

塩化物イオン 1.3 1 1.8 1 10.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 69 1 58 1 74 1

蒸発残留物 170 1 150 1 155 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 7.4 1 7.6 1 7.2 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須町

[浄水場名] 18

北部高区浄水場

[水源名]

北部第６

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 359

原水

[事業主体名]

那須町

[浄水場名]

大沢浄水場

[水源名]

大沢

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

236

[事業主体名]

上三川町

[浄水場名]

多功配水場

[水源名]

多功４・７・８号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,678

- 027 栃木県

- 00

09 - 027 栃木県 09 - 029 栃木県

19 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.00 1 3.20 1 2.70 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 <0.09 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.004 1 0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン 0.002 1 0.001 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 0.001 0.001 12 <0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 0.001 0.001 12 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.10 1 0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.02 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 <0.02 1

銅及びその化合物 0.10 1 0.10 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.7 1 11.8 1 9.5 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 10.0 1 12.0 1 10.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 90 1 93 1 107 1

蒸発残留物 186 1 184 1 200 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 <0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.3 1 <0.3 1

pH値 6.6 1 6.7 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 0.5 1 <0.5 1

濁度 0.1 1 0.1 1 <0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

上三川町

[浄水場名] 05

蓼沼配水場

[水源名]

蓼沼５・９・１０号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,104

原水

[事業主体名]

上三川町

[浄水場名]

しらさぎ配水場

[水源名]

しらさぎ１・２・６・１１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,631

[事業主体名]

下野市

[浄水場名]

南河内第１配水場

[水源名]

第３水源（他７水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,007

- 029 栃木県

- 00

09 - 029 栃木県 09 - 042 栃木県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.36 1 5.80 1 2.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.09 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.03 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 <0.04 1 <0.01 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.02 1

ナトリウム及びその化合物 10.4 1 10.2 1 8.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.037 1 <0.005 1

塩化物イオン 11.3 1 12.9 1 7.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 105 1 108 1 56 1

蒸発残留物 228 1 203 1 128 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.0 1 7.5 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <4.7 1 0.5 1

濁度 <0.2 1 <2.4 1 <0.2 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

下野市

[浄水場名] 02

南河内第２配水場

[水源名]

第１１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 306

原水

[事業主体名]

下野市

[浄水場名]

国分寺第１配水場

[水源名]

第５水源（他８水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,973

[事業主体名]

下野市

[浄水場名]

国分寺第２配水場

[水源名]

第１１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

306

- 042 栃木県

- 00

09 - 042 栃木県 09 - 042 栃木県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

57



一般細菌 0 1 0 1 7 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 5

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 5.30 1 4.10 1 2.48 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.09 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.00 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.1 1 9.1 1 12.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 0.001 1

塩化物イオン 7.5 1 6.1 1 8.6 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 85 1 93 1 91 1

蒸発残留物 221 1 190 1 213 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 0.002 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.5 1

pH値 7.3 1 7.3 1 6.7 1

味 0 1

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 0.5 1

濁度 <0.2 1 <0.2 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

下野市

[浄水場名] 05

石橋第１配水場

[水源名]

第９水源（他７水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 6,710

原水

[事業主体名]

下野市

[浄水場名]

石橋第２配水場

[水源名]

第１２水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,269

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

川崎浄水場

[水源名]

川崎浄水池

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,155

- 042 栃木県

- 00

09 - 042 栃木県 09 - 043 栃木県

06 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 36 1 140 1 82 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 3 3 3 0 3

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.16 1 1.02 1 1.81 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.00 1 0.00 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.0 1 6.5 1 6.9 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩化物イオン 4.0 1 2.9 1 4.5 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 86 1 36 1 50 1

蒸発残留物 149 1 87 1 124 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.002 1 0.002 1 0.002 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0050 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.5 1 0.8 1

pH値 7.0 1 6.8 1 6.8 1

味 0 1 0 1 0 1

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.5 1 1.2 1 0.9 1

濁度 0.1 1 0.1 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那珂川町

[浄水場名] 02

荒沢浄水場

[水源名]

荒沢浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 240

原水

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

東部浄水池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

815

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

小砂浄水場

[水源名]

小砂浄水池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

278

- 043 栃木県

- 00

09 - 043 栃木県 09 - 043 栃木県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 20 1 30 1 67 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 3 0 3 0 3

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.003 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.35 1 0.40 1 0.05 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.00 1 0.00 1 0.00 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 24.6 1 6.3 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 0.003 1 0.001 1 0.011 1

塩化物イオン 2.6 1 2.6 1 2.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 1 79 1 83 1

蒸発残留物 143 1 112 1 128 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.002 1 0.002 1 0.002 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 0.3 1 0.3 1

pH値 7.2 1 7.7 1 8.2 1

味 0 1 0 1 0 1

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.7 1 0.5 1 0.5 1

濁度 0.1 1 0.1 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那珂川町

[浄水場名] 05

富山浄水場

[水源名]

富山浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 79

原水

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

矢又浄水場

[水源名]

矢又浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

70

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

大那地浄水場

[水源名]

大那地浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

28

- 043 栃木県

- 00

09 - 043 栃木県 09 - 043 栃木県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 6 1 13 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 3 0 3 0 3

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.007 1 0.002 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.56 1 1.23 1 1.00 1

フッ素及びその化合物 0.45 1 0.09 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.3 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.000 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.00 1 0.00 1 0.00 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 61.0 1 13.1 1 11.9 1

マンガン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

塩化物イオン 65.4 1 10.2 1 11.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 70 1 52 1 58 1

蒸発残留物 328 1 138 1 148 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.002 1 0.002 1 0.002 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 0.4 1 0.5 1

pH値 7.9 1 6.8 1 6.4 1

味 0 1 0 1 0 1

臭気 0 1 2 1 0 1

色度 0.5 1 0.5 1 0.5 1

濁度 0.1 1 0.1 1 0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那珂川町

[浄水場名] 08

中部浄水場

[水源名]

中部浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,205

原水

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

北部浄水池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

273

[事業主体名]

那珂川町

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

南部浄水池

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

322

- 043 栃木県

- 00
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一般細菌 5 1 38000 330 7436 12 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml） >2400.0 23.0 422.0 12 0.0 1

大腸菌（定性) 0 3

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 12 <0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 12 <0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.003 <0.001 0.001 12 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.082 <0.004 0.032 12 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.01 1 3.29 1.09 2.04 12 2.20 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 12 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 12 <0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 1

ジクロロメタン 0.001 1 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.005 1

トリクロロエチレン 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 0.00 1 0.05 <0.01 0.02 12 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 1.68 0.14 0.48 12 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 1.03 0.16 0.46 12 <0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 8.2 1 17.6 4.0 10.5 12 11.3 1

マンガン及びその化合物 0.006 1 0.095 0.016 0.047 12 <0.005 1

塩化物イオン 4.7 1 16.7 4.3 10.2 12 6.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40 1 80 29 59 12 79 1

蒸発残留物 145 1 167 98 134 12 151 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 12 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000003 0.000001 0.000002 12 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000006 <0.000001 0.000001 12 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.002 1 0.011 <0.005 <0.005 12 <0.005 1

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 12 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.3 1 2.3 0.7 1.3 12 <0.3 1

pH値 6.8 1 7.4 7.0 7.3 12 7.7 1

味 0 1

臭気 0 1 3 12 0 1

色度 0.5 1 10.4 2.6 5.0 12 <0.5 1

濁度 0.1 1 33.0 2.5 11.3 12 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那珂川町

[浄水場名] 11

西部浄水場

[水源名]

西部浄水池

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 89

原水

[事業主体名]

野木町

[浄水場名]

思川浄水場

[水源名]

利根川水系（思川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

8,207

[事業主体名]

野木町

[浄水場名]

川西配水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

34

- 043 栃木県

- 00
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 0.001 1

2.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1.70 12 4.00 2.40 3.28 12

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

銅及びその化合物 <0.10 1 0.10 1

ナトリウム及びその化合物 <8.7 1 9.6 1

<0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

7.0塩化物イオン 6.0 6.3 12 15.0 13.0 13.4 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 1 49 1

蒸発残留物 110 1 148 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

6.4pH値 6.3 6.4 12 6.2 6.1 6.2 12

味

臭気 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

芳賀中部上水道企業団

[浄水場名] 01

芳志戸浄水場

[水源名]

八ッ木第２水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 12,345

原水

[事業主体名]

芳賀中部上水道企業団

[浄水場名]

西部台地配水場

[水源名]

栃木県鬼怒水道より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

773

[事業主体名]

芳賀中部上水道企業団

[浄水場名]

西田井浄水場

[水源名]

西田井水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,896

- 055 栃木県

- 00
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一般細菌 50 1 6200 33 1983 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 8 8 3 4

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 <1.00 <1.00 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 4

アルミニウム及びその化合物 <0.03 1 0.16 <0.02 0.07 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.09 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 4

ナトリウム及びその化合物 6.2 1 7.2 5.4 6.2 4

マンガン及びその化合物 0.008 1 0.011 <0.005 0.006 4

塩化物イオン 3.7 1 5.1 2.6 3.7 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 68 1 58 34 45 4

蒸発残留物 160 1 150 83 112 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

有機物（TOCの量） 0.6 1 0.8 0.4 0.6 4

pH値 8.0 1 8.1 7.6 7.8 4

味

臭気 0 1 0 4

色度 <2.5 1 4.0 1.1 2.1 4

濁度 <0.8 1 3.7 0.2 1.3 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

芳賀中部上水道企業団

[浄水場名] 05

台町配水場

[水源名]

栃木県鬼怒水道より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,565

原水

[事業主体名]

那須ハイランド水道

[浄水場名]

那須ハイランド浄水場

[水源名]

大清水川

[原水の種類]

ダム直接・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,316

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

鳥野目浄水場

[水源名]

那珂川水系那須疏水

[原水の種類]

表流水（自流）・浄水受水・浅井戸水・
深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

18,578

- 055 栃木県
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120一般細菌 12 51 4 5000 46 1387 4 3900 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 3 4 3 4 0 1

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<1.00硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 <1.00 4 <1.00 <1.00 <1.00 4 <1.00 1

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 1

0.06アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.04 4 0.08 0.04 0.06 4 <0.02 1

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.06 <0.03 <0.03 4 <0.03 1

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 1

4.8ナトリウム及びその化合物 3.7 4.1 4 6.9 4.8 5.6 4 3.1 1

0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 0.017 0.008 0.011 4 <0.005 1

1.1塩化物イオン <1.0 <1.0 4 3.0 2.0 2.4 4 1.0 1

38カルシウム、マグネシウム等(硬度) 24 30 4 42 30 35 4 22 1

110蒸発残留物 63 80 4 130 83 100 4 100 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 1

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000004 <0.000001 0.000002 4 <0.000001 1

0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 0.9 0.3 0.6 4 <0.3 1

7.2pH値 7.0 7.1 4 7.4 7.4 7.4 4 7.4 1

味

臭気 0 4 0 4 0 1

1.4色度 <0.5 0.6 4 3.9 0.8 1.9 4 <0.5 1

0.2濁度 <0.1 0.1 4 2.0 0.4 1.0 4 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須塩原市

[浄水場名] 03

穴沢浄水場

[水源名]

那珂川水系木ノ俣川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 1,120

原水

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

千本松浄水場

[水源名]

那珂川水系那須疏水

[原水の種類]

浄水受水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6,186

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

須巻配水池

[水源名]

喜十六水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

272

- 057 栃木県

- 00

09 - 057 栃木県 09 - 057 栃木県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 34 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 0.12 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 3.6 1 5.2 1 3.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.4 1 1.3 1 2.1 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 1 40 1 42 1

蒸発残留物 95 1 110 1 100 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.4 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.3 1 7.5 1 7.1 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 1.4 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須塩原市

[浄水場名] 06

要害浄水場

[水源名]

ウトウ沢水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 1,285

原水

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

中山配水場

[水源名]

尾頭沢水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

3,508

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

板室本村配水池

[水源名]

沢名川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

337

- 057 栃木県

- 00

09 - 057 栃木県 09 - 057 栃木県
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一般細菌 6100 1 2 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <1.00 1 <1.00 1 <1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.09 1 0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 2.4 1 6.9 1 4.2 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 1.2 1 1.8 1 2.4 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 1 56 1 38 1

蒸発残留物 81 1 120 1 100 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.2 1 7.2 1 7.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 0.6 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 0.2 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須塩原市

[浄水場名] 10

新湯配水池

[水源名]

赤川水源

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 110

原水

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

関谷配水池

[水源名]

関谷水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

291

[事業主体名]

那須塩原市

[浄水場名]

金沢下配水池

[水源名]

金沢下組水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

81

- 057 栃木県

- 00
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8一般細菌 0 3 4 0 0 0 12 6 0 1 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 4 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

0.001ヒ素及びその化合物 0.001 0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

1.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1.20 4 0.67 1 1.00 1

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 1 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 1 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

0.18亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 1 <0.10 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 1

0.11鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 1 <0.03 1

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 1 <0.10 1

8.3ナトリウム及びその化合物 6.8 7.5 4 3.8 1 5.1 1

0.008マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

5.0塩化物イオン 3.2 3.9 4 5.0 2.0 3.5 12 5.0 3.0 4.0 12

42カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 40 4 36 1 39 1

110蒸発残留物 100 108 4 88 1 89 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 0.5 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

6.7pH値 6.6 6.6 4 7.2 6.3 6.8 12 6.7 6.1 6.3 12

味

臭気 0 4 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

那須塩原市

[浄水場名] 15

宇都野配水池

[水源名]

箒川水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 74

原水

[事業主体名]

塩谷町

[浄水場名]

玉生水源

[水源名]

玉生水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,374

[事業主体名]

塩谷町

[浄水場名]

船生水源

[水源名]

船生水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,171

- 057 栃木県
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0一般細菌 0 0 12 71 0 14 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 12 12 1 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 1 0.30 1 0.40 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 5.1 1 2.8 1 3.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

3.0塩化物イオン 2.0 2.1 12 2.0 1.0 1.1 12 2.0 2.0 2.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 1 24 1 17 1

蒸発残留物 107 1 64 1 51 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 1.1 <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 0.3 12

7.2pH値 6.9 7.1 12 7.7 7.4 7.5 12 6.6 6.1 6.3 12

味

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 1.8 <0.5 <0.5 12 0.8 <0.5 <0.5 12

0.2濁度 <0.1 <0.1 12 1.5 <0.1 0.2 12 0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

塩谷町

[浄水場名] 05

熊ノ木水源

[水源名]

熊ノ木水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 29

原水

[事業主体名]

塩谷町

[浄水場名]

鳥羽新田浄水場

[水源名]

尚仁沢川水源

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

92

[事業主体名]

塩谷町

[浄水場名]

山口水源

[水源名]

山口水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

38

- 058 栃木県

- 00

09 - 058 栃木県 09 - 058 栃木県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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29一般細菌 0 3 12 0 0 0 12 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 12 0 12 0 1

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1 1.80 1 2.00 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 5.8 1 6.8 1 7.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

6.0塩化物イオン 3.0 4.0 12 5.0 3.0 4.0 12 5.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 30 1 50 1 94 1

蒸発残留物 72 1 104 1 156 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 1

6.4pH値 6.1 6.2 12 6.5 6.2 6.4 12 6.7 1

味

臭気 0 12 0 12 0 1

1.2色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 1

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

塩谷町

[浄水場名] 08

西古屋水源

[水源名]

西古屋水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 35

原水

[事業主体名]

塩谷町

[浄水場名]

大久保肘内水源

[水源名]

大久保肘内水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

212

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

薗部浄水場

[水源名]

薗部第１～６水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

10,600

- 058 栃木県

- 00
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.10 1 1.80 1 2.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 6.0 1 5.4 1 8.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 5.0 1 5.0 1 5.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 59 1 42 1 47 1

蒸発残留物 123 1 105 1 116 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 0.3 1

pH値 6.4 1 6.5 1 6.7 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 02

川原田浄水場

[水源名]

川原田第１～３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,805

原水

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

大塚浄水場

[水源名]

大塚第１～５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,078

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

大宮浄水場

[水源名]

大宮第１～５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,033

- 059 栃木県

- 00
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3.00 1 2.60 1 2.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.005 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 10.9 1 7.8 1 10.2 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 14.0 1 8.0 1 6.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 90 1 84 1 69 1

蒸発残留物 198 1 175 1 156 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 0.3 1 0.3 1

pH値 6.7 1 6.6 1 6.8 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 05

大平川連浄水場

[水源名]

川連第１～３水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 4,106

原水

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

大平蔵井浄水場

[水源名]

蔵井第１～４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

5,638

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

大平上高島浄水場

[水源名]

上高島第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

945

- 059 栃木県

- 00
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一般細菌 0 1 4300 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.10 1 <0.10 1 1.60 1

フッ素及びその化合物 0.11 1 0.13 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 0.06 1 11.00 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 23.5 1 14.1 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 0.164 1 0.148 1 <0.005 1

塩化物イオン 5.0 1 3.0 1 4.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 39 1 41 1 53 1

蒸発残留物 138 1 140 1 92 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.4 1 1.2 1 <0.3 1

pH値 7.8 1 7.8 1 6.5 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 2.2 1 6.3 1 <0.5 1

濁度 0.1 1 0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 08

藤岡浄水場

[水源名]

藤岡第１・２・３・藤岡羽黒水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,415

原水

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

藤岡蛭沼浄水場

[水源名]

藤岡第４・５・藤岡蛭沼水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,347

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

都賀原宿浄水場

[水源名]

都賀第１・３・５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,936

- 059 栃木県
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.80 1 1.20 1 1.80 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 4.8 1 4.9 1 4.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 5.0 1 3.0 1 3.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 39 1 35 1 49 1

蒸発残留物 90 1 78 1 103 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.5 1 6.7 1 6.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 11

都賀家中浄水場

[水源名]

都賀第２・４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,750

原水

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

西方浄水場

[水源名]

西方第３～７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,239

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

西方真名子浄水場

[水源名]

真名子第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

583

- 059 栃木県

- 00

09 - 059 栃木県 09 - 059 栃木県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 1 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.60 1 0.50 1 1.20 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 12.1 1 13.1 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 0.027 1 <0.005 1

塩化物イオン 12.0 1 5.0 1 2.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 123 1 37 1 55 1

蒸発残留物 212 1 111 1 94 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 7.6 1 7.6 1 6.9 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 14

岩舟静戸第１浄水場

[水源名]

岩舟第１・２・３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,104

原水

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

岩舟静戸第２浄水場

[水源名]

岩舟第６・７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,935

[事業主体名]

栃木市

[浄水場名]

出流浄水場

[水源名]

出流第１・２・３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

53

- 059 栃木県

- 00

09 - 059 栃木県 09 - 059 栃木県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 1 1 0 4 0 4

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.90 1 1.50 0.90 1.20 2 1.50 0.90 1.20 2

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゼン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 2 0.10 0.10 0.10 2

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 2 <0.03 <0.03 <0.03 2

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2

ナトリウム及びその化合物 3.8 1 6.9 6.8 6.9 2 7.0 6.8 6.9 2

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

塩化物イオン 3.0 1 6.0 5.0 5.3 4 6.0 4.0 5.3 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 44 1 46 44 45 2 45 39 42 2

蒸発残留物 84 1 113 105 109 2 112 98 105 2

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4

pH値 6.8 1 6.5 6.4 6.5 4 6.6 6.4 6.5 4

味 0 4 0 4

臭気 0 1 0 4 0 4

色度 <0.5 1 <0.5 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4

濁度 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

栃木市

[浄水場名] 17

星野浄水場

[水源名]

星野第１・２・３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 278

原水

[事業主体名]

さくら市

[浄水場名]

向河原浄水場

[水源名]

向河原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

10,187

[事業主体名]

さくら市

[浄水場名]

押上浄水場

[水源名]

押上水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

561

- 059 栃木県

- 00

09 - 060 栃木県 09 - 060 栃木県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

76



0一般細菌 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 4 0 4 0 4

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.002ヒ素及びその化合物 0.002 0.002 2 0.004 0.004 0.004 2 0.001 0.001 0.001 2

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 0.75 2 <0.10 <0.10 <0.10 2 0.80 0.70 0.75 2

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 2 0.09 0.09 0.09 2 <0.08 <0.08 <0.08 2

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 2

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 2 <0.03 <0.03 <0.03 2 <0.03 <0.03 <0.03 2

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2 <0.10 <0.10 <0.10 2

8.2ナトリウム及びその化合物 8.1 8.2 2 6.2 6.1 6.2 2 8.1 7.8 8.0 2

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

4.0塩化物イオン 3.0 3.5 4 2.0 2.0 2.0 4 4.0 4.0 4.0 4

48カルシウム、マグネシウム等(硬度) 48 48 2 46 45 46 2 37 37 37 2

138蒸発残留物 127 133 2 116 108 112 2 123 123 123 2

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

ジェオスミン 0.000000 1 0.000000 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000000 1 0.000000 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4 <0.3 <0.3 <0.3 4

7.1pH値 7.0 7.0 4 7.7 7.6 7.6 4 6.9 6.8 6.8 4

味 0 4 0 4 0 4

臭気 0 4 0 4 0 4

<0.5色度 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4 <0.5 <0.5 <0.5 4

<0.1濁度 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

さくら市

[浄水場名] 03

野辺山浄水場

[水源名]

野辺山水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,213

原水

[事業主体名]

さくら市

[浄水場名]

河戸浄水場

[水源名]

河戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

457

[事業主体名]

さくら市

[浄水場名]

鹿子畑浄水場

[水源名]

鹿子畑水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

429

- 060 栃木県

- 00

09 - 060 栃木県 09 - 060 栃木県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 1 0 1 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1 0 1 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.40 1 3.93 1 2.27 1

フッ素及びその化合物 <0.80 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.003 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

塩素酸 <0.06 1 <0.06 1 <0.06 1

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1 <0.10 1 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 8.9 1 7.7 1 7.3 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

塩化物イオン 8.0 1 9.3 1 <6.3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 55 1 63 1 59 1

蒸発残留物 136 1 126 1 126 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1 <0.3 1 <0.3 1

pH値 6.5 1 6.5 1 6.4 1

味

臭気 0 1 0 1 0 1

色度 <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

濁度 <0.1 1 <0.5 1 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

高根沢町

[浄水場名] 02

仁井田浄水場

[水源名]

仁井田第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,413

原水

[事業主体名]

高根沢町

[浄水場名]

宝石台浄水場

[水源名]

宝石台第４水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

600

[事業主体名]

高根沢町

[浄水場名]

中阿久津浄水場

[水源名]

中阿久津第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,332

- 061 栃木県

- 00

09 - 061 栃木県 09 - 061 栃木県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

78



一般細菌 0 1

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 1

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 1

フッ素及びその化合物 <0.11 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1

ベンゼン <0.001 1

塩素酸 <0.06 1

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物 <0.10 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.10 1

ナトリウム及びその化合物 11.7 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1

塩化物イオン 15.0 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 59 1

蒸発残留物 141 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1

有機物（TOCの量） <0.3 1

pH値 6.8 1

味

臭気 0 1

色度 <0.5 1

濁度 <0.1 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

09

高根沢町

[浄水場名] 05

東部浄水場

[水源名]

東部第２水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 199

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 061 栃木県

- 00

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)

79


