
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

<0.01グリホサート <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.0001ジクワット <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 01

剣崎浄水場

[水源名]

利根川水系（烏川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 4,181

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

浜川水源

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

若田浄水場

[水源名]

利根川水系（烏川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

30,051

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

1



チオファネートメチル

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 01

剣崎浄水場

[水源名]

利根川水系（烏川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 4,181

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

浜川水源

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

若田浄水場

[水源名]

利根川水系（烏川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

30,051

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

2



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 06

宿横手浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

中島浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

白川浄水場

[水源名]

浄水受水・利根川水系（群馬用水）

[原水の種類]

ダム放流・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

18,116

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 06

宿横手浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

中島浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

白川浄水場

[水源名]

浄水受水・利根川水系（群馬用水）

[原水の種類]

ダム放流・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

18,116

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

4



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 10

正観寺配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 39,817

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

矢原浄水場

[水源名]

表流水（室ノ沢川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

582

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

生原浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

110

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

5



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 10

正観寺配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 39,817

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

矢原浄水場

[水源名]

表流水（室ノ沢川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

582

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

生原浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

110

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

6



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 13

唐松浄水場

[水源名]

榛名白川水系（車川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 478

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

松原総合配水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,317

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

松之沢配水場

[水源名]

湧水・浅井戸水

[原水の種類]

湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

355

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 13

唐松浄水場

[水源名]

榛名白川水系（車川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 478

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

松原総合配水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,317

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

松之沢配水場

[水源名]

湧水・浅井戸水

[原水の種類]

湧水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

355

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

8



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

<0.01グリホサート <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.0001ジクワット <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 16

足門浄水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量] 5,530

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

金古浄水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

9,030

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

新町浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,278

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

9



チオファネートメチル

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 16

足門浄水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量] 5,530

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

金古浄水場

[水源名]

湧水・浄水受水

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

9,030

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

新町浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,278

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

10



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 19

宮谷戸浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 199

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

下村浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

783

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

一五沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

11



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 19

宮谷戸浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 199

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

下村浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

783

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

一五沢浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

12



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 22

上里見浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,885

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

間野浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

79

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

里東配水池

[水源名]

浄水受水・深井戸水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

13



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 22

上里見浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,885

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

間野浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

79

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

里東配水池

[水源名]

浄水受水・深井戸水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 25

十文字浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 427

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

小田原浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

20

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

白岩浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

628

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

15



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 25

十文字浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 427

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

小田原浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

20

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

白岩浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

628

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

16



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 28

宮沢浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 234

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

高浜浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,135

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

435

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

17



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 28

宮沢浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 234

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

高浜浄水場

[水源名]

湧水・深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,135

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

本郷浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

435

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

18



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 31

神戸浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

下之原浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

356

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

小梨浄水場

[水源名]

利根川水系大沢川支流小梨沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

33

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

32 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

19



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 31

神戸浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

下之原浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

356

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

小梨浄水場

[水源名]

利根川水系大沢川支流小梨沢

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

33

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 001 群馬県

32 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

20



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン

グリホサート <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 36

八束浄水場

[水源名]

利根川水系南牧川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6,015

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

岩崎浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

3,798

[事業主体名]

沼田市

[浄水場名]

沼田市浄水場

[水源名]

利根川水系片品川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9,009

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 002 群馬県

37 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

21



チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

高崎市

[浄水場名] 36

八束浄水場

[水源名]

利根川水系南牧川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6,015

原水

[事業主体名]

高崎市

[浄水場名]

岩崎浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

3,798

[事業主体名]

沼田市

[浄水場名]

沼田市浄水場

[水源名]

利根川水系片品川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9,009

- 001 群馬県

- 00

10 - 001 群馬県 10 - 002 群馬県

37 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 01

敷島浄水場

[水源名]

敷島低揚（他１３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 20,720

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小坂子浄水場

[水源名]

芳賀６号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

563

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

荻窪配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 01

敷島浄水場

[水源名]

敷島低揚（他１３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 20,720

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小坂子浄水場

[水源名]

芳賀６号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

563

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

荻窪配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 04

総社浄水場

[水源名]

総社５号水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,592

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

田口浄水場

[水源名]

田口６号水源（他４水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,177

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

清里浄水場

[水源名]

清里２号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

487

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

05 - 01 06 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 04

総社浄水場

[水源名]

総社５号水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,592

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

田口浄水場

[水源名]

田口６号水源（他４水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,177

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

清里浄水場

[水源名]

清里２号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

487

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

05 - 01 06 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 07

芳賀浄水場

[水源名]

芳賀１号水源（芳賀４号水源及び浄水
と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 607

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

野中浄水場

[水源名]

野中９号水源（他６水源及び浄水と混
合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

6,583

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

下細井浄水場

[水源名]

下細井１号水源（他２水源及び浄水と
混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,630

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

08 - 01 09 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 07

芳賀浄水場

[水源名]

芳賀１号水源（芳賀４号水源及び浄水
と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 607

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

野中浄水場

[水源名]

野中９号水源（他６水源及び浄水と混
合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

6,583

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

下細井浄水場

[水源名]

下細井１号水源（他２水源及び浄水と
混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,630

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

08 - 01 09 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン

グリホサート <0.01 <0.01 <0.01 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 10

高花台配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

泉沢配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

金丸第２浄水場

[水源名]

金丸２号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

369

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

11 - 01 12 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート

ピペロホス <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 10

高花台配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

泉沢配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

金丸第２浄水場

[水源名]

金丸２号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

369

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

11 - 01 12 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 13

東金丸第１浄水場

[水源名]

東金丸第１－１号水源、第１－２号水
源と混

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 646

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

東金丸第２浄水場

[水源名]

東金丸第２－１号水源、第２－２号水
源と混

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

445

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

滝窪浄水場

[水源名]

滝窪１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

445

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 13

東金丸第１浄水場

[水源名]

東金丸第１－１号水源、第１－２号水
源と混

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 646

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

東金丸第２浄水場

[水源名]

東金丸第２－１号水源、第２－２号水
源と混

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

445

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

滝窪浄水場

[水源名]

滝窪１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

445

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 16

横沢配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

堀越第１配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

堀久保浄水場

[水源名]

堀久保１号、堀久保２号水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,049

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

17 - 01 18 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 16

横沢配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

堀越第１配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

堀久保浄水場

[水源名]

堀久保１号、堀久保２号水源と混合

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,049

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

17 - 01 18 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 19

二本木浄水場

[水源名]

二本木１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 42

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

苗ヶ島配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

上細井配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

20 - 01 21 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 19

二本木浄水場

[水源名]

二本木１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 42

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

苗ヶ島配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

上細井配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

20 - 01 21 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 22

大脇配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

鼻毛石受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

中之沢浄水場

[水源名]

中之沢２号水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,204

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

23 - 01 24 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 22

大脇配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

鼻毛石受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

中之沢浄水場

[水源名]

中之沢２号水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,204

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

23 - 01 24 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 25

室沢浄水場

[水源名]

室沢２号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 915

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

月田浄水場

[水源名]

月田１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

584

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

稲里浄水場

[水源名]

稲里１号水源（稲里２号水源及び浄水
と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

694

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

26 - 01 27 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 25

室沢浄水場

[水源名]

室沢２号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 915

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

月田浄水場

[水源名]

月田１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

584

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

稲里浄水場

[水源名]

稲里１号水源（稲里２号水源及び浄水
と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

694

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

26 - 01 27 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン

グリホサート <0.01 <0.01 <0.01 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 28

荻窪受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小坂子第１配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

東片貝浄水場

[水源名]

野中６号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

738

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

29 - 01 31 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート

ピペロホス <0.000010 <0.000010 <0.000010 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 28

荻窪受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 0

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小坂子第１配水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

東片貝浄水場

[水源名]

野中６号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

738

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

29 - 01 31 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 33

金丸第１浄水場

[水源名]

金丸１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 128

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

柏倉浄水場

[水源名]

柏倉１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

459

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

赤城山受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

34 - 01 35 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

43



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 33

金丸第１浄水場

[水源名]

金丸１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 128

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

柏倉浄水場

[水源名]

柏倉１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

459

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

赤城山受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

34 - 01 35 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

44



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 36

竜ノ口浄水場

[水源名]

竜ノ口１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 109

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

上西峰浄水場

[水源名]

上西峰１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

341

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小原目浄水場

[水源名]

小原目１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

829

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

37 - 01 38 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

45



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 36

竜ノ口浄水場

[水源名]

竜ノ口１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 109

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

上西峰浄水場

[水源名]

上西峰１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

341

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

小原目浄水場

[水源名]

小原目１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

829

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

37 - 01 38 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

46



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 39

田島浄水場

[水源名]

田島１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 717

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

大松山浄水場

[水源名]

大松山２号水源（大松山１号水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

904

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

山口浄水場

[水源名]

山口１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

383

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

40 - 01 41 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

47



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 39

田島浄水場

[水源名]

田島１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 717

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

大松山浄水場

[水源名]

大松山２号水源（大松山１号水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

904

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

山口浄水場

[水源名]

山口１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

383

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

40 - 01 41 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

48



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 42

芦ヶ関浄水場

[水源名]

芦ヶ関１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 1,208

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

横阿内浄水場

[水源名]

横阿内１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

683

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

沼の窪浄水場

[水源名]

沼の窪１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

556

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

43 - 01 44 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

49



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 42

芦ヶ関浄水場

[水源名]

芦ヶ関１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 1,208

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

横阿内浄水場

[水源名]

横阿内１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

683

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

沼の窪浄水場

[水源名]

沼の窪１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

556

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

43 - 01 44 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 45

八幡浄水場

[水源名]

八幡１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 157

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

西大河原浄水場

[水源名]

西大河原１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

331

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

大洞浄水場

[水源名]

大洞１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

69

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

47 - 01 48 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 45

八幡浄水場

[水源名]

八幡１号水源及び浄水と混合

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 157

原水

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

西大河原浄水場

[水源名]

西大河原１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

331

[事業主体名]

前橋市

[浄水場名]

大洞浄水場

[水源名]

大洞１号水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

69

- 003 群馬県

- 01

10 - 003 群馬県 10 - 003 群馬県

47 - 01 48 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP) <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 49

湯之沢浄水場

[水源名]

湯之沢水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 27

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

元宿浄水場

[水源名]

利根川水系渡良瀬川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

26,374

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

第８配水場

[水源名]

第６水源（第８水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

465

- 003 群馬県

- 01

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル

ピラゾキシフェン <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00060 <0.00060 <0.00060 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

前橋市

[浄水場名] 49

湯之沢浄水場

[水源名]

湯之沢水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 27

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

元宿浄水場

[水源名]

利根川水系渡良瀬川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

26,374

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

第８配水場

[水源名]

第６水源（第８水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

465

- 003 群馬県

- 01

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

01 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 05

第９配水場

[水源名]

第２水源（第９水源、第１０水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,166

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

第１０配水場

[水源名]

第２水源（第９水源、第１０水源、県央
第二水道と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

7,130

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

黒保根浄水場

[水源名]

利根川水系高楢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

840

- 004 群馬県

- 00

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 05

第９配水場

[水源名]

第２水源（第９水源、第１０水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,166

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

第１０配水場

[水源名]

第２水源（第９水源、第１０水源、県央
第二水道と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

7,130

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

黒保根浄水場

[水源名]

利根川水系高楢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

840

- 004 群馬県

- 00

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 08

田沢浄水場

[水源名]

利根川水系沢入川（細程沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 41

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

古谷地区水道

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

7

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

高楢地区水道

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

15

- 004 群馬県

- 00

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 08

田沢浄水場

[水源名]

利根川水系沢入川（細程沢と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 41

原水

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

古谷地区水道

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

7

[事業主体名]

桐生市

[浄水場名]

高楢地区水道

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

15

- 004 群馬県

- 00

10 - 004 群馬県 10 - 004 群馬県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00011, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2

<0.0002２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 2

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 2

ＭＣＰＡ

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2

<0.00080アセフェート <0.00080 <0.00080 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2

<0.00010アニロホス <0.00010 <0.00010 2

アミトラズ

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.00005イソキサチオン <0.00005 <0.00005 2

<0.00001イソフェンホス <0.00001 <0.00001 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2

<0.00010カフェンストロール <0.00010 <0.00010 2

カルタップ

<0.0002カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 2

<0.000005カルボフラン <0.000005 <0.000005 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2

<0.003キャプタン <0.003 <0.003 2

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

<0.000050クロルニトロフェン (CNP) <0.000050 <0.000050 2

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2

<0.00002シアナジン <0.00002 <0.00002 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2

ジクワット

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2

<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 11

梅田浄水場

[水源名]

利根川水系桐生川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 6,459

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

広瀬浄水場

[水源名]

連取深井戸１号（他深井戸９水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12,551

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

書上浄水場

[水源名]

書上深井戸６号（他県央第二水道水
受水、深井戸５水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

10,043

- 004 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

59



<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2

パラコート

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル

<0.00060ピラゾキシフェン <0.00060 <0.00060 2

ピラゾリネート（ピラゾレート）

<0.00010ピリダフェンチオン <0.00010 <0.00010 2

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2

<0.0002ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2

<0.0003プロベナゾール <0.0003 <0.0003 2

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2

<0.0002ベンフラカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2

<0.00060ホスチアゼート <0.00060 <0.00060 2

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2

<0.0020メタラキシル <0.0020 <0.0020 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2

<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

桐生市

[浄水場名] 11

梅田浄水場

[水源名]

利根川水系桐生川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 6,459

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

広瀬浄水場

[水源名]

連取深井戸１号（他深井戸９水源と混
合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

12,551

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

書上浄水場

[水源名]

書上深井戸６号（他県央第二水道水
受水、深井戸５水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

10,043

- 004 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

シメトリン

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

<0.0002チウラム <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 03

竜宮浄水場

[水源名]

竜宮深井戸８号（他深井戸１１水源、
書上浄水受水と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 22,228

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

境下武士浄水場

[水源名]

境下武士第７水源（他深井戸６水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,451

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

あずま浄水場

[水源名]

あずま第２水源（他県央第二水道水、
深井戸４水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,105

- 007 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

<0.0002ベノミル <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 03

竜宮浄水場

[水源名]

竜宮深井戸８号（他深井戸１１水源、
書上浄水受水と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 22,228

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

境下武士浄水場

[水源名]

境下武士第７水源（他深井戸６水源と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,451

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

あずま浄水場

[水源名]

あずま第２水源（他県央第二水道水、
深井戸４水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

9,105

- 007 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

04 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 07

波志江配水場

[水源名]

県央第二水道水（他竜宮浄水受水と
混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 5,102

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

赤堀磯配水場

[水源名]

県央第二水道水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

5,157

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

赤堀西久保配水場

[水源名]

県央第二水道水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

3,721

- 007 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 07

波志江配水場

[水源名]

県央第二水道水（他竜宮浄水受水と
混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 5,102

原水

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

赤堀磯配水場

[水源名]

県央第二水道水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

5,157

[事業主体名]

伊勢崎市

[浄水場名]

赤堀西久保配水場

[水源名]

県央第二水道水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

3,721

- 007 群馬県

- 00

10 - 007 群馬県 10 - 007 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.01 <0.01 <0.01 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 10

境ふちな配水場

[水源名]

境下武士浄水（他県央第二水道水受
水と混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,148

原水

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

坂本浄水場

[水源名]

霧積川第二水源（碓氷川第一水源と
混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9,108

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

久保井戸浄水場

[水源名]

碓氷川第三水源

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

13,878

- 007 群馬県

- 00

10 - 009 群馬県 10 - 009 群馬県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブロモブチド

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

伊勢崎市

[浄水場名] 10

境ふちな配水場

[水源名]

境下武士浄水（他県央第二水道水受
水と混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,148

原水

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

坂本浄水場

[水源名]

霧積川第二水源（碓氷川第一水源と
混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

9,108

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

久保井戸浄水場

[水源名]

碓氷川第三水源

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

13,878

- 007 群馬県

- 00

10 - 009 群馬県 10 - 009 群馬県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

安中市

[浄水場名] 03

一ノ瀬浄水場

[水源名]

北陸新幹線一ノ瀬隧道湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,591

原水

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

滝ノ入浄水場

[水源名]

北陸新幹線秋間隧道湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,026

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

入牧浄水場

[水源名]

入牧水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

104

- 009 群馬県

- 01

10 - 009 群馬県 10 - 009 群馬県

04 - 01 05 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

安中市

[浄水場名] 03

一ノ瀬浄水場

[水源名]

北陸新幹線一ノ瀬隧道湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,591

原水

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

滝ノ入浄水場

[水源名]

北陸新幹線秋間隧道湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,026

[事業主体名]

安中市

[浄水場名]

入牧浄水場

[水源名]

入牧水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

104

- 009 群馬県

- 01

10 - 009 群馬県 10 - 009 群馬県

04 - 01 05 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

68



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） 0.00004 0.00004 0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

安中市

[浄水場名] 06

西野牧浄水場

[水源名]

西野牧第一水源（西野牧第二水源と
混合）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

宮崎浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川・南牧川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・表流水（自
流）

[1日平均浄水量]

原水

19,725

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

野上浄水場

[水源名]

利根川水系野上川

[原水の種類]

湧水・湧水・表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

原水

983

- 009 群馬県

- 01

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

01 - 01 02 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

69



チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

安中市

[浄水場名] 06

西野牧浄水場

[水源名]

西野牧第一水源（西野牧第二水源と
混合）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 21

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

宮崎浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川・南牧川

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・表流水（自
流）

[1日平均浄水量]

原水

19,725

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

野上浄水場

[水源名]

利根川水系野上川

[原水の種類]

湧水・湧水・表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

原水

983

- 009 群馬県

- 01

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

01 - 01 02 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 03

岩染浄水場

[水源名]

利根川水系岩染川

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 536

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

丹生浄水場

[水源名]

鳴沢湧水

[原水の種類]

湧水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

825

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

行沢配水場

[水源名]

行沢第1水源

[原水の種類]

湧水・湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

866

- 010 群馬県

- 03

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

04 - 04 05 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 03

岩染浄水場

[水源名]

利根川水系岩染川

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 536

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

丹生浄水場

[水源名]

鳴沢湧水

[原水の種類]

湧水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

825

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

行沢配水場

[水源名]

行沢第1水源

[原水の種類]

湧水・湧水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

866

- 010 群馬県

- 03

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

04 - 04 05 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 07

菅原第1配水場

[水源名]

菅原第1水源（第1水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 221

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

大桁浄水場

[水源名]

菅原第2水源（第2水源）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

日影配水場

[水源名]

日影水源（第3水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

128

- 010 群馬県

- 07

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

08 - 08 09 - 09

(㎥) (㎥) (㎥)

73



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 07

菅原第1配水場

[水源名]

菅原第1水源（第1水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 221

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

大桁浄水場

[水源名]

菅原第2水源（第2水源）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

0

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

日影配水場

[水源名]

日影水源（第3水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

128

- 010 群馬県

- 07

10 - 010 群馬県 10 - 010 群馬県

08 - 08 09 - 09

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 10

城上配水場

[水源名]

城上水源（第5水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 492

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

大久保配水場

[水源名]

大久保第2水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

27

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

樽下浄水場

[水源名]

利根川水系栗山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

794

- 010 群馬県

- 10

10 - 010 群馬県 10 - 011 群馬県

11 - 11 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

富岡市

[浄水場名] 10

城上配水場

[水源名]

城上水源（第5水源）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 492

原水

[事業主体名]

富岡市

[浄水場名]

大久保配水場

[水源名]

大久保第2水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

27

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

樽下浄水場

[水源名]

利根川水系栗山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

794

- 010 群馬県

- 10

10 - 010 群馬県 10 - 011 群馬県

11 - 11 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 02

宮畑浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,289

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

馬居沢浄水場

[水源名]

利根川水系馬居沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

31

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

芝の沢浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

54

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 02

宮畑浄水場

[水源名]

利根川水系鏑川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,289

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

馬居沢浄水場

[水源名]

利根川水系馬居沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

31

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

芝の沢浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

54

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

78



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 05

虻田浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 48

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

西部浄水場

[水源名]

利根川水系市野萱川、屋敷川

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

644

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

巣郷浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

32

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 05

虻田浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 48

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

西部浄水場

[水源名]

利根川水系市野萱川、屋敷川

[原水の種類]

表流水（自流）・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

644

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

巣郷浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

32

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 08

青倉浄水場

[水源名]

利根川水系青倉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 106

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

土谷沢浄水場

[水源名]

利根川水系桑本川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

24

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

上馬山浄水場

[水源名]

利根川水系横瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

原水

105

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

81



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 08

青倉浄水場

[水源名]

利根川水系青倉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 106

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

土谷沢浄水場

[水源名]

利根川水系桑本川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

24

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

上馬山浄水場

[水源名]

利根川水系横瀬川

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

原水

105

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

82



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 11

馬山東部浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

三本杉浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

細萱浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

22

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

83



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 11

馬山東部浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 5

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

三本杉浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

6

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

細萱浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

22

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

84



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 14

相沢浄水場

[水源名]

利根川水系相沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

滑岩浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

5

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

上栗山浄水場

[水源名]

利根川水系栗山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

18

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

85



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 14

相沢浄水場

[水源名]

利根川水系相沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

滑岩浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

5

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

上栗山浄水場

[水源名]

利根川水系栗山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

18

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 011 群馬県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

86



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 17

清水沢・赤岩浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

高倉浄水場

[水源名]

利根川水系高倉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

草津町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

第１～第８水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,858

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 012 群馬県

18 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

87



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

下仁田町

[浄水場名] 17

清水沢・赤岩浄水場

[水源名]

利根川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 8

原水

[事業主体名]

下仁田町

[浄水場名]

高倉浄水場

[水源名]

利根川水系高倉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

草津町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

第１～第８水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,858

- 011 群馬県

- 00

10 - 011 群馬県 10 - 012 群馬県

18 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

88



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

草津町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第９～第１１水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 8,772

原水

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

利根川水系神流川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

14,695

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

第１１・第１２・第１３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,320

- 012 群馬県

- 00

10 - 013 群馬県 10 - 013 群馬県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

89



チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

草津町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第９～第１１水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 8,772

原水

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

中央浄水場

[水源名]

利根川水系神流川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

原水

14,695

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

第１１・第１２・第１３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,320

- 012 群馬県

- 00

10 - 013 群馬県 10 - 013 群馬県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

90



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

藤岡市

[浄水場名] 07

上の山浄水場

[水源名]

鬼石・第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,933

原水

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

譲原浄水場

[水源名]

譲原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

327

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

小野・第８・第１０水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,374

- 013 群馬県

- 00

10 - 013 群馬県 10 - 013 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

藤岡市

[浄水場名] 07

上の山浄水場

[水源名]

鬼石・第４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,933

原水

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

譲原浄水場

[水源名]

譲原水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

327

[事業主体名]

藤岡市

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

小野・第８・第１０水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

4,374

- 013 群馬県

- 00

10 - 013 群馬県 10 - 013 群馬県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

東吾妻町

[浄水場名] 01

第１配水池

[水源名]

第１水源（第２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,984

原水

[事業主体名]

東吾妻町

[浄水場名]

深沢配水池

[水源名]

第３水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

900

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

第１号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

573

- 019 群馬県

- 00

10 - 019 群馬県 10 - 023 群馬県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

東吾妻町

[浄水場名] 01

第１配水池

[水源名]

第１水源（第２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,984

原水

[事業主体名]

東吾妻町

[浄水場名]

深沢配水池

[水源名]

第３水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

900

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

第１号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

573

- 019 群馬県

- 00

10 - 019 群馬県 10 - 023 群馬県

02 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

94



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

吉岡町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第２号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 457

原水

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第３号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

213

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

小倉沈殿池、県央第一水道

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

830

- 023 群馬県

- 01

10 - 023 群馬県 10 - 023 群馬県

02 - 02 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

吉岡町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第２号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 457

原水

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第３号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

213

[事業主体名]

吉岡町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

小倉沈殿池、県央第一水道

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

830

- 023 群馬県

- 01

10 - 023 群馬県 10 - 023 群馬県

02 - 02 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

吉岡町

[浄水場名] 04

上の原浄水場

[水源名]

阿久沢、障子岩

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,053

原水

[事業主体名]

中之条町

[浄水場名]

中之条上水道

[水源名]

高区配水池

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

3,386

[事業主体名]

中之条町

[浄水場名]

中之条上水道

[水源名]

三ノ原浄水場

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,337

- 023 群馬県

- 00

10 - 024 群馬県 10 - 024 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド

パラコート <0.00050 <0.00050 <0.00050 2

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

吉岡町

[浄水場名] 04

上の原浄水場

[水源名]

阿久沢、障子岩

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,053

原水

[事業主体名]

中之条町

[浄水場名]

中之条上水道

[水源名]

高区配水池

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

3,386

[事業主体名]

中之条町

[浄水場名]

中之条上水道

[水源名]

三ノ原浄水場

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,337

- 023 群馬県

- 00

10 - 024 群馬県 10 - 024 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 01

第一浄水場

[水源名]

後閑第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 486

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

後閑第四水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,099

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

月夜野浄水場

[水源名]

月夜野第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

507

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

99



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 01

第一浄水場

[水源名]

後閑第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 486

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

後閑第四水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,099

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

月夜野浄水場

[水源名]

月夜野第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

507

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

100



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 04

上組浄水場

[水源名]

上組第二水源(第一水源と混合）

[原水の種類]

湧水・伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,391

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

阿能川浄水場

[水源名]

水上第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

357

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

上ノ平浄水場

[水源名]

水上第二水源

[原水の種類]

湧水・伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

5,958

- 026 群馬県

- 02

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

101



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 04

上組浄水場

[水源名]

上組第二水源(第一水源と混合）

[原水の種類]

湧水・伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,391

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

阿能川浄水場

[水源名]

水上第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

357

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

上ノ平浄水場

[水源名]

水上第二水源

[原水の種類]

湧水・伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

5,958

- 026 群馬県

- 02

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

102



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 08

湯ノ小屋第一浄水場

[水源名]

湯ノ小屋第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 12

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

湯ノ小屋第二浄水場

[水源名]

湯ノ小屋第二水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

103

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大沢須田貝浄水場

[水源名]

大沢須田貝第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

14

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

08 - 02 09 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

103



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 08

湯ノ小屋第一浄水場

[水源名]

湯ノ小屋第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 12

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

湯ノ小屋第二浄水場

[水源名]

湯ノ小屋第二水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

103

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大沢須田貝浄水場

[水源名]

大沢須田貝第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

14

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

08 - 02 09 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

104



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 10

武尊浄水場

[水源名]

武尊第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 89

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

綱子第一浄水場

[水源名]

綱子第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

99

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

幸知浄水場

[水源名]

幸知第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

62

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

11 - 01 12 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

105



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 10

武尊浄水場

[水源名]

武尊第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 89

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

綱子第一浄水場

[水源名]

綱子第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

99

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

幸知浄水場

[水源名]

幸知第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

62

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

11 - 01 12 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 13

湯桧曽浄水場

[水源名]

湯桧曽第一水源

[原水の種類]

湧水・伏流水

[1日平均浄水量] 268

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大穴浄水場

[水源名]

大穴第一水源(第二水源と混合）

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

220

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

寺間浄水場

[水源名]

寺間第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

49

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 13

湯桧曽浄水場

[水源名]

湯桧曽第一水源

[原水の種類]

湧水・伏流水

[1日平均浄水量] 268

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大穴浄水場

[水源名]

大穴第一水源(第二水源と混合）

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

220

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

寺間浄水場

[水源名]

寺間第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

49

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 16

北部第一浄水場

[水源名]

第一水源（小和知）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 140

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

北部第二浄水場

[水源名]

第二水源（和名中）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

18

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

北部上牧浄水場

[水源名]

第四水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

580

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

16 - 02 17 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 16

北部第一浄水場

[水源名]

第一水源（小和知）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 140

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

北部第二浄水場

[水源名]

第二水源（和名中）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

18

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

北部上牧浄水場

[水源名]

第四水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

580

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

16 - 02 17 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 18

吉平浄水場

[水源名]

吉平第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 30

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大沼浄水場

[水源名]

大沼第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

下牧新田浄水場

[水源名]

下牧新田第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

10

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

19 - 01 20 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 18

吉平浄水場

[水源名]

吉平第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 30

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

大沼浄水場

[水源名]

大沼第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

8

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

下牧新田浄水場

[水源名]

下牧新田第一水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

10

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

19 - 01 20 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 21

東部沢久保浄水場

[水源名]

東部第四水源（沢久保）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 99

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

東部上羽場浄水場

[水源名]

上羽場水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

189

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

東部第一水源（深井戸）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,272

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

22 - 01 23 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 21

東部沢久保浄水場

[水源名]

東部第四水源（沢久保）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 99

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

東部上羽場浄水場

[水源名]

上羽場水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

189

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

東部浄水場

[水源名]

東部第一水源（深井戸）

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

1,272

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

22 - 01 23 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 24

猿ヶ京浄水場

[水源名]

秋小屋水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,046

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

吹路浄水場

[水源名]

猿沢水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

55

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

湯宿浄水場

[水源名]

湯宿水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

379

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

25 - 01 26 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 24

猿ヶ京浄水場

[水源名]

秋小屋水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,046

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

吹路浄水場

[水源名]

猿沢水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

55

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

湯宿浄水場

[水源名]

湯宿水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

379

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

25 - 01 26 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 28

赤谷浄水場

[水源名]

赤谷第一水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 160

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

手道浄水場

[水源名]

赤谷第二水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

7

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

合瀬浄水場

[水源名]

合瀬第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

29 - 01 30 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 28

赤谷浄水場

[水源名]

赤谷第一水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 160

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

手道浄水場

[水源名]

赤谷第二水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

7

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

合瀬浄水場

[水源名]

合瀬第一水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

29 - 01 30 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 31

恋越浄水場

[水源名]

恋越第一水源

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 18

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

入須川高区浄水場

[水源名]

入須川高区水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

19

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

入須川低区浄水場

[水源名]

入須川低区水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

56

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

32 - 01 33 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 31

恋越浄水場

[水源名]

恋越第一水源

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 18

原水

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

入須川高区浄水場

[水源名]

入須川高区水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

19

[事業主体名]

みなかみ町

[浄水場名]

入須川低区浄水場

[水源名]

入須川低区水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

56

- 026 群馬県

- 01

10 - 026 群馬県 10 - 026 群馬県

32 - 01 33 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 34

奥平浄水場

[水源名]

奥平第一水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

榛名白川

[原水の種類]

浄水受水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

537

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

榛名白川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

863

- 026 群馬県

- 01

10 - 038 群馬県 10 - 038 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

みなかみ町

[浄水場名] 34

奥平浄水場

[水源名]

奥平第一水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 6

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

榛名白川

[原水の種類]

浄水受水・湧水

[1日平均浄水量]

原水

537

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

北部浄水場

[水源名]

榛名白川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

863

- 026 群馬県

- 01

10 - 038 群馬県 10 - 038 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

榛東村

[浄水場名] 03

桃泉浄水場

[水源名]

水揚沢

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 79

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

新井浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

694

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

新長岡浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

329

- 038 群馬県

- 00

10 - 038 群馬県 10 - 038 群馬県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

榛東村

[浄水場名] 03

桃泉浄水場

[水源名]

水揚沢

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 79

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

新井浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

694

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

新長岡浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

329

- 038 群馬県

- 00

10 - 038 群馬県 10 - 038 群馬県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

榛東村

[浄水場名] 06

中央配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,401

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

梨子木平浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

844

[事業主体名]

甘楽町

[浄水場名]

白倉浄水場

[水源名]

南牧川、天引川、堂の入川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

3,589

- 038 群馬県

- 00

10 - 038 群馬県 10 - 039 群馬県

07 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

榛東村

[浄水場名] 06

中央配水池

[水源名]

県水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 3,401

原水

[事業主体名]

榛東村

[浄水場名]

梨子木平浄水場

[水源名]

上越新幹線（隋道湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

844

[事業主体名]

甘楽町

[浄水場名]

白倉浄水場

[水源名]

南牧川、天引川、堂の入川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

3,589

- 038 群馬県

- 00

10 - 038 群馬県 10 - 039 群馬県

07 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

甘楽町

[浄水場名] 02

轟浄水場

[水源名]

大久保沢、芳の元沢、雄川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,879

原水

[事業主体名]

嬬恋村

[浄水場名]

第一浄水場

[水源名]

鎌原

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

3,132

[事業主体名]

嬬恋村

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

広川原

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,091

- 039 群馬県

- 00

10 - 040 群馬県 10 - 040 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

甘楽町

[浄水場名] 02

轟浄水場

[水源名]

大久保沢、芳の元沢、雄川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,879

原水

[事業主体名]

嬬恋村

[浄水場名]

第一浄水場

[水源名]

鎌原

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

3,132

[事業主体名]

嬬恋村

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

広川原

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,091

- 039 群馬県

- 00

10 - 040 群馬県 10 - 040 群馬県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1

チウラム <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

嬬恋村

[浄水場名] 03

第三浄水場

[水源名]

大平

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 507

原水

[事業主体名]

玉村町

[浄水場名]

玉村町浄水場

[水源名]

第２水源（他７水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

12,923

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

阪ノ下浄水場

[水源名]

利根川（渋川工水）

[原水の種類]

原水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,328

- 040 群馬県

- 00

10 - 048 群馬県 10 - 053 群馬県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1

パラコート <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1

フサライド <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1

メプロニル <0.001 1

モリネート <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

嬬恋村

[浄水場名] 03

第三浄水場

[水源名]

大平

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 507

原水

[事業主体名]

玉村町

[浄水場名]

玉村町浄水場

[水源名]

第２水源（他７水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

12,923

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

阪ノ下浄水場

[水源名]

利根川（渋川工水）

[原水の種類]

原水受水

[1日平均浄水量]

原水

4,328

- 040 群馬県

- 00

10 - 048 群馬県 10 - 053 群馬県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 02

金井浄水場

[水源名]

利根川（渋川工水）

[原水の種類]

原水受水

[1日平均浄水量] 1,497

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

カツブシ沢配水池

[水源名]

カツブシ沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

424

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

渋川高区配水池

[水源名]

利根川・渋川立坑２号井・渋川１号井・
渋川１１号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

1,377

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

03 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 02

金井浄水場

[水源名]

利根川（渋川工水）

[原水の種類]

原水受水

[1日平均浄水量] 1,497

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

カツブシ沢配水池

[水源名]

カツブシ沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

424

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

渋川高区配水池

[水源名]

利根川・渋川立坑２号井・渋川１号井・
渋川１１号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

1,377

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

03 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 06

渋川低区配水場

[水源名]

利根川・渋川立坑２号井・渋川２号井・
渋川４号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 5,574

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

神田原配水池

[水源名]

渋川３号井・渋川５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

有馬配水池

[水源名]

渋川８号井・渋川９号井・渋川１２号
井・渋川１３号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,809

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 06

渋川低区配水場

[水源名]

利根川・渋川立坑２号井・渋川２号井・
渋川４号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 5,574

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

神田原配水池

[水源名]

渋川３号井・渋川５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

144

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

有馬配水池

[水源名]

渋川８号井・渋川９号井・渋川１２号
井・渋川１３号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

3,809

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 10

金井住宅団地配水場

[水源名]

渋川１０号井・渋川１４号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 311

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

川島配水池

[水源名]

渋川１６号井・渋川１７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

275

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

祖母島配水池

[水源名]

渋川１８号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

98

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 10

金井住宅団地配水場

[水源名]

渋川１０号井・渋川１４号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 311

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

川島配水池

[水源名]

渋川１６号井・渋川１７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

275

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

祖母島配水池

[水源名]

渋川１８号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

98

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 13

行幸田浄水場

[水源名]

渋川立坑１号井

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量] 409

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

入沢浄水場

[水源名]

渋川立坑２号井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,769

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

金井登沢浄水場

[水源名]

渋川立坑３号井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,031

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 13

行幸田浄水場

[水源名]

渋川立坑１号井

[原水の種類]

湧水・浄水受水

[1日平均浄水量] 409

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

入沢浄水場

[水源名]

渋川立坑２号井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

2,769

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

金井登沢浄水場

[水源名]

渋川立坑３号井

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

1,031

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 21

長峰浄水場

[水源名]

沼尾川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,693

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

西沢第一配水池

[水源名]

沼尾川・西沢第１（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

828

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

西沢第二配水池

[水源名]

沼尾川・西沢第２（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

174

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 21

長峰浄水場

[水源名]

沼尾川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,693

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

西沢第一配水池

[水源名]

沼尾川・西沢第１（湧水）

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

828

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

西沢第二配水池

[水源名]

沼尾川・西沢第２（伏流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

原水

174

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

22 - 00 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

140



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 24

水沢配水池

[水源名]

黒沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 329

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

子持浄水場

[水源名]

利根川（群馬用水）・子持２号井

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,055

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

立和田配水池

[水源名]

子持１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

457

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 24

水沢配水池

[水源名]

黒沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 329

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

子持浄水場

[水源名]

利根川（群馬用水）・子持２号井

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,055

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

立和田配水池

[水源名]

子持１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

457

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 33

横堀配水場

[水源名]

子持３号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 216

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

中井配水場

[水源名]

子持４号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

842

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

吹屋配水場

[水源名]

子持５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

504

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

34 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 33

横堀配水場

[水源名]

子持３号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 216

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

中井配水場

[水源名]

子持４号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

842

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

吹屋配水場

[水源名]

子持５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

504

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

34 - 00 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 36

宮地配水池

[水源名]

子持６号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 410

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

子麓配水場

[水源名]

子持７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

305

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

北橘硯石配水池

[水源名]

北橘１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

56

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

37 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 36

宮地配水池

[水源名]

子持６号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 410

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

子麓配水場

[水源名]

子持７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

305

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

北橘硯石配水池

[水源名]

北橘１号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

56

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

37 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 42

愛宕山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘２号井・北橘３号
井・北橘４号井・北橘５号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 466

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

北橘赤城山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘３号井・北橘５号
井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,384

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

横山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘４号井・北橘３号
井・北橘５号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

888

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 42

愛宕山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘２号井・北橘３号
井・北橘４号井・北橘５号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 466

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

北橘赤城山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘３号井・北橘５号
井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,384

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

横山配水池

[水源名]

県央第２水道・北橘４号井・北橘３号
井・北橘５号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

888

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 51

村上浄水場

[水源名]

鑷沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 464

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小野子配水場

[水源名]

小野上１号井・小野上２号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

594

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小野上低区第６配水池

[水源名]

鑷沢川・小野上３号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

52 - 00 53 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 51

村上浄水場

[水源名]

鑷沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 464

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小野子配水場

[水源名]

小野上１号井・小野上２号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

594

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小野上低区第６配水池

[水源名]

鑷沢川・小野上３号井

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

0

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

52 - 00 53 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 61

見間入配水池

[水源名]

栗ノ木川・赤城１号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 743

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小池原配水池

[水源名]

赤城２号井・栗ノ木川・赤城１号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

788

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

大塚配水池

[水源名]

勝保沢・赤城３号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

833

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

62 - 00 63 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 61

見間入配水池

[水源名]

栗ノ木川・赤城１号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量] 743

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

小池原配水池

[水源名]

赤城２号井・栗ノ木川・赤城１号井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

788

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

大塚配水池

[水源名]

勝保沢・赤城３号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

833

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

62 - 00 63 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

152



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 64

栄配水場

[水源名]

赤城４号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 90

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

長井小川田配水池

[水源名]

赤城５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

333

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

深山配水場

[水源名]

赤城８号井・赤城６号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

455

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

65 - 00 66 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 64

栄配水場

[水源名]

赤城４号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 90

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

長井小川田配水池

[水源名]

赤城５号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

333

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

深山配水場

[水源名]

赤城８号井・赤城６号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

455

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

65 - 00 66 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム

アセフェート

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 67

赤城総合運動公園配水場

[水源名]

赤城７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 167

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

滝沢配水場

[水源名]

溝呂木・赤城９号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

737

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

棚下配水池

[水源名]

鈩沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

68

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

68 - 00 70 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000009 1 <0.000009 1 <0.000009 1

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

渋川市

[浄水場名] 67

赤城総合運動公園配水場

[水源名]

赤城７号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 167

原水

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

滝沢配水場

[水源名]

溝呂木・赤城９号井

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

737

[事業主体名]

渋川市

[浄水場名]

棚下配水池

[水源名]

鈩沢

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

原水

68

- 053 群馬県

- 00

10 - 053 群馬県 10 - 053 群馬県

68 - 00 70 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0002２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2 <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン

<0.00001イソフェンホス <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2 <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール

<0.0008カルタップ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

<0.0002カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.000003カルボフラン <0.000003 <0.000003 2 <0.000003 <0.000003 <0.000003 2 <0.000003 <0.000003 <0.000003 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP)

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00001シアナジン <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2 <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

<0.0001ジクワット <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2 <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2 <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2 <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

太田渡良瀬浄水場

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、渡良瀬
川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・深井戸水・
浅井戸水

[1日平均浄水量] 42,210

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

太田利根浄水場

[水源名]

第4、第5水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

21,797

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

館林第二浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

19,041

- 054 群馬県

- 01

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 02 54 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.000009ピペロホス <0.000009 <0.000009 2 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2 <0.000009 <0.000009 <0.000009 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP)

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2 <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2 <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.0020メタラキシル <0.0020 <0.0020 2 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2 <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

太田渡良瀬浄水場

[水源名]

第1水源、第2水源、第3水源、渡良瀬
川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流・深井戸水・
浅井戸水

[1日平均浄水量] 42,210

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

太田利根浄水場

[水源名]

第4、第5水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

21,797

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

館林第二浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

19,041

- 054 群馬県

- 01

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 02 54 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 2

<0.0008２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 2

<0.0002２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 2

<0.00004EPN <0.00004 <0.00004 2

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 2

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1

<0.00006アミトラズ <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン

<0.00001イソフェンホス <0.00001 <0.00001 2

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 2

<0.00009インダノファン <0.00009 <0.00009 2

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 2

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 2

<0.0001エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 2

<0.0002オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 2

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 2

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 2

<0.000006カズサホス <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール

<0.0008カルタップ <0.0008 <0.0008 2

<0.0002カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 2

<0.000003カルボフラン <0.000003 <0.000003 2

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1

<0.0003クミルロン <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP)

<0.00003クロルピリホス <0.00003 <0.00003 2

<0.0005クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 2

<0.00001シアナジン <0.00001 <0.00001 2

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 2

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 2

<0.0001ジクワット <0.0001 <0.0001 2

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 2

<0.00006シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 2

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 2

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ジメトエート <0.0005 <0.0005 2

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 2

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 2

<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 2

チウラム

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

みどり塩原浄水場

[水源名]

第1、第2水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 14,517

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

板倉岩田浄水場

[水源名]

6号井、10号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,747

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

板倉東浄水場

[水源名]

5号井、7号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,666

- 054 群馬県

- 04

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 06 54 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0002テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 2

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 2

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 2

<0.0006トリフルラリン <0.0006 <0.0006 2

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 2

<0.00005パラコート <0.00005 <0.00005 2

<0.000009ピペロホス <0.000009 <0.000009 2

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 2

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 2

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 2

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 2

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 2

<0.0005フェリムゾン <0.0005 <0.0005 2

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP)

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 2

<0.001フサライド <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 2

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1

<0.0003フルアジナム <0.0003 <0.0003 2

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 2

<0.0009プロシミドン <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 2

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 1

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 2

<0.0009ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 2

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 2

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 2

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 2

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 2

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 2

<0.0020メタラキシル <0.0020 <0.0020 2

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 2

<0.0004メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 2

<0.0003メトリブジン <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 2

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

みどり塩原浄水場

[水源名]

第1、第2水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）・ダム放流

[1日平均浄水量] 14,517

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

板倉岩田浄水場

[水源名]

6号井、10号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,747

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

板倉東浄水場

[水源名]

5号井、7号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

1,666

- 054 群馬県

- 04

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 06 54 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

板倉南浄水場

[水源名]

9号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,194

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

明和南大島浄水場

[水源名]

第6水源

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

608

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

千代田第三浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

1,121

- 054 群馬県

- 08

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 10 54 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

板倉南浄水場

[水源名]

9号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,194

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

明和南大島浄水場

[水源名]

第6水源

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

608

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

千代田第三浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

原水

1,121

- 054 群馬県

- 08

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 10 54 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 1

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール

カルタップ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン <0.000003 <0.000003 <0.000003 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 1

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

千代田第四浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 1,003

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

千代田第五浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,272

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

大泉第一浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,454

- 054 群馬県

- 12

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 13 54 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00002 1

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP)

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 1

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

千代田第四浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 1,003

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

千代田第五浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

2,272

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

大泉第一浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

原水

6,454

- 054 群馬県

- 12

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 13 54 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 6

アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 6

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

アミトラズ

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 6

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 6

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 6

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 6

インダノファン

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 6

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 6

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

カルボフラン <0.000003 <0.000003 <0.000003 6

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

クロロタロニル (TPN)

シアナジン <0.00001 <0.00001 <0.00001 6

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 6

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 6

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

ジメトエート

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 6

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 6

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

邑楽中野浄水場

[水源名]

第1、第7、第8水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,599

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

邑楽第三浄水場

[水源名]

第4、第5、第6水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

910

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

みどり浄水場

[水源名]

利根川水系渡良瀬川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

23,046

- 054 群馬県

- 16

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 17 54 - 18

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 6

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 6

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 6

トリフルラリン

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

パラコート

ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 6

ピラクロニル

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 6

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 6

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 6

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 6

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

フサライド

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 6

ベノミル

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 6

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 6

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 6

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 6

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 6

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 6

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 6

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 6

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 6

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

邑楽中野浄水場

[水源名]

第1、第7、第8水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 3,599

原水

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

邑楽第三浄水場

[水源名]

第4、第5、第6水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

原水

910

[事業主体名]

群馬東部水道企業団

[浄水場名]

みどり浄水場

[水源名]

利根川水系渡良瀬川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

原水

23,046

- 054 群馬県

- 16

10 - 054 群馬県 10 - 054 群馬県

54 - 17 54 - 18

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.00051, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 7

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

<0.0002２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 7

<0.00005EPN <0.00005 <0.00005 7

<0.00030ＭＣＰＡ <0.00030 <0.00030 7

<0.009アシュラム <0.009 <0.009 7

<0.00006アセフェート <0.00006 <0.00006 7

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 7

<0.00003アニロホス <0.00003 <0.00003 7

アミトラズ

<0.0003アラクロール <0.0003 <0.0003 7

<0.00005イソキサチオン <0.00005 <0.00005 7

<0.00001イソフェンホス <0.00001 <0.00001 7

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 7

<0.003イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 7

<0.0009イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 7

<0.00006イミノクタジン <0.00006 <0.00006 7

インダノファン

<0.0003エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 7

<0.0008エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 7

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

<0.0003オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 7

オリサストロビン

カズサホス

<0.00008カフェンストロール <0.00008 <0.00008 7

カルタップ

<0.0002カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 7

<0.000030カルボフラン <0.000030 <0.000030 7

<0.00005キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 7

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

<0.0002クロメプロップ <0.0002 <0.0002 7

クロルニトロフェン (CNP)

<0.00005クロルピリホス <0.00005 <0.00005 7

クロロタロニル (TPN)

<0.00001シアナジン <0.00001 <0.00001 7

<0.00003シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 7

<0.0002ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 7

ジクロベニル (DBN)

<0.00008ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 7

<0.0001ジクワット <0.0001 <0.0001 7

<0.00004ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 7

ジチオカルバメート系農薬

<0.00009ジチオピル <0.00009 <0.00009 7

シハロホップブチル

<0.00003シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 7

<0.0002ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 7

ジメトエート

<0.0003シメトリン <0.0003 <0.0003 7

<0.00003ダイアジノン <0.00003 <0.00003 7

<0.008ダイムロン <0.008 <0.008 7

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

<0.0008チオジカルブ <0.0008 <0.0008 7

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

東部浄水場

[水源名]

利根川水系利根川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 31,381

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 054 群馬県

- 19

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)
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<0.003チオファネートメチル <0.003 <0.003 7

<0.0002チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 7

テルブカルブ (MBPMC)

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 7

<0.00006トリクロピル <0.00006 <0.00006 7

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 7

<0.0010トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 7

トリフルラリン

<0.0003ナプロパミド <0.0003 <0.0003 7

パラコート

<0.000050ピペロホス <0.000050 <0.000050 7

ピラクロニル

<0.00004ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 7

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 7

<0.00005ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 7

<0.0002ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 7

<0.0005ピロキロン <0.0005 <0.0005 7

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 7

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 7

<0.0003フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 7

フェリムゾン

<0.00006フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 7

<0.00007フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 7

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 7

フサライド

<0.0003ブタクロール <0.0003 <0.0003 7

<0.0002ブタミホス <0.0002 <0.0002 7

ブプロフェジン

フルアジナム

<0.0005プレチラクロール <0.0005 <0.0005 7

プロシミドン

プロチオホス

<0.0005プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 7

<0.0005プロピザミド <0.0005 <0.0005 7

<0.0003プロベナゾール <0.0003 <0.0003 7

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 7

ベノミル

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 7

ベンゾビシクロン

<0.00005ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 7

<0.002ベンタゾン <0.002 <0.002 7

<0.003ペンディメタリン <0.003 <0.003 7

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

<0.0007ベンフレセート <0.0007 <0.0007 7

<0.00003ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 7

<0.0070マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 7

<0.0005メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 7

<0.0003メソミル <0.0003 <0.0003 7

<0.0020メタラキシル <0.0020 <0.0020 7

<0.00004メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 7

メトミノストロビン

メトリブジン

<0.0002メフェナセット <0.0002 <0.0002 7

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 7

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 7

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 原水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

10

群馬東部水道企業団

[浄水場名] 54

東部浄水場

[水源名]

利根川水系利根川

[原水の種類]

ダム放流・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 31,381

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

原水

- 054 群馬県

- 19

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)
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