
1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) 0.0002 0.0001 0.0002 2 0.0002 <0.0001 0.0001 5

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

EPN <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5

アシュラム <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

アセフェート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

アニロホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

アミトラズ <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 5

アラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

イソキサチオン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

イソフェンホス <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 5

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

イミノクタジン

インダノファン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 5

エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

オキシン銅(有機銅） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 5

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

カズサホス <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 5

カフェンストロール <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

カルボフラン <0.000050 <0.000050 <0.000050 2 <0.000050 <0.000050 <0.000050 5

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

キャプタン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

クミルロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2 <0.000100 <0.000100 <0.000100 5

クロルピリホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

シアナジン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 5

ジウロン (DCMU) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ジクロルボス (DDVP) <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 5

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 5

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

シハロホップブチル <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 5

シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ジメトエート <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

シメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ダイアジノン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

ダイムロン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

チウラム <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

チオジカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横浜市

[浄水場名] 01

川井浄水場（原水＋５号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（道志川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 165,373

浄水場出口水

[事業主体名]

横浜市

[浄水場名]

西谷浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（相模湖）

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

228,078

[事業主体名]

横浜市

[浄水場名]

小雀浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

523,661
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チオファネートメチル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 5

トリクロピル <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5

トリシクラゾール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

トリフルラリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ナプロパミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

パラコート

ピペロホス <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 5

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ピラゾキシフェン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ピリダフェンチオン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ピロキロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 5

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 5

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

フェリムゾン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

フェンチオン (MPP) <0.00002 <0.00002 <0.00002 2 <0.00002 <0.00002 <0.00002 5

フェントエート（PAP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ブタクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ブタミホス <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

フルアジナム <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

プレチラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

プロシミドン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

プロチオホス <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 <0.00004 <0.00004 <0.00004 5

プロピコナゾール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

プロピザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

プロベナゾール <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ベノミル

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ベンゾビシクロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00010 <0.00010 <0.00010 5

ベンタゾン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ペンディメタリン <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

ベンフラカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ベンフレセート <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

ホスチアゼート <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メコプロップ (MCPP) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メソミル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メタラキシル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 5

メトミノストロビン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メトリブジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メフェナセット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 5

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横浜市

[浄水場名] 01

川井浄水場（原水＋５号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（道志川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 165,373

浄水場出口水

[事業主体名]

横浜市

[浄水場名]

西谷浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（相模湖）

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

228,078

[事業主体名]

横浜市

[浄水場名]

小雀浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

523,661
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<0.00011, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 5

0.0002２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0001 0.0001 5

<0.0001２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.00001EPN <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.001アシュラム <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00005アセフェート <0.00005 <0.00005 5

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00001アニロホス <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00002アミトラズ <0.00002 <0.00002 5

<0.0001アラクロール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00001イソキサチオン <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00010イソフェンホス <0.00010 <0.00010 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.001イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イミノクタジン

<0.00002インダノファン <0.00002 <0.00002 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.0001エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

<0.0001オキサジクロメホン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0002オキシン銅(有機銅） <0.0002 <0.0002 5

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 5

<0.000005カズサホス <0.000005 <0.000005 5

<0.00001カフェンストロール <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

カルタップ

<0.0001カルバリル (NAC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.000050カルボフラン <0.000050 <0.000050 5 <0.000002 <0.000002 <0.000002 4 <0.000002 <0.000002 <0.000002 4

<0.00001キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00001 <0.00001 5

<0.001キャプタン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001クミルロン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

グリホサート

グルホシネート

<0.0001クロメプロップ <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 5 <0.000100 <0.000100 <0.000100 4 <0.000100 <0.000100 <0.000100 4

<0.00001クロルピリホス <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00001シアナジン <0.00001 <0.00001 5 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

<0.00004シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00004 <0.00004 5

<0.0001ジウロン (DCMU) <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0001ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00002ジクロルボス (DDVP) <0.00002 <0.00002 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

ジクワット

<0.00010ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00010 <0.00010 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

ジチオカルバメート系農薬

<0.00001ジチオピル <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00004シハロホップブチル <0.00004 <0.00004 5

<0.00001シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001ジメトエート <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001シメトリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00001ダイアジノン <0.00001 <0.00001 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4

<0.001ダイムロン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001チウラム <0.0001 <0.0001 5

<0.0001チオジカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横浜市

[浄水場名] 04

小雀浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 523,661

浄水場出口水

[事業主体名]

横須賀市

[浄水場名]

走水水源地

[水源名]

横須賀市走水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

857

[事業主体名]

横須賀市

[浄水場名]

有馬浄水場

[水源名]

相模川水系相模川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

45,735
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<0.001チオファネートメチル <0.001 <0.001 5

<0.0001チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4 <0.00002 <0.00002 <0.00002 4

<0.00005トリクロピル <0.00005 <0.00005 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 5

<0.0001トリシクラゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4 <0.0010 <0.0010 <0.0010 4

<0.0001トリフルラリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001ナプロパミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

パラコート

<0.000005ピペロホス <0.000005 <0.000005 5 <0.000010 <0.000010 <0.000010 4 <0.000010 <0.000010 <0.000010 4

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 5

<0.00001ピラゾキシフェン <0.00001 <0.00001 5

<0.0001ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.00001ピリダフェンチオン <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001ピロキロン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 5 <0.000010 <0.000010 <0.000010 4 <0.000010 <0.000010 <0.000010 4

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001フェリムゾン <0.0001 <0.0001 5

<0.00002フェンチオン (MPP) <0.00002 <0.00002 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.00001フェントエート（PAP) <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.001フサライド <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001ブタクロール <0.0001 <0.0001 5

<0.0001ブタミホス <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001フルアジナム <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001プレチラクロール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001プロシミドン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.0001プロピコナゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001プロピザミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001プロベナゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベノミル

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001ベンゾビシクロン <0.0001 <0.0001 5

<0.00010ベンゾフェナップ <0.00010 <0.00010 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4 <0.00004 <0.00004 <0.00004 4

<0.001ベンタゾン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ペンディメタリン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.0001ベンフラカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001ベンフレセート <0.0001 <0.0001 5

<0.00001ホスチアゼート <0.00001 <0.00001 5

<0.0001マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.0001メコプロップ (MCPP) <0.0001 <0.0001 5 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0001メソミル <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0001メタラキシル <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.00001メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

<0.0001メトミノストロビン <0.0001 <0.0001 5 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

<0.0001メトリブジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0001メフェナセット <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横浜市

[浄水場名] 04

小雀浄水場（原水＋２号＋給水栓）

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 523,661

浄水場出口水

[事業主体名]

横須賀市

[浄水場名]

走水水源地

[水源名]

横須賀市走水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

857

[事業主体名]

横須賀市

[浄水場名]

有馬浄水場

[水源名]

相模川水系相模川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

45,735

- 001 神奈川県

- 00

14 - 002 神奈川県 14 - 002 神奈川県

01 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

4



<0.00011, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

0.0002２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0001 0.0001 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

<0.0001２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.00001EPN <0.00001 <0.00001 5 <0.00010 <0.00010 <0.00010 6

<0.00005ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

<0.001アシュラム <0.001 <0.001 5 <0.005 <0.005 <0.005 6

<0.00005アセフェート <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

<0.0001アトラジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001アニロホス <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.00002アミトラズ <0.00002 <0.00002 5

<0.0001アラクロール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001イソキサチオン <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.00010イソフェンホス <0.00010 <0.00010 5 <0.00001 <0.00001 <0.00001 6

<0.0001イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.001イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

イミノクタジン <0.00050 <0.00050 <0.00050 6

<0.00002インダノファン <0.00002 <0.00002 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

<0.0001エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

<0.0001オキサジクロメホン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0002オキシン銅(有機銅） <0.0002 <0.0002 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.001オリサストロビン <0.001 <0.001 5

<0.000005カズサホス <0.000005 <0.000005 5

<0.00001カフェンストロール <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

カルタップ

<0.0001カルバリル (NAC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

<0.000050カルボフラン <0.000050 <0.000050 5 <0.000500 <0.000500 <0.000500 6

<0.00001キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.001キャプタン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001クミルロン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 6

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001クロメプロップ <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.000100クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 5 <0.000010 <0.000010 <0.000010 6

<0.00001クロルピリホス <0.00001 <0.00001 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.0001クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001シアナジン <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.00004シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00004 <0.00004 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.0001ジウロン (DCMU) <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00002ジクロルボス (DDVP) <0.00002 <0.00002 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

ジクワット

<0.00010ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00010 <0.00010 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

ジチオカルバメート系農薬

<0.00001ジチオピル <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.00004シハロホップブチル <0.00004 <0.00004 5

<0.00001シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.0001ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ジメトエート <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001シメトリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001ダイアジノン <0.00001 <0.00001 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.001ダイムロン <0.001 <0.001 5 <0.005 <0.005 <0.005 6

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

<0.001チアジニル <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001チウラム <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001チオジカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横須賀市

[浄水場名] 04

小雀浄水場

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 523,661

浄水場出口水

[事業主体名]

川崎市

[浄水場名]

長沢浄水場

[水源名]

相模川水系（相模湖）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

243,873

[事業主体名]

松田町

[浄水場名]

庶子配水池

[水源名]

宮下水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水
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<0.001チオファネートメチル <0.001 <0.001 5 <0.002 <0.002 <0.002 6

<0.0001チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00002テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.00005トリクロピル <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

<0.00005トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 6

<0.0001トリシクラゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0010 <0.0010 <0.0010 6

<0.0001トリフルラリン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ナプロパミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

パラコート

<0.000005ピペロホス <0.000005 <0.000005 5 <0.000010 <0.000010 <0.000010 6

<0.0001ピラクロニル <0.0001 <0.0001 5

<0.00001ピラゾキシフェン <0.00001 <0.00001 5

<0.0001ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.00001ピリダフェンチオン <0.00001 <0.00001 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.0001ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ピロキロン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.000005フィプロニル <0.000005 <0.000005 5 <0.000004 <0.000004 <0.000004 6

<0.00010フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.0001フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001フェリムゾン <0.0001 <0.0001 5

<0.00002フェンチオン (MPP) <0.00002 <0.00002 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.00001フェントエート（PAP) <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.0001フェントラザミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.001フサライド <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001ブタクロール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ブタミホス <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001フルアジナム <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001プレチラクロール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001プロシミドン <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00004プロチオホス <0.00004 <0.00004 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.0001プロピコナゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001プロピザミド <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001プロベナゾール <0.0001 <0.0001 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

<0.001ブロモブチド <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.001ペンシクロン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001ベンゾビシクロン <0.0001 <0.0001 5

<0.00010ベンゾフェナップ <0.00010 <0.00010 5 <0.00002 <0.00002 <0.00002 6

<0.001ベンタゾン <0.001 <0.001 5 <0.002 <0.002 <0.002 6

<0.001ペンディメタリン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.0001ベンフラカルブ <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001ベンフレセート <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001ホスチアゼート <0.00001 <0.00001 5

<0.0001マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.0001メコプロップ (MCPP) <0.0001 <0.0001 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6

<0.0001メソミル <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001メタラキシル <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.00001メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

<0.0001メトミノストロビン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001メトリブジン <0.0001 <0.0001 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 6

<0.0001メフェナセット <0.0001 <0.0001 5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6

<0.001メプロニル <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 6

<0.00005モリネート <0.00005 <0.00005 5 <0.00004 <0.00004 <0.00004 6

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

横須賀市

[浄水場名] 04

小雀浄水場

[水源名]

相模川水系（馬入川）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 523,661

浄水場出口水

[事業主体名]

川崎市

[浄水場名]

長沢浄水場

[水源名]

相模川水系（相模湖）

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

243,873

[事業主体名]

松田町

[浄水場名]

庶子配水池

[水源名]

宮下水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水
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(㎥) (㎥) (㎥)

6



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

松田町

[浄水場名] 02

宮下配水池

[水源名]

宮下水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,981

浄水場出口水

[事業主体名]

松田町

[浄水場名]

中河原配水池

[水源名]

中河原水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,298

[事業主体名]

真鶴町

[浄水場名]

江之浦送水ポンプ場

[水源名]

江之浦水源（岩１・岩２）

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,721

- 005 神奈川県

- 02

14 - 005 神奈川県 14 - 006 神奈川県

03 - 03 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

松田町

[浄水場名] 02

宮下配水池

[水源名]

宮下水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,981

浄水場出口水

[事業主体名]

松田町

[浄水場名]

中河原配水池

[水源名]

中河原水源

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,298

[事業主体名]

真鶴町

[浄水場名]

江之浦送水ポンプ場

[水源名]

江之浦水源（岩１・岩２）

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,721

- 005 神奈川県

- 02

14 - 005 神奈川県 14 - 006 神奈川県

03 - 03 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

8



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

真鶴町

[浄水場名] 02

用留配水池

[水源名]

湯河原より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 904

浄水場出口水

[事業主体名]

真鶴町

[浄水場名]

棚子下送水ポンプ場

[水源名]

棚子下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

93

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

第二水源地

[水源名]

第二水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,363

- 006 神奈川県

- 00

14 - 006 神奈川県 14 - 007 神奈川県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

真鶴町

[浄水場名] 02

用留配水池

[水源名]

湯河原より受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 904

浄水場出口水

[事業主体名]

真鶴町

[浄水場名]

棚子下送水ポンプ場

[水源名]

棚子下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

93

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

第二水源地

[水源名]

第二水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,363

- 006 神奈川県

- 00

14 - 006 神奈川県 14 - 007 神奈川県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート <0.00080 <0.00080 <0.00080 2

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

アミトラズ <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

イソプロチオラン (IPT) <0.003 <0.003 <0.003 2

イプロベンホス (IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

オキシン銅(有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 2

カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 2

カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

カルタップ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

カルバリル (NAC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

カルボフラン <0.000003 <0.000003 <0.000003 2

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 2

クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

グリホサート <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 <0.000100 <0.000100 2

クロルピリホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

クロロタロニル (TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン <0.00001 <0.00001 <0.00001 2

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジウロン (DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 2

ジクワット <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ジチオカルバメート系農薬 <0.00200 <0.00200 <0.00200 2

ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 2

シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

シマジン (CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ダイアジノン <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 2

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 02

第三水源地

[水源名]

第三水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

高田浄水場

[水源名]

酒匂川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

54,977

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

石橋配水池

[水源名]

石橋水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

62

- 007 神奈川県

- 00

14 - 007 神奈川県 14 - 007 神奈川県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テフリルトリオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 2

トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 2

ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

パラコート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピペロホス <0.000050 <0.000050 <0.000050 2

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ピラゾキシフェン <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピロキロン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 2

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

フェリムゾン <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フェンチオン (MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

フェントエート（PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

プロチオホス <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

プロベナゾール <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 2

ベンゾビシクロン <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 2

ベンフラカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 2

ホスチアゼート <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

マラチオン（マラソン) <0.0070 <0.0070 <0.0070 2

メコプロップ (MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル <0.0020 <0.0020 <0.0020 2

メチダチオン (DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 2

メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 2

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 02

第三水源地

[水源名]

第三水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

高田浄水場

[水源名]

酒匂川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

54,977

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

石橋配水池

[水源名]

石橋水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

62

- 007 神奈川県

- 00

14 - 007 神奈川県 14 - 007 神奈川県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 05

米神配水池

[水源名]

米神水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 82

浄水場出口水

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

根府川第一浄水場

[水源名]

根府川第一水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

471

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

根府川第二浄水場

[水源名]

根府川第二水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

270

- 007 神奈川県

- 00

14 - 007 神奈川県 14 - 007 神奈川県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 05

米神配水池

[水源名]

米神水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 82

浄水場出口水

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

根府川第一浄水場

[水源名]

根府川第一水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

471

[事業主体名]

小田原市

[浄水場名]

根府川第二浄水場

[水源名]

根府川第二水源地

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

270

- 007 神奈川県

- 00

14 - 007 神奈川県 14 - 007 神奈川県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

14



1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0004 <0.0004 <0.0004 4 <0.0004 <0.0004 <0.0004 4

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

EPN <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ＭＣＰＡ <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

アシュラム <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

アセフェート <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

アニロホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

アミトラズ <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

アラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イソキサチオン <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

イソフェンホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イソプロチオラン (IPT) <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

イプロベンホス (IBP) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

イミノクタジン

インダノファン <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

エスプロカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

エトフェンプロックス <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

オキサジクロメホン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

オキシン銅(有機銅） <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

オリサストロビン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

カズサホス <0.000005 <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

カフェンストロール <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

カルボフラン <0.000003 <0.000003 <0.000003 4 <0.000003 <0.000003 <0.000003 4

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

キャプタン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

クミルロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

クロルニトロフェン (CNP) <0.000005 <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

クロルピリホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

クロロタロニル (TPN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

シアナジン <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ジウロン (DCMU) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ジクロベニル (DBN) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

シハロホップブチル <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

シマジン (CAT) <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ジメタメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ジメトエート <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

シメトリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ダイアジノン <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ダイムロン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

チオジカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 08

江之浦配水池

[水源名]

根府川第三水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 270

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

寒川浄水場

[水源名]

相模川水系相模川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

281,253

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

谷ケ原浄水場

[水源名]

相模川水系相模貯水池

[原水の種類]

ダム放流・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

127,525

- 007 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

チオベンカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

テフリルトリオン <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

トリクロピル <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

トリクロルホン (DEP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

トリシクラゾール <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

トリフルラリン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ナプロパミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

パラコート

ピペロホス <0.000005 <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

ピラクロニル <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ピラゾキシフェン <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ピリダフェンチオン <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

ピリブチカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ピロキロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 4 <0.000005 <0.000005 <0.000005 4

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 <0.00010 <0.00010 4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 4

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フェリムゾン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フェンチオン (MPP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

フェントエート（PAP) <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フサライド <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ブタクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ブタミホス <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ブプロフェジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

フルアジナム <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

プレチラクロール <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

プロシミドン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

プロチオホス <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

プロピコナゾール <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

プロピザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

プロベナゾール <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゾビシクロン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ベンゾフェナップ <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

ベンタゾン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ペンディメタリン <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンフラカルブ <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ベンフレセート <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

ホスチアゼート <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

マラチオン（マラソン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メコプロップ (MCPP) <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メソミル <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メタラキシル <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メチダチオン (DMTP) <0.00001 <0.00001 <0.00001 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 4

メトミノストロビン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メトリブジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メフェナセット <0.0001 <0.0001 <0.0001 4 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

小田原市

[浄水場名] 08

江之浦配水池

[水源名]

根府川第三水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 270

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

寒川浄水場

[水源名]

相模川水系相模川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

281,253

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

谷ケ原浄水場

[水源名]

相模川水系相模貯水池

[原水の種類]

ダム放流・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

127,525

- 007 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

EPN <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

アセフェート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

アミトラズ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

アラクロール <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

エスプロカルブ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

エトフェンプロックス <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキシン銅(有機銅） <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

カフェンストロール <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

カルボフラン <0.000003 1 <0.000003 1 <0.000003 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

クミルロン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

クロルピリホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ジウロン (DCMU) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

シハロホップブチル <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

シマジン (CAT) <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ジメトエート <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

シメトリン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ダイアジノン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ダイムロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 03

落合浄水場

[水源名]

相模川水系支流栃谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,016

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

鎌沢浄水場

[水源名]

相模川水系支流佐野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

282

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

花水川支流大山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

110

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

17



チオファネートメチル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チオベンカルブ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

テフリルトリオン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

トリクロピル <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

トリフルラリン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

パラコート

ピペロホス <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ピリダフェンチオン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

ピリブチカルブ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ピロキロン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フェリムゾン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フェンチオン (MPP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

フェントエート（PAP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ブタミホス <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フルアジナム <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

プレチラクロール <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

プロチオホス <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

プロピコナゾール <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

プロピザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

プロベナゾール <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ペンディメタリン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンフラカルブ <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ホスチアゼート <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

マラチオン（マラソン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メコプロップ (MCPP) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メソミル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メタラキシル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

メトミノストロビン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メトリブジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メフェナセット <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 03

落合浄水場

[水源名]

相模川水系支流栃谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,016

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

鎌沢浄水場

[水源名]

相模川水系支流佐野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

282

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

大山浄水場

[水源名]

花水川支流大山川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

110

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0001 1 <0.0001 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0004 1 <0.0004 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 1 <0.0001 1

EPN <0.00001 1 <0.00001 1

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム <0.001 1 <0.001 1

アセフェート <0.00005 1 <0.00005 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00001 1 <0.00001 1

アミトラズ <0.00005 1 <0.00005 1

アラクロール <0.0001 1 <0.0001 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00001 1 <0.00001 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1 <0.001 1

イプロベンホス (IBP) <0.0001 1 <0.0001 1

イミノクタジン

インダノファン <0.00005 1 <0.00005 1

エスプロカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

エトフェンプロックス <0.0001 1 <0.0001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0001 1 <0.0001 1

オキシン銅(有機銅） <0.0001 1 <0.0001 1

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000005 1 <0.000005 1

カフェンストロール <0.00005 1 <0.00005 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0001 1 <0.0001 1

カルボフラン <0.000003 1 <0.000003 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.001 1 <0.001 1

クミルロン <0.0001 1 <0.0001 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ <0.0001 1 <0.0001 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000005 1 <0.000005 1

クロルピリホス <0.00001 1 <0.00001 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1 <0.0001 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00001 1 <0.00001 1

ジウロン (DCMU) <0.0001 1 <0.0001 1

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1 <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1 <0.00005 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00001 1 <0.00001 1

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00005 1 <0.00005 1

シハロホップブチル <0.00005 1 <0.00005 1

シマジン (CAT) <0.00001 1 <0.00001 1

ジメタメトリン <0.0001 1 <0.0001 1

ジメトエート <0.0001 1 <0.0001 1

シメトリン <0.0001 1 <0.0001 1

ダイアジノン <0.00001 1 <0.00001 1

ダイムロン <0.001 1 <0.001 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 06

底沢浄水場

[水源名]

相模川水系支流底沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

相模川水系支流沢井川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

83

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

鳥屋浄水場

[水源名]

相模川水系支流早戸川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,633

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.001 1 <0.001 1

チオベンカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0001 1 <0.0001 1

テフリルトリオン <0.00001 1 <0.00001 1

トリクロピル <0.00005 1 <0.00005 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0001 1 <0.0001 1

トリフルラリン <0.0001 1 <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1 <0.0001 1

パラコート

ピペロホス <0.000005 1 <0.000005 1

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00001 1 <0.00001 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0001 1 <0.0001 1

ピリダフェンチオン <0.00001 1 <0.00001 1

ピリブチカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

ピロキロン <0.0001 1 <0.0001 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1 <0.0001 1

フェリムゾン <0.0001 1 <0.0001 1

フェンチオン (MPP) <0.00005 1 <0.00005 1

フェントエート（PAP) <0.00005 1 <0.00005 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0001 1 <0.0001 1

ブタミホス <0.0001 1 <0.0001 1

ブプロフェジン <0.0001 1 <0.0001 1

フルアジナム <0.0001 1 <0.0001 1

プレチラクロール <0.0001 1 <0.0001 1

プロシミドン <0.0001 1 <0.0001 1

プロチオホス <0.00001 1 <0.00001 1

プロピコナゾール <0.0001 1 <0.0001 1

プロピザミド <0.0001 1 <0.0001 1

プロベナゾール <0.0002 1 <0.0002 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0001 1 <0.0001 1

ベンゾフェナップ <0.00005 1 <0.00005 1

ベンタゾン <0.001 1 <0.001 1

ペンディメタリン <0.001 1 <0.001 1

ベンフラカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0001 1 <0.0001 1

ホスチアゼート <0.00001 1 <0.00001 1

マラチオン（マラソン) <0.0001 1 <0.0001 1

メコプロップ (MCPP) <0.0001 1 <0.0001 1

メソミル <0.0001 1 <0.0001 1

メタラキシル <0.0001 1 <0.0001 1

メチダチオン (DMTP) <0.00001 1 <0.00001 1

メトミノストロビン <0.0001 1 <0.0001 1

メトリブジン <0.0001 1 <0.0001 1

メフェナセット <0.0001 1 <0.0001 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 06

底沢浄水場

[水源名]

相模川水系支流底沢川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

相模川水系支流沢井川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

83

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

鳥屋浄水場

[水源名]

相模川水系支流早戸川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,633

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 09

長野浄水場

[水源名]

相模川水系支流西沢

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

惣領分配水池

[水源名]

惣領分水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

平塚配水池

[水源名]

吉沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県

[浄水場名] 09

長野浄水場

[水源名]

相模川水系支流西沢

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

惣領分配水池

[水源名]

惣領分水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

神奈川県

[浄水場名]

平塚配水池

[水源名]

吉沢水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 008 神奈川県

- 00

14 - 008 神奈川県 14 - 008 神奈川県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

22



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

三浦市

[浄水場名] 04

ずい道配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

高山配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

小網代配水塔

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 009 神奈川県

- 00

14 - 009 神奈川県 14 - 009 神奈川県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

三浦市

[浄水場名] 04

ずい道配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

高山配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

小網代配水塔

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 009 神奈川県

- 00

14 - 009 神奈川県 14 - 009 神奈川県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

三浦市

[浄水場名] 07

引橋配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

松輪配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

湯河原町（吉浜）

[浄水場名]

幕山浄水場

[水源名]

新崎川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,614

- 009 神奈川県

- 00

14 - 009 神奈川県 14 - 010 神奈川県

09 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

三浦市

[浄水場名] 07

引橋配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系、武山
水系）、

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

三浦市

[浄水場名]

松輪配水池

[水源名]

横須賀浄水受水（津久井水系）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

湯河原町（吉浜）

[浄水場名]

幕山浄水場

[水源名]

新崎川表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,614

- 009 神奈川県

- 00

14 - 009 神奈川県 14 - 010 神奈川県

09 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

湯河原町（吉浜）

[浄水場名] 02

南郷浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 1,754

浄水場出口水

[事業主体名]

湯河原町（吉浜）

[浄水場名]

尾崎浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,038

[事業主体名]

湯河原町（湯河原）

[浄水場名]

広河原浄水場

[水源名]

アケジ沢表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,625

- 010 神奈川県

- 01

14 - 010 神奈川県 14 - 011 神奈川県

03 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

湯河原町（吉浜）

[浄水場名] 02

南郷浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 1,754

浄水場出口水

[事業主体名]

湯河原町（吉浜）

[浄水場名]

尾崎浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,038

[事業主体名]

湯河原町（湯河原）

[浄水場名]

広河原浄水場

[水源名]

アケジ沢表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,625

- 010 神奈川県

- 01

14 - 010 神奈川県 14 - 011 神奈川県

03 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

２，２－ＤＰＡ(ダラポン) <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

EPN <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ＭＣＰＡ <0.00020 1 <0.00020 1 <0.00020 1

アシュラム <0.009 1 <0.009 1 <0.009 1

アセフェート <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

アミトラズ <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

アラクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

イプロベンホス (IBP) <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

イミノクタジン <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

インダノファン <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

エスプロカルブ <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

エトフェンプロックス <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

オキサジクロメホン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

オキシン銅(有機銅） <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

オリサストロビン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

カズサホス <0.000006 1 <0.000006 1 <0.000006 1

カフェンストロール <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

カルタップ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

カルバリル (NAC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

カルボフラン <0.000003 1 <0.000003 1 <0.000003 1

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

クミルロン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

グリホサート <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

グルホシネート <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロメプロップ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

クロルニトロフェン (CNP) <0.000100 1 <0.000100 1 <0.000100 1

クロルピリホス <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

クロロタロニル (TPN) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ） <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジウロン (DCMU) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジクロベニル (DBN) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00008 1 <0.00008 1 <0.00008 1

ジクワット <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ジチオカルバメート系農薬 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ジチオピル <0.00009 1 <0.00009 1 <0.00009 1

シハロホップブチル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

シマジン (CAT) <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

シメトリン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ダイアジノン <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

ダイムロン <0.008 1 <0.008 1 <0.008 1

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

チアジニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0008 1 <0.0008 1 <0.0008 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

座間市

[浄水場名] 01

第１配水場

[水源名]

第１水源（他６水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 22,408

浄水場出口水

[事業主体名]

座間市

[浄水場名]

第２配水場

[水源名]

第２水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,001

[事業主体名]

座間市

[浄水場名]

相模が丘配水場

[水源名]

第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,769

- 012 神奈川県

- 00

14 - 012 神奈川県 14 - 012 神奈川県

03 - 00 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

チオベンカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テルブカルブ (MBPMC) <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

テフリルトリオン <0.00002 1 <0.00002 1 <0.00002 1

トリクロピル <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1

トリフルラリン <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

ナプロパミド <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

パラコート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

ピペロホス <0.000040 1 <0.000040 1 <0.000040 1

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ピラゾリネート（ピラゾレート） <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピリダフェンチオン <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ピリブチカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ピロキロン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

フィプロニル <0.000005 1 <0.000005 1 <0.000005 1

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP) <0.00006 1 <0.00006 1 <0.00006 1

フェントエート（PAP) <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

フェントラザミド <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

フサライド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ブタクロール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ブタミホス <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

プロチオホス <0.00007 1 <0.00007 1 <0.00007 1

プロピコナゾール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロピザミド <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロベナゾール <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン <0.0009 1 <0.0009 1 <0.0009 1

ベンゾフェナップ <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

ベンタゾン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ペンディメタリン <0.003 1 <0.003 1 <0.003 1

ベンフラカルブ <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0007 1 <0.0007 1 <0.0007 1

ホスチアゼート <0.00003 1 <0.00003 1 <0.00003 1

マラチオン（マラソン) <0.0070 1 <0.0070 1 <0.0070 1

メコプロップ (MCPP) <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

メソミル <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1 <0.0006 1 <0.0006 1

メチダチオン (DMTP) <0.00004 1 <0.00004 1 <0.00004 1

メトミノストロビン <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 1

メトリブジン <0.0003 1 <0.0003 1 <0.0003 1

メフェナセット <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

メプロニル <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

モリネート <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

座間市

[浄水場名] 01

第１配水場

[水源名]

第１水源（他６水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 22,408

浄水場出口水

[事業主体名]

座間市

[浄水場名]

第２配水場

[水源名]

第２水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,001

[事業主体名]

座間市

[浄水場名]

相模が丘配水場

[水源名]

第３水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

7,769

- 012 神奈川県

- 00

14 - 012 神奈川県 14 - 012 神奈川県

03 - 00 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） <0.0001 1 <0.0001 1

EPN

ＭＣＰＡ <0.00005 1 <0.00005 1

アシュラム <0.001 1 <0.001 1

アセフェート <0.00005 1 <0.00005 1

アトラジン <0.0001 1 <0.0001 1

アニロホス

アミトラズ

アラクロール <0.0001 1 <0.0001 1

イソキサチオン <0.00005 1 <0.00005 1

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC) <0.0001 1 <0.0001 1

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1 <0.001 1

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン <0.00005 1 <0.00005 1

エスプロカルブ

エトフェンプロックス <0.0001 1 <0.0001 1

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン <0.0001 1 <0.0001 1

オキシン銅(有機銅） <0.0001 1 <0.0001 1

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール <0.00005 1 <0.00005 1

カルタップ

カルバリル (NAC) <0.0001 1 <0.0001 1

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ） <0.00005 1 <0.00005 1

キャプタン <0.001 1 <0.001 1

クミルロン <0.0001 1 <0.0001 1

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス <0.00001 1 <0.00001 1

クロロタロニル (TPN) <0.0001 1 <0.0001 1

シアナジン <0.00001 1 <0.00001 1

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN) <0.0001 1 <0.0001 1

ジクロルボス (DDVP) <0.00005 1 <0.00005 1

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル <0.00005 1 <0.00005 1

シハロホップブチル

シマジン (CAT) <0.00001 1 <0.00001 1

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00001 1 <0.00001 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム <0.0002 1 <0.0002 1

チオジカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県（箱根）

[浄水場名] 01

下湯配水池

[水源名]

水土野水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,766

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県（箱根）

[浄水場名]

イタリー浄水場

[水源名]

イタリー水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,354

[事業主体名]

神奈川県（箱根）

[浄水場名]

品ノ木浄水場

[水源名]

品ノ木水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,855

- 015 神奈川県

- 00

14 - 015 神奈川県 14 - 015 神奈川県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

31



チオファネートメチル <0.001 1 <0.001 1

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル <0.00005 1 <0.00005 1

トリクロルホン (DEP) <0.00005 1 <0.00005 1

トリシクラゾール

トリフルラリン <0.0001 1 <0.0001 1

ナプロパミド <0.0001 1 <0.0001 1

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン <0.00001 1 <0.00001 1

ピリブチカルブ <0.0001 1 <0.0001 1

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) <0.00010 1 <0.00010 1

フェノブカルブ (BPMC) <0.0001 1 <0.0001 1

フェリムゾン

フェンチオン (MPP) <0.00005 1 <0.00005 1

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス <0.0001 1 <0.0001 1

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン <0.0001 1 <0.0001 1

プロチオホス

プロピコナゾール <0.0001 1 <0.0001 1

プロピザミド <0.0001 1 <0.0001 1

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル <0.0001 1 <0.0001 1

ペンシクロン <0.001 1 <0.001 1

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン <0.001 1 <0.001 1

ペンディメタリン <0.001 1 <0.001 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン) <0.0001 1 <0.0001 1

ベンフレセート <0.0001 1 <0.0001 1

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP) <0.0001 1 <0.0001 1

メソミル <0.0001 1 <0.0001 1

メタラキシル <0.0001 1 <0.0001 1

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル <0.001 1 <0.001 1

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

神奈川県（箱根）

[浄水場名] 01

下湯配水池

[水源名]

水土野水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 3,766

浄水場出口水

[事業主体名]

神奈川県（箱根）

[浄水場名]

イタリー浄水場

[水源名]

イタリー水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,354

[事業主体名]

神奈川県（箱根）

[浄水場名]

品ノ木浄水場

[水源名]

品ノ木水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,855

- 015 神奈川県

- 00

14 - 015 神奈川県 14 - 015 神奈川県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

南足柄市

[浄水場名] 01

矢倉沢浄水場

[水源名]

酒匂川水系狩川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 13,914

浄水場出口水

[事業主体名]

南足柄市

[浄水場名]

岩原浄水場

[水源名]

岩原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,341

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（皆瀬川）

[水源名]

皆瀬川

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,500

- 016 神奈川県

- 00

14 - 016 神奈川県 14 - 019 神奈川県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

南足柄市

[浄水場名] 01

矢倉沢浄水場

[水源名]

酒匂川水系狩川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 13,914

浄水場出口水

[事業主体名]

南足柄市

[浄水場名]

岩原浄水場

[水源名]

岩原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,341

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（皆瀬川）

[水源名]

皆瀬川

[原水の種類]

伏流水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,500

- 016 神奈川県

- 00

14 - 016 神奈川県 14 - 019 神奈川県

03 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

山北町

[浄水場名] 02

山北上水道（台）

[水源名]

栃谷沢

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（向原）

[水源名]

尺里川

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

210

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（前耕地）

[水源名]

前耕地井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,240

- 019 神奈川県

- 00

14 - 019 神奈川県 14 - 019 神奈川県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

山北町

[浄水場名] 02

山北上水道（台）

[水源名]

栃谷沢

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（向原）

[水源名]

尺里川

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

210

[事業主体名]

山北町

[浄水場名]

山北上水道（前耕地）

[水源名]

前耕地井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,240

- 019 神奈川県

- 00

14 - 019 神奈川県 14 - 019 神奈川県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

山北町

[浄水場名] 05

山北上水道（怒杭）

[水源名]

怒杭井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 260

浄水場出口水

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

細野浄水場

[水源名]

南山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

高峰浄水場

[水源名]

滝の沢第１・２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,575

- 019 神奈川県

- 00

14 - 020 神奈川県 14 - 020 神奈川県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

山北町

[浄水場名] 05

山北上水道（怒杭）

[水源名]

怒杭井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 260

浄水場出口水

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

細野浄水場

[水源名]

南山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

高峰浄水場

[水源名]

滝の沢第１・２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,575

- 019 神奈川県

- 00

14 - 020 神奈川県 14 - 020 神奈川県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

愛川町

[浄水場名] 03

塩川添浄水場

[水源名]

塩川第１・２・３水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 460

浄水場出口水

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

中津浄水場

[水源名]

中津第１・２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,640

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

戸倉浄水場

[水源名]

戸倉第２・３・４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,423

- 020 神奈川県

- 01

14 - 020 神奈川県 14 - 020 神奈川県

04 - 01 06 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

愛川町

[浄水場名] 03

塩川添浄水場

[水源名]

塩川第１・２・３水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 460

浄水場出口水

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

中津浄水場

[水源名]

中津第１・２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,640

[事業主体名]

愛川町

[浄水場名]

戸倉浄水場

[水源名]

戸倉第２・３・４水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

4,423

- 020 神奈川県

- 01

14 - 020 神奈川県 14 - 020 神奈川県

04 - 01 06 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 04

船道取水場

[水源名]

船道水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 996

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

本町第８取水場

[水源名]

本町第８水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,243

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

本町第１２取水場

[水源名]

本町第１２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,309

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 04

船道取水場

[水源名]

船道水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 996

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

本町第８取水場

[水源名]

本町第８水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,243

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

本町第１２取水場

[水源名]

本町第１２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,309

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 09

本町第１３取水場

[水源名]

本町第１３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 800

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

八幡山配水場

[水源名]

秦野田水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,909

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

堀山下浄水場

[水源名]

猿渡水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,020

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

11 - 01 12 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 09

本町第１３取水場

[水源名]

本町第１３水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 800

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

八幡山配水場

[水源名]

秦野田水源（他５水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

6,909

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

堀山下浄水場

[水源名]

猿渡水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,020

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

11 - 01 12 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 13

広畑配水場

[水源名]

岩井戸水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水・湧水

[1日平均浄水量] 4,907

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

金井場配水場

[水源名]

芹沢水源

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

千村配水場

[水源名]

沼代水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,195

- 023 神奈川県

- 01

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 13

広畑配水場

[水源名]

岩井戸水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水・湧水

[1日平均浄水量] 4,907

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

金井場配水場

[水源名]

芹沢水源

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

0

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

千村配水場

[水源名]

沼代水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,195

- 023 神奈川県

- 01

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

14 - 01 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 16

堀山下高区配水場

[水源名]

堀山下浄水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

東田原取水場

[水源名]

東田原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,182

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

向山配水場

[水源名]

諏訪越水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

148

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 16

堀山下高区配水場

[水源名]

堀山下浄水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

東田原取水場

[水源名]

東田原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,182

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

向山配水場

[水源名]

諏訪越水源

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

148

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 20

城山配水場

[水源名]

峰ノ下水源

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,500

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

六間配水場

[水源名]

本町第５水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,931

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

堀山下低区配水場

[水源名]

森戸下第２水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,882

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

21 - 02 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 20

城山配水場

[水源名]

峰ノ下水源

[原水の種類]

浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,500

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

六間配水場

[水源名]

本町第５水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,931

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

堀山下低区配水場

[水源名]

森戸下第２水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

2,882

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

21 - 02 23 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 25

蓑毛配水場

[水源名]

蓑毛水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 761

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

落合配水場

[水源名]

中河内水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

812

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

寺山配水場

[水源名]

寺山水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水・浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,863

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

26 - 00 27 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 25

蓑毛配水場

[水源名]

蓑毛水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 761

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

落合配水場

[水源名]

中河内水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

812

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

寺山配水場

[水源名]

寺山水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

湧水・浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,863

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

26 - 00 27 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 29

柳川配水場

[水源名]

柳川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 170

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

神明開戸配水場

[水源名]

小原境水源

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

291

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

菖蒲配水場

[水源名]

八沢配水場受水（他１配水場受水と混
合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 29

柳川配水場

[水源名]

柳川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 170

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

神明開戸配水場

[水源名]

小原境水源

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

291

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

菖蒲配水場

[水源名]

八沢配水場受水（他１配水場受水と混
合）

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

31 - 00 32 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

54



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 33

山居配水場

[水源名]

横野第２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 39

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

横野配水場

[水源名]

政ケ谷戸水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

318

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

菩提高区配水場

[水源名]

菩提水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

262

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

34 - 01 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 33

山居配水場

[水源名]

横野第２水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 39

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

横野配水場

[水源名]

政ケ谷戸水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

318

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

菩提高区配水場

[水源名]

菩提水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

262

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

34 - 01 35 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

56



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 36

菩提低区配水場

[水源名]

菩提高区配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

羽根配水場

[水源名]

馬場水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,675

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

峠配水場

[水源名]

千村配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

37 - 01 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 36

菩提低区配水場

[水源名]

菩提高区配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

羽根配水場

[水源名]

馬場水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,675

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

峠配水場

[水源名]

千村配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

37 - 01 38 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

58



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 39

八沢大久保配水場

[水源名]

大久保水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 74

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

内久根配水場

[水源名]

城山配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

三廻部高区配水場

[水源名]

堀山下浄水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

59



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 39

八沢大久保配水場

[水源名]

大久保水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 74

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

内久根配水場

[水源名]

城山配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

三廻部高区配水場

[水源名]

堀山下浄水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

40 - 00 41 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

60



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 42

湯の沢高区配水場

[水源名]

沢の下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 192

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

古堂配水場

[水源名]

山居配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

戸川取水場

[水源名]

戸川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

500

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

61



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 42

湯の沢高区配水場

[水源名]

沢の下水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 192

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

古堂配水場

[水源名]

山居配水場受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

[事業主体名]

秦野市

[浄水場名]

戸川取水場

[水源名]

戸川水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

500

- 023 神奈川県

- 00

14 - 023 神奈川県 14 - 023 神奈川県

43 - 00 44 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

62



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム <0.009 1

アセフェート <0.00006 1

アトラジン <0.0001 1

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン <0.00005 1

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン <0.003 1

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル <0.00006 1

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート <0.00010 1

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 45

本町第１１取水場

[水源名]

本町第１１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,417

浄水場出口水

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

久所浄水場

[水源名]

北田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,455

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

北窪取水場

[水源名]

北窪水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

872

- 023 神奈川県

- 00

14 - 024 神奈川県 14 - 024 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

63



チオファネートメチル <0.003 1

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド <0.0005 1

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ <0.0002 1

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン) <0.0070 1

メコプロップ (MCPP)

メソミル <0.0003 1

メタラキシル <0.0006 1

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

秦野市

[浄水場名] 45

本町第１１取水場

[水源名]

本町第１１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,417

浄水場出口水

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

久所浄水場

[水源名]

北田水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,455

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

北窪取水場

[水源名]

北窪水源

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

872

- 023 神奈川県

- 00

14 - 024 神奈川県 14 - 024 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

64



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

中井町

[浄水場名] 03

宮原取水場

[水源名]

宮原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 466

浄水場出口水

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

大久保取水場

[水源名]

大久保水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

287

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

雑色取水場

[水源名]

雑色水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

432

- 024 神奈川県

- 00

14 - 024 神奈川県 14 - 024 神奈川県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

65



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

中井町

[浄水場名] 03

宮原取水場

[水源名]

宮原水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 466

浄水場出口水

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

大久保取水場

[水源名]

大久保水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

287

[事業主体名]

中井町

[浄水場名]

雑色取水場

[水源名]

雑色水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

432

- 024 神奈川県

- 00

14 - 024 神奈川県 14 - 024 神奈川県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

66



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

中井町

[浄水場名] 06

岩倉取水場

[水源名]

岩倉水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 525

浄水場出口水

[事業主体名]

開成町

[浄水場名]

高台第１、２浄水場、榎下浄水場

[水源名]

第１、第２、第３、第４、第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,859

[事業主体名]

大井町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

第１・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,270

- 024 神奈川県

- 00

14 - 025 神奈川県 14 - 027 神奈川県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

中井町

[浄水場名] 06

岩倉取水場

[水源名]

岩倉水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 525

浄水場出口水

[事業主体名]

開成町

[浄水場名]

高台第１、２浄水場、榎下浄水場

[水源名]

第１、第２、第３、第４、第５水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

5,859

[事業主体名]

大井町

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

第１・第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,270

- 024 神奈川県

- 00

14 - 025 神奈川県 14 - 027 神奈川県

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

68



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

大井町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第３・４・５・６・７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 5,712

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

小涌谷第１配水池

[水源名]

蛇骨川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

983

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

元箱根第１配水池

[水源名]

お玉ヶ池水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,079

- 027 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

69



チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

大井町

[浄水場名] 02

第２浄水場

[水源名]

第３・４・５・６・７水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 5,712

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

小涌谷第１配水池

[水源名]

蛇骨川水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

983

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

元箱根第１配水池

[水源名]

お玉ヶ池水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,079

- 027 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

箱根町

[浄水場名] 04

大平台配水池

[水源名]

大平台水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 913

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

湯本茶屋浄水場

[水源名]

初花水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,178

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

葛原浄水場

[水源名]

大沢ニノ戸天狗沢水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,072

- 028 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

箱根町

[浄水場名] 04

大平台配水池

[水源名]

大平台水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 913

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

湯本茶屋浄水場

[水源名]

初花水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,178

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

葛原浄水場

[水源名]

大沢ニノ戸天狗沢水源

[原水の種類]

湧水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

3,072

- 028 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

チオジカルブ

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

箱根町

[浄水場名] 07

箱根第２配水池

[水源名]

箱根第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 550

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

鷹ノ巣配水池

[水源名]

鷹ノ巣第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

914

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

大芝第２ポンプ場

[水源名]

蛭川第１第２神社水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,336

- 028 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 浄水場出口水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

14

箱根町

[浄水場名] 07

箱根第２配水池

[水源名]

箱根第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 550

浄水場出口水

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

鷹ノ巣配水池

[水源名]

鷹ノ巣第２水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

914

[事業主体名]

箱根町

[浄水場名]

大芝第２ポンプ場

[水源名]

蛭川第１第２神社水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水場出口水

1,336

- 028 神奈川県

- 00

14 - 028 神奈川県 14 - 028 神奈川県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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