
0一般細菌 0 0 52 0 0 0 52 0 0 0 52

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 52 0 52 0 52

<0.00020カドミウム及びその化合物 <0.00020 <0.00020 4 <0.00020 <0.00020 <0.00020 4 <0.00020 <0.00020 <0.00020 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001六価クロム化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004 12

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.17硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.02 0.07 4 0.18 <0.02 0.08 4 0.19 0.02 0.08 4

0.09フッ素及びその化合物 0.06 0.08 12 0.09 0.05 0.08 12 0.10 0.06 0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0011,4－ジオキサン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.08塩素酸 <0.05 <0.05 12 0.06 <0.05 <0.05 12 0.09 <0.05 <0.05 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.015クロロホルム 0.001 0.006 12 0.011 <0.001 0.004 12 0.018 <0.001 0.006 12

0.006ジクロロ酢酸 <0.002 0.002 12 0.005 <0.002 <0.002 12 0.006 <0.002 0.002 12

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.028総トリハロメタン 0.009 0.016 12 0.022 0.005 0.011 12 0.032 0.006 0.014 12

0.005トリクロロ酢酸 <0.002 <0.002 12 0.004 <0.002 <0.002 12 0.005 <0.002 <0.002 12

0.009ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 12 0.008 0.002 0.004 12 0.010 0.002 0.005 12

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 12

0.004ホルムアルデヒド <0.002 <0.002 4 0.004 <0.002 <0.002 4 0.003 <0.002 <0.002 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.07アルミニウム及びその化合物 0.01 0.03 12 0.06 0.01 0.04 12 0.09 0.01 0.04 12

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 12 0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

9.3ナトリウム及びその化合物 8.9 9.0 4 9.5 8.8 9.1 4 9.4 9.1 9.2 4

0.001マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 8 0.001 <0.001 <0.001 8 0.002 <0.001 <0.001 8

16.5塩化物イオン 11.4 14.0 52 17.0 12.4 14.4 52 16.6 11.6 14.2 52

49カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 42 8 47 39 43 8 45 38 42 8

88蒸発残留物 66 76 8 83 50 74 8 87 67 78 8

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000002ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001 12

0.0000042－メチルイソボルネオール <0.000001 0.000001 12 0.000004 <0.000001 0.000001 12 0.000003 <0.000001 0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.8有機物（TOCの量） 0.4 0.7 52 0.9 0.4 0.7 52 1.0 0.5 0.7 52

7.4pH値 7.0 7.2 52 7.4 7.1 7.2 52 7.4 7.0 7.2 52

味 0 52 0 52 0 52

臭気 0 52 0 52 0 52

<0.5色度 <0.5 <0.5 52 <0.5 <0.5 <0.5 52 <0.5 <0.5 <0.5 52

<0.1濁度 <0.1 <0.1 52 <0.1 <0.1 <0.1 52 <0.1 <0.1 <0.1 52

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 01

蹴上浄水場

[水源名]

琵琶湖疏水

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 112,199

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

松ヶ崎浄水場

[水源名]

琵琶湖疏水

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

給水栓水

134,248

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

新山科浄水場

[水源名]

琵琶湖疏水（宇治川と混合）

[原水の種類]

湖沼水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

233,360
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.58硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.45 0.51 4 0.48 0.39 0.44 4 0.16 0.09 0.14 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.11塩素酸 <0.06 <0.06 12 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.033クロロホルム 0.008 0.019 12 0.007 0.001 0.004 4 0.003 <0.001 <0.001 4

0.008ジクロロ酢酸 0.004 0.006 12 0.007 <0.003 0.003 12 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.030総トリハロメタン 0.010 0.023 12 0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.012トリクロロ酢酸 0.004 0.007 12 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 12 0.005 0.001 0.003 12 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 0.03 <0.02 <0.02 12 0.02 <0.02 <0.02 12

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

4.6ナトリウム及びその化合物 4.1 4.5 4 4.6 4.0 4.4 4 7.0 6.4 6.6 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

4.2塩化物イオン 3.7 4.0 12 3.9 3.4 3.7 12 5.4 4.7 5.0 12

41カルシウム、マグネシウム等(硬度) 30 37 4 19 18 18 4 99 87 91 4

82蒸発残留物 60 71 4 54 48 52 4 168 142 153 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 12 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.6有機物（TOCの量） 0.4 0.5 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

7.9pH値 7.7 7.8 12 7.4 7.2 7.3 12 7.4 7.1 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 05

外畑

[水源名]

浄水受入

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

静原浄水場

[水源名]

浅層地下水(第1取水井)　他，深井戸1
水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

120

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

水尾浄水場

[水源名]

深層地下水(第3取水井)　他，深層地
下水2水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

15
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.37硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.32 4 0.16 0.11 0.14 4 0.03 0.02 0.03 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.010 <0.001 0.003 12 0.007 <0.001 0.002 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 <0.003 12 0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 12 0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 0.002 12 0.004 <0.001 0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 12 <0.02 <0.02 <0.02 12 <0.02 <0.02 <0.02 12

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

4.7ナトリウム及びその化合物 3.9 4.3 4 8.3 7.6 8.0 4 9.5 8.3 9.0 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

4.7塩化物イオン 4.0 4.4 12 6.4 5.5 6.0 12 4.3 4.0 4.1 12

29カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 27 4 54 45 49 4 75 64 69 4

70蒸発残留物 52 64 4 97 86 92 4 134 106 121 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.3 <0.3 <0.3 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 7.1 6.8 6.9 12 8.0 7.7 7.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 08

宕陰浄水場

[水源名]

深層地下水(第1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 47

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

中川浄水場

[水源名]

浅層地下水(第3取水井)　他，深層地
下水2水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・深井戸水・浅井
戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

90

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

小野郷浄水場

[水源名]

深層地下水(第1-1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

58

- 002 京都府

- 00

26 - 002 京都府 26 - 002 京都府

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

3



0一般細菌 0 0 12 2 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.45硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.33 0.37 4 0.17 0.15 0.16 4 0.16 0.10 0.13 4

0.17フッ素及びその化合物 0.13 0.15 4 <0.08 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.07 <0.06 0.06 12 <0.06 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.009クロロホルム <0.001 0.003 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.004ブロモジクロロメタン <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.05アルミニウム及びその化合物 0.03 0.04 12 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 12

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

15.0ナトリウム及びその化合物 13.0 14.0 4 6.2 5.9 6.0 4 8.2 7.1 7.9 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

5.8塩化物イオン 4.2 4.8 12 5.2 4.4 4.7 12 5.1 4.7 4.9 12

50カルシウム、マグネシウム等(硬度) 45 47 4 42 41 42 4 26 23 25 4

116蒸発残留物 95 103 4 86 72 80 4 64 58 60 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.8pH値 7.5 7.6 12 7.4 7.1 7.3 12 7.5 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 11

雲ケ畑浄水場

[水源名]

深層地下水(第1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 31

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

鞍馬・貴船浄水場

[水源名]

深層地下水(第3取水井)　他，深層地
下水2水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

228

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

久多浄水場

[水源名]

深層地下水(第1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

45

- 002 京都府

- 00

26 - 002 京都府 26 - 002 京都府

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.35硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.29 0.32 4 0.52 0.46 0.50 4 0.17 0.14 0.15 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 12 <0.06 <0.06 <0.06 12 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.002クロロホルム <0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 12 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 12 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 12 0.04 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

8.6ナトリウム及びその化合物 5.7 6.6 4 20.0 17.0 18.0 4 12.0 9.5 11.0 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

7.4塩化物イオン 4.6 5.3 12 15.3 11.5 13.0 12 5.3 3.8 4.7 12

18カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 16 4 45 43 44 4 25 17 20 4

48蒸発残留物 37 41 4 118 102 113 4 76 64 70 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.3pH値 6.9 7.1 12 7.5 7.0 7.2 12 7.1 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 14

広河原・花背浄水場

[水源名]

深層地下水(第1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 102

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

別所浄水場

[水源名]

深層地下水(第1-1取水井)　他，深層
地下水1水源

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

23

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

百井浄水場

[水源名]

深層地下水(第1取水井)

[原水の種類]

深井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

8

- 002 京都府

- 00

26 - 002 京都府 26 - 002 京都府

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 8 0 1 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 12 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.22 0.33 4 2.70 0.64 1.30 12 0.38 0.30 0.35 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.20 <0.06 0.09 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.008クロロホルム <0.001 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.046 0.003 0.019 12

0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.016 <0.003 0.005 12

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.060 <0.010 0.026 12

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.024 0.004 0.010 12

0.005ブロモジクロロメタン <0.001 0.002 12 0.001 <0.001 <0.001 4 0.014 0.003 0.007 12

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

3.5ナトリウム及びその化合物 3.0 3.3 4 4.9 4.1 4.5 4 6.0 3.4 4.5 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

9.3塩化物イオン 3.4 4.7 12 7.3 4.4 5.4 12 4.2 3.5 3.9 12

18カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 17 4 40 27 33 4 24 17 19 4

48蒸発残留物 42 45 4 86 65 73 4 47 43 45 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 0.4 12

7.0pH値 6.8 6.9 12 6.8 6.6 6.7 12 7.6 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 17

大原第１浄水場

[水源名]

伏流水；高野川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 485

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

大原第２浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

485

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

黒田浄水場

[水源名]

表流水：大広谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

88

- 002 京都府

- 00

26 - 002 京都府 26 - 002 京都府

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

6



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.25硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.15 0.19 4 0.34 0.19 0.26 4 0.44 0.31 0.36 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.013クロロホルム <0.001 0.003 12 0.003 <0.001 0.001 4 0.015 0.002 0.007 12

0.005ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 12 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 <0.003 12

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 12 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.030 <0.010 0.012 12

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 12 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 <0.003 12

0.007ブロモジクロロメタン <0.001 0.003 12 0.002 <0.001 0.001 4 0.008 0.002 0.005 12

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.06アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.03 12 <0.02 <0.02 <0.02 4 0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

10.0ナトリウム及びその化合物 6.4 7.9 4 5.6 3.4 4.6 4 7.3 4.3 5.4 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

7.9塩化物イオン 6.1 6.8 12 5.0 4.5 4.8 12 6.2 5.1 5.4 12

33カルシウム、マグネシウム等(硬度) 24 29 4 16 10 13 4 25 19 22 4

60蒸発残留物 52 56 4 39 31 35 4 54 40 46 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 6.9 6.6 6.7 12 6.9 6.7 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 20

弓削浄水場

[水源名]

表流水：鴨瀬谷川（他，深層地下水1
水源)

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 552

給水栓水

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

小塩浄水場

[水源名]

浅層地下水(第2水源浅井戸)　他，伏
流水1水源(小塩川)

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

95

[事業主体名]

京都市

[浄水場名]

山国浄水場

[水源名]

伏流水(第2水源河川水：桂川)　他，浅
層地下水1水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

898

- 002 京都府

- 00

26 - 002 京都府 26 - 002 京都府

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 0.002 12

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.15 0.25 4 0.40 0.30 0.35 4 0.50 0.30 0.40 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 0.16 0.12 0.14 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 0.2 0.1 0.1 12

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 12 0.20 <0.06 0.11 4 0.35 0.12 0.21 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 12

0.045クロロホルム 0.004 0.018 12 0.017 0.003 0.008 4 0.027 0.006 0.014 12

0.014ジクロロ酢酸 <0.003 0.007 12 0.007 <0.003 <0.003 4 0.013 0.003 0.006 12

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 12

0.060総トリハロメタン <0.010 0.024 12 0.032 0.007 0.018 4 0.046 0.017 0.028 12

0.014トリクロロ酢酸 <0.003 0.006 12 0.009 <0.003 0.003 4 0.012 0.004 0.008 12

0.012ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 12 0.007 0.002 0.005 4 0.012 0.006 0.009 12

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 12 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 12

0.02亜鉛及びその化合物 0.01 0.01 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 0.02 <0.02 <0.02 4 0.04 <0.02 <0.02 12

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

7.4ナトリウム及びその化合物 3.5 4.9 4 17.0 7.4 14.1 4 34.0 23.0 30.0 12

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 12

3.9塩化物イオン 3.1 3.4 12 17.0 10.0 13.9 12 26.0 21.0 23.0 12

23カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 21 4 60 29 51 4 55 45 50 12

56蒸発残留物 40 46 4 158 67 122 4 160 140 153 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000002 <0.000001 <0.000001 8 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 8 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.5有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 0.8 0.4 0.5 12 0.7 0.5 0.6 12

7.5pH値 7.2 7.4 12 7.5 7.3 7.4 12 7.4 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京都市

[浄水場名] 23

細野浄水場

[水源名]

表流水：谷尻谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 152

給水栓水

[事業主体名]

長岡京市

[浄水場名]

東第２浄水場

[水源名]

深井戸水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

11,510

[事業主体名]

向日市

[浄水場名]

物集女西浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

8,724

- 002 京都府

- 00

26 - 003 京都府 26 - 004 京都府

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.19硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.90 1.08 12 1.33 1.02 1.12 12

0.10フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 <0.08 <0.08 <0.08 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.11塩素酸 <0.06 0.07 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.004総トリハロメタン 0.001 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.05鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

22.1ナトリウム及びその化合物 17.5 20.1 12 9.9 8.4 9.3 12

0.031マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12

14.4塩化物イオン 11.6 13.5 12 5.8 4.8 5.2 12

63カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 58 12 30 22 24 12

155蒸発残留物 137 147 4 103 92 99 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 10 <0.000001 <0.000001 <0.000001 10

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 10 0.000001 <0.000001 <0.000001 10

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.5pH値 6.8 7.1 12 6.7 6.4 6.5 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宇治市

[浄水場名] 01

宇治浄水場

[水源名]

淀川

[原水の種類]

深井戸水・伏流水

[1日平均浄水量] 13,904

給水栓水

[事業主体名]

宇治市

[浄水場名]

神明浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

429

[事業主体名]

宇治市

[浄水場名]

開浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 005 京都府

- 01

26 - 005 京都府 26 - 005 京都府

02 - 01 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

9



1一般細菌 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002鉛及びその化合物 <0.001 0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.22硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.93 1.07 12 0.61 0.08 0.34 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 0.16 0.09 0.11 12

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.21 <0.06 0.11 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.002クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.021 0.002 0.010 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.007総トリハロメタン 0.002 0.004 4 0.041 0.006 0.020 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.013 0.002 0.007 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

0.05アルミニウム及びその化合物 0.04 0.04 4 0.03 <0.02 0.02 4

0.05鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 0.04 <0.03 <0.03 12

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

22.3ナトリウム及びその化合物 17.1 20.2 12 11.9 8.2 10.3 12

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12

12.3塩化物イオン 10.0 11.3 12 17.9 10.8 14.6 12

56カルシウム、マグネシウム等(硬度) 49 53 12 41 33 38 12

184蒸発残留物 164 170 4 95 70 83 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000002ジェオスミン <0.000001 <0.000001 10 <0.000001 <0.000001 <0.000001 10

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 10 0.000003 <0.000001 <0.000001 10

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.8 0.5 0.7 12

7.6pH値 7.3 7.5 12 7.5 7.0 7.3 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 1 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宇治市

[浄水場名] 05

西小倉浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 3,018

給水栓水

[事業主体名]

宇治市

[浄水場名]

山城水道

[水源名]

淀川

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

38,408

[事業主体名]

宇治市

[浄水場名]

槇島浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

- 005 京都府

- 01

26 - 005 京都府 26 - 005 京都府

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

0.003鉛及びその化合物 <0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.75硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.51 0.58 12 1.35 1 0.37 1

0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 12 <0.08 1 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 1 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 1

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.005クロロホルム <0.001 0.002 4 0.004 <0.001 0.002 4 0.007 <0.001 0.003 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.010総トリハロメタン <0.001 0.004 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン <0.001 0.001 4 0.003 <0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 0.002 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.04鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 0.07 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.01 1 <0.01 1

11.3ナトリウム及びその化合物 8.8 10.0 12 18.0 1 13.0 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12

7.4塩化物イオン 3.5 4.1 12 5.6 4.9 5.3 12 7.6 6.3 7.0 12

13カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 10 12 23 1 28 1

63蒸発残留物 43 54 4 108 1 100 1

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 10 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 10 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

7.8pH値 6.9 7.3 12 7.1 6.9 7.0 12 7.1 7.0 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宇治市

[浄水場名] 08

池尾浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 5

給水栓水

[事業主体名]

城陽市

[浄水場名]

第１浄水場

[水源名]

第１系１～４号井、予備井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,123

[事業主体名]

城陽市

[浄水場名]

第２浄水場

[水源名]

第２系２～５号井、城陽団地井戸予備
井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,034

- 005 京都府

- 01

26 - 006 京都府 26 - 006 京都府

01 - 01 02 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.29 1 0.29 1 0.80 0.30 0.43 4

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.08塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.08 <0.06 <0.06 4 0.13 0.09 0.11 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.001 0.005 4 0.012 <0.001 0.005 4 0.023 0.004 0.013 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.041 0.020 0.028 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.007 <0.003 0.005 4

0.006ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 0.003 4 0.012 0.007 0.009 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.10 <0.10 <0.10 4

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 0.02 <0.02 <0.02 4 0.04 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.10 <0.10 <0.10 4

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 12.0 1 14.0 11.0 12.0 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4

9.3塩化物イオン 7.3 8.4 12 9.3 7.3 8.4 12 15.0 9.8 11.6 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 1 38 1 38 37 38 4

蒸発残留物 96 1 96 1 109 92 101 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 <0.3 12 0.8 0.5 0.7 12

7.2pH値 6.9 7.0 12 7.2 6.9 7.0 12 7.4 7.3 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

城陽市

[浄水場名] 03

第３浄水場

[水源名]

急ろ系１～７号井、予備井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,938

給水栓水

[事業主体名]

城陽市

[浄水場名]

第３浄水場

[水源名]

自然系１～７号井、予備井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

6,583

[事業主体名]

八幡市

[浄水場名]

月夜田受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

12,511

- 006 京都府

- 01
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 14 0 0 0 14

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 14 0 14

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 16 <0.004 <0.004 <0.004 16

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 0.23 4 1.30 0.70 0.98 14 2.00 1.70 1.90 14

0.08フッ素及びその化合物 0.08 0.08 4 0.13 0.09 0.11 14 <0.08 <0.08 <0.08 14

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 0.1 0.1 0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

0.12塩素酸 0.08 0.10 4 0.15 <0.06 0.10 16 0.08 <0.06 <0.06 16

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.016クロロホルム 0.005 0.010 4 0.006 0.003 0.005 4 0.019 0.004 0.013 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.027総トリハロメタン 0.016 0.021 4 0.025 0.018 0.021 4 0.031 0.016 0.025 4

0.007トリクロロ酢酸 <0.003 0.005 4 0.003 <0.003 <0.003 4 0.009 <0.003 0.006 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 4 0.008 0.006 0.007 4 0.010 0.006 0.008 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 0.03 <0.03 <0.03 4

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4

16.0ナトリウム及びその化合物 14.0 15.3 4 23.4 17.7 22.2 14 13.5 8.5 10.9 14

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

11.0塩化物イオン 8.5 9.5 12 21.4 15.2 19.4 14 14.0 8.0 10.9 14

35カルシウム、マグネシウム等(硬度) 32 34 4 56 50 53 14 45 37 40 14

128蒸発残留物 106 116 4 158 120 139 14 114 84 98 14

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000001 <0.000001 <0.000001 3 0.000001 <0.000001 <0.000001 3

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

0.7有機物（TOCの量） 0.4 0.5 12 0.9 0.6 0.8 14 1.2 0.7 0.9 14

7.4pH値 7.3 7.4 12 7.6 7.3 7.4 14 7.2 6.9 7.0 14

味 0 12 0 14 0 14

臭気 0 12 0 14 0 14

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 14 0.6 <0.5 <0.5 14

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 14 <0.1 <0.1 <0.1 14

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

八幡市

[浄水場名] 02

美濃山浄水場

[水源名]

地下水、浄水受水

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量] 10,608

給水栓水

[事業主体名]

京田辺市

[浄水場名]

大住浄水場

[水源名]

大住第１・大住第２・大住第３

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,572

[事業主体名]

京田辺市

[浄水場名]

普賢寺浄水場

[水源名]

普賢寺取水井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

367

- 007 京都府
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0一般細菌 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 14 0 14 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00003 <0.00003 <0.00003 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 16 <0.004 <0.004 <0.004 16 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.60 0.86 14 1.40 0.80 1.16 14 1.58 1.06 1.26 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 14 0.14 0.10 0.12 14 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 0.1 0.1 0.1 4 0.0 0.0 0.0 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.10塩素酸 <0.06 <0.06 16 0.13 <0.06 0.09 16 0.08 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.021クロロホルム 0.003 0.013 4 0.008 0.003 0.006 4 0.010 0.002 0.005 4

0.004ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 0.00 0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.034総トリハロメタン 0.017 0.025 4 0.025 0.020 0.022 4 0.020 <0.010 0.010 4

0.010トリクロロ酢酸 <0.003 0.006 4 0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.010ブロモジクロロメタン 0.005 0.008 4 0.007 0.006 0.006 4 0.008 0.003 0.005 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.10亜鉛及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 0.01 <0.01 0.01 4

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.10銅及びその化合物 <0.10 <0.10 4 <0.10 <0.10 <0.10 4 0.01 <0.01 0.01 4

14.1ナトリウム及びその化合物 6.8 10.3 14 22.9 17.0 21.5 14 13.0 11.0 11.8 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

18.0塩化物イオン 8.6 13.1 14 22.3 15.9 20.0 14 17.5 11.1 14.0 12

43カルシウム、マグネシウム等(硬度) 31 36 14 52 46 49 14 51 49 50 4

103蒸発残留物 73 84 14 154 117 134 14 134 119 124 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000003ジェオスミン <0.000001 0.000001 3 0.000001 <0.000001 <0.000001 3 0.000002 <0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 3 <0.000001 <0.000001 <0.000001 3 <0.000001 <0.000001 <0.000001 6

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.6有機物（TOCの量） 1.0 1.2 14 1.0 0.7 0.9 14 1.2 0.6 0.8 12

7.6pH値 7.4 7.5 14 7.5 7.3 7.5 14 7.4 6.5 6.9 12

味 0 14 0 14 0 12

臭気 0 14 0 14 0 12

0.5色度 <0.5 <0.5 14 0.5 <0.5 <0.5 14 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 14 <0.1 <0.1 <0.1 14 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京田辺市

[浄水場名] 04

宮ノ口受水場

[水源名]

浄水受水

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 8,334

給水栓水

[事業主体名]

京田辺市

[浄水場名]

薪浄水場

[水源名]

浜新田水源地・他５ヶ所

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

11,812

[事業主体名]

木津川市

[浄水場名]

木津町宮ノ裏浄水場

[水源名]

宮ノ裏２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,260
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

1.09硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.76 0.90 4 3.33 3.20 3.26 4 3.31 2.23 3.01 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.21 0.11 0.16 4 0.19 <0.08 0.08 4

0.0ホウ素及びその化合物 0.0 0.0 4 0.1 0.1 0.1 4 0.1 0.0 0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.11 0.08 0.09 4 0.35 0.06 0.20 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.035クロロホルム 0.005 0.019 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.013ジクロロ酢酸 <0.003 0.007 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.00 0.01 4 0.02 0.02 0.02 4 0.00 0.00 0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.050総トリハロメタン 0.020 0.036 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.010トリクロロ酢酸 0.004 0.007 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.015ブロモジクロロメタン 0.006 0.011 4 0.002 0.001 0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.04アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4

13.0ナトリウム及びその化合物 8.4 9.6 4 24.0 23.0 23.5 4 24.0 13.0 20.6 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

19.9塩化物イオン 10.8 14.5 12 15.9 15.2 15.5 12 16.1 15.2 15.4 12

38カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 35 4 56 48 51 4 71 48 56 4

103蒸発残留物 80 92 4 198 176 188 4 203 157 186 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 0.02 0.02 0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000003ジェオスミン <0.000001 <0.000001 6 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

0.0000022－メチルイソボルネオール <0.000001 0.000002 6 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.3有機物（TOCの量） 0.7 1.1 12 0.4 <0.3 0.3 12 0.0 <0.0 0.0 12

7.8pH値 7.3 7.5 12 6.7 6.5 6.7 12 7.2 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

木津川市

[浄水場名] 02

木津町吐師受水場

[水源名]

京都府営水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 7,115

給水栓水

[事業主体名]

木津川市

[浄水場名]

加茂町船屋浄水場

[水源名]

船屋第２取水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

823

[事業主体名]

木津川市

[浄水場名]

加茂町観音寺浄水場

[水源名]

石部取水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

2,970

- 010 京都府

- 01

26 - 010 京都府 26 - 010 京都府
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.18硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.13 0.15 4 0.83 0.69 0.76 4 1.07 0.71 0.86 4

0.13フッ素及びその化合物 0.00 0.03 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

0.5ホウ素及びその化合物 0.4 0.5 12 0.1 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.18塩素酸 0.07 0.13 4 0.22 0.06 0.13 4 0.12 <0.06 0.07 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.001クロロホルム 0.000 0.000 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.037 0.005 0.022 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.009 <0.003 0.004 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.00 0.01 4 0.00 <0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.01 4

0.001臭素酸 0.000 0.000 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.000総トリハロメタン 0.000 0.000 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.060 0.020 0.039 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.012 0.004 0.008 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.016 0.006 0.011 4

0.005ブロモホルム 0.000 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.01亜鉛及びその化合物 0.00 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 0.04 <0.02 0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 12 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

0.02銅及びその化合物 0.00 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

41.0ナトリウム及びその化合物 32.0 35.0 4 17.0 14.0 16.0 4 13.0 8.3 9.6 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

35.4塩化物イオン 33.4 34.1 12 11.1 10.9 10.9 12 19.8 11.6 14.8 12

75カルシウム、マグネシウム等(硬度) 67 71 4 45 36 40 4 36 32 33 4

230蒸発残留物 214 220 4 154 135 146 4 98 82 89 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 0.000003 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.7有機物（TOCの量） 0.0 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 1.3 0.7 1.1 12

7.3pH値 6.7 7.0 12 7.0 6.7 6.9 12 7.7 7.3 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

木津川市

[浄水場名] 05

山城町山城浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,895

給水栓水

[事業主体名]

木津川市

[浄水場名]

加茂町河原浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

554

[事業主体名]

木津川市

[浄水場名]

木津受水場

[水源名]

京都府営水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

5,961

- 010 京都府
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 2 <0.00005 <0.00005 <0.00005 3 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.20硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 0.15 12 0.30 0.18 0.24 12 0.70 0.44 0.53 12

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2 <0.08 <0.08 <0.08 2

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2 <0.004 <0.004 <0.004 2

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 2 <0.002 <0.002 <0.002 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2 <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.11 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.001 <0.001 4 <0.010 <0.001 <0.010 4 <0.010 <0.001 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.001 <0.005 4 <0.005 <0.001 <0.005 4 <0.005 <0.001 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 2 0.03 <0.03 <0.03 2 <0.03 <0.03 <0.03 2

0.01銅及びその化合物 0.01 0.01 2 <0.01 <0.01 <0.01 2 0.02 0.02 0.02 2

11.0ナトリウム及びその化合物 11.0 11.0 2 12.0 12.0 12.0 2 13.0 13.0 13.0 2

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2 <0.005 <0.005 <0.005 2

5.6塩化物イオン 4.4 4.9 12 4.5 3.7 4.1 12 10.0 7.7 8.4 12

48カルシウム、マグネシウム等(硬度) 43 46 2 39 33 36 2 56 55 56 2

148蒸発残留物 124 136 2 129 122 126 2 176 142 159 2

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2 <0.02 <0.02 <0.02 2

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12 0.8 <0.3 <0.3 12

6.7pH値 6.6 6.7 12 6.6 6.3 6.5 12 6.3 6.2 6.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <0.5 <1.0 12 <1.0 <0.5 <0.5 12 <1.0 <0.5 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

精華町

[浄水場名] 00

北稲浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 4,687

給水栓水

[事業主体名]

精華町

[浄水場名]

旭第１浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

49

[事業主体名]

精華町

[浄水場名]

柘榴浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

343

- 011 京都府

- 00

26 - 011 京都府 26 - 011 京都府

00 - 01 00 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

17



0一般細菌 0 0 12 4 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.82硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.63 0.70 4 0.82 0.68 0.77 4 0.08 0.06 0.07 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.02 1 0.02 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 0.02 1 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.02 1 0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.6 1 7.3 1 5.8 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

10.0塩化物イオン 9.4 9.7 12 8.1 7.5 7.8 12 3.5 3.4 3.5 12

60カルシウム、マグネシウム等(硬度) 54 56 4 40 32 36 4 48 40 44 4

112蒸発残留物 104 108 4 71 70 70 4 80 76 79 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

6.9pH値 6.8 6.8 12 7.5 7.2 7.3 12 7.3 7.2 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

亀岡市

[浄水場名] 01

三宅浄水場

[水源名]

第３．４．５．６号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 9,420

給水栓水

[事業主体名]

亀岡市

[浄水場名]

千代川浄水場

[水源名]

第１．２．３．４．５．６．７．８．９号取水
井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

17,736

[事業主体名]

亀岡市

[浄水場名]

犬甘野浄水場

[水源名]

第１．２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

54

- 012 京都府

- 01

26 - 012 京都府 26 - 012 京都府

02 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.002ヒ素及びその化合物 0.002 0.002 4 0.006 0.005 0.006 4 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.24 0.28 4 0.66 0.41 0.57 4 0.78 1

0.29フッ素及びその化合物 0.20 0.25 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.004 0.001 0.003 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 7.7 1 5.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.1塩化物イオン 4.8 5.0 12 8.2 5.4 6.8 12 9.7 5.5 6.8 12

33カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 30 4 69 49 58 4 44 36 40 4

97蒸発残留物 92 95 4 120 104 113 4 85 74 80 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン 0.000007 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

6.9pH値 6.8 6.9 12 7.1 7.0 7.1 12 7.1 6.6 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

亀岡市

[浄水場名] 04

百陀浄水場

[水源名]

第２号取水井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 14

給水栓水

[事業主体名]

亀岡市

[浄水場名]

柚原浄水場

[水源名]

第１．２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

68

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

船岡浄水場

[水源名]

船岡水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,768

- 012 京都府

- 01

26 - 012 京都府 26 - 013 京都府
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1一般細菌 0 0 12 16 0 1 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00003 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00050 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.80 1 0.70 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.016クロロホルム 0.002 0.011 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.030総トリハロメタン <0.010 0.020 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.002 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.8 1 5.5 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

9.0塩化物イオン 5.3 6.4 12 7.3 5.6 6.5 12

39カルシウム、マグネシウム等(硬度) 26 35 4 48 30 37 4

76蒸発残留物 61 72 4 77 68 73 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） <0.3 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.3pH値 7.0 7.1 12 6.9 6.5 6.7 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 02

船阪浄水場

[水源名]

船阪水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,411

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

本梅浄水場

[水源名]

本梅水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

大薮浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,405

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.002 1

六価クロム化合物 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 4

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.06 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1

ベンゼン 0.001 1

塩素酸 <0.06 <0.06 <0.06 4

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 4

クロロホルム 0.033 0.005 0.017 4

ジクロロ酢酸 0.016 0.003 0.009 12

ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 <0.01 4

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 4

総トリハロメタン 0.060 0.010 0.040 4

トリクロロ酢酸 0.025 0.004 0.013 12

ブロモジクロロメタン 0.007 0.001 0.004 4

ブロモホルム <0.005 <0.005 <0.005 4

ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 <0.02 4

鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1

塩化物イオン 4.3 3.5 3.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 3 3 3 4

蒸発残留物 36 28 33 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

有機物（TOCの量） 1.4 0.6 0.9 12

pH値 6.9 6.7 6.8 12

味 0 12

臭気 0 12

色度 3.0 <1.0 2.0 12

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 05

大河内第１浄水場

[水源名]

表流水（間谷谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

大河内第２浄水場

[水源名]

表流水（大水無谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

46

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

天引浄水場

[水源名]

表流水（宮ケタワ）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 16 0 2 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.00 1 0.30 1 0.33 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.12塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.12 <0.06 <0.06 4 0.08 <0.06 <0.06 12

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 12

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.009 0.001 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 12

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 12

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.006 0.002 0.004 4 0.003 <0.001 0.002 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.4 1 4.8 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

10.0塩化物イオン 8.1 9.1 12 5.8 4.9 5.3 12 5.7 4.6 5.3 12

79カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 63 4 22 13 17 4 25 15 19 4

136蒸発残留物 94 114 4 48 43 46 4 50 42 46 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 7.1 7.5 12 7.2 7.0 7.1 12 7.3 7.0 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 08

川東浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,641

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

胡麻第１浄水場

[水源名]

伏流水（畑川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

317

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

胡麻第２浄水場

[水源名]

伏流水（畑川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

544

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

22



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.44 1 0.54 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.15塩素酸 <0.06 0.06 4 0.14 <0.06 0.06 4 0.12 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.003クロロホルム <0.001 0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン 0.001 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 0.004 0.001 0.003 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 0.02 1 0.02 1 0.03 1

ナトリウム及びその化合物 4.3 1 5.4 1 6.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

7.6塩化物イオン 4.5 5.4 12 6.6 4.6 5.6 12 7.1 6.1 6.5 12

31カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 25 4 27 14 22 4 36 27 30 4

61蒸発残留物 48 54 4 57 50 53 4 68 60 63 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 0.3 12 0.3 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12

6.6pH値 6.5 6.5 12 6.9 6.8 6.8 12 7.2 7.0 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 11

佐々江浄水場

[水源名]

伏流水（田原川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 49

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

四ツ谷浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

70

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

生畑・木住浄水場

[水源名]

伏流水（木住川）＋浅層地下水

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

95

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.45 1 0.45 1 0.33 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.17塩素酸 <0.06 0.06 4 0.17 <0.06 0.06 4 0.15 <0.06 0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.016クロロホルム 0.004 0.008 4 0.016 0.004 0.008 4 0.004 <0.001 0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.010 <0.010 <0.010 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.007 <0.003 0.004 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.007ブロモジクロロメタン <0.003 0.004 4 0.006 0.003 0.004 4 0.005 <0.001 0.002 4

0.006ブロモホルム 0.003 0.004 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.0 1 6.0 1 13.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

8.3塩化物イオン 5.9 7.4 12 8.3 5.9 7.4 12 35.3 14.5 21.4 12

30カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 25 4 30 19 25 4 33 27 31 4

64蒸発残留物 56 61 4 64 56 61 4 97 78 86 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 0.7 0.3 0.5 12 0.6 <0.3 0.4 12

7.3pH値 6.9 7.1 12 7.3 6.9 7.1 12 7.3 7.1 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 14

殿田浄水場

[水源名]

伏流水（田原川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 263

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

片野浄水場

[水源名]

浅層地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

521

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

和田浄水場

[水源名]

伏流水（田原川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

179

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 2 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.18 1 0.35 1 0.18 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.43塩素酸 0.15 0.27 4 0.15 <0.06 0.07 4 0.22 <0.06 0.11 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.044クロロホルム 0.008 0.026 4 0.012 0.002 0.006 4 0.013 0.002 0.007 4

0.014ジクロロ酢酸 0.004 0.009 4 0.004 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.050総トリハロメタン 0.010 0.030 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 0.010 4

0.022トリクロロ酢酸 0.006 0.013 4 0.005 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 4 0.006 0.002 0.004 4 0.008 0.003 0.006 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.2 1 4.3 1 4.7 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.5塩化物イオン 4.6 5.0 12 5.3 4.5 4.8 12 6.2 5.2 5.7 12

25カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 21 4 15 10 12 4 17 12 15 4

54蒸発残留物 46 49 4 40 36 37 4 44 35 40 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.0有機物（TOCの量） 0.5 0.7 12 0.6 <0.3 <0.3 12 0.7 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 7.3 7.0 7.1 12 7.5 7.3 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

2.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.3濁度 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 17

中世木浄水場

[水源名]

表流水（中世木川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 30

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

畑郷浄水場

[水源名]

表流水（奥山川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

43

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

野添浄水場

[水源名]

表流水（野添谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

85

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

25



0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.27 1 0.18 1 0.18 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.010 0.001 0.005 4 0.010 0.001 0.005 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.006 0.002 0.004 4 0.006 0.002 0.004 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.7 1 4.6 1 4.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.7塩化物イオン 5.2 5.4 12 5.7 4.9 5.3 12 5.7 4.9 5.3 12

18カルシウム、マグネシウム等(硬度) 11 15 4 12 7 10 4 12 7 10 4

48蒸発残留物 38 43 4 38 30 34 4 38 30 34 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 0.3 12 0.5 <0.3 0.3 12

7.4pH値 7.0 7.2 12 7.2 6.9 7.1 12 7.2 6.9 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 20

又林浄水場

[水源名]

表流水（又林谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 200

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

静原第１浄水場

[水源名]

表流水（百々川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

145

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

静原第２浄水場

[水源名]

伏流水（奈良井谷川、棚野川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

168

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

26



0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 4 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.38 1 0.26 1 0.32 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.07塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.08 <0.06 <0.06 4 0.09 <0.06 0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム 0.002 0.006 4 0.014 0.003 0.008 4 0.010 0.002 0.005 4

0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4 0.004 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4

0.006トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.004 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4

0.005ブロモジクロロメタン 0.002 0.004 4 0.007 0.003 0.005 4 0.006 0.003 0.004 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.4 1 3.7 1 4.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.2塩化物イオン 4.4 4.8 12 5.0 4.3 4.7 12 7.0 5.2 6.2 12

16カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 13 4 17 11 14 4 24 15 20 4

42蒸発残留物 33 38 4 40 35 38 4 56 42 49 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12 0.8 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 7.1 7.2 12 7.5 7.2 7.3 12 7.6 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 23

川谷浄水場

[水源名]

表流水（川谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 263

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

音海浄水場

[水源名]

表流水（音海谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

30

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

内久保浄水場

[水源名]

表流水（ホサビ谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

64

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

27



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.004 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.29 1 0.29 1 0.28 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4 0.14 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.006クロロホルム <0.001 0.003 4 0.009 0.002 0.006 4 0.039 0.008 0.020 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.050 0.010 0.030 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.012 0.007 0.008 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 4 0.007 0.003 0.005 4 0.009 0.005 0.007 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.04 <0.03 0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.8 1 3.6 1 4.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.4塩化物イオン 4.5 5.0 12 5.1 4.4 4.8 12 6.1 4.4 5.5 12

18カルシウム、マグネシウム等(硬度) 11 15 4 12 10 11 4 16 13 15 4

44蒸発残留物 30 37 4 46 32 37 4 48 36 42 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12 1.1 0.4 0.6 12

7.6pH値 7.2 7.4 12 7.3 6.9 7.1 12 7.3 7.1 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 2.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 26

河内谷浄水場

[水源名]

表流水（河内谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 263

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

宮島浄水場

[水源名]

伏流水（原谷川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

112

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

洞谷浄水場

[水源名]

伏流水（洞谷川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

220

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

27 - 00 28 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

28



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.23 1 0.31 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1

0.16塩素酸 <0.06 0.09 4 0.31 0.06 0.12 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.030クロロホルム 0.002 0.013 4 0.002 <0.001 <0.001 4

0.005ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.040総トリハロメタン <0.010 0.020 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.014トリクロロ酢酸 <0.003 0.006 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.002 0.005 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.7 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1

6.6塩化物イオン 5.5 6.2 12 6.4 5.0 5.8 12

12カルシウム、マグネシウム等(硬度) 8 10 4 13 7 10 4

38蒸発残留物 32 34 4 39 28 34 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 0.7 <0.3 0.3 12

7.4pH値 6.9 7.2 12 7.1 6.8 7.0 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 29

見舘浄水場

[水源名]

伏流水（見舘谷川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 28

給水栓水

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

法京浄水場

[水源名]

表流水（東畑谷川）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

南丹市

[浄水場名]

芦生浄水場

[水源名]

伏流水（内杉谷川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

19

- 013 京都府

- 00

26 - 013 京都府 26 - 013 京都府

30 - 00 31 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

29



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.32 1 0.21 1 1.03 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.05 1 0.06 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.19塩素酸 <0.06 0.06 4 0.08 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.025 0.005 0.015 4 0.002 <0.001 <0.001 4

0.013ジクロロ酢酸 0.004 0.008 4 0.006 <0.003 0.004 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 0.010 4 0.039 0.009 0.023 4 0.009 0.003 0.005 4

0.005トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.011 0.003 0.008 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 4 0.011 0.003 0.007 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.03 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 0.08 0.01 0.04 4 <0.01 1

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.0 1 6.7 1 13.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

5.2塩化物イオン 4.5 4.8 12 10.9 7.8 9.0 12 13.6 9.7 11.2 12

18カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 15 4 25 1 43 1

40蒸発残留物 35 38 4 52 1 96 81 89 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000003 <0.000001 <0.000001 12 0.000003 <0.000001 <0.000001 12

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.6 0.3 0.5 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.5pH値 7.2 7.4 12 7.6 7.1 7.4 12 7.6 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

南丹市

[浄水場名] 32

佐々里浄水場

[水源名]

伏流水（道ノ谷川）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 7

給水栓水

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

第一浄水場

[水源名]

由良川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,583

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

第二浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,145

- 013 京都府

- 00

26 - 014 京都府 26 - 014 京都府

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.87 1 0.65 1 0.45 1

フッ素及びその化合物 0.06 1 0.06 1 <0.05 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.07塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.12 <0.06 0.07 4 0.07 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.044 0.012 0.031 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.009 <0.003 0.005 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.008総トリハロメタン <0.001 0.003 4 0.060 0.020 0.042 4 0.009 0.001 0.004 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.024 0.009 0.018 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.013 0.006 0.010 4 0.002 <0.001 <0.001 4

0.002ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.5 1 6.9 1 5.9 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.4塩化物イオン 8.2 8.8 12 8.4 7.3 7.9 12 13.6 6.5 8.4 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 53 1 37 1 46 1

98蒸発残留物 88 94 4 71 66 69 4 70 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 1.0 0.5 0.8 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.8pH値 7.6 7.7 12 7.7 7.5 7.6 12 7.5 7.2 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

綾部市

[浄水場名] 03

第三浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,320

給水栓水

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

於与岐浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

36

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

畑口浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

56

- 014 京都府

- 00

26 - 014 京都府 26 - 014 京都府

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

31



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.58 1 0.33 1 0.37 1

フッ素及びその化合物 0.07 1 0.05 1 <0.05 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.11塩素酸 <0.06 0.07 4 0.07 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.008総トリハロメタン 0.002 0.005 4 0.010 0.003 0.006 4 0.005 <0.001 0.002 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン <0.001 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 0.002 <0.001 <0.001 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.02 1

アルミニウム及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 0.02 1

ナトリウム及びその化合物 7.7 1 6.9 1 6.6 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.3塩化物イオン 7.2 8.0 12 12.6 7.0 7.8 12 8.2 6.7 7.4 12

54カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 53 4 54 1 32 1

88蒸発残留物 80 85 4 87 78 84 4 61 45 52 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.3pH値 6.9 7.1 12 7.8 7.1 7.4 12 7.4 7.0 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

綾部市

[浄水場名] 06

口上林浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 308

給水栓水

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

東八田浄水場

[水源名]

東八田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

279

[事業主体名]

綾部市

[浄水場名]

上林浄水場

[水源名]

上林水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

199

- 014 京都府

- 00

26 - 014 京都府 26 - 014 京都府

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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4一般細菌 0 0 12 5 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.70硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.53 4 0.80 0.60 0.68 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.011クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.02ジブロモクロロメタン <0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.003臭素酸 <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.050総トリハロメタン <0.010 0.030 4 0.010 <0.010 <0.010 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.015ブロモジクロロメタン <0.003 0.009 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 12

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.03 0.01 0.02 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4

11.0ナトリウム及びその化合物 9.1 10.2 4 9.2 7.9 8.7 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

18.0塩化物イオン 13.0 15.5 12 12.0 9.2 10.7 12

43カルシウム、マグネシウム等(硬度) 35 40 4 49 42 46 4

110蒸発残留物 52 85 4 120 87 101 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000002 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.1有機物（TOCの量） 0.6 0.8 12 1.1 0.4 0.6 12

7.5pH値 6.9 7.1 12 8.0 7.5 7.8 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 2.4 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 01

堀浄水場

[水源名]

堀第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 20,744

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

戸田浄水場

[水源名]

戸田水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

下荒河浄水場

[水源名]

波江第１水源（他３水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

4,644

- 015 京都府

- 01
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.25 4 0.90 0.50 0.68 4 0.60 0.50 0.55 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.22塩素酸 <0.06 0.07 4 0.13 <0.06 0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.013クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 0.014 <0.006 <0.006 4

0.008ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.040総トリハロメタン <0.010 0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.040 <0.010 0.020 4

0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.012ブロモジクロロメタン <0.003 0.004 4 0.005 <0.003 <0.003 4 0.013 <0.003 0.005 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 0.03 <0.02 <0.02 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 0.03 <0.01 0.01 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

8.0ナトリウム及びその化合物 7.1 7.5 4 9.3 8.0 8.5 4 18.0 10.0 12.3 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

8.0塩化物イオン 6.6 7.5 12 15.0 7.7 11.3 12 25.0 10.0 14.0 12

7カルシウム、マグネシウム等(硬度) 6 6 4 68 50 58 4 38 30 34 4

68蒸発残留物 40 54 4 140 90 110 4 110 79 95 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.7有機物（TOCの量） 0.3 0.7 12 1.4 <0.3 0.6 12 1.7 <0.3 0.7 12

7.4pH値 7.1 7.2 12 7.1 6.8 6.9 12 7.6 7.0 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 1.1 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 04

仏谷浄水場

[水源名]

仏谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 191

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

下天津浄水場

[水源名]

下天津水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

164

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

上佐々木第１浄水場

[水源名]

上佐々木第１水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

86

- 015 京都府
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0一般細菌 0 0 12 6 0 1 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 5 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 0.45 4 0.40 0.10 0.26 5 0.40 0.20 0.30 4

0.09フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 5 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 5 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.24塩素酸 <0.06 0.11 12 0.11 <0.06 <0.06 5 0.11 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 0.013 <0.006 0.007 5 0.024 <0.006 0.012 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 0.004 5 0.007 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.060 <0.010 0.030 5 0.030 <0.010 0.020 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 0.004 5 0.018 <0.003 0.007 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 0.020 <0.003 0.008 5 0.010 <0.003 0.005 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 5 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 5 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.04 <0.01 0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 5 0.01 <0.01 <0.01 4

14.0ナトリウム及びその化合物 12.0 13.3 4 10.0 5.5 7.1 5 5.0 4.3 4.7 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

13.0塩化物イオン 8.2 9.8 12 26.0 6.8 13.5 12 5.9 4.2 5.1 12

57カルシウム、マグネシウム等(硬度) 54 55 4 45 28 33 5 25 18 22 4

140蒸発残留物 100 123 4 83 41 60 5 63 31 45 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 0.000002 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.4有機物（TOCの量） <0.3 0.6 12 0.9 0.4 0.7 12 1.1 0.3 0.7 12

7.5pH値 7.2 7.3 12 7.4 6.8 7.1 12 7.6 7.3 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.8 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 07

上佐々木第２浄水場

[水源名]

登尾水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 63

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

丸山浄水場

[水源名]

丸山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

153

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

田ノ谷浄水場

[水源名]

東田ノ谷水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

81

- 015 京都府
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0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 5 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.40硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.33 4 0.40 0.00 0.26 5 0.20 0.00 0.15 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 5 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 5 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.11塩素酸 <0.06 0.07 4 <0.06 <0.06 <0.06 5 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.006 <0.006 4 0.046 0.006 0.023 5 <0.006 <0.006 <0.006 4

0.006ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 0.004 5 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.02ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.060総トリハロメタン 0.020 0.040 4 0.060 <0.010 0.030 5 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.017 0.004 0.011 5 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.020ブロモジクロロメタン <0.003 0.010 4 0.009 <0.003 0.004 5 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 5 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 5 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 5 0.05 <0.01 0.02 4

0.05銅及びその化合物 0.02 0.04 4 <0.01 <0.01 <0.01 5 0.02 <0.01 <0.01 4

10.0ナトリウム及びその化合物 7.2 8.5 4 6.4 5.1 5.6 5 2.8 2.6 2.7 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

26.0塩化物イオン 8.4 15.8 12 4.8 4.0 4.5 12 5.0 4.3 4.7 12

45カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 38 4 33 25 29 5 6 5 6 4

96蒸発残留物 52 73 4 70 41 52 5 34 29 32 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 5 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.1有機物（TOCの量） 0.4 0.7 12 1.0 0.5 0.8 12 1.1 <0.3 0.3 12

7.3pH値 6.8 7.1 12 7.8 7.4 7.6 12 6.9 6.3 6.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 0.9 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 10

芦渕浄水場

[水源名]

芦渕第二水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 695

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

寺尾草山浄水場

[水源名]

寺尾草山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

44

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

轟浄水場

[水源名]

轟水源

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

102

- 015 京都府

- 11

26 - 015 京都府 26 - 015 京都府

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

36



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.50硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.40 4 0.70 0.20 0.45 4 0.50 0.10 0.30 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.18塩素酸 <0.06 0.11 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.18 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.037クロロホルム <0.006 0.019 4 0.022 <0.006 0.009 4 0.030 <0.006 0.014 4

0.005ジクロロ酢酸 <0.003 0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4 0.012 <0.003 0.006 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.060総トリハロメタン <0.010 0.030 4 0.030 <0.010 0.010 4 0.040 <0.010 0.020 4

0.014トリクロロ酢酸 0.004 0.011 4 0.009 <0.003 0.005 4 0.017 <0.003 0.008 4

0.016ブロモジクロロメタン <0.003 0.007 4 0.009 <0.003 0.004 4 0.009 <0.003 0.004 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.04アルミニウム及びその化合物 <0.02 0.03 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 0.10 <0.02 0.03 4

<0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.07 0.01 0.03 4 0.08 <0.01 0.02 4

0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

6.4ナトリウム及びその化合物 6.0 6.2 4 4.2 3.7 3.9 4 6.3 5.3 5.7 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

13.0塩化物イオン 6.9 9.1 12 5.5 4.6 5.2 12 6.2 5.4 5.9 12

45カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 40 4 18 13 15 4 19 13 15 4

74蒸発残留物 56 63 4 44 31 37 4 53 40 45 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.000002ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.3有機物（TOCの量） 0.5 0.7 12 1.3 0.4 0.7 12 0.9 0.3 0.6 12

7.6pH値 7.2 7.4 12 7.4 7.0 7.2 12 7.7 7.3 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 13

菟原浄水場

[水源名]

友渕川水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 175

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

大身浄水場

[水源名]

瑞穂町猪鼻水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

94

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

大原浄水場

[水源名]

第二水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

82

- 015 京都府

- 00

26 - 015 京都府 26 - 015 京都府

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 5 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 5 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 12

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.70硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 0.48 5 0.50 0.40 0.43 4 0.80 0.40 0.53 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 5 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 5 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 5 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 5 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.10塩素酸 <0.06 <0.06 5 0.07 <0.06 <0.06 4 0.22 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 5 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.050クロロホルム <0.006 0.019 5 0.013 <0.006 <0.006 4 0.030 <0.006 0.010 4

0.015ジクロロ酢酸 <0.003 0.006 5 0.004 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 5 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.060総トリハロメタン <0.010 0.030 5 0.030 <0.010 <0.010 4 0.040 <0.010 0.020 4

0.019トリクロロ酢酸 <0.003 0.010 5 0.004 <0.003 <0.003 4 0.014 <0.003 0.005 4

0.011ブロモジクロロメタン <0.003 0.005 5 0.011 <0.003 0.004 4 0.012 <0.003 0.005 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 5 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 5 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 5 0.02 0.02 0.02 4 0.02 <0.01 <0.01 4

0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 5 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

5.1ナトリウム及びその化合物 4.4 4.7 5 7.0 5.8 6.6 4 7.5 6.6 7.2 4

0.008マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

5.7塩化物イオン 4.5 5.4 12 7.4 6.5 6.9 12 10.0 6.2 7.5 12

34カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 31 5 11 9 10 4 35 24 29 4

69蒸発残留物 48 55 5 60 37 49 4 89 56 73 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 5 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 5 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 5 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.1有機物（TOCの量） 0.4 0.7 12 1.4 0.4 0.7 12 1.7 0.5 0.9 12

7.8pH値 7.3 7.6 12 7.5 7.3 7.4 12 7.6 7.1 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.7色度 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5 12 0.8 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 16

岼浄水場

[水源名]

第一水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 156

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

今里浄水場

[水源名]

畑第二水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

100

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

今西中浄水場

[水源名]

今西中水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

326

- 015 京都府

- 00

26 - 015 京都府 26 - 015 京都府

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.65 4 0.50 0.40 0.43 4 0.60 0.30 0.40 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.07 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.024クロロホルム <0.006 0.010 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 0.019 <0.006 0.007 4

0.005ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.011 <0.003 0.004 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.040総トリハロメタン <0.010 0.020 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.030 <0.010 0.010 4

0.009トリクロロ酢酸 <0.003 0.004 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.011 <0.003 <0.003 4

0.011ブロモジクロロメタン <0.003 0.006 4 0.006 <0.003 <0.003 4 0.010 <0.003 0.004 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.02鉄及びその化合物 <0.01 0.01 4 0.03 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4

0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

7.2ナトリウム及びその化合物 5.5 6.7 4 6.6 5.7 6.3 4 6.7 5.6 6.1 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

12.0塩化物イオン 5.2 8.9 12 8.7 5.9 7.4 12 6.6 5.8 6.3 12

39カルシウム、マグネシウム等(硬度) 30 35 4 25 21 24 4 24 17 21 4

92蒸発残留物 60 79 4 85 41 64 4 66 48 56 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.2有機物（TOCの量） 0.5 0.9 12 1.2 0.4 0.7 12 1.4 0.5 0.8 12

7.6pH値 7.3 7.5 12 7.3 7.0 7.1 12 7.7 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.7色度 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 19

日置浄水場

[水源名]

日置水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 282

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

上町浄水場

[水源名]

上町第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

631

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

副谷浄水場

[水源名]

副谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

44

- 015 京都府

- 00

26 - 015 京都府 26 - 015 京都府

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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1一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 2 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 <0.00030 <0.00030 <0.00030 4

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.58 4 1.40 0.70 1.03 4 0.50 0.30 0.38 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 0.022 <0.006 0.011 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.030 <0.010 0.020 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.007 0.004 0.006 4

0.004ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.010 <0.003 0.005 4

<0.009ブロモホルム <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4 <0.009 <0.009 <0.009 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

0.01鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4 0.02 0.01 0.02 4

0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

7.9ナトリウム及びその化合物 6.3 7.0 4 8.0 7.3 7.8 4 5.4 4.5 5.0 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

12.0塩化物イオン 7.3 8.7 12 10.0 7.4 8.9 12 6.4 5.3 5.7 12

39カルシウム、マグネシウム等(硬度) 35 37 4 50 43 46 4 35 25 31 4

96蒸発残留物 59 73 4 120 80 95 4 62 43 52 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 <0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4

1.0有機物（TOCの量） <0.3 0.5 12 1.0 <0.3 0.6 12 1.2 0.5 0.8 12

7.6pH値 6.8 7.3 12 7.3 6.8 7.0 12 7.4 6.7 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<0.5色度 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5 12

<0.2濁度 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2 <0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

福知山市

[浄水場名] 22

金屋浄水場

[水源名]

第１水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,414

給水栓水

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

夏間第２浄水場

[水源名]

第２号取水井（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

466

[事業主体名]

福知山市

[浄水場名]

加用浄水場

[水源名]

加用水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

9

- 015 京都府

- 00

26 - 015 京都府 26 - 015 京都府

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.80硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 0.70 4 0.80 0.30 0.60 4 0.90 0.50 0.70 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 0.09 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.0 1 0.0 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.006 <0.006 4 0.011 <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

0.004ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.050総トリハロメタン 0.010 0.028 4 0.050 0.010 0.030 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.005 0.007 4 0.012 0.004 0.009 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.021ブロモホルム <0.005 0.005 4 0.014 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.02 1 <0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 1

0.05鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.04 <0.03 <0.03 4 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.9 1 6.7 1 7.8 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

9.1塩化物イオン 6.8 8.1 12 25.0 8.6 15.7 12 12.0 9.5 10.9 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 1 40 20 31 4 57 37 45 4

蒸発残留物 60 1 100 70 85 4 110 90 100 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 8 0.000004 <0.000001 0.000002 9 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 8 0.000001 <0.000001 <0.000001 9 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） 0.3 0.4 12 0.7 0.3 0.5 12 0.3 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 7.1 7.3 12 7.7 7.2 7.5 12 7.6 7.3 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

舞鶴市

[浄水場名] 01

与保呂浄水場

[水源名]

桂川水源(岸谷川水源と混合)

[原水の種類]

表流水（自流）・湖沼水

[1日平均浄水量] 4,554

給水栓水

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

上福井浄水場

[水源名]

由良川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

23,007

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

地頭浄水場

[水源名]

地頭深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

92

- 016 京都府

- 00

26 - 016 京都府 26 - 016 京都府

02 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 0.50 4 0.20 <0.10 0.10 4 0.30 0.20 0.25 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 0.0 1 0.0 1 0.0 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.16 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 0.024 <0.006 0.010 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 0.020 <0.010 <0.010 4 0.050 0.010 0.028 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.013 <0.003 0.005 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.018 0.004 0.010 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.04 1 0.02 1 0.02 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 0.05 <0.02 <0.02 4 0.04 <0.02 0.03 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.3 1 7.0 1 9.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

13.0塩化物イオン 11.0 12.0 12 14.0 12.0 12.6 12 16.0 15.0 15.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 28 1 31 1 15 1

蒸発残留物 70 1 80 1 60 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 8 <0.000001 <0.000001 <0.000001 8

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 8 <0.000001 <0.000001 <0.000001 8

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 <0.3 12 0.6 <0.3 <0.3 12

6.9pH値 6.6 6.8 12 7.6 7.4 7.5 12 7.5 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

舞鶴市

[浄水場名] 09

大丹生千歳浄水場

[水源名]

大丹生深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 68

給水栓水

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

三浜浄水場

[水源名]

三浜水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

56

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

小橋浄水場

[水源名]

小橋水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

42

- 016 京都府

- 00

26 - 016 京都府 26 - 016 京都府

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

0.90硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 0.80 4 0.60 0.30 0.48 4 0.30 0.20 0.27 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.10 <0.08 <0.08 4 0.13 0.09 0.12 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 0.0 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.19塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.020 <0.020 <0.020 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 <0.060 <0.060 <0.060 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.04 1 0.02 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.6 1 6.5 1 8.1 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

8.6塩化物イオン 7.4 7.9 12 7.1 6.1 6.7 12 16.0 14.0 15.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 25 1 31 1 37 1

蒸発残留物 80 1 90 1 100 80 88 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 7.1 7.2 12 7.4 7.0 7.2 12 7.3 7.0 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

舞鶴市

[浄水場名] 12

西方寺浄水場

[水源名]

西方寺深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 83

給水栓水

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

志高浄水場

[水源名]

志高深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

205

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

佐波賀浄水場

[水源名]

佐波賀深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

36

- 016 京都府

- 00

26 - 016 京都府 26 - 016 京都府

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.003ヒ素及びその化合物 0.001 0.002 4 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.43 4 0.50 0.30 0.40 4 0.60 0.40 0.50 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.09 <0.08 <0.08 4 <0.08 <0.08 <0.08 4

ホウ素及びその化合物 0.0 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.16塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.18 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.03 1 0.03 1 <0.01 1

<0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 1

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 0.07 <0.03 0.05 4

銅及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.2 1 7.3 1 7.8 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

17.0塩化物イオン 15.0 15.7 12 8.5 7.1 8.0 12 8.6 7.6 8.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 29 1 22 1 32 1

蒸発残留物 70 1 70 1 80 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.6pH値 6.8 7.2 12 7.1 6.7 6.9 12 7.5 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12 1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

舞鶴市

[浄水場名] 15

瀬崎浄水場

[水源名]

瀬崎深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 19

給水栓水

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

八戸地浄水場

[水源名]

八戸地浅井戸水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

25

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

岡田由里浄水場

[水源名]

岡田由里深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

49

- 016 京都府

- 00
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.30硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 0.23 4 0.60 0.40 0.53 4 0.25 1

0.09フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 4 0.08 <0.08 <0.08 4 <0.05 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.06塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.16 <0.06 0.09 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.006クロロホルム <0.006 <0.006 4 <0.006 <0.006 <0.006 4 0.024 0.002 0.008 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.011 <0.003 0.005 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.031 0.004 0.013 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.015 <0.003 0.006 4

<0.003ブロモジクロロメタン <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.006 0.002 0.004 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.03 1 0.03 1 <0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 1 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 9.4 1 8.0 1

0.007マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 1

11.0塩化物イオン 10.0 10.7 12 14.0 8.5 10.1 12 10.6 8.8 10.0 12

70カルシウム、マグネシウム等(硬度) 56 63 4 54 38 44 4 12 1

130蒸発残留物 100 120 4 90 70 80 4 82 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 0.3 <0.3 <0.3 12 1.2 0.4 0.6 12

7.5pH値 7.2 7.4 12 7.3 6.9 7.1 12 7.0 6.8 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 2.9 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

舞鶴市

[浄水場名] 18

桑飼浄水場

[水源名]

桑飼深井戸水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 82

給水栓水

[事業主体名]

舞鶴市

[浄水場名]

真倉浄水場

[水源名]

真倉浅井戸水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

52

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

滝上浄水場

[水源名]

如願寺川

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,236

- 016 京都府

- 00

26 - 016 京都府 26 - 017 京都府

19 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.001 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.18 1 0.31 1 0.11 1

フッ素及びその化合物 <0.05 1 <0.05 1 <0.05 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.15塩素酸 <0.06 0.10 4 0.26 <0.06 0.15 4 0.18 <0.06 0.09 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.020クロロホルム 0.003 0.010 4 0.005 0.001 0.003 4 0.021 0.003 0.009 4

0.006ジクロロ酢酸 <0.003 0.004 4 0.004 <0.003 0.003 4 0.014 <0.003 0.007 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.026総トリハロメタン 0.007 0.015 4 0.021 0.007 0.015 4 0.027 0.005 0.012 4

0.011トリクロロ酢酸 <0.003 0.006 4 0.004 <0.003 0.003 4 0.016 0.004 0.008 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 4 0.007 0.002 0.005 4 0.006 0.002 0.003 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.02 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.0 1 21.0 1 8.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

10.4塩化物イオン 9.8 10.0 12 30.5 10.2 18.4 12 10.3 9.6 9.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 32 1 8 1

蒸発残留物 60 1 151 1 95 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 1.0 0.4 0.6 12 1.8 0.5 1.0 12

7.4pH値 7.3 7.3 12 7.0 6.7 6.8 12 7.1 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.9色度 <1.0 1.1 12 2.4 <1.0 1.3 12 4.0 <1.0 2.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 02

皆原浄水場

[水源名]

北谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 265

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

須津浄水場

[水源名]

宮川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

449

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

新宮浄水場

[水源名]

足谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

223

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 0.003 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.29 1 0.39 1 0.24 1

フッ素及びその化合物 <0.05 1 <0.05 1 <0.05 1

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.15塩素酸 <0.06 0.09 4 0.12 <0.06 0.06 4 0.15 <0.06 0.10 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.031クロロホルム 0.004 0.013 4 0.017 0.004 0.007 4 0.010 0.002 0.006 4

0.004ジクロロ酢酸 <0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 0.004 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.038総トリハロメタン 0.008 0.020 4 0.022 0.007 0.014 4 0.017 0.006 0.011 4

0.018トリクロロ酢酸 0.004 0.009 4 0.008 <0.003 0.004 4 0.007 <0.003 0.004 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 4 0.006 0.003 0.004 4 0.006 0.002 0.004 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.03 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.0 1 8.0 1 8.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

11.0塩化物イオン 9.2 10.3 12 16.7 8.8 11.2 12 10.0 8.8 9.7 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 31 1 18 1

蒸発残留物 84 1 108 1 93 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.1有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.9 0.3 0.6 12 0.8 0.4 0.6 12

7.0pH値 6.9 7.0 12 7.5 7.1 7.3 12 7.1 6.6 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

2.2色度 <1.0 1.2 12 1.2 <1.0 <1.0 12 1.1 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 05

文珠浄水場

[水源名]

宮川

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 90

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

滝馬浄水場

[水源名]

大手川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

950

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

栗田浄水場

[水源名]

大雲川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

626

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 0.002 0.002 4

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 0.003 <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.59 1 0.53 1 1.00 1

フッ素及びその化合物 <0.05 1 0.68 0.43 0.55 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.11塩素酸 <0.06 0.07 4 0.45 0.07 0.23 4 0.09 <0.06 0.07 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.001 0.005 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.023総トリハロメタン 0.003 0.012 4 0.006 0.004 0.005 4 0.005 0.003 0.004 4

0.005トリクロロ酢酸 <0.003 0.004 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.001 0.004 4 0.002 <0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.002 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

0.06アルミニウム及びその化合物 0.02 0.04 4 0.20 0.03 0.10 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 7.0 1 27.0 1 11.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

17.3塩化物イオン 8.7 11.1 12 21.1 18.5 19.6 12 11.7 10.2 11.1 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 1 21 19 20 4 21 19 20 4

蒸発残留物 85 1 159 107 128 4 92 77 85 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 0.000002 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.5 <0.3 <0.3 12

7.7pH値 7.4 7.6 12 7.7 7.2 7.4 12 6.5 6.3 6.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 08

上宮津浄水場

[水源名]

大手川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,413

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

由良浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

326

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

府中浄水場

[水源名]

真名井川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

554

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.66 1 0.52 1 0.28 1

0.05フッ素及びその化合物 0.05 0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.12塩素酸 <0.06 0.09 4 0.13 <0.06 0.09 4 0.23 0.10 0.17 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.005クロロホルム <0.001 0.002 4 0.012 0.002 0.008 4 0.028 0.004 0.015 4

0.004ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.017 <0.004 0.011 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.010総トリハロメタン 0.003 0.006 4 0.022 0.010 0.016 4 0.037 0.010 0.024 4

0.004トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 0.005 4 0.027 0.006 0.015 4

0.004ブロモジクロロメタン 0.001 0.003 4 0.007 0.004 0.006 4 0.010 0.004 0.007 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 0.05 0.03 0.04 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.0 1 9.0 1 7.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

11.9塩化物イオン 8.5 10.2 12 14.1 9.0 11.1 12 11.4 7.4 9.0 12

19カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 19 4 23 18 20 4 8 7 7 4

78蒸発残留物 61 72 4 85 63 73 4 60 38 50 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.0有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.7 0.3 0.5 12 1.4 0.5 0.8 12

7.0pH値 6.7 6.9 12 7.5 7.2 7.3 12 7.1 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.6色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 2.3 <1.0 1.4 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 11

国分・溝尻浄水場

[水源名]

大橋川・三谷川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 97

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

日置浄水場

[水源名]

橋谷川・世屋川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

642

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

畑浄水場

[水源名]

畑川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

16

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

49



0一般細菌 0 0 12 2 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.42 1 0.23 1 0.70 1

0.05フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4 0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.20塩素酸 <0.06 0.13 4 0.23 0.08 0.16 4 0.12 <0.06 0.09 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.020クロロホルム 0.002 0.009 4 0.021 0.001 0.011 4 0.009 <0.001 0.004 4

0.008ジクロロ酢酸 <0.003 0.005 4 0.007 <0.003 0.005 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.041総トリハロメタン 0.013 0.028 4 0.030 0.005 0.020 4 0.021 0.003 0.012 4

0.018トリクロロ酢酸 0.004 0.013 4 0.013 <0.003 0.009 4 0.003 <0.003 <0.003 4

0.012ブロモジクロロメタン 0.005 0.009 4 0.010 0.002 0.006 4 0.008 0.004 0.005 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.05 0.01 0.03 4 0.05 0.01 0.03 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.06 <0.03 0.04 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 9.0 1 6.0 1 12.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

12.4塩化物イオン 9.4 10.4 12 12.2 7.5 9.1 12 19.3 15.0 16.8 12

25カルシウム、マグネシウム等(硬度) 19 22 4 12 9 10 4 36 26 31 4

112蒸発残留物 67 81 4 63 34 49 4 97 79 91 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.2有機物（TOCの量） 0.4 0.7 12 1.4 0.4 0.8 12 0.7 <0.3 0.4 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 7.3 6.9 7.1 12 7.5 7.0 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.6色度 <1.0 1.0 12 4.1 <1.0 2.2 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 14

下世屋浄水場

[水源名]

向ヒ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 33

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

上世屋浄水場

[水源名]

桂川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

14

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

養老・日ヶ谷浄水場

[水源名]

石倉川・藪田川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

261

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

50



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.63 1 0.13 1 0.35 1

0.06フッ素及びその化合物 <0.05 0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.29塩素酸 0.08 0.18 12 0.13 0.09 0.11 4 0.33 0.13 0.22 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.007クロロホルム <0.001 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.019総トリハロメタン 0.004 0.011 4 0.002 <0.001 <0.001 4 0.011 0.003 0.007 4

0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.001 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.004 0.001 0.003 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01 4

0.04アルミニウム及びその化合物 <0.01 0.02 4 0.09 <0.01 0.03 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.04 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 0.07 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 12.0 1 7.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

17.1塩化物イオン 12.7 14.3 12 13.9 13.7 13.8 12 11.5 8.4 9.6 12

37カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 32 4 40 39 40 4 18 13 15 4

99蒸発残留物 80 91 4 146 116 132 4 68 44 58 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） <0.3 0.4 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.4pH値 7.1 7.3 12 7.4 7.3 7.4 12 6.7 6.4 6.6 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.1 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 17

波見谷浄水場

[水源名]

新宮川

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量] 48

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

田原浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

深井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

13

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

松尾浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

5

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

18 - 00 19 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

51



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.004鉛及びその化合物 0.002 0.003 4 0.004 <0.001 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.002ヒ素及びその化合物 0.002 0.002 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003六価クロム化合物 0.003 0.003 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.004 0.002 0.003 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.70 1 1.02 1 0.49 1

<0.05フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.18塩素酸 <0.06 0.14 4 0.18 0.08 0.14 4 0.15 <0.06 0.10 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.004クロロホルム <0.001 0.002 4 0.019 0.003 0.013 4 0.018 0.002 0.010 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 0.004 4 0.004 <0.003 0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.028総トリハロメタン 0.009 0.018 4 0.031 0.010 0.020 4 0.026 0.005 0.015 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.011 <0.003 0.006 4 0.008 <0.003 0.005 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.001 0.004 4 0.010 0.004 0.007 4 0.007 0.002 0.004 4

0.004ブロモホルム 0.003 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.0 1 10.0 1 5.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.6塩化物イオン 8.8 9.2 12 11.7 10.7 11.3 12 13.3 6.8 8.7 12

84カルシウム、マグネシウム等(硬度) 75 79 4 22 19 21 4 45 32 39 4

137蒸発残留物 109 126 4 105 65 84 4 88 67 80 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 1.1 0.3 0.6 12 1.0 0.3 0.6 12

8.3pH値 8.1 8.2 12 7.6 7.3 7.5 12 7.7 7.6 7.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 1.7 <1.0 <1.0 12 2.2 <1.0 1.2 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 20

岩戸浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量] 2

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

狩場浄水場

[水源名]

宮川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

11

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

中の茶屋浄水場

[水源名]

小谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

5

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

21 - 00 22 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

52



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.011六価クロム化合物 0.010 0.011 4 0.003 <0.002 0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.53 1 0.52 1 0.66 1

<0.05フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 1 <0.002 1 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.07塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.17 0.06 0.11 4 0.56 0.20 0.34 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

<0.001クロロホルム <0.001 <0.001 4 0.028 0.004 0.017 4 0.049 0.005 0.021 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.008 <0.003 0.005 4 0.004 <0.003 0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.003総トリハロメタン <0.001 0.002 4 0.041 0.008 0.025 4 0.068 0.012 0.034 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.005 <0.003 0.004 4 0.019 0.005 0.010 4

<0.001ブロモジクロロメタン <0.001 <0.001 4 0.011 0.003 0.007 4 0.016 0.005 0.010 4

0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

0.38亜鉛及びその化合物 0.09 0.21 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

0.02アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.06 <0.01 0.03 4 0.01 <0.01 <0.01 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4 0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.0 1 5.0 1 7.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

10.4塩化物イオン 8.4 9.5 12 7.3 6.2 6.8 12 8.2 7.4 7.8 12

70カルシウム、マグネシウム等(硬度) 63 67 4 42 34 38 4 27 21 24 4

139蒸発残留物 95 123 4 87 63 73 4 86 56 73 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 1 <0.000001 1

非イオン界面活性剤 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

<0.3有機物（TOCの量） <0.3 <0.3 12 1.0 0.3 0.6 12 0.7 0.3 0.5 12

7.7pH値 7.4 7.5 12 7.9 7.7 7.8 12 7.6 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 2.0 <1.0 1.2 12 1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.7 <0.1 0.2 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宮津市

[浄水場名] 23

辛皮浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水・伏流水

[1日平均浄水量] 8

給水栓水

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

寺屋敷浄水場

[水源名]

取水桝

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

3

[事業主体名]

宮津市

[浄水場名]

竹ノ本浄水場

[水源名]

竹ノ本川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

4

- 017 京都府

- 00

26 - 017 京都府 26 - 017 京都府

24 - 00 25 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

53



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.42 1 0.15 1 0.16 1

フッ素及びその化合物 0.07 1 0.32 0.30 0.31 4 0.30 0.28 0.29 4

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.20塩素酸 <0.06 0.10 4 0.20 <0.06 0.09 4 0.16 <0.06 0.08 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.030クロロホルム 0.005 0.016 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

0.013ジクロロ酢酸 0.005 0.008 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.046総トリハロメタン 0.013 0.027 4 0.006 0.003 0.005 4 0.011 0.007 0.009 4

0.014トリクロロ酢酸 <0.003 0.008 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.012ブロモジクロロメタン 0.005 0.008 4 0.002 0.001 0.002 4 0.003 0.002 0.003 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001 4 0.002 0.002 0.002 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.03アルミニウム及びその化合物 <0.01 0.02 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 27.0 26.0 26.3 4 29.0 27.0 28.3 4

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

15.6塩化物イオン 11.7 13.7 12 17.8 17.2 17.4 12 17.7 17.3 17.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 1 68 65 67 4 91 89 91 4

蒸発残留物 62 1 176 151 161 4 193 176 181 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

0.000009ジェオスミン 0.000001 0.000004 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.5 0.4 0.4 12

7.4pH値 7.0 7.3 12 7.8 7.5 7.6 12 7.9 7.3 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 01

男山浄水場

[水源名]

男山第1水源（男山第2水源、北口水
源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 2,058

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

算所浄水場

[水源名]

算所7号井（算所4号井、算所5号井、
算所6号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

627

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

加悦浄水場

[水源名]

加悦4号井（加悦1号井、加悦2号井、
加悦3号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

879

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 019 京都府

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

54



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.48 1 0.25 1 0.98 1

フッ素及びその化合物 0.06 1 0.06 1 0.05 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.11塩素酸 <0.06 <0.06 4 0.10 <0.06 <0.06 4 0.14 0.09 0.10 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.012クロロホルム <0.001 0.005 4 0.018 0.003 0.010 4 0.002 <0.001 0.001 4

0.008ジクロロ酢酸 <0.003 0.004 4 0.005 <0.003 0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 0.02 0.02 0.02 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.021総トリハロメタン 0.009 0.014 4 0.028 0.008 0.017 4 0.013 0.005 0.008 4

0.010トリクロロ酢酸 <0.003 0.005 4 0.014 0.003 0.008 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 4 0.008 0.003 0.005 4 0.004 0.002 0.003 4

0.002ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.002 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4 0.04 0.01 0.03 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.4 1 7.5 1 8.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

17.6塩化物イオン 8.0 10.6 12 9.0 6.4 7.5 12 10.9 9.3 10.4 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 11 1 8 1 14 1

蒸発残留物 42 1 36 1 47 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.6有機物（TOCの量） 0.4 0.5 12 1.0 0.3 0.5 12 <0.3 <0.3 <0.3 12

7.7pH値 7.1 7.3 12 7.8 7.0 7.2 12 7.4 7.0 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 3.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 04

香河浄水場

[水源名]

香河川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 52

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

与謝浄水場

[水源名]

深山川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

225

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

山河浄水場

[水源名]

わさび谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

98

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 019 京都府

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

55



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.26 1 0.22 1 0.41 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.11塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.029クロロホルム 0.006 0.018 4 0.031 0.004 0.016 4 0.018 0.003 0.010 4

0.013ジクロロ酢酸 0.003 0.008 4 0.005 0.003 0.004 4 0.010 <0.003 0.005 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.041総トリハロメタン 0.014 0.029 4 0.038 0.009 0.024 4 0.029 0.009 0.019 4

0.018トリクロロ酢酸 0.003 0.010 4 0.029 0.004 0.015 4 0.013 0.003 0.007 4

0.012ブロモジクロロメタン 0.005 0.009 4 0.009 0.003 0.006 4 0.008 0.004 0.007 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 1 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.5 1 7.2 1 7.4 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 1 <0.005 1

9.2塩化物イオン 6.1 7.8 12 7.8 6.3 7.4 12 7.4 5.6 6.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 59 1 12 1 11 1

蒸発残留物 81 1 40 1 47 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

0.007非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.0有機物（TOCの量） 0.5 0.6 12 1.0 0.4 0.6 12 0.7 0.3 0.4 12

8.3pH値 7.9 8.0 12 7.4 6.9 7.2 12 7.5 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 2.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 07

桜内浄水場

[水源名]

桜内川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 89

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

奥滝浄水場

[水源名]

鹿ノ熊川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

26

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

峠浄水場

[水源名]

家の奥川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

11

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 019 京都府

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

56



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.005 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.15 1 0.14 1 0.63 1

0.64フッ素及びその化合物 0.53 0.56 4 0.05 1 0.66 0.64 0.65 4

0.3ホウ素及びその化合物 0.2 0.3 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 0.2 0.2 0.2 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.25塩素酸 <0.06 0.14 4 0.29 0.06 0.14 4 0.14 <0.06 0.09 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.005クロロホルム 0.001 0.002 4 0.033 0.003 0.017 4 0.007 0.004 0.006 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.012 <0.003 0.005 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.020総トリハロメタン 0.017 0.019 4 0.042 0.008 0.026 4 0.024 0.016 0.020 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 0.029 <0.003 0.013 4 0.003 <0.003 <0.003 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 4 0.011 0.003 0.007 4 0.009 0.006 0.008 4

0.005ブロモホルム 0.001 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.06アルミニウム及びその化合物 0.02 0.04 4 0.02 <0.01 0.01 4 0.02 0.02 0.02 4

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 4 0.07 1 <0.03 <0.03 <0.03 4

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

59.0ナトリウム及びその化合物 38.0 53.3 4 7.8 1 40.0 38.0 39.5 4

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 4 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4

38.2塩化物イオン 23.0 36.3 12 10.2 8.2 9.6 12 23.8 22.3 23.0 12

57カルシウム、マグネシウム等(硬度) 45 53 4 8 1 47 46 46 4

230蒸発残留物 176 213 4 37 1 176 172 175 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.7有機物（TOCの量） 0.5 0.6 12 1.2 0.4 0.7 12 0.7 0.6 0.7 12

7.8pH値 7.2 7.5 12 7.2 6.8 7.0 12 7.5 6.9 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 3.0 <1.0 1.6 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 10

三河内浄水場

[水源名]

三河内4号井（三河内1号井、三河内2
号井、三河内3号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 520

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

岩屋浄水場

[水源名]

一子川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

331

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

四辻浄水場

[水源名]

四辻1号井（四辻2号井、四辻3号井と
混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

723

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 019 京都府

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

57



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 1 <0.005 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.54 1 0.32 1 0.56 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.24 0.23 0.24 4 0.13 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.14塩素酸 <0.06 0.06 4 0.35 0.07 0.22 4 0.14 <0.06 <0.06 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.014クロロホルム 0.002 0.008 4 0.009 0.005 0.008 4 0.032 0.003 0.015 4

0.006ジクロロ酢酸 <0.003 0.003 4 0.003 <0.003 <0.003 4 0.007 <0.003 0.004 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001 4

0.023総トリハロメタン 0.006 0.016 4 0.030 0.017 0.025 4 0.047 0.010 0.026 4

0.011トリクロロ酢酸 <0.003 0.005 4 0.003 <0.003 <0.003 4 0.025 <0.006 0.010 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.002 0.005 4 0.011 0.006 0.009 4 0.012 0.004 0.008 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.002 0.001 0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

0.07アルミニウム及びその化合物 0.01 0.04 4 0.05 0.04 0.04 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 25.0 24.0 24.5 4 10.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 1

16.3塩化物イオン 11.3 14.8 12 22.7 16.2 21.7 12 11.8 8.9 11.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 17 1 53 49 51 4 30 1

蒸発残留物 61 1 139 133 136 4 77 1

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 0.7 0.5 0.5 12 0.9 0.4 0.6 12

7.7pH値 7.1 7.3 12 7.8 7.5 7.7 12 7.8 7.6 7.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

3.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

0.9濁度 <0.1 0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 13

上山田第1浄水場

[水源名]

水戸川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 207

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

上山田第2浄水場

[水源名]

上山田1号井（上山田2号井と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

228

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

下山田浄水場

[水源名]

西谷川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

82

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 019 京都府

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

58



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 1 <0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 1 <0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

六価クロム化合物 <0.005 1 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.32 1 0.07 1 0.43 1

フッ素及びその化合物 <0.05 1 0.10 0.09 0.10 4 0.07 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 4 <0.1 <0.1 <0.1 4 <0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.002シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 1

ジクロロメタン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

0.08塩素酸 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.26 0.08 0.15 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.022クロロホルム 0.003 0.013 4 0.002 <0.001 0.001 4 0.005 0.002 0.004 4

0.011ジクロロ酢酸 <0.004 0.004 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.039総トリハロメタン 0.009 0.024 4 0.015 0.004 0.010 4 0.022 0.006 0.013 4

0.020トリクロロ酢酸 <0.003 0.011 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.006 <0.003 <0.003 4

0.013ブロモジクロロメタン 0.004 0.008 4 0.004 0.001 0.003 4 0.006 0.002 0.004 4

<0.001ブロモホルム <0.001 <0.001 4 0.003 0.001 0.002 4 0.001 <0.001 <0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

<0.01アルミニウム及びその化合物 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.06 0.01 0.03 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 4 <0.03 <0.03 <0.03 12

銅及びその化合物 <0.01 1 <0.01 1 <0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.1 1 20.0 19.0 19.3 4 15.0 1

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 12

9.5塩化物イオン 6.9 9.0 12 14.8 14.3 14.6 12 16.4 13.8 15.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 8 1 62 57 59 4 59 1

蒸発残留物 42 1 138 125 131 4 130 116 122 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001 4

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001 4

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

1.1有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.3 <0.3 <0.3 12 0.7 0.4 0.5 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 7.5 7.2 7.4 12 7.2 7.0 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

与謝野町

[浄水場名] 16

石川浄水場

[水源名]

大年川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 561

給水栓水

[事業主体名]

与謝野町

[浄水場名]

大宮浄水場

[水源名]

大宮1号井

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

56

[事業主体名]

大山崎町

[浄水場名]

新第二浄水場

[水源名]

第１４号取水井戸（８，１０，１１号取水
井

[原水の種類]

深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,956

- 019 京都府

- 00

26 - 019 京都府 26 - 023 京都府

17 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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6一般細菌 0 0 24 0 0 0 12 1 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 24 0 12 0 12

<0.00030カドミウム及びその化合物 <0.00030 <0.00030 8 <0.00030 1 <0.00030 1

<0.00005水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 8 <0.00005 1 <0.00005 1

<0.001セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 8 <0.001 1 <0.001 1

<0.001鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 8 <0.001 1 0.002 1

<0.001ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 8 <0.001 1 <0.001 1

<0.002六価クロム化合物 <0.002 <0.002 8 <0.002 1 <0.002 1

<0.004亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 24 <0.004 1 <0.004 1

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 24 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.59硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.36 0.50 24 4.14 2.33 3.17 4 4.08 2.53 3.38 4

<0.08フッ素及びその化合物 <0.08 <0.08 8 <0.08 1 <0.08 1

<0.1ホウ素及びその化合物 <0.1 <0.1 8 <0.1 1 <0.1 1

<0.0002四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 8 <0.0002 1 <0.0002 1

<0.0051,4－ジオキサン <0.005 <0.005 8 <0.005 1 <0.005 1

<0.004シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 <0.004 8 <0.004 1 <0.004 1

<0.002ジクロロメタン <0.002 <0.002 8 <0.002 1 <0.002 1

<0.001テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 8 <0.001 1 <0.001 1

<0.001トリクロロエチレン <0.001 <0.001 8 <0.001 1 <0.001 1

<0.001ベンゼン <0.001 <0.001 8 <0.001 1 <0.001 1

0.09塩素酸 <0.06 <0.06 24 <0.06 <0.06 <0.06 11 0.09 <0.06 0.07 11

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 24 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4

0.015クロロホルム 0.001 0.007 24 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 24 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 24 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 24 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4

0.030総トリハロメタン <0.010 0.012 24 <0.010 <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 24 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.001 0.005 24 0.001 <0.001 0.001 4 0.002 <0.001 0.002 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 24 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 24 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4

<0.01亜鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 8 <0.01 1 <0.01 1

0.02アルミニウム及びその化合物 <0.02 <0.02 8 <0.02 1 <0.02 1

<0.03鉄及びその化合物 <0.03 <0.03 24 <0.03 1 0.18 1

<0.01銅及びその化合物 <0.01 <0.01 8 <0.01 1 0.04 1

17.0ナトリウム及びその化合物 14.0 15.0 8 8.2 1 8.2 1

<0.005マンガン及びその化合物 <0.005 <0.005 8 <0.005 1 <0.005 1

13.2塩化物イオン 10.7 11.8 24 8.7 7.1 7.8 12 9.5 7.2 8.3 12

43カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 40 8 52 1 55 1

124蒸発残留物 112 117 8 120 94 108 4 136 99 115 4

<0.02陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 8 <0.02 1 0.02 1

<0.000001ジェオスミン <0.000001 <0.000001 24 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.0000012－メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 24 <0.000001 1 <0.000001 1

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 8 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4

<0.0005フェノール類 <0.0005 <0.0005 8 <0.0005 1 <0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） <0.3 0.3 24 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.4 <0.3 0.3 12

7.2pH値 7.0 7.1 24 7.4 7.1 7.2 12 7.0 6.4 6.7 12

味 0 24 0 12 0 12

臭気 0 24 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 24 <1.0 <1.0 <1.0 12 3.0 <1.0 1.2 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 24 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

久御山町

[浄水場名] 01

佐古浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 7,003

給水栓水

[事業主体名]

宇治田原町

[浄水場名]

宇治田原町浄水場

[水源名]

柳原取水井（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,385

[事業主体名]

宇治田原町

[浄水場名]

立川浄水場

[水源名]

大地第一取水井（他２水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

823

- 025 京都府

- 00

26 - 026 京都府 26 - 026 京都府

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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30一般細菌 0 3 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 <0.00030 1 <0.00030 <0.00030 <0.00030 2 0.00030 1

水銀及びその化合物 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 0.00005 1

セレン及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 1

鉛及びその化合物 <0.001 1 0.003 0.001 0.002 2 0.001 1

ヒ素及びその化合物 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 0.001 0.001 4

六価クロム化合物 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 0.002 1

亜硝酸態窒素 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

<0.001シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.16 1 0.86 0.60 0.73 4 0.10 1

フッ素及びその化合物 <0.08 1 <0.08 <0.08 <0.08 2 0.78 0.40 0.51 4

ホウ素及びその化合物 <0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 4 0.1 1

四塩化炭素 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 0.0002 1

1,4－ジオキサン <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 4 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004 2 0.001 1

ジクロロメタン <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002 2 0.001 1

テトラクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 1

トリクロロエチレン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 1

ベンゼン <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001 2 0.001 1

0.14塩素酸 <0.06 0.09 11 <0.06 <0.06 <0.06 4 0.16 0.11 0.13 4

<0.002クロロ酢酸 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.007クロロホルム 0.002 0.004 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.024 0.003 0.010 4

<0.003ジクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.007 0.003 0.005 4

<0.01ジブロモクロロメタン <0.01 <0.01 4 <0.00 <0.00 <0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

<0.001臭素酸 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.010総トリハロメタン <0.010 <0.010 4 <0.010 <0.010 <0.010 4 0.047 0.005 0.021 4

<0.003トリクロロ酢酸 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003 4 0.005 0.003 0.004 4

0.004ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 4 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.013 0.001 0.006 4

<0.005ブロモホルム <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 0.001 0.001 0.001 4

<0.008ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 <0.01 1 0.01 <0.01 <0.01 2 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 4 0.05 0.01 0.03 4

鉄及びその化合物 <0.03 1 <0.03 <0.03 <0.03 2 0.03 1

銅及びその化合物 <0.01 1 0.05 0.02 0.04 2 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.8 1 14.0 12.0 13.0 2 43.0 30.0 35.7 4

マンガン及びその化合物 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005 2 0.005 1

5.6塩化物イオン 4.4 4.8 12 6.8 5.8 6.3 12 20.0 15.0 17.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 13 1 64 51 57 4 59 36 42 4

蒸発残留物 48 1 150 134 144 4 230 150 175 4

陰イオン界面活性剤 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02 2 0.02 1

ジェオスミン <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 0.000001 0.000001 0.000001 3

2－メチルイソボルネオール <0.000001 1 <0.000001 <0.000001 <0.000001 2 0.000001 0.000001 0.000001 3

<0.005非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005 4 0.005 1

フェノール類 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） <0.3 0.3 12 <0.3 <0.3 <0.3 12 0.7 0.3 0.5 12

7.4pH値 6.6 7.0 12 6.6 6.4 6.5 12 8.0 7.6 7.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

<1.0色度 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 <1.0 12 0.5 0.5 0.5 12

<0.1濁度 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

宇治田原町

[浄水場名] 03

奥山田浄水場

[水源名]

宇津尾・清水谷

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 294

給水栓水

[事業主体名]

井手町

[浄水場名]

井手地区浄水場

[水源名]

久保水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,997

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

菅浄水場

[水源名]

鱒留川

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

710

- 026 京都府

- 00

26 - 029 京都府 26 - 032 京都府

01 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.41塩素酸 0.16 0.25 4 0.16 0.06 0.09 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.022クロロホルム 0.002 0.009 4 0.044 0.006 0.020 4

0.009ジクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.05 0.01 0.02 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.039総トリハロメタン 0.006 0.018 4 0.066 0.011 0.033 4

0.011トリクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4

0.012ブロモジクロロメタン 0.002 0.005 4 0.014 0.007 0.011 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.03 1 0.04 0.01 0.02 4

鉄及びその化合物 0.01 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.5 1 12.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

15.0塩化物イオン 11.0 13.5 12 22.0 14.0 16.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 1 20 15 17 4

55蒸発残留物 49 52 4 76 58 67 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

1.0有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 1.0 0.4 0.7 12

7.3pH値 7.0 7.1 12 7.3 7.1 7.2 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 02

大路浄水場

[水源名]

滝谷口川

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量] 70

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

中野浄水場

[水源名]

竹野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,912

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

新町浄水場

[水源名]

田久谷川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

- 032 京都府

- 00

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 0.00005 0.00005 4 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 1 0.40 1 0.80 1

0.15フッ素及びその化合物 0.08 0.10 4 0.08 1 0.10 0.08 0.09 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.20塩素酸 0.06 0.11 4 0.26 0.06 0.12 4 0.20 0.06 0.12 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.022クロロホルム 0.003 0.010 4 0.027 0.001 0.008 4 0.002 0.001 0.001 11

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.008 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 11

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.071総トリハロメタン 0.010 0.030 4 0.057 0.016 0.036 4 0.087 0.008 0.045 11

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.011 0.006 0.008 4 0.003 0.003 0.003 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 4 0.023 0.004 0.011 4 0.004 0.001 0.002 12

0.002ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.003 0.001 0.002 4 0.077 0.001 0.035 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.09 0.04 0.06 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

33.0ナトリウム及びその化合物 21.0 26.0 4 10.0 1 140.0 49.0 72.0 4

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 0.005 0.005 4

48.0塩化物イオン 32.0 38.0 12 21.0 13.0 16.5 12 200.0 85.0 99.0 12

48カルシウム、マグネシウム等(硬度) 36 40 4 11 1 150 95 125 4

140蒸発残留物 130 135 4 72 60 65 4 490 290 385 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 1

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 1.0 0.3 0.6 12 1.1 0.4 0.7 12

7.4pH値 7.0 7.2 12 7.2 7.0 7.1 12 7.5 7.0 7.2 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 3.2 0.5 1.3 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.6 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 05

小浜浄水場

[水源名]

福田川・深井戸・離湖

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）・表流水（自
流）

[1日平均浄水量] 2,558

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

新庄浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

37

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

荒木野浄水場

[水源名]

第１・３・４・６取水井

[原水の種類]

浅井戸水・湧水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,327

- 032 京都府

- 00

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 0.00005 0.00005 4

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.002 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.20 1

0.10フッ素及びその化合物 0.08 0.09 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.31塩素酸 0.07 0.13 4 0.26 0.06 0.12 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.044クロロホルム 0.003 0.015 4 0.024 0.003 0.010 4

0.008ジクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.011 0.003 0.005 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.067総トリハロメタン 0.010 0.025 4 0.032 0.008 0.018 4

0.012トリクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.007 0.003 0.004 4

0.019ブロモジクロロメタン 0.004 0.010 4 0.016 0.003 0.007 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.05 1 0.10 0.02 0.04 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 12.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

20.0塩化物イオン 15.0 16.5 12 19.0 14.0 16.5 12

24カルシウム、マグネシウム等(硬度) 18 21 4 19 1

89蒸発残留物 75 80 4 82 74 77 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

0.000004ジェオスミン 0.000001 0.000002 6 0.000004 0.000001 0.000002 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

1.3有機物（TOCの量） 0.3 0.7 12 1.0 0.3 0.6 12

7.4pH値 7.1 7.2 12 7.3 6.9 7.1 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 08

口大野浄水場

[水源名]

竹野川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,382

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

大野池浄水場

[水源名]

貯水池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量]

給水栓水

270

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

河辺浄水場

[水源名]

大谷川

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

549

- 032 京都府

- 00

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.20 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.25塩素酸 0.06 0.14 4 0.06 0.06 0.06 4 0.06 0.06 0.06 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.056クロロホルム 0.006 0.025 4 0.035 0.008 0.015 4 0.001 0.001 0.001 4

0.028ジクロロ酢酸 0.005 0.013 4 0.009 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.03 0.01 0.02 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.072総トリハロメタン 0.013 0.038 4 0.044 0.017 0.026 4 0.005 0.001 0.003 4

0.022トリクロロ酢酸 0.004 0.013 4 0.012 0.003 0.007 4 0.003 0.003 0.003 4

0.013ブロモジクロロメタン 0.005 0.008 4 0.010 0.006 0.008 4 0.002 0.001 0.001 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.08アルミニウム及びその化合物 0.01 0.03 4 0.02 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.01 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 8.2 1 7.1 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

20.0塩化物イオン 17.0 18.5 12 13.0 8.0 10.5 12 11.0 8.4 9.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 1 10 1 25 1

74蒸発残留物 65 70 4 59 50 55 4 76 65 70 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 1

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.5有機物（TOCの量） 0.3 0.8 12 2.4 0.5 1.3 12 0.6 0.3 0.4 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 7.2 6.4 6.7 12 6.9 6.7 6.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 3.1 0.5 1.3 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 11

善王寺浄水場

[水源名]

善王寺川・大野池

[原水の種類]

湖沼水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 539

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

茂地浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

1

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

大成浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

1

- 032 京都府

- 00

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

11 - 01 11 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 0.001 0.001 4

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.30 1 0.20 1

0.11フッ素及びその化合物 0.08 0.09 4 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.16塩素酸 0.06 0.10 4 0.50 0.13 0.25 4 0.22 0.06 0.10 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.044クロロホルム 0.006 0.019 4 0.037 0.004 0.015 4 0.041 0.004 0.015 4

0.017ジクロロ酢酸 0.003 0.009 4 0.012 0.003 0.006 4 0.014 0.003 0.008 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.061総トリハロメタン 0.014 0.033 4 0.058 0.011 0.025 4 0.061 0.009 0.028 4

0.022トリクロロ酢酸 0.006 0.012 4 0.009 0.003 0.005 4 0.016 0.003 0.007 4

0.014ブロモジクロロメタン 0.005 0.009 4 0.016 0.004 0.008 4 0.016 0.003 0.008 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.07 1 0.04 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 9.1 1 9.4 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

13.0塩化物イオン 11.0 12.0 12 17.0 9.4 12.0 12 15.0 11.0 12.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 13 1 8 1 16 1

67蒸発残留物 59 65 4 51 38 44 4 67 58 63 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.1有機物（TOCの量） 0.3 0.7 12 0.8 0.3 0.5 12 1.1 0.5 0.8 12

7.4pH値 7.2 7.3 12 7.0 6.8 6.9 12 7.1 6.7 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.7色度 0.5 0.5 12 0.7 0.5 0.5 12 0.6 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 12

森本浄水場

[水源名]

宮の奥川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 41

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

五十河浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

17

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

竹野川浄水場

[水源名]

水源表流水・伏流水

[原水の種類]

表流水（自流）・伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

79

- 032 京都府

- 01

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

12 - 02 12 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 0.30 1 0.80 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0020 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.30塩素酸 0.06 0.13 4 0.24 0.06 0.12 4 0.50 0.08 0.25 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.049クロロホルム 0.005 0.022 4 0.022 0.003 0.010 4 0.041 0.004 0.022 4

0.025ジクロロ酢酸 0.005 0.013 4 0.012 0.003 0.005 4 0.011 0.003 0.005 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.003臭素酸 0.001 0.002 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.065総トリハロメタン 0.009 0.032 4 0.027 0.008 0.018 4 0.065 0.013 0.035 4

0.025トリクロロ酢酸 0.005 0.012 4 0.011 0.003 0.006 4 0.016 0.003 0.009 4

0.013ブロモジクロロメタン 0.005 0.009 4 0.019 0.003 0.008 4 0.018 0.005 0.011 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.05 1 0.04 0.01 0.02 4 0.09 0.01 0.04 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 0.03 0.03 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.0 1 10.0 1 11.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 0.005 0.005 4

15.0塩化物イオン 13.0 14.0 12 13.0 11.0 12.5 12 19.0 11.0 12.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 1 13 1 40 34 36 4

61蒸発残留物 52 56 4 70 63 66 4 110 91 98 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000005 0.000001 0.000002 3 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 0.9 0.3 0.6 12 1.2 0.5 0.8 12

7.2pH値 7.1 7.1 12 7.3 7.1 7.2 12 7.6 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.6 0.5 0.5 12 0.8 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 12

奥大野浄水場

[水源名]

奥山川・矢ノ谷川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 182

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

三重浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

68

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

久住浄水場

[水源名]

積木川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

51

- 032 京都府

- 04

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

12 - 05 12 - 06

(㎥) (㎥) (㎥)

67



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.002 0.001 0.001 4 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.50 1 0.20 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.16塩素酸 0.06 0.09 4 0.06 0.06 0.06 4 0.24 0.06 0.13 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.039クロロホルム 0.007 0.021 4 0.003 0.002 0.002 4 0.024 0.001 0.010 4

0.016ジクロロ酢酸 0.004 0.008 4 0.003 0.003 0.003 4 0.007 0.003 0.004 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.03 0.01 0.02 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.063総トリハロメタン 0.014 0.032 4 0.009 0.005 0.007 4 0.097 0.026 0.058 4

0.015トリクロロ酢酸 0.006 0.010 4 0.003 0.003 0.003 4 0.006 0.003 0.004 4

0.018ブロモジクロロメタン 0.005 0.009 4 0.001 0.001 0.001 4 0.030 0.003 0.018 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.006 0.002 0.004 4 0.010 0.006 0.008 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.02 0.01 0.01 4 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 0.03 0.03 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.02 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.8 1 51.0 28.0 35.0 4 16.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 0.005 0.005 4

12.0塩化物イオン 9.2 10.5 12 110.0 51.0 72.0 12 50.0 39.0 45.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 1 130 79 99 4 35 26 31 4

58蒸発残留物 50 53 4 390 200 290 4 130 120 125 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.3 0.3 0.3 12 1.5 0.4 0.9 12

7.2pH値 6.8 7.0 12 7.4 6.9 7.1 12 7.5 7.2 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 1.0 0.5 0.6 12 0.9 0.5 0.6 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 12

常吉浄水場

[水源名]

常吉川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 87

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

浅茂川浄水場

[水源名]

水源伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

給水栓水

236

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

磯浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

16

- 032 京都府

- 07

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

13 - 01 13 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

68



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

0.00005水銀及びその化合物 0.00005 0.00005 4 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.40 1 0.10 1 0.30 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.09 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.12塩素酸 0.06 0.08 4 0.09 0.06 0.07 4 0.20 0.06 0.10 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.015クロロホルム 0.001 0.007 4 0.002 0.001 0.001 4 0.020 0.001 0.007 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.038総トリハロメタン 0.009 0.021 4 0.015 0.003 0.008 4 0.048 0.008 0.029 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.006 0.003 0.004 4

0.010ブロモジクロロメタン 0.002 0.004 4 0.004 0.001 0.002 4 0.017 0.002 0.009 4

0.003ブロモホルム 0.002 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.05 1 0.02 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.05 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.02 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.0 1 13.0 1 11.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.007 1 0.005 1

18.0塩化物イオン 14.0 16.0 12 20.0 15.0 17.0 12 21.0 16.0 17.5 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 16 1 49 45 47 4 18 1

81蒸発残留物 71 76 4 130 120 125 4 130 83 99 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.2有機物（TOCの量） 0.3 0.7 12 0.4 0.3 0.3 12 0.7 0.3 0.6 12

7.4pH値 7.2 7.3 12 6.9 6.7 6.8 12 7.7 7.4 7.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

3.0色度 0.5 0.9 12 1.0 0.5 0.7 12 0.6 0.5 0.5 12

1.1濁度 0.2 0.4 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 13

郷浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 162

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

生野内浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

28

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

岡田浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

30

- 032 京都府

- 03

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

13 - 04 13 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

69



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

1.00硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 1.00 4 0.10 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.21 0.08 0.15 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.06塩素酸 0.06 0.06 4 0.43 0.09 0.20 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.001クロロホルム 0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.004総トリハロメタン 0.001 0.002 4 0.069 0.006 0.031 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.001ブロモジクロロメタン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.030 0.001 0.018 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.12 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.03 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 14.0 1 54.0 51.0 52.3 4

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

33.0塩化物イオン 23.0 25.5 12 65.0 50.0 56.5 12

35カルシウム、マグネシウム等(硬度) 21 28 4 120 110 115 4

120蒸発残留物 110 115 4 300 280 290 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.3 0.3 0.3 12

6.5pH値 6.2 6.3 12 7.6 7.2 7.4 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 13

松ヶ崎浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 87

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

俵野浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

30

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

浜詰第1浄水場

[水源名]

浅井戸・深井戸・表流水

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

43

- 032 京都府

- 06

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

13 - 07 13 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

70



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 0.001 0.001 4

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

1.60硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.40 1.50 4 0.10 1 0.40 0.30 0.35 4

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.09 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.10塩素酸 0.06 0.07 4 0.44 0.09 0.28 4 0.09 0.06 0.07 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.001クロロホルム 0.001 0.001 4 0.010 0.001 0.005 4 0.002 0.001 0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.001総トリハロメタン 0.001 0.001 4 0.035 0.015 0.020 4 0.001 0.001 0.001 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 4 0.012 0.003 0.006 4 0.003 0.001 0.002 4

0.003ブロモホルム 0.001 0.002 4 0.007 0.001 0.004 4 0.003 0.001 0.002 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.04 1 0.04 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 17.0 1 34.0 27.0 31.0 4 10.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

45.0塩化物イオン 17.0 29.5 12 26.0 20.0 23.0 12 20.0 15.0 17.5 12

60カルシウム、マグネシウム等(硬度) 41 49 4 44 35 40 4 43 37 40 4

170蒸発残留物 160 165 4 170 150 160 4 120 96 104 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.6 0.4 0.5 12 0.4 0.3 0.3 12

7.6pH値 7.1 7.3 12 7.6 7.1 7.3 12 7.0 6.8 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 13

浜詰第2浄水場

[水源名]

浅井戸・深井戸・表流水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 884

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

豊栄浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

259

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

宇川浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

568

- 032 京都府

- 09

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

14 - 01 14 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

1.10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1.10 4 0.30 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.12塩素酸 0.06 0.08 4 0.24 0.06 0.14 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.001クロロホルム 0.001 0.001 4 0.007 0.001 0.003 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.021総トリハロメタン 0.002 0.011 4 0.035 0.002 0.017 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.002ブロモジクロロメタン 0.001 0.001 4 0.010 0.001 0.004 4

0.012ブロモホルム 0.001 0.006 4 0.004 0.001 0.002 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.009 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.03 1 0.01 1

0.04鉄及びその化合物 0.03 0.03 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.02 1

22.0ナトリウム及びその化合物 18.0 19.5 4 12.0 11.0 11.5 4

0.005マンガン及びその化合物 0.005 0.005 4 0.005 1

53.0塩化物イオン 28.0 32.5 12 24.0 16.0 20.0 12

37カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 35 4 19 17 18 4

140蒸発残留物 120 130 4 89 66 72 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.6 0.3 0.4 12

7.6pH値 7.4 7.5 12 6.9 6.7 6.8 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 14

筆石浄水場

[水源名]

その他

[原水の種類]

その他

[1日平均浄水量] 93

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

八木浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

133

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

吉沢浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 032 京都府

- 03

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

14 - 04 15 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.30 1 0.50 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.07塩素酸 0.06 0.06 4 0.06 0.06 0.06 4 0.06 0.06 0.06 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.004クロロホルム 0.001 0.002 4 0.006 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.001 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.019総トリハロメタン 0.001 0.008 4 0.023 0.001 0.012 4 0.015 0.001 0.008 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.001 0.002 4 0.007 0.001 0.003 4 0.005 0.001 0.002 4

0.003ブロモホルム 0.002 0.002 4 0.003 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.02 1 0.02 1 0.01 0.01 0.01 4

0.03鉄及びその化合物 0.03 0.03 4 0.03 1 0.03 0.03 0.03 4

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 11.0 1 12.0 1 16.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

13.0塩化物イオン 11.0 12.0 12 19.0 14.0 15.5 12 21.0 14.0 17.5 12

41カルシウム、マグネシウム等(硬度) 34 37 4 53 42 47 4 28 1

100蒸発残留物 93 95 4 130 96 115 4 110 94 101 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.4 0.3 0.3 12 0.4 0.3 0.3 12

8.5pH値 7.6 7.9 12 6.9 6.6 6.7 12 6.6 6.4 6.5 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.8色度 0.5 0.6 12 0.7 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 15

野間浄水場

[水源名]

その他

[原水の種類]

その他

[1日平均浄水量] 40

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

溝谷浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

929

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

和田野第1浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

609

- 032 京都府

- 02

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

15 - 03 15 - 04

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.10 1 0.40 1 0.50 1

0.39フッ素及びその化合物 0.18 0.28 4 0.08 1 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.60塩素酸 0.26 0.40 4 0.09 0.06 0.07 4 0.06 0.06 0.06 4

0.003クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.013クロロホルム 0.008 0.011 4 0.034 0.006 0.018 4 0.046 0.008 0.021 4

0.005ジクロロ酢酸 0.003 0.004 4 0.005 0.003 0.004 4 0.006 0.003 0.004 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.058総トリハロメタン 0.015 0.029 4 0.053 0.018 0.028 4 0.062 0.011 0.033 4

0.006トリクロロ酢酸 0.003 0.004 4 0.018 0.005 0.010 4 0.016 0.003 0.008 4

0.018ブロモジクロロメタン 0.007 0.011 4 0.014 0.007 0.010 4 0.013 0.003 0.006 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.12 0.03 0.06 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.09 0.03 0.05 4

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

57.0ナトリウム及びその化合物 52.0 55.0 4 10.0 1 12.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

35.0塩化物イオン 27.0 29.5 12 19.0 11.0 14.5 12 17.0 12.0 15.0 12

110カルシウム、マグネシウム等(硬度) 100 105 4 37 25 32 4 37 30 33 4

320蒸発残留物 300 307 4 110 84 95 4 100 87 92 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 1.5 0.3 0.9 12 1.6 0.3 0.8 12

7.4pH値 7.2 7.2 12 7.6 7.3 7.4 12 7.9 7.7 7.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 1.1 0.5 0.7 12 4.6 0.8 2.2 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.6 0.2 0.3 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 15

和田野第2浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 255

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

等楽寺第2浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

107

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

小原浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

2

- 032 京都府

- 05

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

15 - 06 15 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.009 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.80 1 0.60 1 0.70 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.050 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.06塩素酸 0.06 0.06 4 0.12 0.06 0.08 4 0.23 0.19 0.21 4

0.003クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002 4

0.027クロロホルム 0.003 0.015 4 0.001 0.001 0.001 4 0.006 0.001 0.003 4

0.007ジクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.01 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.051総トリハロメタン 0.008 0.028 4 0.010 0.001 0.005 4 0.032 0.005 0.012 4

0.014トリクロロ酢酸 0.003 0.007 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.016ブロモジクロロメタン 0.005 0.010 4 0.003 0.001 0.002 4 0.010 0.001 0.005 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.004 0.001 0.002 4 0.003 0.002 0.002 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.02アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.04 0.01 0.02 4 0.01 1

0.03鉄及びその化合物 0.03 0.03 4 0.04 0.03 0.03 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 12.0 1 11.0 1 10.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

20.0塩化物イオン 13.0 16.0 12 15.0 11.0 13.0 12 27.0 13.0 16.0 12

43カルシウム、マグネシウム等(硬度) 37 40 4 63 49 54 4 40 32 35 4

120蒸発残留物 91 101 4 110 110 110 4 100 91 94 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.2有機物（TOCの量） 0.4 0.7 12 0.6 0.3 0.4 12 0.3 0.3 0.3 12

8.0pH値 7.8 7.9 12 8.0 7.5 7.7 12 7.6 7.0 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.1色度 0.5 0.7 12 2.3 0.5 0.8 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 15

来見谷浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 4

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

堀越浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

1

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

吉野浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

4

- 032 京都府

- 08

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

15 - 09 15 - 10

(㎥) (㎥) (㎥)

75



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.30 1 0.80 0.70 0.73 4 0.10 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.17塩素酸 0.06 0.11 4 0.18 0.06 0.09 4 0.18 0.06 0.09 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.035クロロホルム 0.008 0.019 4 0.001 0.001 0.001 4 0.006 0.001 0.002 4

0.017ジクロロ酢酸 0.003 0.008 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.051総トリハロメタン 0.020 0.030 4 0.021 0.003 0.009 4 0.021 0.001 0.010 4

0.014トリクロロ酢酸 0.003 0.007 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.013ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 4 0.005 0.001 0.002 4 0.007 0.001 0.003 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.008 0.001 0.003 4 0.002 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.03 1 0.01 1

0.04アルミニウム及びその化合物 0.01 0.02 4 0.01 1 0.02 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 0.03 0.03 4

銅及びその化合物 0.01 1 0.03 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 10.0 1 12.0 11.0 11.5 4 10.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

20.0塩化物イオン 13.0 16.0 12 21.0 17.0 18.5 12 18.0 14.0 16.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 8 1 38 30 33 4 9 1

69蒸発残留物 62 65 4 110 84 95 4 68 52 59 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

2.8有機物（TOCの量） 0.4 1.3 12 0.4 0.3 0.3 12 0.8 0.3 0.6 12

6.9pH値 6.7 6.8 12 6.7 6.4 6.5 12 7.0 6.8 6.9 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

4.9色度 0.5 1.9 12 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 15

中山浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 3

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

甲山浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

397

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

引土浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水・湖沼水・深井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

143

- 032 京都府

- 11

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

16 - 01 16 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

76



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.001鉛及びその化合物 0.001 0.001 4 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 2.60 1.90 2.30 4 0.20 1

フッ素及びその化合物 0.33 1 0.16 0.08 0.12 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.28塩素酸 0.08 0.14 4 0.26 0.06 0.14 4 0.25 0.06 0.13 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.027クロロホルム 0.004 0.010 4 0.005 0.001 0.003 4 0.042 0.018 0.028 4

0.008ジクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4 0.022 0.007 0.014 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.02 0.01 0.01 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.045総トリハロメタン 0.014 0.023 4 0.046 0.027 0.033 4 0.060 0.032 0.040 4

0.009トリクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4 0.030 0.008 0.019 4

0.011ブロモジクロロメタン 0.004 0.008 4 0.011 0.005 0.007 4 0.014 0.001 0.006 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.009 0.006 0.007 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.03アルミニウム及びその化合物 0.02 0.02 4 0.04 0.01 0.02 4 0.02 1

0.03鉄及びその化合物 0.03 0.03 4 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.00 1 0.01 1

23.0ナトリウム及びその化合物 19.0 21.0 4 31.0 25.0 27.0 4 0.5 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

24.0塩化物イオン 17.0 20.0 12 60.0 40.0 47.0 12 15.0 12.0 13.5 12

45カルシウム、マグネシウム等(硬度) 32 37 4 110 95 103 4 12 1

130蒸発残留物 120 125 4 260 240 250 4 75 60 66 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.5有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.9 0.3 0.6 12 2.6 0.5 1.3 12

7.4pH値 7.3 7.3 12 7.3 7.1 7.2 12 7.2 6.9 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12 2.6 0.5 1.1 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 16

神谷浄水場

[水源名]

水源表流水・深井戸

[原水の種類]

深井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量] 191

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

葛野浄水場

[水源名]

浅井戸・深井戸

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

483

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

佐野甲浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

54

- 032 京都府

- 03

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

16 - 04 16 - 05

(㎥) (㎥) (㎥)

77



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 2 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.000 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.10 1 0.40 1 2.50 2.40 2.45 4

0.25フッ素及びその化合物 0.08 0.13 4 0.08 0.08 0.08 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.17塩素酸 0.06 0.09 4 0.06 0.06 0.06 4 0.06 0.06 0.06 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.003クロロホルム 0.001 0.002 4 0.005 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.001 4

0.004ジクロロ酢酸 0.002 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.013総トリハロメタン 0.007 0.010 4 0.017 0.001 0.009 4 0.021 0.002 0.010 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.003ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 4 0.005 0.001 0.003 4 0.007 0.001 0.003 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.001 4 0.003 0.001 0.002 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.01 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

19.0ナトリウム及びその化合物 16.0 17.5 4 11.0 1 14.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

14.0塩化物イオン 11.0 12.5 12 13.0 11.0 12.0 12 28.0 22.0 24.0 12

30カルシウム、マグネシウム等(硬度) 23 26 4 61 48 53 4 46 39 42 4

110蒸発残留物 93 101 4 110 93 98 4 140 120 130 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 1

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.6 0.3 0.4 12 0.3 0.3 0.3 12

7.4pH値 6.6 6.9 12 7.9 7.7 7.8 12 7.1 6.8 7.0 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.5色度 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 16

海部浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 147

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

三谷浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

83

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

神野浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

687

- 032 京都府

- 06

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

16 - 07 16 - 08

(㎥) (㎥) (㎥)

78



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.20 1 2.30 1.60 1.85 4 0.30 1

0.11フッ素及びその化合物 0.08 0.09 4 0.10 0.08 0.09 4 0.08 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.17塩素酸 0.06 0.10 4 0.11 0.06 0.08 4 0.11 0.06 0.08 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.005クロロホルム 0.001 0.003 4 0.001 0.001 0.001 4 0.020 0.010 0.015 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.004 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.021総トリハロメタン 0.006 0.011 4 0.015 0.003 0.008 4 0.037 0.022 0.029 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.006 0.003 0.004 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 4 0.005 0.001 0.003 4 0.012 0.008 0.010 4

0.002ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.003 0.001 0.002 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.04 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.02 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 13.0 1 11.0 1 15.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

17.0塩化物イオン 13.0 15.0 12 17.0 14.0 15.5 12 17.0 14.0 15.5 12

45カルシウム、マグネシウム等(硬度) 37 41 4 60 41 48 4 15 1

120蒸発残留物 100 115 4 130 110 120 4 85 69 76 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 4 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

2－メチルイソボルネオール 0.000001 1 0.000001 1 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 0.4 0.3 0.3 12 2.8 0.3 0.9 12

7.2pH値 7.0 7.1 12 7.0 6.7 6.8 12 7.5 7.3 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

0.6色度 0.5 0.5 12 0.6 0.5 0.5 12 0.9 0.5 0.6 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 16

女布浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 487

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

三原浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

18

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

西部浄水場

[水源名]

伏流水・浅井戸

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

360

- 032 京都府

- 09

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

16 - 10 16 - 11

(㎥) (㎥) (㎥)

79



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

0.004亜硝酸態窒素 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4 0.004 0.004 0.004 4

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.50 1 0.40 1 0.10 1

フッ素及びその化合物 0.08 1 0.08 1 0.19 0.08 0.13 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.08塩素酸 0.06 0.07 4 0.07 0.06 0.06 4 0.18 0.06 0.11 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.046クロロホルム 0.022 0.031 4 0.005 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.001 4

0.007ジクロロ酢酸 0.003 0.004 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.00ジブロモクロロメタン 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.063総トリハロメタン 0.033 0.041 4 0.020 0.008 0.012 4 0.030 0.001 0.012 4

0.024トリクロロ酢酸 0.005 0.012 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.014ブロモジクロロメタン 0.008 0.010 4 0.007 0.002 0.003 4 0.006 0.001 0.003 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.011 0.001 0.005 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.02 1

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 8.3 1 8.3 1 24.0 21.0 23.0 4

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

13.0塩化物イオン 8.6 10.5 12 11.0 8.1 9.5 12 45.0 38.0 41.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 8 1 90 74 81 4

60蒸発残留物 48 52 4 56 44 48 4 190 170 180 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3 0.000001 0.000001 0.000001 3

非イオン界面活性剤 0.005 1 0.005 1 0.005 1

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.6有機物（TOCの量） 0.5 0.9 12 0.6 0.3 0.4 12 0.3 0.3 0.3 12

7.2pH値 6.8 7.0 12 6.6 6.1 6.3 12 8.0 7.7 7.8 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.5色度 0.5 0.8 12 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.5 0.5 12

0.2濁度 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12 0.2 0.2 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹後市

[浄水場名] 16

尉ヶ畑浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 90

給水栓水

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

南部浄水場

[水源名]

水源表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

103

[事業主体名]

京丹後市

[浄水場名]

旭浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

9

- 032 京都府

- 12

26 - 032 京都府 26 - 032 京都府

16 - 13 16 - 14

(㎥) (㎥) (㎥)

80



0一般細菌 0 0 12 1 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 0.001 0.001 4 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.24 1 0.47 1 0.69 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.15塩素酸 0.08 0.10 4 0.12 0.06 0.10 4 0.19 0.06 0.12 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.019クロロホルム 0.002 0.010 4 0.044 0.005 0.026 4 0.017 0.002 0.013 4

0.012ジクロロ酢酸 0.003 0.007 4 0.004 0.002 0.003 4 0.010 0.003 0.006 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.026総トリハロメタン 0.004 0.014 4 0.062 0.011 0.039 4 0.027 0.004 0.020 4

0.013トリクロロ酢酸 0.003 0.009 4 0.023 0.004 0.013 4 0.009 0.003 0.007 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.002 0.004 4 0.014 0.004 0.010 4 0.008 0.002 0.006 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.03 0.02 0.02 4 0.03 0.01 0.02 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.1 1 7.8 1 8.8 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.029 1

4.4塩化物イオン 4.0 4.2 12 17.3 9.7 13.1 12 14.5 11.4 13.0 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 28 1 17 1

蒸発残留物 51 1 68 1 60 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 7 0.000004 0.000001 0.000002 6 0.000006 0.000001 0.000002 7

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 7 0.000003 0.000001 0.000002 6 0.000005 0.000001 0.000002 7

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 5 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.1有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 0.9 0.4 0.6 12 0.7 0.4 0.5 12

7.6pH値 7.2 7.4 12 7.6 7.2 7.4 12 7.5 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

2.0色度 1.0 1.1 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 01

竹野浄水場

[水源名]

竹野

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 146

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

第二水源浄水場

[水源名]

第二水源

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

1,175

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

畑川浄水場

[水源名]

下山

[原水の種類]

ダム直接・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

3,283

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

81



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.002 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.31 1 0.20 1 1.49 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.06 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.15塩素酸 0.07 0.10 4 0.19 0.06 0.13 4 0.25 0.06 0.14 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.003クロロホルム 0.001 0.002 4 0.001 0.001 0.001 4 0.010 0.002 0.007 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.005 0.003 0.004 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.010総トリハロメタン 0.002 0.005 4 0.005 0.001 0.003 4 0.019 0.007 0.014 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4 0.005 0.003 0.004 4

0.004ブロモジクロロメタン 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.002 4 0.006 0.003 0.005 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.02 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.8 1 4.2 1 6.5 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

5.7塩化物イオン 4.9 5.1 12 5.7 5.0 5.2 12 19.1 9.0 12.1 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 13 1 7 1 46 23 37 4

蒸発残留物 50 1 40 1 86 53 71 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000008 0.000003 0.000005 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.4有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.4 0.3 0.3 12 0.9 0.3 0.5 12

7.4pH値 7.2 7.3 12 7.0 6.7 6.8 12 7.6 7.0 7.4 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 08

尾長野浄水場

[水源名]

尾長野

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 30

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

白土浄水場

[水源名]

白土

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

49

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

瑞穂中央浄水場

[水源名]

瑞穂中央

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

700

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

09 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

82



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.93 1 0.63 1 0.66 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.29塩素酸 0.06 0.15 4 0.06 0.06 0.06 4 0.22 0.06 0.14 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.019クロロホルム 0.002 0.009 4 0.004 0.001 0.002 4 0.016 0.002 0.009 4

0.010ジクロロ酢酸 0.003 0.006 4 0.003 0.003 0.003 4 0.009 0.003 0.005 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.030総トリハロメタン 0.006 0.016 4 0.011 0.002 0.005 4 0.025 0.005 0.015 4

0.016トリクロロ酢酸 0.003 0.008 4 0.003 0.003 0.003 4 0.011 0.003 0.007 4

0.009ブロモジクロロメタン 0.003 0.006 4 0.004 0.001 0.002 4 0.007 0.002 0.005 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.04 0.01 0.02 4 0.02 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.6 1 4.6 1 4.5 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

6.5塩化物イオン 5.2 5.8 12 7.5 6.8 7.1 12 5.4 5.0 5.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 14 1 15 1 20 1

蒸発残留物 43 1 48 1 52 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 0.5 0.3 0.3 12 0.6 0.3 0.4 12

7.5pH値 7.1 7.3 12 7.4 6.9 7.2 12 7.8 7.4 7.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 12

八田浄水場

[水源名]

八田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 61

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

水原浄水場

[水源名]

水原

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

162

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

上大久保浄水場

[水源名]

上大久保

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

97

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

13 - 00 14 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

83



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 0.001 0.001 4 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.53 1 0.25 1 0.36 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.25塩素酸 0.06 0.15 4 0.13 0.06 0.09 4 0.06 0.06 0.06 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.012クロロホルム 0.001 0.005 4 0.002 0.001 0.002 4 0.008 0.001 0.004 4

0.008ジクロロ酢酸 0.003 0.004 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.018総トリハロメタン 0.001 0.008 4 0.007 0.001 0.004 4 0.021 0.002 0.010 4

0.008トリクロロ酢酸 0.003 0.005 4 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003 4

0.005ブロモジクロロメタン 0.001 0.003 4 0.003 0.001 0.002 4 0.008 0.001 0.004 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.02 0.01 0.02 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 0.03 0.03 4 0.04 0.03 0.04 4

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 3.3 1 2.3 1 4.8 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

5.2塩化物イオン 4.2 4.8 12 4.3 3.2 4.0 12 7.7 6.9 7.2 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 8 1 5 1 17 1

37蒸発残留物 30 33 4 20 1 48 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.3 0.4 12 0.3 0.3 0.3 12 0.5 0.3 0.3 12

7.7pH値 7.0 7.1 12 6.7 6.2 6.4 12 7.4 6.9 7.1 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 15

下大久保浄水場

[水源名]

下大久保

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 53

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

東又浄水場

[水源名]

東又

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

80

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

鎌谷奥浄水場

[水源名]

鎌谷奥

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

25

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

16 - 00 17 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

84



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.96 1 0.63 1 0.39 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.23塩素酸 0.06 0.13 4 0.26 0.06 0.14 4 0.24 0.06 0.11 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.025クロロホルム 0.001 0.010 4 0.025 0.002 0.010 4 0.009 0.003 0.006 4

0.015ジクロロ酢酸 0.003 0.006 4 0.009 0.003 0.005 4 0.005 0.003 0.004 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.035総トリハロメタン 0.005 0.016 4 0.036 0.005 0.015 4 0.019 0.008 0.013 4

0.019トリクロロ酢酸 0.003 0.008 4 0.016 0.003 0.007 4 0.006 0.003 0.004 4

0.008ブロモジクロロメタン 0.002 0.005 4 0.009 0.002 0.005 4 0.007 0.003 0.005 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.4 1 5.0 1 4.2 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

5.7塩化物イオン 5.0 5.4 12 5.6 4.8 5.2 12 9.8 5.8 6.8 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 24 1 21 1 38 1

蒸発残留物 54 1 45 1 60 49 55 4

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

1.2有機物（TOCの量） 0.3 0.6 12 0.9 0.3 0.5 12 0.7 0.3 0.4 12

7.7pH値 7.3 7.4 12 7.6 7.2 7.4 12 7.9 7.5 7.7 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 0.1 0.9 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 1.0 0.1 0.2 12 0.9 0.1 0.2 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 18

水呑浄水場

[水源名]

水呑

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 94

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

西田浄水場

[水源名]

西田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

199

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

質志浄水場

[水源名]

質志

[原水の種類]

表流水（自流）・浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

63

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

19 - 00 20 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

85



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12 2 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1 0.002 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.68 1 0.93 1 0.25 1

フッ素及びその化合物 0.06 1 0.06 1 0.05 0.05 0.05 4

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1 0.001 1

0.23塩素酸 0.06 0.12 4 0.20 0.06 0.12 4 0.21 0.06 0.13 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.018クロロホルム 0.003 0.009 4 0.017 0.003 0.011 4 0.011 0.002 0.005 4

0.010ジクロロ酢酸 0.003 0.006 4 0.008 0.003 0.005 4 0.007 0.003 0.005 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.025総トリハロメタン 0.005 0.013 4 0.027 0.008 0.017 4 0.019 0.005 0.010 4

0.013トリクロロ酢酸 0.003 0.007 4 0.009 0.003 0.006 4 0.009 0.003 0.005 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 4 0.008 0.003 0.005 4 0.006 0.002 0.004 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 5.6 1 5.7 1 6.0 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1 0.005 1

5.8塩化物イオン 4.9 5.4 12 6.5 5.7 6.0 12 5.5 5.0 5.3 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 49 1 67 48 57 4 15 1

蒸発残留物 91 1 100 75 86 4 53 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1 0.0005 1

0.9有機物（TOCの量） 0.4 0.6 12 0.7 0.4 0.5 12 0.6 0.3 0.4 12

7.9pH値 7.7 7.8 12 8.1 7.8 8.0 12 7.5 7.2 7.3 12

味 0 12 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 21

三ノ宮浄水場

[水源名]

三ノ宮

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 30

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

猪鼻浄水場

[水源名]

猪鼻

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

68

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

行仏浄水場

[水源名]

行仏

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

113

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

86



0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.51 1 0.46 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.30塩素酸 0.10 0.20 4 0.12 0.06 0.08 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.024クロロホルム 0.003 0.011 4 0.022 0.001 0.008 4

0.014ジクロロ酢酸 0.003 0.007 4 0.003 0.003 0.003 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.032総トリハロメタン 0.006 0.017 4 0.034 0.002 0.014 4

0.019トリクロロ酢酸 0.003 0.010 4 0.009 0.003 0.005 4

0.007ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 4 0.009 0.001 0.004 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

0.01アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 4 0.05 0.02 0.03 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.5 1 3.8 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

24.5塩化物イオン 5.1 7.0 12 7.0 6.1 6.7 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 1 24 1

蒸発残留物 31 1 52 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.007 0.005 0.006 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

0.8有機物（TOCの量） 0.3 0.5 12 0.7 0.3 0.4 12

7.4pH値 7.0 7.2 12 7.8 7.3 7.5 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 25

脇谷浄水場

[水源名]

脇谷

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 50

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

北久保浄水場

[水源名]

北久保

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

和知中央浄水場

[水源名]

和知中央

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

給水栓水

822

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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0一般細菌 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1

0.001シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.42 1 0.76 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

0.12塩素酸 0.07 0.09 4 0.43 0.16 0.28 4

0.002クロロ酢酸 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

0.005クロロホルム 0.001 0.003 4 0.014 0.001 0.007 4

0.003ジクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.006 0.003 0.004 4

0.01ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

0.001臭素酸 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.017総トリハロメタン 0.001 0.009 4 0.023 0.001 0.012 4

0.003トリクロロ酢酸 0.003 0.003 4 0.007 0.003 0.005 4

0.006ブロモジクロロメタン 0.001 0.003 4 0.007 0.001 0.004 4

0.001ブロモホルム 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

0.008ホルムアルデヒド 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

0.05アルミニウム及びその化合物 0.01 0.03 4 0.05 0.02 0.04 4

鉄及びその化合物 0.03 1 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 4.5 1 4.1 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

6.8塩化物イオン 6.2 6.4 12 7.9 6.3 6.7 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 20 1 30 1

蒸発残留物 57 1 63 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

0.000001ジェオスミン 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.0000012－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

0.005非イオン界面活性剤 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

0.3有機物（TOCの量） 0.3 0.3 12 0.6 0.3 0.3 12

7.5pH値 7.3 7.4 12 7.8 7.4 7.6 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

1.0色度 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

0.1濁度 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 28

和知北部浄水場

[水源名]

和知北部

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 123

給水栓水

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

和知西部浄水場

[水源名]

和知西部

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

116

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

中山浄水場

[水源名]

中山

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

0

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

29 - 00 30 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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一般細菌 0 0 0 12 0 0 0 12

大腸菌（定量)（MPN/100ml）

大腸菌（定性) 0 12 0 12

カドミウム及びその化合物 0.00030 1 0.00030 1

水銀及びその化合物 0.00005 1 0.00005 1

セレン及びその化合物 0.001 1 0.001 1

鉛及びその化合物 0.001 1 0.001 1

ヒ素及びその化合物 0.001 1 0.001 1

六価クロム化合物 0.002 1 0.002 1

亜硝酸態窒素 0.004 1 0.004 1

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.61 1 0.62 1

フッ素及びその化合物 0.05 1 0.05 1

ホウ素及びその化合物 0.1 1 0.1 1

四塩化炭素 0.0002 1 0.0002 1

1,4－ジオキサン 0.005 1 0.005 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン 0.002 1 0.002 1

ジクロロメタン 0.001 1 0.001 1

テトラクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

トリクロロエチレン 0.001 1 0.001 1

ベンゼン 0.001 1 0.001 1

塩素酸 0.20 0.10 0.15 4 0.18 0.07 0.12 4

クロロ酢酸 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002 4

クロロホルム 0.026 0.004 0.013 4 0.007 0.001 0.004 4

ジクロロ酢酸 0.013 0.003 0.007 4 0.003 0.003 0.003 4

ジブロモクロロメタン 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

臭素酸 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

総トリハロメタン 0.037 0.008 0.021 4 0.013 0.001 0.006 4

トリクロロ酢酸 0.017 0.004 0.009 4 0.003 0.003 0.003 4

ブロモジクロロメタン 0.009 0.003 0.006 4 0.004 0.001 0.002 4

ブロモホルム 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001 4

ホルムアルデヒド 0.008 0.008 0.008 4 0.008 0.008 0.008 4

亜鉛及びその化合物 0.01 1 0.01 1

アルミニウム及びその化合物 0.01 0.01 0.01 4 0.01 0.01 0.01 4

鉄及びその化合物 0.03 0.03 0.03 4 0.03 1

銅及びその化合物 0.01 1 0.01 1

ナトリウム及びその化合物 6.3 1 5.7 1

マンガン及びその化合物 0.005 1 0.005 1

塩化物イオン 6.0 5.4 5.7 12 9.4 8.2 8.9 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 1 16 1

蒸発残留物 52 1 51 1

陰イオン界面活性剤 0.02 1 0.02 1

ジェオスミン 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

2－メチルイソボルネオール 0.000001 0.000001 0.000001 6 0.000001 0.000001 0.000001 6

非イオン界面活性剤 0.005 0.005 0.005 4 0.005 0.005 0.005 4

フェノール類 0.0005 1 0.0005 1

有機物（TOCの量） 0.7 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12

pH値 7.7 7.3 7.5 12 7.5 7.1 7.3 12

味 0 12 0 12

臭気 0 12 0 12

色度 1.0 1.0 1.0 12 1.0 1.0 1.0 12

濁度 0.1 0.1 0.1 12 0.1 0.1 0.1 12

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和3(2021)年度 水道統計 給水栓水の水質(上水道事業)

[事業主体名]

26

京丹波町

[浄水場名] 31

大谷第一浄水場

[水源名]

大谷第一

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

広瀬浄水場

[水源名]

広瀬

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

27

[事業主体名]

京丹波町

[浄水場名]

上谷浄水場

[水源名]

上谷

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

給水栓水

26

- 033 京都府

- 00

26 - 033 京都府 26 - 033 京都府

32 - 00 33 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)
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